
GSPublisherVersion 906.20.20.100

N

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

7

7

8

8

9

9

AA

CC

BB

DD
EE

FF

6

6

VORABZUG
Index Nr. Änd Datum Änderungsinhalt Bearbeiter

1 - IA
5.000

5.029
In Bearbeitung
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Tür Lehrmittelraum verschoben; DB genau oben drüber
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Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

ARC_5_FWR_TU_00_00_

Ersteller

1540x841
Blattgröße

Maßstab

Erstelldatum

Große Kreisstadt Riesa - Stadtbauamt
Rathausplatz 1
01589  Riesa 

1:70

± 0,00 OKFF EG = 115,80 m ü. NHN  

Neubau Feuerwache Riesa
Klötzerstraße
01587 Riesa

Übersichtsplan

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Ausführungsplanung
Übersichtsplan Türen und Fenster Erdgeschoss

S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für 
Bauwesen mbH Leipzig
Rathenaustraße 19, 04179 Leipzig
Tel. 0341/45300-0 Fax:0341/45300-27
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S&P Sahlmann Planungsgesellschaft für 
Bauwesen mbH Leipzig
Rathenaustraße 19, 04179 Leipzig
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SB Zivilschutz
0.650

NRF: 11,98
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_FH_3

SB Technik/Ausbildung
0.640

NRF: 12,10
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_FH_3

SB VB/FASI
0.660

NRF: 11,98
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_FH_3

Leiter Feuerwehr
0.680

NRF: 28,68
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_FH_3

Funker
0.690
NRF: 16,99
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_Kaut_FH_3

Stabs-u.Lageraum
0.700
NRF: 40,19
li. RH: 2,75 m 
FA: EG_Kaut_3

Schulungsraum
0.710
NRF: 32,19
li. RH: 2,75 m 
FA: EG_Kaut_3

Jugendraum
0.720
NRF: 25,41
li. RH: 2,75 m 
FA: EG_Kaut_3

Flur
0.770
NRF: 56,76
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

Stellplatz FWA-CO2
0.810
NRF: 9,30
li. RH: 2,30 m 
FA: EG_FZH

TRH Turm
0.800

NRF: 11,35
li. RH: 3,55 m 
FA: EG_FZH

Schlauchwäsche
0.120

NRF: 43,67
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

SiBel
0.220

NRF: 9,46
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Nassraum
0.121

NRF: 19,48
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Schlauchlager
0.110

NRF: 26,90
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Anlieferung
0.100

NRF: 24,36
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

ASW Reinigung/Trocknung
0.090
NRF: 18,82
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_5

ASW Prüfung
0.085

NRF: 25,79
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Flur Prüf-und Werkstätte
0.780

NRF: 34,77
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Ausgabe weiß
0.070

NRF: 25,65
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Gleis Waschen
0.060

NRF: 71,45
li. RH: 6,55 m 

FA: EG_WH

Zugangsflur Prüf- und Werkstätte
0.785
NRF: 30,26
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_5

Lager Absperr/Spezial
0.010

NRF: 51,29
li. RH: 2,85 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Betriebsmittel
0.015

NRF: 12,02
li. RH: 3,00 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

HA ELT
0.050

NRF: 8,18
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Außenlager
0.190

NRF: 7,60
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Kompressor
0.180

NRF: 11,10
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

ASW Füllraum
0.080

NRF: 7,69
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Elektro u. Funkwerkstatt
0.140

NRF: 18,09
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Lager ASW
0.160

NRF: 20,64
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

allg. Werkstatt
0.170

NRF: 18,79
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Kat.-S. Lager
0.210

NRF: 69,56
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Pumi
0.200

NRF: 18,75
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Server
0.230

NRF: 12,98
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_Kaut_3

allg. Werkstatt FFW
0.240

NRF: 18,06
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_3

allg. Lager FFW
0.250

NRF: 18,32
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_3

Teeküche
0.260

NRF: 17,10
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_3

Aufenhaltsraum
0.270

NRF: 55,60
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_3

Büro Gerätewart
0.280

NRF: 15,07
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_3

Jugendwart+Stellver.
0.290

NRF: 19,30
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_3

Stadtteilwehrleiter
0.300

NRF: 19,30
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_3

Ruhe/ 1. Hilfe / Besp.
0.310

NRF: 29,31
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_3

Flur FFW
0.790

NRF: 35,10
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_3

PSA/Umkleide H
0.380
NRF: 120,57
li. RH: 3,15 m 
FA: EG_FSZ_3

Waschen H
0.390
NRF: 20,83
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_3

VR H
0.350

NRF: 8,47
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_3

WC H
0.360

NRF: 12,05
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_3

Waschen D
0.370

NRF: 10,11
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_3

VR D
0.320

NRF: 8,06
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_3

PSA/Umkleide D
0.340
NRF: 36,10
li. RH: 3,15 m 
FA: EG_FSZ_3

Fahrzeughalle
0.400

NRF: 662,07
li. RH: 5,70 m 
FA: EG_FZH

Sprungschacht
0.440
NRF: 1,26
li. RH: 7,10 m 
FA: EG_FZH

Sprungschacht
0.430

NRF: 1,26
li. RH: 7,10 m 
FA: EG_FZH

Stiefelwäsche
0.420

NRF: 14,83
li. RH: 3,15 m 
FA: EG_FZH

Lager FZH
0.410
NRF: 12,98
li. RH: 3,15 m 
FA: EG_FSZ_3

PSA
0.460

NRF: 38,52
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_3

Fitnessraum
0.480
NRF: 36,34
li. RH: 2,60m
FA: EG_Kaut_5

Umkleide H HS
0.470
NRF: 64,56
li. RH: 3,15 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

VR D
0.500
NRF: 5,08
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

WC D
0.510
NRF: 5,27
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

Beh. WC
0.490

NRF: 7,85
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_3

VR H
0.520

NRF: 5,06
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_3

WC H
0.530
NRF: 11,34
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

Kopierer/Lager
0.540

NRF: 6,61
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_3

VR H HS
0.550
NRF: 5,05
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

WC H HS
0.560
NRF: 4,61
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

VR D HS
0.580
NRF: 4,76
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

Umkleide D HS 
0.590
NRF: 9,24
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

DU H HS
0.610
NRF: 13,36
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

DU D HS
0.600
NRF: 9,23
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

Flur HS
0.760

NRF: 51,33
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_3

Büro Stadtjug./Kinderfw.
0.630

NRF: 16,55
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_Kaut_FH_3

WC D
0.330

NRF: 5,05
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_3

WC D HS
0.570
NRF: 6,98
li. RH: 2,60 m 
FA: EG_FSZ_FH_3

 0.410-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.400-T01
IT-RR
 fh / keine Anf.
Blindzylinder
DR / DR
OTS
-

 0.390-T02
IT-S
 hfh / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.390-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.380-T02
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
Panik B

 0.350-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.360-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.350-T02
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.370-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.370-T02
IT-S
 hfh / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.340-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.320-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.310-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.300-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.290-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.790-T01
IT-RR
 hfh / keine Anf.
Blindzylinder
DR / DR
OTS
Panik-E

 0.280-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.380-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.270-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-  0.270-T02

AT-RR
keine Anf. / Rw=34dB
DKZ
KN / DR
OTS
Panik-E

 0.260-T02
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.260-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.250-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.240-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.770-T03
IT-RR
 hfh / keine Anf.
Blindzylinder
DR / DR
OTS
Panik D

 0.230-T01
IT-S
 hfh / keine Anf.
zu def.
DR / KN
OTS
-

 0.220-T01
IT-S
 hfh / keine Anf.
zu def.
DR / KN
OTS
-

 0.121-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.110-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.110-T02
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.780-T01
IT-RR
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
Panik-E

 0.085-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.070-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.780-T02
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.080-T02
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.190-T01
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
-

 0.050-T01
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
-

 0.015-T01
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
-

 0.060-T01
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
kein Schloss
-
keine
-

 0.070-T02
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
-

 0.780-T03
AT-RR
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
Panik-E

 0.100-T02
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
Panik-E

 0.120-T02
IT-RT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.740-T01
IT-S
 hfh / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.800-T01
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
-

 0.810-T02
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
-

 0.770-T02
AT-RR
keine Anf. / keine Anf.
DKZ+mech.
KN / DR
OTS
Panik-E

 0.770-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.770-T01
IT-RR
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
DR / DR
OTS
Panik-E

 0.530-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.710-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.700-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.680-T01
IT-H
keine Anf. / Rw=32 dB
DKZ
DR / DR
OTS
-

 0.690-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.690-T02
AT-S
keine Anf. / Rw=34dB
DKZ
KN / DR
OTS
Panik-E

 0.670-T01
IT-RR
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
Panik-E

 0.660-T01
IT-H
keine Anf. / Rw=32 dB
DKZ
DR / DR
OTS
-

 0.470-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.540-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

0.560-T01
IT-HT
keiner / keine
BZ
DR / DR
-
-

 0.650-T01
IT-H
keine Anf. / Rw=32 dB
DKZ
DR / DR
OTS
-

 0.580-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.590-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.600-T01
IT-S
 fh / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.420-T20
IT-S
 fh / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.610-T02
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.460-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.400-T19
IT-RR
 fh / keine Anf.
Blindzylinder
DR / DR
OTS
-

 0.640-T01
IT-H
keine Anf. / Rw=32 dB
DKZ
DR / DR
OTS
-

 0.400-T18
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
Panik-E

 0.400-T15
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T16
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T17
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T14
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T13
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T12
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T11
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T10
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T09
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T08
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T07
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T06
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.400-T05
AT-SKT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.610-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

0.670-T02
AT-PRK
nein / nein
DKZ + mech.
KN / DR
OTS+RFS
Panik-E

 0.330-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.400-T04
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
Panik-E

0.790-T03
AT-PRK
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
DR / GS
OTS
Panik-E

0.790-T02
AT-PRK
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
DR / GS
OTS
-

 fh
 

Fenstertyp 03
0.720-F05
BxH 2,71×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.710-F04
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.710-F03
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.700-F02
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 03
0.700-F01
BxH 2,71×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.690-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 07
0.680-F01
BxH 3,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.660-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.650-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.640-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 02
0.630-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 03
0.310-F01
BxH 2,71×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.300-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.290-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.280-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 01
0.270-F02
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 03
0.270-F01
BxH 2,71×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 02
0.140-F01
BxH 1,59×1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5
Rw ] Rw=34 dB

Fenstertyp 05
0.085-F01
BxH 1,82×1,05
-
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5

Fenstertyp 05
0.090-F01
BxH 1,82×1,05
-
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5

Fenstertyp 06
0.120-F02
BxH 3,59×1,05
-
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5

Fenstertyp 06
0.120-F01
BxH 3,59×1,05
-
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5

--- 
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 0.780-T03  0.070-T02  0.060-T01  0.100-T02 
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 0.070-T01 

 0.
78

0-
T0

2 
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 0.400-T18  0.400-T17  0.400-T16 

Wandleser
Klingel
Gegensprechanlage
Offenhaltung im Alarmfall

Wandleser, Klingel,
Gegensprechanlage,
Briefkasten im Blindfeld

Wandleser

 0.470-02
IT-SZ ohne TB
<Nicht definiert> / zu def.
zu def.
-
OTS
-

 0.470-03
IT-SZ ohne TB
<Nicht definiert> / zu def.
zu def.
-
OTS
-

 0.010-T02
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
-

 0.
01

0-
T0

2 
 0.

01
0-

T1
5 

Bodenbelag in Waschalle 
mit Epoxidharzmörtel 
ausführen

Wandleser
Klingel
GegensprechanlageWandleser

 0.
67

0-
T0

2 

 0.
79

0-
T0

2 
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79
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Fenstertyp 09
0.770-F01
BxH 1,80×1,00
-
<Nicht definiert>
g ≤ -
Rw ] keine Anf.

Fenstertyp 09
0.770-F02
BxH 1,80×1,00
-
<Nicht definiert>
g ≤ -
Rw ] keine Anf.

0.6
40

-F
01

 
0.6

50
-F

01
 

0.6
60

-F
01

 
0.6

30
-F

01
 

0.6
80

-F
01

 
0.6

90
-F

01
 

0.700-F01 0.700-F02 0.710-F03 0.710-F04 0.720-F05 0.120-F01 0.120-F02 0.090-F01 0.085-F01 

0.140-F01 

0.2
70

-F
01

 
0.2

70
-F

02
 

0.2
80

-F
01

 
0.2

90
-F

01
 

0.3
00

-F
01

 
0.3

10
-F

01
 

0.7
70

-F
01

 
0.7

70
-F

02
 

 0.
77

0-
T0
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Rw=42 dB

Rw=42 dB

Rw=42 dB

Rw=52 dB

Rw
=5

2 d
B

Rw=52 dB

Rw=52 dB

Rw=52 dB

Rw=52 dB

 fh+rd+s

 0.590-T01 

 0.550-T01 

 0.
47

0-
T0

1 

 0.570-T01 

 0.600-T02
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.610-T01 

0.560-T01
IT-HT
keiner / keine
BZ
DR / DR
-
-

 0.
51

0-
T0

1 

 0.
13

0-
Tü

r-0
01

  0.130-Tür-001
IT-SZ ohne TB
<Nicht definiert> / zu def.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.
40

0-
T0

2 

 0.400-T03
IT-S
 hfh / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-
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22 Spinde Ju./Ki.-feuerwehr
30/30 - priv./PSA

30 Spinde männliche Einsatzkräfte
30/40 - priv./PSA

10 Spinde Reserve

33 Spinde männliche Einsatzkräfte
30/60

4 S
pin

de
we
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ich

e E
ins
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fte

12 Spinde Ju./Ki.-feuerwehr
30/30 - priv./PSA

10 Spinde weibliche Einsatzkräfte
30/40 - priv./PSA
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 fh 

TRH
0.670

NRF: 23,24
li. RH: 3,00 m 

FA: EG_FSZ_3

Schlauchturm
0.131
NRF: 9,37
li. RH: 14,00 m 
FA: EG_FSZ_FH_5

Instandsetzung
0.130

NRF: 9,95
li. RH: 3,15 m 

FA: EG_FSZ_FH_5

Kleiderkammer
0.450

NRF: 21,36
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_3

Lehrmittel
0.740

NRF: 10,22
li. RH: 2,60 m 

FA: EG_FSZ_FH_3

 0.400-T02
IT-S
 hfh / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.450-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.480-T01
IT-RR
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.785-T01
IT-RR
 hfh / keine Anf.
DKZ
DR / DR
OTS
Panik B

 0.200-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.210-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.170-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.160-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.140-T01
IT-S
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.080-T01
IT-S
 fh / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.090-T01
IT-RT
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
-
keine
-

 0.810-T01
AT-S
keine Anf. / keine Anf.
DKZ
KN / DR
OTS
-

 0.510-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.500-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.760-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.520-T01
IT-H
keine Anf. / keine Anf.
zu def.
DR / DR
OTS
-

 0.630-T01
IT-H
keine Anf. / Rw=32 dB
DKZ
DR / DR
OTS
-

0.570-T01
IT-HT
keiner / keine
BZ
DR / DR
-
-

0.670-T02
AT-RR
nein/ nein
DKZ
KN / DR
OTS+RFS
Panik-E

Legende Übersicht Fenster und Türen
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

IT-H

Türetiketten

IT-S

IT-RR

Türnummer
Türtyp
Brandschutz / Schallschutz
Schließsystem
Beschlag Band- / Gegenband
Selbstschließeinrichtung
Panikschloss

Türblatt: Holzwerkstoff, HPL Dekor
Zarge: Umfassungszarge Stahl
Türblatt: Stahl
Zarge: Umfassungszarge Stahl
Alu-Rohrrahmen mit Glasfüllung, 
Zarge: Blockzarge Rohrrahmen

Türart Außentüren

AT-S Türblatt: Stahl / Umfassungszarge: Stahl
(im Raum des Stellplatz FWA-CO2 mit Eckzarge)

Alu-Rohrrahmen mit Glasfüllung, 
Zarge: Blockzarge Rohrrahmen

AT-RT

AT-SKT Sektionaltor

Rolltor

Fensteretiketten

AF-RS
EG-0.630-F02
BxH 1,59x1,55
Raffstore
Dreh-Kipp-Flügel
g ≤ 0,5

Fenstertyp
Fensternummer
Rohbauöffnung
Sonnenschutz, außen
Öffnungsart
Gesamtenergiedurchlassgrad

AT-RR

Türart Innentüren

IT-SZ
ohne TB

Stahlumfassungszarge ohne 
Türblatt (leere Öffnung)

Farbe Türblatt und Rahmen
(wenn unterschiedlich außen / innen)

AT-PRK Türblatt und Zarge:
System Pfosten-Riegel-Konstruktion

AT-FT Fenster-/Terrassentür

A

MP

1. RW

2. RW

5.001

±0,00
-0,10

offene Punkte, noch zu bearbeiten

Stahlbeton

Beton, unbewehrt

Klinker-Mauerwerk

KS-Mauerwerk

Stahlbeton-Fertigteil

Trockenbau

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür mit lichter Durchgangshöhe 
und -breite

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss
Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Referenzpunkt

Eingangspfeil

Gebäudeachse

BRH Brüstungshöhe, bezogen auf OKFF

RR Regenrohr

UZ Unterzug

UHD Unterhangdecke

OK Oberkante

UK Unterkante

RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

li. RH Raumhöhe bis UK Rohdecke

FF Fertigfußboden

RF Rohfußboden

RD Rohdecke

FD Fertigdecke

BP Bodenplatte

FU Fundament

GKB Gipskarton-Bauplatte

GKF Gipskarton-Feuerschutzplatte

Allgemeine Hinweise
 

- alle Maßangaben bezogen auf neue Bauteile in 
 Grundrissen und Schnitten sind Rohbaumaße
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf 
 Oberkante Fertigfußboden

Legende Allgemein 
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

vorhandene Geländeoberkante

rauchdichte und selbstschließende Tür

selbstschließende Tür

dichtschließende Tür

Panikfunktion

feuerhemmender und 
selbstschließender Öffnungsabschluss
hochfeuerhemmender und
selbstschließender Öffnungsabschluss
nicht brennbar

nicht abschließbar

Legende Brandschutz 
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

 1. Rettungsweg

 2. Rettungsweg

Legende Abkürzungen Feuerwehrmaterial

TLF  Tanklöschfahrzeug
LF  Löschfahrzeug
GW  Gerätewagen
HLF  Hilfsleistungslöschgruppenfahrzeug
DLK  Drehleiter mit Korb
ELW  Einsatzleitwagen
KdoW  Kommandowagen
FWA - Boot Feuerwehranhänger mit Boot
FWA - EKW Feuerwehranhänger
MZF  Mehrzweckfahrzeug
FWA - JF  Feuerwehranhänger für die Jugendfeuerwehr
FWA - CO2 CO2- Feuerwehranhänger

91
,5

2,2
15

fh 

hfh 

n.b. 

rd 

d 

s 

P  

n.a. 

Änderungsverfolgung

1234578 6

D-
D

E-
E

A

C

B

D

E
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Legende Türen
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

 Türnummer

L Anschlag links
R Anschlag rechts

OF  Oberfläche  
OL Oberlicht
OB  Oberblende
FG  Festverglasung
ST Seitenteil

S Stahl
HPL melaminharzbeschichtetes 
 High Pressure Laminate
H Holz
ES Edelstahl
GLA  Glasausschnitt

st  stumpf einschlagend
gf  gefälzt 

UZ Umfassungszarge
BZ Blockzarge
EZ Eckzarge
PRK Pfosten-Riegel-Konstruktion

fh feuerhemmender Öffnungsabschluss
rd rauchdichte Tür
rds rauchdichte und selbsschließende Tür
s selbstschließende Tür
d dichtschließende Tür
P  Panikfunktion
n.a. nicht abschließbar
FSA Feststellanlage 
OTS Selbstschließend mit Obertürschließer
OTS barr. Selbstschließend mit Obertürschließer
 mit Öffnungsunterstützung nach DIN18040

DFA Drehflügelantrieb
DFA+B Drehflügelantrieb für Brandschutztüren

TSW Türstopper Wand
TSB Türstopper Boden
BFS Bodenfeststeller
RFS Rastfeststeller im OTS
FB Federband

DKZ Doppelknaufzylinder digital
PZ Profilzylinder mechanisch
BZ Blindzylinder
HZ Halbzylinder

B Bandseite
BG Bandgegenseite

DG Drückergarnitur
WG Wechselgarnitur
DR Drücker
KN Knauf
SG  Stoßgriff
GS Griffstange
WC WC-Garnitur

TÖ elektromechanischer Türöffner
MTÖ motorbetriebener Türöffner
SR Schließfolgeregelung
MK Magnetkontakt
RK Riegelkontakt
ZK Zugangskontrolle (über Transponder)

z / o zu / offen
i.B.o. im Betrieb offen

N Beanspruchungsgruppe: normal
M Beanspruchungsgruppe: mittel
S Beanspruchungsgruppe: stark
E Beanspruchungsgruppe: extrem

I Klimaklasse 1 (Innentüren bis 5° Unterschied,
 privater Wohnbereich)
II Klimaklasse 2 (Innentüren bis 10° Unterschied,
 öffentl. Gebäude)
III Klimaklasse 3 (Türen zu Kaltbereichen)

Schnittperspektive Blick in Büro´s und Umkleiden

Schnittperspektive Blick in Büro´s und Umkleiden

Schnittperspektive Blick in Schulungsraum
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Schnittperspektive Blick in Bereich Freiwillige Feuerwehr
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