
N

Planung

Planinhalt

Entwurfsverfasser

Auftraggeber

Projekt

Norden

Index

Planstand

Datum

LV xx.xx.2023

Übersicht

Änderung

Erster Ausgabestand

Maßstab

Index

Projektnr.

241456_AR_6_DS-EG-N

1:50, 1:20

LV

241456

Große Kreisstadt Oschatz

Ersatzneubau Naturkita im Fliegerhorst in Oschatz

Datum, Unterschrift

Neumarkt 1
04758 Oschatz
post@oschatz.org

Am Forsthaus 36
04758 Oschatz

Plannummer

............................................................................

entw. geänd.

gez. gepr.

Größe 1540/750 mm

Anlage zum Leistungsverzeichnis

Deckenspiegel Erdgeschoss

Tel.:  03435 970 271
Fax:  03435 970 277

OK FFB EG = ± 0,00 = 161,20 m ü. NHN (DHHN2016)
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Hausmeister
RF: 18,41 m2

RU: 17,215 m
LRH: 2,60 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

36 ±0,00
-0,20

Aufenthalt Pers./ 
Teeküche
RF: 25,97 m2

RU: 21,02 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

37 ±0,00
-0,20

Elterngespräche
RF: 14,30 m2

RU: 15,145 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

38 ±0,00
-0,20

Büro Leitung / ISO
RF: 21,69 m2

RU: 18,915 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

35 ±0,00
-0,20

HAR TW+HZ
RF: 24,00 m2

RU: 23,695 m
LRH: 3,455 m
RBH:                          3,51 m
D

41 ±0,00
-0,20

HAR Elektro
RF: 11,50 m2

RU: 14,245 m
LRH: 3,51 m
RBH:                          3,51 m
D:                           keine UD

42 ±0,00
-0,20

BMA
RF: 5,55 m2

RU: 9,98 m
LRH: 3,51 m
RBH:                          3,51 m
D:                           keine UD

43 ±0,00
-0,20

WC Pers. HE
RF: 10,69 m2

RU: 13,27 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

46 ±0,00
-0,20

HAR Server
RF: 5,55 m2

RU: 9,98 m
LRH: 3,51 m
RBH:                          3,51 m
D

44 ±0,00
-0,20

Umkleide Pers. DA
RF: 13,67 m2

RU: 14,88 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                                UD-01

47 ±0,00
-0,20

WC Pers. DA
RF: 10,69 m2

RU: 13,27 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

48 ±0,00
-0,20

Pumi
RF: 13,67 m2

RU: 14,88 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

49 ±0,00
-0,20

Beh. WC/ Gast
RF: 10,35 m2

RU: 13,27 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

50 ±0,00
-0,20

Kinderwagen Eltern
RF: 12,30 m2

RU: 15,195 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

03 ±0,00
-0,20

Aufenthalt Techn. P.
RF: 11,64 m2

RU: 14,945 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

06 ±0,00
-0,20

Wäsche
RF: 18,03 m2

RU: 17,565 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

07 ±0,00
-0,20

Gruppe 04 Krippe
RF: 35,30 m2

RU: 23,87 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

09 ±0,00
-0,20

Ausgabeküche/ 
Lager
RF: 33,03 m2

RU: 34,95 m
LRH: 2,60 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

08 ±0,00
-0,20

Gruppe 03 Krippe
RF: 31,15 m2

RU: 22,57 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

11 ±0,00
-0,20

Sanitär 03/04 Krippe
RF: 29,37 m2

RU: 23,945 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D

10 ±0,00
-0,20

MZR 02 - 
Bewegungsraum
RF: 58,80 m2

RU: 32,80 m
LRH: 4,20 m
RBH:                          4,40 m
D:                               UD-03

33 ±0,00
-0,20

Schlafen 03 Krippe
RF: 18,91 m2

RU: 18,75 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

12 ±0,00
-0,20

Schlafen 01 Krippe
RF: 18,91 m2

RU: 18,75 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

13 ±0,00
-0,20

Gruppe 02 Krippe
RF: 45,23 m2

RU: 26,92 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

14 ±0,00
-0,20

Sanitär 01/02 Krippe
RF: 28,18 m2

RU: 26,045 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                                UD-01

15 ±0,00
-0,20

Gruppe 01 Krippe
RF: 46,62 m2

RU: 27,52 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

16 ±0,00
-0,20

Schlafen 02 + 04 
Krippe
RF: 31,37 m2

RU: 23,57 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

17 ±0,00
-0,20

Beh. Bad
RF: 11,77 m2

RU: 15,10 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

18 ±0,00
-0,20

Garten WC
RF: 4,56 m2

RU: 8,545 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

19 ±0,00
-0,20

Gruppe 04 KiGa
RF: 41,82 m2

RU: 26,275 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

24 ±0,00
-0,20

Gruppe 05 KiGa
RF: 46,82 m2

RU: 27,57 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

26 ±0,00
-0,20

Matschraum
RF: 19,98 m2

RU: 21,97 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                                UD-01

27 ±0,00
-0,20

Gruppe 03 KiGa
RF: 45,29 m2

RU: 28,355 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

29 ±0,00
-0,20

Gruppe 01 KiGa
RF: 45,15 m2

RU: 28,355 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

30 ±0,00
-0,20

Therapieraum
RF: 28,77 m2

RU: 21,57 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

21 ±0,00
-0,20

Abstellraum
RF: 13,71 m2

RU: 16,57 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

22 ±0,00
-0,20

Gruppe 02 KiGa
RF: 41,99 m2

RU: 26,32 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

32 ±0,00
-0,20

Ankommen Kita
RF: 35,73 m2

RU: 24,25 m
LRH: 4,20 m
RBH:                          4,40 m
D:                               UD-03

34 ±0,00
-0,20

Snoozle
RF: 21,86 m2

RU: 18,915 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

23 ±0,00
-0,20

Garderobe 03/04 
Krippe
RF: 23,03 m2

RU: 26,20 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

02.a ±0,00
-0,20

Flur e
RF: 19,49 m2

RU: 21,895 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.e ±0,00
-0,20

Garderobe 04 KiGa
RF: 9,00 m2

RU: 15,00 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

02.c ±0,00
-0,20

Windfang a
RF: 11,82 m2

RU: 13,895 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.a ±0,00
-0,20

Flur c
RF: 21,71 m2

RU: 28,945 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.c ±0,00
-0,20

Flur b
RF: 93,34 m2

RU: 80,44 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.b ±0,00
-0,20

Flur d
RF: 32,40 m2

RU: 33,44 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.d ±0,00
-0,20

Flur f
RF: 57,80 m2

RU: 47,545 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.f ±0,00
-0,20

Flur h
RF: 24,39 m2

RU: 35,525 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.h ±0,00
-0,20

Garderobe 05 KiGa
RF: 6,30 m2

RU: 11,40 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

02.d ±0,00
-0,20

Flur j
RF: 45,25 m2

RU: 54,175 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.j ±0,00
-0,20

Flur k
RF: 32,21 m2

RU: 45,945 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.k ±0,00
-0,20

Kopierraum
RF: 6,80 m2

RU: 11,37 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

39 ±0,00
-0,20

Kinderwagen Kita
RF: 16,73 m2

RU: 16,37 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

40 ±0,00
-0,20

Garderobe 01/02 
Krippe
RF: 16,52 m2

RU: 19,20 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

02.b ±0,00
-0,20

Garderobe 01/03 
KiGa
RF: 16,20 m2

RU: 24,60 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

02.e ±0,00
-0,20

Garderobe 02 KiGa
RF: 6,89 m2

RU: 12,40 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

02.f ±0,00
-0,20

Du/WB Da
RF: 4,27 m2

RU: 11,76 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

04.b ±0,00
-0,20

WC Da
RF: 2,02 m2

RU: 6,25 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

04.c ±0,00
-0,20

WB/Du He
RF: 4,27 m2

RU: 11,76 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

05.b ±0,00
-0,20

WC He
RF: 2,02 m2

RU: 6,25 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

05.c ±0,00
-0,20

Windfang g
RF: 11,71 m2

RU: 13,865 m
LRH: 2,70 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

01.g ±0,00
-0,20

Flur l
RF: 5,72 m2

RU: 10,08 m
LRH: 3,51 m
RBH:                          3,51 m
D:                           keine UD

01.l ±0,00
-0,20

MZR 01 - Speiseraum
RF: 46,84 m2

RU: 27,645 m
LRH: 3,25 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-03

20 ±0,00
-0,20

Umkleide Pers. HE
RF: 7,62 m2

RU: 11,23 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

45 ±0,00
-0,20

Umkl. Da Techn. P.
RF: 5,16 m2

RU: 9,09 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

04.a ±0,00
-0,20

Umkl. He Techn. P.
RF: 5,16 m2

RU: 9,09 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                               UD-02

05.a ±0,00
-0,20

Sanitär 04/05 KiGa
RF: 20,67 m2

RU: 18,27 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                                UD-01

25 ±0,00
-0,20

Sanitär 03 KiGa
RF: 11,22 m2

RU: 17,31 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                                UD-01

28 ±0,00
-0,20

Sanitär 01/02 KiGa
RF: 20,67 m2

RU: 18,27 m
LRH: 2,50 m
RBH:                          3,51 m
D:                                UD-01

31 ±0,00
-0,20
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Nebenträger

Schallschutzmaßnahme:
Metall- Unterkonstruktion
40mm Miwo- Auflage WLG 035
12,5mm GKB- Platte einlagig

Abhangdecke Gruppenraum:
Metall-Unterkonstruktion
25mm Holzfaserplatte mit
40mm Miwo-Auflage

Abhangdecke Sanitär:
Metall-Unterkonstruktion
15mm Rasterdecke

Abhangdecke Flur:
Metall-Unterkonstruktion
25mm mineral. geb. Holzfaserplatte

Gruppenraum + schutzbedürftige
Räume wie z.B. Aufenthalt, Büro

Sanitär   

Flure  

Hauptträger

glatte Gipskarton-Abhangdecke für Sanitärräume
- Gipskarton-Deckenplatten, glatt, imprägniert

- Plattendicke:  12,5 mm GKBI
- Unterkonstruktion:  Schraubenmontage auf CD-Profil
- Abhanghöhe:  101 cm

 UD-01 

Raster-Abhangdecke für Sanitär- und Nebenräume
- Mineralfaser-Deckenplatten

- Format:   62,5 x 62,5 cm
- Plattendicke:  12,5 mm
- Kantenausführung: umlaufend scharfkantig
- Unterkonstruktion:  sichtbares System, Platten herausnehmbar
- Baustoffklasse:  A1 nach DIN EN 13501-1
- Feuchtebeständigkeit: bis 100% relativer Luftfeuchte
- Farbton:   weiß ähnlich RAL9010

 UD-02 

Akustikdecke
- Holzwolle-Akustikplatten mit 1mm Faserbreite

- Planungsgrundlage: AMF HERADESIGN superfine o. glw.
- Format:   125 x 62,5 cm
- Plattendicke:  25 mm
- Kantenausführung: allseitig gefaste Kante, Fase 1 mm
- Unterkonstruktion:  Schraubmontage auf CD-Profilen
- Baustoffklasse:  B-s1, d0 nach DIN EN 13501-1
- Akustikauflage:  40 mm, Rohdichte 50 kg/m³
- Schallabsorptionswert: aw= 0,90
- Feuchtebeständigkeit: bis 100% relativer Luftfeuchte
- Farbton:    weiß, in Gruppenräumen
    Farbwahl nach AG, ca. 50% Flur
    Farbwahl nach AG, ca. 50% Flur

 UD-03 

Gebäudeteil Nord

03.04.2025

VORABZUG
Plan dient zur Orientierung

Kalkulationsgrundlage ist das Leistungsverzeichnis

Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planers und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen und 
Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers. 
Bei Mißbrauch bleiben rechtliche Schritte vorbehalten.
Alle Maße sind vom Unternehmer am Bau verantwortlich zu prüfen. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich die
Bauleitung zu informieren.
Brüstungs-, Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf den Fertigfußboden.
Für die Verwendung von DWG-Dateien ist die Formatierung und Darstellung der zugehörigen PDF-Datei
maßgebend.

Info

verdeckte Kante

Achse

über der Schnittebene

Dämmung, hart

Dämmung, MineralwolleHolzwolledämmplatte

Holz Holzfaserplatte

B BodenUD Unterdecke

D DeckeUK Unterkante

MZR MehrzweckraumRF Raumfläche

RU Raumumfang Pumi Putzmittelraum

LRH lichte Raumhöhe BMA Brandmeldeanlage

RBH Rohbauhöhe

HAR Hausanschlussraum

TW Trinkwasser

HZ Heizung

OL Oberlicht

Abhanghöhe 101cm, LRH 2,50m

Abhanghöhe 26cm, LRH 3,25m
Abhanghöhe 81cm, LRH 2,70

Abhanghöhe 20cm, LRH 4,20m

1 Feuchtraum-Anbauleuchte 125,7 x 10,2 cm
2 Feuchtraum-Anbauleuchte 155,2 x 10,2 cm
3 Einbau-Downlight ø14 cm
4 Anbauleuchte ø30 cm
5 Anbauleuchte ø40 cm
6 Anbauleuchte ø50 cm
7 Anbauleuchte ø60 cm
8 Anbauleuchte ø31 cm

9 Anbauleuchte ø40,2 cm
10 Anbauleuchte 149,4 x 21,2 cm
11 Einbauleuchte 62,5 x 62,5 cm
12 Rohrleuchte 156,8 x ø7,5 cm
13 Anbau-/ Hängeleuchte 149 x 24 cm
14 Wandleuchte Außenbereich
15 Einbauleuchte 62,5 x 62,5 cm
16 Einbauleuchte 62,5 x 62,5 cm

Abhanghöhe 91cm, LRH 2,60
UD aus Schallschutzanforderung, d= 5,25cm, LRH 3,4575m

Metallständerwand

RÖ Revisionsöffnung

Prinzipschnitt Unterdecken
M1:20

Nebenträger,b=16cm
sichtbar

Nebenträger,b=14cm
sichtbarHauptträger, sichtbar

Darstellung

Materialien

Lüftung ElektroFachplanerkoordination
Farbcodes für Informationen

Höhenkoten

Abkürzungen

Detailmarker

-0,17 OK Fertig -0,17 OK / UK Roh

Zu- und Ablufttellerventil gem. Planung HLS

BMA und Rauchmelder gem. Planung ELT 

Hinweise Elektro

Lüftung

Unterdecken

Multisensormelder mit Sockelsirene gem. Planung ELT

Nur informativ übernommen. Gilt nur im Zusammenhang mit Planunterlagen Elektro.

Nur informativ übernommen. Gilt nur im Zusammenhang mit Planunterlagen Lüftung.

Detail-Nr.
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