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Alle Mafe sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu priifen!
Eingetragene Hohenmalfe beziehen sich grundsatzlich auf Oberkante FertigfuBboden OK FFB!
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F 30 Leichtbauwand mit Brandschutzanf.
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EIZZX F 90-A Leichtbauwand Alle Flurwéande in der Regel F30-A

Einbaugehduse Leuchte
B310/H81/T90mm
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F/G30 Glaser nach Brandschutzklasse F/G60 Glaser nach Brandschutzklasse F/G90 Glaser nach Brandschutzklasse
Tiren
Alle Turen in Flurwanden in der T30-RS Feuerschutztiir-feuerhemmend FEST elektromechanische Feststell-
Regel dichtschlieRend Rauchschutzfunktion einrichtung (Offenhaltung)
T30 Feuerschutztiir-feuerhemmend T90-RS Feuerschutztiir-feuerbestandig EBT Ellenbogentaster, h=1,30m
und selbstschlieRend mit Rauchschutzfunktion WL Wandleser/Schlisselschalter h=1,30m
T90 Feuerschutztiir-feuerbestandig DS Tur-dicht- und selbstschlieend TS Taster "Tur schlieBen" h=1,60m
und selbstschlieRend RSV Rauchschutzvorhang Glasausschnitt
RS rauchdichte Tur-Rauchschutztur FLT FreilauftirschlieRer
nach DIN 18095 AUT Automatikantrieb 32dB  Schallschutz als R'w-Angabe
Bezeichnungen
OK FFB Oberkante FertigfuBboden STG Glaser mit Strahlenschutz RR Regenrohr
OK RD Oberkante Rohdecke WDVS Warmedammverbundsystem DA/ BE Dachablauf/ Bodeneinlauf
UK RD Unterkante Rohdecke VK Vorderkante HK Heizkorper
ub Unterhangdecke AK/IK Aussenkante/ Innenkante TSL Trockensteigleitung mit
GK Gipskarton Bauplatte BRH Briistungshohe uber OK FFB Schlauchanschlueinrichtung
GKF Gipskarton Feuerschutzplatte LH/ RH Lichte H6he/ Roh-Héhe . OK FFB FL/ FM Feuerléscher/ Feuermelder
GKI Gipskarton Feuchtraumplatte DF — Dehnungsfuge M Motor Rolladen
GK-ST Gipskarton mit Strahlenschutz UZ/ OZ Unterzug/ Oberzug Wwv Wandverstarkung (Lange/Hohe/Dicke)
Einbauten
MKS  Med. Kiihlschrank STB Steckbeckensplile G-GSP Gewerbe-Geschirrspller
GFS Gefrierschrank HWB  Handwaschbecken KS Kuhlschrank
BTM BTM Tresor GSP Geschirrspller MW Mikrowelle
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Bauherr Pleissental-Klinik GmbH ‘
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Architekt BJP Architekten Ingenieure GmbH
Ferdinand-Rhode-Stralle 20 | 04107 Leipzig
T +49 341 12476-300
Fachplanung Tragwerk: Leonhardt, Andra und Partner AG Brandschutz: Thiele Brandschutz GmbH
Am Schie3haus 1-3 | 01067 Dresden Turnerweg 8 | 01097 Dresden
TGA HLS: ib siiss GbR Bauphysik: ITA Weimar mbH
Schwarzbacher Weg 28 | 09481 Elterlein Ahornallee 1| 99428 Weimar
TGA ELT: DITAS - Technoprojekt GmbH AuBenanlagen:
HoferstralRe 77 | 08060 Zwickau BJP/ BLUMELANDSCHAFTSARCHTEKTEN

Bautzner StraRe 44 | 01099 Dresden

Ausstattung: BJP/ J. Fox Innenarchitektur
Weinbergstralle 8 | 04179 Leipzig
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Projekt PLEISSENTAL-KLINIK WERDAU

Umbau zentrale Notfallaufnahme
und Erweiterungsbau fur Geriatrie und Tagesklinik Psychiatrie
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