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d d
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RR (FTZ4) 1,78 l/s
RR (FTZ2) 1,59 l/s

RR (FTZ 1 & FTZ 5) 2,09 l/sRR (FTZ3) 1,78 l/sRR (HD1 & HD12) 1,77 l/sRR (HD2) 1,54 l/s
RR (HD3) 1,66 l/s
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Stellplatz FWA-CO2
0.810
NRF: 9,18
li. RH: 2,30 m
li. RBH:2,30
BB: Stahlbeton - -
DB:Anstrich
FA: EG_FZH
WB: Unbehandelt

TRH Turm
0.800
NRF: 11,21
li. RH: 3,55 m
li. RBH:3,55
BB: Stahlbeton - -
DB:Anstrich
FA: EG_FZH
WB: Unbehandelt

Schlauchturm
0.131
NRF: 8,94
li. RH: 14,00 m
li. RBH:14,00
BB: Fliesen - R12
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Schlauchwäsche
0.120
NRF: 43,67
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R11 V4
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Fliesen

SiBel
0.220

NRF: 9,46
li. RH: 3,15 m

li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -

DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5

WB: Anstrich

Nassraum
0.121
NRF: 19,48
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R11 V4
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Fliesen

Schlauchlager
0.110
NRF: 26,90
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Anlieferung
0.100

NRF: 24,36
li. RH: 3,15 m

li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12

DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5

WB: Fliesen

ASW Reinigung/Trocknung
0.090

NRF: 18,82
li. RH: 2,60 m

li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Rasterdecke

FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Fliesen

ASW Prüfung
0.085
NRF: 25,79
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Flur Prüf-und Werkstätte
0.780
NRF: 65,25
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R9
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Ausgabe weiß
0.070
NRF: 25,65
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Gleis Waschen
0.060
NRF: 71,45
li. RH: 6,55 m
li. RBH:6,55
BB: Feinsteinzeug - R12
DB:Anstrich
FA: EG_WH
WB: Fliesen

Zugangsflur Prüf- und Werkstätte
0.785
NRF: 30,12
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R9
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Lager Absperr/Spezial
0.010
NRF: 51,29
li. RH: 2,85 m
li. RBH:3,00
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Betriebsmittel
0.015
NRF: 12,02
li. RH: 3,00 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

HA ELT
0.050

NRF: 8,18
li. RH: 3,15 m

li. RBH:3,15
BB: staubbindender Anstrich - -

DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5

WB: Anstrich

Außenlager
0.190
NRF: 7,60
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Beschichtung - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Kompressor
0.180

NRF: 11,10
li. RH: 3,15 m

li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -

DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5

WB: Anstrich

ASW Füllraum
0.080
NRF: 7,69
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Elektro u. Funkwerkstatt
0.140
NRF: 18,09
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Lager ASW
0.160
NRF: 20,64
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

allg. Werkstatt
0.170
NRF: 18,79
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Kat.-S. Lager
0.210
NRF: 69,56
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: AnstrichPumi

0.200
NRF: 18,75
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Server
0.230
NRF: 12,98
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Kautschuk - -
DB:Anstrich
FA: EG_Kaut_3
WB: Anstrich

allg. Werkstatt FFW
0.240
NRF: 18,06
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_3
WB: Anstrich

allg. Lager FFW
0.250
NRF: 18,32
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_3
WB: Anstrich

Teeküche
0.260
NRF: 17,10
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R10
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_3
WB: Malervlies

Aufenhaltsraum
0.270
NRF: 55,60
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15

Fitnessraum
0.480
NRF: 36,34
li. RH: 2,75 m
li. RBH:3,15
BB: Kautschuk - -
DB:Rasterdecke
FA: EG_Kaut_5
WB: Malervlies

 fh
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Fitnessgeräte

PumpensteuerungGKFI Vorwand, LM 16,5cm

GK Vorwand, LM 16,5cm, Befestigung Oberschränke beachten
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Schlauch-Lager-Rollregal
31 B- oder 43 C-Schläuche

10x Schlauch-Lager-Rollregal
31 B- oder 43 C-Schläuche
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Instandsetzung
0.130
NRF: 9,95
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Lehrmittel
0.740
NRF: 10,22
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_3
WB: Anstrich

Umlenkrolle
Schlauchaufhängung

Steigleitung
trocken

Sauberlauf
1,5x1,2

Sauberlauf
1,5x1,2

Absperrung Zutritt
unter Schläuchen
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RR (FTZ4) 1,78 l/s
RR (FTZ2) 1,59 l/s

RR (FTZ 1 & FTZ 5) 2,09 l/sRR (FTZ3) 1,78 l/sRR (HD1 & HD12) 1,77 l/sRR (HD2) 1,54 l/s
RR (HD3) 1,66 l/s
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Stellplatz FWA-CO2
0.810
NRF: 9,18
li. RH: 2,30 m
li. RBH:2,30
BB: Stahlbeton - -
DB:Anstrich
FA: EG_FZH
WB: Unbehandelt

TRH Turm
0.800
NRF: 11,21
li. RH: 3,55 m
li. RBH:3,55
BB: Stahlbeton - -
DB:Anstrich
FA: EG_FZH
WB: Unbehandelt

Schlauchturm
0.131
NRF: 8,94
li. RH: 14,00 m
li. RBH:14,00
BB: Fliesen - R12
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Schlauchwäsche
0.120
NRF: 43,67
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R11 V4
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Fliesen

SiBel
0.220

NRF: 9,46
li. RH: 3,15 m

li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -

DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5

WB: Anstrich

Nassraum
0.121
NRF: 19,48
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R11 V4
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Fliesen

Schlauchlager
0.110
NRF: 26,90
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Anlieferung
0.100

NRF: 24,36
li. RH: 3,15 m

li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12

DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5

WB: Fliesen

ASW Reinigung/Trocknung
0.090

NRF: 18,82
li. RH: 2,60 m

li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Rasterdecke

FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Fliesen

ASW Prüfung
0.085
NRF: 25,79
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Flur Prüf-und Werkstätte
0.780
NRF: 65,25
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R9
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Ausgabe weiß
0.070
NRF: 25,65
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Gleis Waschen
0.060
NRF: 71,45
li. RH: 6,55 m
li. RBH:6,55
BB: Feinsteinzeug - R12
DB:Anstrich
FA: EG_WH
WB: Fliesen

Zugangsflur Prüf- und Werkstätte
0.785
NRF: 30,12
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R9
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Lager Absperr/Spezial
0.010
NRF: 51,29
li. RH: 2,85 m
li. RBH:3,00
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Betriebsmittel
0.015
NRF: 12,02
li. RH: 3,00 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

HA ELT
0.050

NRF: 8,18
li. RH: 3,15 m

li. RBH:3,15
BB: staubbindender Anstrich - -

DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5

WB: Anstrich

Außenlager
0.190
NRF: 7,60
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Beschichtung - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Kompressor
0.180

NRF: 11,10
li. RH: 3,15 m

li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -

DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5

WB: Anstrich

ASW Füllraum
0.080
NRF: 7,69
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Elektro u. Funkwerkstatt
0.140
NRF: 18,09
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Lager ASW
0.160
NRF: 20,64
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

allg. Werkstatt
0.170
NRF: 18,79
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Kat.-S. Lager
0.210
NRF: 69,56
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: AnstrichPumi

0.200
NRF: 18,75
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Server
0.230
NRF: 12,98
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Kautschuk - -
DB:Anstrich
FA: EG_Kaut_3
WB: Anstrich

allg. Werkstatt FFW
0.240
NRF: 18,06
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_3
WB: Anstrich

allg. Lager FFW
0.250
NRF: 18,32
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_3
WB: Anstrich

Teeküche
0.260
NRF: 17,10
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R10
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_3
WB: Malervlies

Aufenhaltsraum
0.270
NRF: 55,60
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15

Fitnessraum
0.480
NRF: 36,34
li. RH: 2,75 m
li. RBH:3,15
BB: Kautschuk - -
DB:Rasterdecke
FA: EG_Kaut_5
WB: Malervlies

 fh
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Fitnessgeräte

PumpensteuerungGKFI Vorwand, LM 16,5cm

GK Vorwand, LM 16,5cm, Befestigung Oberschränke beachten
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Schlauch-Lager-Rollregal
31 B- oder 43 C-Schläuche

10x Schlauch-Lager-Rollregal
31 B- oder 43 C-Schläuche
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Instandsetzung
0.130
NRF: 9,95
li. RH: 3,15 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - R12
DB:Anstrich
FA: EG_FSZ_FH_5
WB: Anstrich

Lehrmittel
0.740
NRF: 10,22
li. RH: 2,60 m
li. RBH:3,15
BB: Fliesen - -
DB:Rasterdecke
FA: EG_FSZ_FH_3
WB: Anstrich

Umlenkrolle
Schlauchaufhängung

Steigleitung
trocken

Sauberlauf
1,5x1,2

Sauberlauf
1,5x1,2
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! EX-Schutz !

MH=2.95 m

BMZ

PWS 11F106
Umlufterhitzer 7

E

PWS 11F107
Umlufterhitzer 6E

MH=0.00 m
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Aus-Schalter MH = 1,05 m

Wechselschalter MH = 1,05 m

Taster MH = 1,05 m

Jalousietaster MH = 1,05 m

Aus-Schalter mit Dimmer MH = 1,05 m

Präsenzmelder - Decke

Steckdose 1-fach MH = 0,30 m

Steckdose 1fach MH = 1,10 m
Mikrowelle

Höhnenangaben:

Allgemeine Installationshöhen wenn nicht anders angegeben:
- Steckdosen, Datendosen, Antennendosen, etc. MH=0,30m
- Schalter, Taster, Jalousietaster, Badradio etc. MH=1,05m
- Thermostate, Handmelder, etc. MH=1,40m

Allg. Akürzungen:

AP = Aufputz

Steckdose 1fach MH = 0,30 m
Kühlschrank
Steckdose 1fach MH = 0,30 m
Geschirrspüler
Steckdose 1fach MH = 2,20 m
Abzugshaube

Steckdose 2fach , MH = 1,10 m
Arbeitssteckdose

Steckdose 2-fach MH = 0,30 m

Steckdose 3fach MH = 0,30 m
waagerecht

CEE-Steckdose 16 A

CEE-Steckdose
Mobile Anschlusssäule Werkstatt

Steigetrasse oben

Elektrogerät allgemein / Anschluss

Elektrogerät allgemein / Anschluss 3phasig

Not-Austaster MH = 1,40 m

Raumthermostat MH = 1,40 m

Lautstärkeregler für MH = 1,20 m
Lautsprecher Wachalarm

Anschluss Jalousiemotor

PA-Schiene

Klemmdose / Abzweigdose

Spiralkabel/Kabelaufroller

BT Bodentank

Hausanschlusskasten

Legende Starkstrom

16A

E
230 V

Steckdose CEE 230V

Steckdose mit Klappdeckel

Festanschluss 230V

Abzweigdose

HDMI

VGA

19" EDV Schrank, eintürig, Tür links gehangen

Anschlussdose HDMI

Anschlussdose VGA

Dose für Landesfunk

Datendose 2fach

Türsprechstelle ohne Video mit Tasten, Aufschaltung auf TK-Anlage

Legende EDV

LED
1

LED
2

LED
3

LED

1

LED

1

Feuchtraumleuchte, LED 8600 lm

Einbauleuchte, LED, Modul 625

Feuchtraumleuchte, LED 5100 lm

Feuchtraumleuchte, LED 4500 lm

Spiegelleuchte Bad, 580 mm, 640 lm

LED-Einbaudownlight 1700 lm

LED
2

LED-Einbaudownlight 2200 lm

Anbau Strahler
LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung, 12400lm

Wandleuchte Außenbereich MH=2,00m

Treppenhausleuchte

WA
Wachalarmleuchte, Wandanbau

Lichtraumprofil 2200mm, 50%LED

LED Lichtraumprofil 1200mm, 100%

Einbauleuchte, LED, Modul 625 ohne UGR-BegrenzungLED

2

LED

1

2

3

Anbau Strahler
LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung, 26600lm
Anbau Strahler
LED-Flutlichtstrahler für Flächenbeleuchtung, 35000lm

Legende Beleuchtung

EX
2

Leuchte EX-Schutz, min. 5100 lm

Umschaltbaustein

Z Zentrale Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsleuchte Decke

Piktogrammleuchte zweiseitig

Piktogrammleuchte einseitig

Piktogrammleuchte einseitig

Piktogrammleuchte einseitig

1 Erkennungsreichweite 20m
2 Erkennungsreichweite 30m

4 Erkennungsreichweite 30m IP65
Erkennungsreichweite 30m IP413

1 Deckeneinbau symmetrisch
2 Deckeneinbau asymmetrisch

4 Deckenaufbau asymmetrisch
3 Deckenaufbau symmetrisch

5 SL IP65

Sicherheitsleuchten

Piktogramme

Legende Sicherheitsbeleuchtung

Sicherheitsleuchte Brandmelde und -bekämpfungseinrichtungen

RAS

Multisensormelder opt.+therm.

optischer + thermischer Rauchmelder mit akustischem Signalgeber

nicht automatischer Melder         MH = 1,40 m

RWA-Taster                                 MH = 1,40 m

Rauchansaugsystem

Signalgeber optisch, Blitzleuchte

akustischer Signalgeber

RWA-Öffnung/Antrieb

RWA RWA-Zentrale

BrandmeldezentraleBMZ

Legende BMA

FAT

FLD

FBF

FIBS

FSD

FSE

ZD

Rauchmelder optisch in Zwischendecke

Feuerwehranzeigetableau

Feuerwehrlaufkartendepot

Feuerwehrbedienfeld

Feuerwehrinformations- und bediensystem

Feuerwehrschlüsseldepot

Freischalteinrichtung

Verteiler allgemein

Verteiler allgemein
Kleinverteiler-Aufputz

Netzersatzanlage

Steigleiter

Trasse

Leerrohr

Promatverkleidung Trasse /I-Kanal

Legende 

Kartenleser

Übergabedose ZuKo

Legende ZUKO

1
Lautsprecher Flure
Wandanbau

Lautsprecher Zimmer/Büros (regelbar)
Deckeneinbau

Tonsäule Fahrzeughalle
Wandanbau

2

Legende ELA

NT

ZT

RT AT

Zimmersignalleuchte

Netzteil

Zugtaster

Ruftaster, Abstelltaster

Legende GMA / HAA
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