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n.T.d.A.	=	nicht	Teil	der	Ausschreibung

Raum	1

Raum	9

Raum	10

Raum	4

Raum	2

Raum	5

-Q01-Q02

Externes	Gebäude	-	Leitwarte

3p

-Q02

1p

3p

3p

3p

1p

3p

3p

3p

3p

Spannungswandler
*	Abrechnung
*	Betrieb

separate	Erdungsschiene	DC-Netz
	+			0			-		DC-PE

C4	-	MSDC
SS	1	±	55	kV

Spannungswandler
*	Schutz
*	Betrieb

3p

Versuchsabgang

-Q04

-Q03

Abrechnung

Hochführung

Einschleifungsabgang

-Q03

-Q05

C5	-	MSDC
SS	2	±	55	kV

-Q04

	+			0			-		DC-PE

C1	-	MSAC
10/20	kV	AC

C3	-	MMC

-Q08

-Q04

-Q08

Hochführung

Längskupplung

-Q03

Reservefeld

Spannungswandler
*	Schutz
*	Messung

Übergabefeld

Manuelle	Abangstrennung	als	Hochführung

Kompaktstation	-	MSAC
10/20	kV	AC

-Q08

-Q03

-Q01

-Q04

-Q08

-Q06

separate	Erdungsschiene	DC-Netz

C2	-	NSDC
±	750	V

-Q06

Einspeisung
Stadtwerke

-Q05 -Q06

-Q06

-Q05

Ei
ge
nv
er
so
rg
un
g

SS1

-Q07

Verfügungsgrenze	Netzbetreiber

400	V	AC

-Q07

-Q02

-Q05

-Q01

Gebäude-	bzw.	Versuchsfelderde

-Q05

-Q03

-TA3	160	kVA

C6	-	MSDC-Kabel

Stromwandler	
*	Schutz
*	Betrieb

-Q07

-Q056
Stromwandler
*	Schutz
*	Betrieb

RC-Teiler
(Forschung)

Spannungswandler
*	Schutz
*	Betrieb

NS-AC/DC	Umrichter
mit	Trenntrafo

Stromwandler
*	Schutz

Stromwandler
*	Schutz
*	Messung

Erdungsdraufschalter

Spannungswandler
*	Schutz
*	Betrieb

-Q01

Spannungswandler
*	Schutz
*	Betrieb

-Q04

SS1

SS2

Erdungsfeld	&	Messfeld

L1		L2		L3

Stromwandler
*	Schutz
*	Betrieb

-Q02

L1		L2		L3

Einbindung	in	das	Schutzsystem	von	SS2

-Q07

SS2

-Q01

	+			0			-		DC-PE

Erdungsdraufschalter

3p

-Q02

-Q07

RC-Teiler
(Forschung)

3p

3p3p

3p

3p

Erdungsfeld	&	Messfeld

3p

n.T.d.A.

Spannungswandler
*	Betrieb

3p

Stromwandler
*	Abrechnung
*	Betrieb

Spannungswandler
*	Betrieb

Raum	11

n.T.d.A.

Raum	6

Raum	12
Raum	3

3p


