
Trinkwasser warm

Entlüftung

"durchgängig"

nach oben gehend /
von oben kommend
von unten kommend /
nach unten gehend

Schmutzwasser Fett

Bodenablauf

Leistungsgrenze

Grundrissdarstellung Sanitär

Trinkwasser Zirkulation

Absperrarmatur

Schmutzwasser

Trinkwasser kalt

DruckleitungDS

Rückflussverhinderer

Mensa
N102
A: 282,67 m2

U: 75,32 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,10 m
FA: FA 01
B: Linoleum
DA: DA 02c
D: Anstrich
WBI: WBI 02
W: Anstrich

Mehrzweckraum
N110
A: 60,32 m2

U: 31,47 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,10 m
FA: FA 01
B: Linoleum
DA: DA 02c
D: Anstrich
WBI: WBI 02
W: Anstrich

Lager
N103
A: 7,88 m2

U: 12,85 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 01
B: Linoleum
DA: DA 07
D: Anstrich
WBI: WBI 05
W: Anstrich

Treppenraum 1
N195
A: 40,80 m2

U: 35,36 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 03b, FA 03f
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Büro Sozialarbeiter/-in

N101
A: 26,25 m2

U: 21,50 m
RH: 3,16 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02a
B: Linoleum
DA: DA 02b
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Klassenraum 3105
A:

63,20 m 2
U:

31,81 m

Klassenraum 2104
A:

63,47 m 2
U:

31,88 m

TF Heizung
N184
A: 15,44 m2

U: 16,15 m
RH: 3,98 m
li.RH: 3,98 m
FA: FA 07
B:
DA: DA 07
D: ---
WBI: WBI 07
W: Unbehandelt

HA Elt.
N181
A: 12,75 m2

U: 14,81 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 06
B: ableitfähiger Anstrich
DA: DA 07
D: ---
WBI: WBI 07
W: Unbehandelt

SiBel
N182
A: 4,66 m2

U: 8,71 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 06
B: ableitfähiger Anstrich
DA: DA 07
D: ---
WBI: WBI 07
W: Unbehandelt

Flur 3
N194
A: 29,88 m2

U: 31,12 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,10 m
FA: FA 03a
B: Fliesen
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Vorraum WC M
N104
A: 6,34 m2

U: 10,08 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Vorraum WC J
N105
A: 8,40 m2

U: 11,80 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC M
N104a
A: 8,51 m2

U: 11,82 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC J
N105a
A: 7,90 m2

U: 11,90 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Brandmeldezentrale
N183
A: 4,93 m2

U: 8,95 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 06
B: ableitfähiger Anstrich
DA: DA 07
D: ---
WBI: WBI 07
W: Unbehandelt

WC Lehrer
N109
A: 3,23 m2

U: 7,42 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03 c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC Lehrerinnen
N108
A: 3,23 m2

U: 7,42 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

PuMi
N107
A: 3,82 m2

U: 7,97 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC Roll.
N106
A: 5,15 m2

U: 9,08 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Aufzug
N193
A: 3,30 m2

U: 7,30 m
RH: 4,38 m
li.RH: 4,38 m
FA: FA 08
B: Fliesen
DA:
D: Anstrich
WBI: -
W: Anstrich

Ausgabeküche
N118
A: 35,89 m2

U: 27,53 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,10 m
FA: FA 04b
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Flur Küche 2
N115
A: 12,46 m2

U: 15,65 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 04c
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Lager
N120
A: 6,32 m2

U: 10,19 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 04a
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Kühlzelle
N119
A: 5,91 m2

U: 9,77 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 05
B: Fliesen
DA:
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Anlieferung
N114
A: 14,44 m2

U: 15,20 m
RH: 3,16 m
li.RH: 2,60 m
FA: FA 04a
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Flur Küche 1
N111
A: 4,26 m2

U: 9,15 m
RH: 3,16 m
li.RH: 2,60 m
FA: FA 04a
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

WC F
N112
A: 3,04 m2

U: 7,05 m
RH: 3,16 m
li.RH: 2,60 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC M
N113
A: 3,04 m2

U: 7,05 m
RH: 3,16 m
li.RH: 2,60 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

TK-Zelle
N116
A: 5,28 m2

U: 9,44 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 05
B: Fliesen
DA:
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Spülküche
N117
A: 8,76 m2

U: 12,60 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 04b
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

TF
106

A:

17,22 m 2

U:

20,78 m
RH:

3,32 m
li.RH:

2,50 m

FA:

---

B: staubbindender Anstrich

DA:

FA 09

D:

Anstrich

WBI:

-

W:

Anstrich

Flur 1
N191
A: 9,48 m2

U: 12,73 m
RH: 3,16 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03a
B: Fliesen
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Personal Aufenthalt
N122A:

8,95 m 2
U:

12,11 m
RH:

3,32 m
li.RH:

3,00 m
FA:

FA 10
B:

Linoleum
DA:

DA 05
D:

Anstrich
WBI:

WBI 01
W:

Anstrich

Flur Küche 3N121A:
5,00 m 2

U:
9,67 m

RH:
3,32 m

li.RH:
2,50 m

FA:
FA 10

B:
Linoleum

DA:
DA 05

D:
Anstrich

WBI:
WBI 01

W:
Anstrich

Umkleide 1N123A:
4,00 m 2

U:
8,20 m

RH:
3,32 m

li.RH:
2,50 m

FA:
FA 10

B:
Linoleum

DA:
DA 05

D:
Anstrich

WBI:
WBI 01

W:
Anstrich

Umkleide 2N124A:
4,02 m 2

U:
8,21 m

RH:
3,32 m

li.RH:
2,50 m

FA:
FA 10

B:
Linoleum

DA:
DA 05

D:
Anstrich

WBI:
WBI 01

W:
Anstrich
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N102-F01
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UK UHD 2,60

UK UHD 2,60

UK UHD 2,60

UK UHD 3,1
0

UK UHD 3,10

UK UHD 2,8
0

UK UHD
2,80

UK UHD
2,80

UK UHD 2,80

UK UHD 2,8
0
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UK UHD 2,80

UK UHD 2,6
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L DD 55/105

H DD 20/10

S DD 15/15

S DD 15/15

S DD 15/15

S DD 17/17

H DD 20/45

L DD 70/75

L DD 45/105

S DD 50/15

H DD 20/10

H DD 20/10
S DD 20/15

S DD 20/12

H DD 23/55

E DD 65/35

L DD 26/21

S DD 10/10

S DD 21/21

L DD 15/15

S DD 15/15

S DD 15/30

S DD 20/15

H DD 10/20

L WD Ø17RAüFF = 3,06

WAGK01a W
AG

K0
7c

W
AG

K1
0

H WS 20/10/10
UK = 3,50

S Revi 20/20
UKüFF = 0,15

S Revi 15/20
UKüFF = 1,30

S Revi 15/20
UKüFF = 1,70

S WD Ø10RAüFF = 3,20 S WD Ø10RAüFF = 2,64

S WD Ø15RAüFF = 2,90

S WD Ø15RAüFF = 2,90

H WD 50/20
UKüFF = 3,48

S WD 30/15
UKüFF = 3,23

L WD 45/40
UKüFF = 3,28

L WD 55/40
UKüFF = 3,28

L WD 40/40
UKüFF = 3,28

H WD 40/15
UKüFF = 3,43

L WD 60/35
UKüFF = 3,23

S WD 20/20
UKüFF = 3,23

H WD 40/15
UKüFF = 3,43

S KB Ø10RA = 2,80
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N101-F01

BRH 80

Treppenraum 2
N196
A: 41,60 m2

U: 35,87 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 03b, FA 03f
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Flur 2
N192
A: 21,38 m2

U: 23,96 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03a
B: Fliesen
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

N110-F01

BRH 80

N110-F02

BRH 80

N110-F03

BRH 80

N102-F08

BRH 80

N102-F09

BRH 80

N102-F10

BRH 80

N102-F07

BRH 80

N184-T01 N183-T01

UK UHD 3,00

L WD 55/55UKüFF = +0,30

L WD Ø17RAüFF = 2,80
L WD Ø17RAüFF = 2,80

L WD Ø15RA = 2,80

L WD Ø15RA = 2,80

5x E KB Ø10RAüFF = 2,80

S WD Ø8RA = 3,06

L WD 15/20UK = 2,96

L WD 15/20UK = 2,96

L WD Ø17RAüFF = 3,06

L WD Ø17RAüFF = 3,06

E WD 50/20UKüFF = 2,70

E WD 30/20UKüFF = 2,70

H WS 20/10/10UK = 3,06

E WD 60/20
UK = 2,66

S WD 55/20
UK = 2,96

E WD 30/20
UK = 2,66

K WD Ø8
RA = 3,20

K WD Ø8
RA = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20
K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RA = 3,20

K WD Ø8
RA = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

S WD Ø17
RAüFF = 3,47

S WD Ø11
RAüFF = 3,32

E WD 50/20
UKüFF = 3,20

S WD Ø19
RAüFF = 3,48

S WD Ø17
RAüFF = 3,49

S WD Ø13
RAüFF = 3,40

S WD Ø6
RA = 3,40

S WD Ø6
RA = 3,40

E WD 30/20
UK = 3,40

E WD 50/20
UK = 3,40

H WS 20/50/10
UK = 3,23

H WS 20/298/10
UK = 0,75

H WS 105/100/10
UK = -0,25

H WD 25/15
UKüFF = 3,43

L WD 45/50
UKüFF = 3,23

L WD 65/50
UKüFF = 3,23

S WD 28/14
UK = 3,23

H WD 45/25
UK = 3,48

HSE WD 120/40
UK = +3,33

L WD 105/55
UK = 3,20

S WD 15/15
UK = 3,46

S WD Ø8
RA = 3,40

E WD Ø10
RA = 3,35

L WD 20/20
UK = 3,20

L WD 20/20
UK = 3,20

L WD Ø15
RAüFF = 3,30

L WD Ø21
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30

S WD Ø6
RA = 3,40

H WS 20/298/10
UK = 0,75

H WS 105/100/10
UK = -0,25

H WS 20/298/10
UK = 0,75
H WS 105/100/10
UK = -0,25

H WD 40/20
UK = 3,30

H WD 20/13
UK = 3,60

LS WD 65/25
UK = 3,20

E WD 50/40
UK = 3,20

L WD Ø18
RAüFF = 3,30
L WD Ø18
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30
L WD Ø15
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30
L WD Ø15
RAüFF = 3,30

S WD 15/15
UK = 3,20

S WD Ø8
RA = 3,40

H WD 45/22
UK = 3,39

H WD 55/28
UK = 3,45

S WD Ø6
RA = 3,30
S WD Ø8
RA = 3,31

H WD 70/25
UK = 3,48

E WD 30/20
UK = 3,20

E WD 30/20
UK = 3,40

E WD 30/20
UK = 3,40

E WD 70/40
UK = 3,20

HSE WD 120/40
UK = 3,33

S KB Ø8RAüFF = 3,06

S DD 20/12

H DD 20/10

L DD 45/105

E WD 30/20UK = 2,70

E WD 50/20UK = 2,70

S Revi 20/20UKüFF = 0,15

S Revi 15/20UKüFF = 0,15

S Revi 15/20
UKüFF = 0,15

S Revi 20/20
UKüFF = 0,15

S Revi 20/20
UKüFF = 1,30

S Revi 20/20
UKüFF = 1,50

S Revi 20/20
UKüFF = 1,50
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Treppenlauf

WC beh.
mit integrierter
Hygienespülung

Urinal
mit integr.
Hygienespülung

WC
mit integr.
Hygienespülung

SW02TW02

SW03
TW03

SW05

TW05

TW06

SW06.1

SW06.2

SW06.1
DN 100

SW06.2

DN 100

TW01

SW01

SW04
DN 12DN 12

DN 15

DN 20

DN 20
DN 15

DN 15
RA = 3150 mm OKFFB

DN 12

DN 50

DN 12
RA = 3400 mm OKFFB

DN 12
RA = 3200 mm OKFFB

DN 20

DN 12
RA = 3200 mm OKFFB

DN 32
RA = 3400 mm OKFFB

DN 12
RA = 3400 mm OKFFB

Urinal
mit integr.
Hygienespülung

DN 100

DN 70

DN 20

DN 15

DN 12

elektr. Durchlauferhitzer
5,7 kW
25 A, 230 V

DN 15DN 15

TW04

DN 50

DN 50DN 100

DN 100

Anschluss SW-Fett
DN 50 Muffe
50 mm OKFFB

Küchensnachluss DN 20
als Eckventil 3/4" AG (400 mm OKFFB)

Anschluss
Tauwasser Kühlzelle mittels
Trichter-Geruchsverschluss
350 mm OKFFB

Armatur
mit integrierter
Hygienespülung

Armatur
mit integrierter
Hygienespülung

Aschluss Enthärtung DN 15
als Geräteanschlussventil 3/4" AG
350 mm OKFFB Anschlss SW-Fett

DN 50 (300 mm OKFFB)

SWF02

BE05

BE03

BE02 SWF04

SW01

DN 70 DN 100DN 100

SW06.3

SW05

DN 70DN 70

DN 100

DN 100

DN 15

DN 20

SW04

elektr. Durchlauferhitzer
13,5 kW
20 A, 400 V, 3~

21
0

14
90

DN 70

SW06.2a

BE06
DN100

BE04

DN 15
RA = 3400 mm OKFFB

DN 15
verlegt auf RFB

DN 20

DN 70

DN 50

DN 70

SWE01

SWEF02

SWEF03

SWEF01

SWF01

DN 70

DN 12
RA = 3200 mm OKFFB

DN 25

DN 32
RA = 3400 mm OKFFB

DN 15
RA = 1800 mm OKFFB

DN 25DN 20

Absperrarmatur
in der Senkrechten

DN 25
RA = 3400 mm OKFFB

A

A

SWF03

SWEF03

Anschluss an bauseitige
Frischwasserstation

DN 15

DN 20

DN 20

DN 12
verlegt auf RFB

DN 50

DN 100

DN 12
RA = 3300 mm OKFFB

RA = 3250 mm OKFFB

DN 12
RA = 3300 mm OKFFB

DN 20DN 20DN 20

Absperrarmatur
in der Senkrechten

DN 25

DN 25

DN 25
RA = 3550 mm OKFFB

DN 25

TW07

DN 12

DN 25
RA = 3300 mm OKFFB

RA = 3250 mm OKFFB

DN 25
RA = 3300 mm OKFFB

DN 100

DN 100DN 100DN 100

DN 50

DN 70
DN 50DN 70

DN 25
RA = 3300 mm OKFFB

TW09

BE01

BE07
DN100

DN 100

DN 100

DN 50

BE08

RS = -286 mm UKRDRS = -317 mm UKRD

RS = -730 mm UKRD

RS = -388 mm UKRD

Absperrarmatur
in der Senkrechten

DN 50

41
0

DN 20

DN 20
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