
Dreiwegearmatur
Strangregulierventil

Absperrarmatur

Heizungs Vorlauf

Heizung Rücklauf

"durchgängig"

nach oben gehend /
von oben kommend
von unten kommend /
nach unten gehend

Grundrissdarstellung Heizung

AußdehnungsgefäßMAG

Verteiler (gemischt)

VerbraucherAbsperrarmatur

Heizkresverteiler

Raumnummer

effektive Fläche

HeizkreisnummerVA 20

zum Verteiler: HKV 1.1

21,4 m²

Rohrabmessung 16 x 2,0

N110-1-2

Verlegeabstand

Innentemperatur

Raumbezeichnung
Raumnummer

Norm-Wärmebedarf20 °C
1.02.09 Schlafen

510W

Fußbodenheizung VL

Fußbodenheizung RL

Mensa
N102
A: 282,67 m2

U: 75,32 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,10 m
FA: FA 01
B: Linoleum
DA: DA 02c
D: Anstrich
WBI: WBI 02
W: Anstrich

Mehrzweckraum
N110
A: 60,32 m2

U: 31,47 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,10 m
FA: FA 01
B: Linoleum
DA: DA 02c
D: Anstrich
WBI: WBI 02
W: Anstrich

Klassenraum 4107
A:

65,48 m 2
U:

32,40 m
RH:

3,32 m
li.RH:

3,00 m
FA:

---
B:

Linoleum
DA:

D:
Anstrich

WBI:
WBI 01

W:
Anstrich

Flur 1
191

A:
143,60 m 2

U:
84,85 m

Lager
N103
A: 7,88 m2

U: 12,85 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 01
B: Linoleum
DA: DA 07
D: Anstrich
WBI: WBI 05
W: Anstrich

Treppenraum 1
N195
A: 40,80 m2

U: 35,36 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 03b, FA 03f
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Büro Sozialarbeiter/-in

N101
A: 26,25 m2

U: 21,50 m
RH: 3,16 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 02a
B: Linoleum
DA: DA 02b
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Klassenraum 3105
A:

63,20 m 2
U:

31,81 m

Klassenraum 2104
A:

63,47 m 2
U:

31,88 m

TF Heizung
N184
A: 15,44 m2

U: 16,15 m
RH: 3,98 m
li.RH: 3,98 m
FA: FA 07
B:
DA: DA 07
D: ---
WBI: WBI 07
W: Unbehandelt

HA Elt.
N181
A: 12,75 m2

U: 14,81 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 06
B: ableitfähiger Anstrich
DA: DA 07
D: ---
WBI: WBI 07
W: Unbehandelt

SiBel
N182
A: 4,66 m2

U: 8,71 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 06
B: ableitfähiger Anstrich
DA: DA 07
D: ---
WBI: WBI 07
W: Unbehandelt

Flur 3
N194
A: 29,88 m2

U: 31,12 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,10 m
FA: FA 03a
B: Fliesen
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Vorraum WC M
N104
A: 6,34 m2

U: 10,08 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Vorraum WC J
N105
A: 8,40 m2

U: 11,80 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC M
N104a
A: 8,51 m2

U: 11,82 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC J
N105a
A: 7,90 m2

U: 11,90 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Brandmeldezentrale
N183
A: 4,93 m2

U: 8,95 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 06
B: ableitfähiger Anstrich
DA: DA 07
D: ---
WBI: WBI 07
W: Unbehandelt

WC Lehrer
N109
A: 3,23 m2

U: 7,42 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03 c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC Lehrerinnen
N108
A: 3,23 m2

U: 7,42 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

PuMi
N107
A: 3,82 m2

U: 7,97 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC Roll.
N106
A: 5,15 m2

U: 9,08 m
RH: 3,73 m
li.RH: 2,80 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Aufzug
N193
A: 3,30 m2

U: 7,30 m
RH: 4,38 m
li.RH: 4,38 m
FA: FA 08
B: Fliesen
DA:
D: Anstrich
WBI: -
W: Anstrich

Ausgabeküche
N118
A: 35,89 m2

U: 27,53 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,10 m
FA: FA 04b
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Flur Küche 2
N115
A: 12,46 m2

U: 15,65 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 04c
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Lager
N120
A: 6,32 m2

U: 10,19 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 04a
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Kühlzelle
N119
A: 5,91 m2

U: 9,77 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 05
B: Fliesen
DA:
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Anlieferung
N114
A: 14,44 m2

U: 15,20 m
RH: 3,16 m
li.RH: 2,60 m
FA: FA 04a
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Flur Küche 1
N111
A: 4,26 m2

U: 9,15 m
RH: 3,16 m
li.RH: 2,60 m
FA: FA 04a
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

WC F
N112
A: 3,04 m2

U: 7,05 m
RH: 3,16 m
li.RH: 2,60 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC M
N113
A: 3,04 m2

U: 7,05 m
RH: 3,16 m
li.RH: 2,60 m
FA: FA 03c
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

TK-Zelle
N116
A: 5,28 m2

U: 9,44 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 05
B: Fliesen
DA:
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Spülküche
N117
A: 8,76 m2

U: 12,60 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 04b
B: Fliesen
DA: DA 03
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

TF
106

A:

17,22 m 2

U:

20,78 m
RH:

3,32 m
li.RH:

2,50 m

FA:

---

B: staubbindender Anstrich

DA:

FA 09

D:

Anstrich

WBI:

-

W:

Anstrich

Flur 1
N191
A: 9,48 m2

U: 12,73 m
RH: 3,16 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03a
B: Fliesen
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Personal Aufenthalt
N122A:

8,95 m 2
U:

12,11 m
RH:

3,32 m
li.RH:

3,00 m
FA:

FA 10
B:

Linoleum
DA:

DA 05
D:

Anstrich
WBI:

WBI 01
W:

Anstrich

Flur Küche 3N121A:
5,00 m 2

U:
9,67 m

RH:
3,32 m

li.RH:
2,50 m

FA:
FA 10

B:
Linoleum

DA:
DA 05

D:
Anstrich

WBI:
WBI 01

W:
Anstrich

Umkleide 1N123A:
4,00 m 2

U:
8,20 m

RH:
3,32 m

li.RH:
2,50 m

FA:
FA 10

B:
Linoleum

DA:
DA 05

D:
Anstrich

WBI:
WBI 01

W:
Anstrich

Umkleide 2N124A:
4,02 m 2

U:
8,21 m

RH:
3,32 m

li.RH:
2,50 m

FA:
FA 10

B:
Linoleum

DA:
DA 05

D:
Anstrich

WBI:
WBI 01

W:
Anstrich
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UK UHD 2,60

UK UHD 2,60

UK UHD 2,60

UK UHD 3,1
0

UK UHD 3,10

UK UHD 2,8
0

UK UHD
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UK UHD
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0
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Heizkörper

Heizkörper

L DD 55/105

H DD 20/10

S DD 15/15

S DD 15/15

S DD 15/15

S DD 17/17

H DD 20/45

L DD 70/75

L DD 45/105

S DD 50/15

H DD 20/10

H DD 20/10
S DD 20/15

S DD 20/12

H DD 23/55

E DD 65/35

L DD 26/21

S DD 10/10

S DD 21/21

L DD 15/15

S DD 15/15

S DD 15/30

S DD 20/15

H DD 10/20

L WD Ø17RAüFF = 3,06

WAGK01a W
AG

K0
7c

W
AG

K1
0

H WS 20/10/10
UK = 3,50

S Revi 20/20
UKüFF = 0,15

S Revi 15/20
UKüFF = 1,30

S Revi 15/20
UKüFF = 1,70

S WD Ø10RAüFF = 3,20 S WD Ø10RAüFF = 2,64

S WD Ø15RAüFF = 2,90

S WD Ø15RAüFF = 2,90

H WD 50/20
UKüFF = 3,48

S WD 30/15
UKüFF = 3,23

L WD 45/40
UKüFF = 3,28

L WD 55/40
UKüFF = 3,28

L WD 40/40
UKüFF = 3,28

H WD 40/15
UKüFF = 3,43

L WD 60/35
UKüFF = 3,23

S WD 20/20
UKüFF = 3,23

H WD 40/15
UKüFF = 3,43

S KB Ø10RA = 2,80
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Anlieferung Küche

Aufzug
barrierefrei,
Kabine
1,10 x 1,40

Parkierung mobile Trennwand

Bu
ffe

t

103 103

103

103

102

102

101

101

07.09

07.08

07.07

07.06

07.05

07.04

07.03

07.02

07.01

06
.01

05.02

04.10

04.09

04.08 04.07 04.06 04.05 04.04

04.03

04.02

04.01

03.23

03.22

03.21

03.20

03.19

03.18

03.17

03.16

03.15

03.14

03.1303.1203.1103.10

03.09

03.08

03.07

03.06

03.05

03.04

03.03

03.02

03.01

02.08

02.07

02.06

02.05

02.04

02.03

02.02

02.01

01.19

01.18

01.17

01.06

01.05

01.04

01.03

01.02

01.01

05.02

Ha
ke

nle
ist

en

AufzugBestand
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Sauberlauf in Boden
eingelassen

Sauberlauf in Boden
eingelassen
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N101-F01

BRH 80

Treppenraum 2
N196
A: 41,60 m2

U: 35,87 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,73 m
FA: FA 03b, FA 03f
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Flur 2
N192
A: 21,38 m2

U: 23,96 m
RH: 3,73 m
li.RH: 3,00 m
FA: FA 03a
B: Fliesen
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

N110-F01

BRH 80

N110-F02

BRH 80

N110-F03

BRH 80

N102-F08

BRH 80

N102-F09

BRH 80

N102-F10

BRH 80

N102-F07

BRH 80

N184-T01 N183-T01

UK UHD 3,00

L WD 55/55UKüFF = +0,30

L WD Ø17RAüFF = 2,80
L WD Ø17RAüFF = 2,80

L WD Ø15RA = 2,80

L WD Ø15RA = 2,80

5x E KB Ø10RAüFF = 2,80

S WD Ø8RA = 3,06

L WD 15/20UK = 2,96

L WD 15/20UK = 2,96

L WD Ø17RAüFF = 3,06

L WD Ø17RAüFF = 3,06

E WD 50/20UKüFF = 2,70

E WD 30/20UKüFF = 2,70

H WS 20/10/10UK = 3,06

E WD 60/20
UK = 2,66

S WD 55/20
UK = 2,96

E WD 30/20
UK = 2,66

K WD Ø8
RA = 3,20

K WD Ø8
RA = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20
K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RA = 3,20

K WD Ø8
RA = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

K WD Ø8
RAüFF = 3,20

S WD Ø17
RAüFF = 3,47

S WD Ø11
RAüFF = 3,32

E WD 50/20
UKüFF = 3,20

S WD Ø19
RAüFF = 3,48

S WD Ø17
RAüFF = 3,49

S WD Ø13
RAüFF = 3,40

S WD Ø6
RA = 3,40

S WD Ø6
RA = 3,40

E WD 30/20
UK = 3,40

E WD 50/20
UK = 3,40

H WS 20/50/10
UK = 3,23

H WS 20/298/10
UK = 0,75

H WS 105/100/10
UK = -0,25

H WD 25/15
UKüFF = 3,43

L WD 45/50
UKüFF = 3,23

L WD 65/50
UKüFF = 3,23

S WD 28/14
UK = 3,23

H WD 45/25
UK = 3,48

HSE WD 120/40
UK = +3,33

L WD 105/55
UK = 3,20

S WD 15/15
UK = 3,46

S WD Ø8
RA = 3,40

E WD Ø10
RA = 3,35

L WD 20/20
UK = 3,20

L WD 20/20
UK = 3,20

L WD Ø15
RAüFF = 3,30

L WD Ø21
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30

S WD Ø6
RA = 3,40

H WS 20/298/10
UK = 0,75

H WS 105/100/10
UK = -0,25

H WS 20/298/10
UK = 0,75
H WS 105/100/10
UK = -0,25

H WD 40/20
UK = 3,30

H WD 20/13
UK = 3,60

LS WD 65/25
UK = 3,20

E WD 50/40
UK = 3,20

L WD Ø18
RAüFF = 3,30
L WD Ø18
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30
L WD Ø15
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30
L WD Ø15
RAüFF = 3,30

S WD 15/15
UK = 3,20

S WD Ø8
RA = 3,40

H WD 45/22
UK = 3,39

H WD 55/28
UK = 3,45

S WD Ø6
RA = 3,30
S WD Ø8
RA = 3,31

H WD 70/25
UK = 3,48

E WD 30/20
UK = 3,20

E WD 30/20
UK = 3,40

E WD 30/20
UK = 3,40

E WD 70/40
UK = 3,20

HSE WD 120/40
UK = 3,33

S KB Ø8RAüFF = 3,06

S DD 20/12

H DD 20/10

L DD 45/105

E WD 30/20UK = 2,70

E WD 50/20UK = 2,70

S Revi 20/20UKüFF = 0,15

S Revi 15/20UKüFF = 0,15

S Revi 15/20
UKüFF = 0,15

S Revi 20/20
UKüFF = 0,15

S Revi 20/20
UKüFF = 1,30

S Revi 20/20
UKüFF = 1,50

S Revi 20/20
UKüFF = 1,50
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S Revi 20/20
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S WD Ø10RA = 2,80

S200
 C5

EI 2 30
-S

20
0 
C5

EI2 30-S200
 C5

EI2 30-S200
 C5

WAGK07c

EI
 90

EI
 90

EI
 90

EI  90

EI
 90

Sit
zn

isc
he

un
ter

Tr
ep

pe
nla

uf
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Treppenlauf

21 °C
N102 Mehrzweckraum

4820 W

20 °C
N196 Treppe 2

1577 W

20 °C
N195 Treppe 1

1592 W

20 °C
N118 Ausgabeküche

-211 W

20 °C
N191 Flur 1 / Aufzug

687 W

20 °C
N194 Flur 3

252 W

21 °C
N101 Büro Sozial

1733 W

15 °C
N114 Anlieferung

450 W

15 °C
N184 TF H

-342 W

15 °C
N181 HA ELT

90 W

N119 Kühlzelle

21 °C
N105a Vorraum J

261 W

21 °C
N105a WC J

55 W

21 °C
N104a WC M

74 W

15 °C
N115 Flur/ Wagenstellfläche

-140 W

15 °C
N103 Lager

-710 W

15 °C
N120 Trockenlager

99 W

21 °C
N104 Vorraum M

88 W

20 °C
N117 Spülküche

706 W

N116 TK Zelle
21 °C
N106 WC Roll.

333 W

15 °C
N183 BMZ

244 W 15 °C
N182 SiBel

364 W

15 °C
N111 Flur Küche 1

-48 W

21 °C
N109 WC Lehrer

151 W

21 °C
N113 WC H

289 W

21 °C
N112 WC D

227 W

15 °C
N107 PuMi

-80 W

21 °C
N108 WC Lehrerinnen

151 W

21 °C
N110 Mehrzweckraum

1573 W

FBH-Verterteiler
HKV 1.3

FBH-Verterteiler
HKV 1.2

FBH-Verterteiler
HKV 1.1

H05

H03

H01

H07

Pufferspeicher 1000 l
dxH = 850 x 2000 mm
Isolierung 100 mm
mit 9 kW E-Heizstab
Gewicht = 1500 kg

MAG 50 l
d = 437 mm
H = 493 mm

MAG 500 l
d = 740 mm
H = 1321 mm

RA = 1370 mm OKFF

H06

Pufferspeicher 2000 l
dxH = 110 x 2370 mm
Isolierung 100 mm
Gewicht = 2500 kg

VL / RL DN 65
RA = 3600 mm OKFF

2x Frischwasserstation:
HxBxT = 895 x 450 x 285 mm
Zapfleistung = 27 l/min
Gewicht = 48 kg
wandhängend, UK = 1200 mm
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H04
H02

VL / RL DN 32

VL / RL DN 40
RA = 3390 mm OKFF

VL / RL DN 20

Kv = 2.7221

VL / RL DN 20
RA = 3650 mm OKFF

VL / RL DN 20

20

20
20

20

20

20

20

20

20

20
20

20

20

VA

cm

21,4

25,4

21,6

14,8

25,2

25,2

25,2

25,9

25,9
25,9

25,9

25,9

18,0

Effektive
Fläche

m²

mit Kugelhahn Anschluss von unten G1

Verteilerschrank 1000x730x80mm

Raumname

Mehrzweckraum
Mehrzweckraum

Mehrzweckraum

Mehrzweckraum

Mehrzweckraum

Mehrzweckraum

Mehrzweckraum

Mehrzweckraum

Mehrzweckraum
Mehrzweckraum

Mehrzweckraum

Mehrzweckraum

Flur 3

40,0 / 22,2 °C
16,0 / 25,3 °C

N102-1-4

N102-1-6

N102-1-8
N102-1-7

N110-1-2

N102-1-2

N102-1-9

N102-1-5

N110-1-3

N102-1-3

N194-1-1

N110-1-1

N102-1-1

344,5 kg/h

18,02 kPa
1,87 kPa

HKV 1.2

Zum Verbr.

Verteiler:

Sekundär VL / RL Temp. (Heizung):
Sekundär VL / RL Temp. (Kühlung):

Massenstrom:
Min. erforderl. Druckdiff.:

Verfügbare Druckdifferenz:

Verteilerset:

Verteiler Schrank:

Typ

HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ

HZ

4

6

8
7

2

12

9
10

5

3

12

1

11

Nr.

20
20

10

15
15

20

20
20

20
20

15

VA

cm

8,4

5,2
3,8

3,2

6,7

20,2
20,2

3,2

26,5
26,3

15,1

Effektive
Fläche

m²

mit Kugelhahn Anschluss von unten G1

Verteilerschrank 1000x730x80mm

Raumname

Mehrzweckraum
Mehrzweckraum

Flur 3

Vorraum M
Vorraum J
Treppe 2
Treppe 2

WC Roll.
WC Lehrerinnen

PuMi

WC Lehrer

40,0 / 27,7 °C
16,0 / 22,4 °C

N196-1-2

N102-2-2

N107-1-1

N108-1-1
N109-1-1

N106-1-1

N104-1-1
N105-1-1

N193-2-1

N196-1-1

N102-2-1

410,8 kg/h

17,79 kPa
7,09 kPa

HKV 1.1

Zum Verbr.

Verteiler:

Sekundär VL / RL Temp. (Heizung):
Sekundär VL / RL Temp. (Kühlung):

Massenstrom:
Min. erforderl. Druckdiff.:

Verfügbare Druckdifferenz:

Verteilerset:

Verteiler Schrank:

Typ

HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ

4

6

8
7

2

9
10

5

3

1

11

Nr.

20
10

10

10

10
10

10
20

15
20
20
20

VA

cm

6,3

8,8
8,8
8,7

20,2

3,0

19,9
19,9

9,5
14,4

8,8

3,0

Effektive
Fläche

m²

mit Kugelhahn Anschluss von unten G1

Verteilerschrank 1000x730x80mm

Spülküche

Raumname

Flur 1 / Aufzug

Lager

Anlieferung

Büro Sozial

Büro Sozial
Büro Sozial

Treppe 1
Treppe 1
Flur 3

WC D
WC H

40,0 / 32,9 °C
16,0 / 19,3 °C

N101-1-2

N195-1-2

N101-1-3

N113-1-1
N112-1-1

N120-1-1

N101-1-1

N191-1-1
N114-1-1

N117-1-1
N195-1-1

N192-1-1

738,1 kg/h
12,92 kPa
18,04 kPa

HKV 1.3

Zum Verbr.

Verteiler:

Sekundär VL / RL Temp. (Heizung):
Sekundär VL / RL Temp. (Kühlung):

Massenstrom:
Min. erforderl. Druckdiff.:

Verfügbare Druckdifferenz:

Verteilerset:

Verteiler Schrank:

Typ

HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ

4

6

8
7

2

12

9
10

5

3

1

11

Nr.

Zuleitungen Heizkreise
verlegt auf RFB
Abmessungen: 16 x 2 mm

Zuleitungen Heizkreise
verlegt auf RFB
Abmessungen: 16 x 2 mm

H05.1

2x Frischwasserstation:
HxBxT = 895 x 450 x 285 mm
Zapfleistung = 27 l/min
Gewicht = 48 kg
wandhängend, UK = 1200 mm

VL / RL DN 50
RA = 3590 mm OKFF

Heizleitungen
beim Durchgang
der mobilen Trennwand
mit 50 % nach GEG isolieren

RA = 2375 mm OKFF

RA = 3600 mm OKFF

RA = 2250 mm OKFF

R
A 

= 
33

00
 m

m
 O

KF
F

RA = 2275 mm OKFF

RA = 3600 mm OKFF
RA = 3600 mm OKFF

R
A 

= 
33

00
 m

m
 O

KF
F

1

2

1

2

Heizkreis 1: Fußbodenheizung

Heizkreis 2: RLT-Gerät

RA = 380 mm OKFF

RA = 2000 mm OKFF

VL / RL DN 25

VL / RL DN 20

Kv = 4.4943

VL / RL DN 25
RA = 3500 mm OKFF

VL / RL DN 20
RA = 3500 mm OKFF

Kv = 0.9465

5,2 m²

zum Verteiler: HKV 1.2

zum Verteiler: HKV 1.1

N110-1-3

25,9 m²

VA 20

15,1 m²

VA 20

25,2 m²

zum Verteiler: HKV 1.1

VA 20

zum Verteiler: HKV 1.3

Rohrabmessung 16 x 2,0

N113-1-1

zum Verteiler: HKV 1.3

Rohrabmessung 16 x 2,0

N102-2-2

VA 10

N104-1-1

Rohrabmessung 16 x 2,0

Rohrabmessung 16 x 2,0

N120-1-1

VA 20

9,5 m²

VA 20

VA 10

N102-1-7

N102-1-8

N110-1-1

zum Verteiler: HKV 1.1

Rohrabmessung 16 x 2,0

Rohrabmessung 16 x 2,0

3,8 m²

VA 20

N102-1-5

VA 20

N195-1-2

VA 20

Rohrabmessung 16 x 2,0

N112-1-1

VA 10

Rohrabmessung 16 x 2,0

N191-1-1

N193-2-1
Rohrabmessung 16 x 2,0

8,4 m²

N102-1-1

3,0 m²

zum Verteiler: HKV 1.2

VA 20

zum Verteiler: HKV 1.2

19,9 m²

21,6 m²

N102-1-4

VA 20

zum Verteiler: HKV 1.3

zum Verteiler: HKV 1.1

3,2 m²

VA 20

N101-1-2

zum Verteiler: HKV 1.2

Rohrabmessung 16 x 2,0

VA 20

Rohrabmessung 16 x 2,0

3,0 m²

8,8 m²

VA 15

Rohrabmessung 16 x 2,0

VA 20

N106-1-1

Rohrabmessung 16 x 2,0

25,2 m²

26,3 m²

zum Verteiler: HKV 1.1

Rohrabmessung 16 x 2,0

Rohrabmessung 16 x 2,0

18,0 m²

8,7 m²

zum Verteiler: HKV 1.3

zum Verteiler: HKV 1.1

N108-1-1

N102-2-1
26,5 m²

zum Verteiler: HKV 1.3

25,4 m²

VA 20

Rohrabmessung 16 x 2,0
zum Verteiler: HKV 1.2

8,8 m²

Rohrabmessung 16 x 2,0

N107-1-1

zum Verteiler: HKV 1.2

25,9 m²

14,8 m²

N196-1-2

zum Verteiler: HKV 1.1

Rohrabmessung 16 x 2,0

Rohrabmessung 16 x 2,0

21,4 m²

3,2 m²

zum Verteiler: HKV 1.2

N101-1-3

N101-1-1

Rohrabmessung 16 x 2,0

VA 15

N105-1-1

Rohrabmessung 16 x 2,0

N102-1-9

N195-1-1

zum Verteiler: HKV 1.3

VA 15

VA 20

N194-1-1

zum Verteiler: HKV 1.3

Rohrabmessung 16 x 2,0

N192-1-1

20,2 m²

VA 20

N109-1-1

19,9 m²

Rohrabmessung 16 x 2,0

VA 20

zum Verteiler: HKV 1.2

VA 10

zum Verteiler: HKV 1.2

zum Verteiler: HKV 1.1

zum Verteiler: HKV 1.3

14,4 m²

zum Verteiler: HKV 1.1

6,7 m²

N102-1-2

Rohrabmessung 16 x 2,0

20,2 m²

VA 20

20,2 m²

VA 20

N110-1-2

N196-1-1

zum Verteiler: HKV 1.2

zum Verteiler: HKV 1.2

VA 20

25,2 m²

VA 20

Rohrabmessung 16 x 2,0

VA 10

VA 20

25,9 m²

Rohrabmessung 16 x 2,0

6,3 m²

Rohrabmessung 16 x 2,0

N102-1-6

Rohrabmessung 16 x 2,0

zum Verteiler: HKV 1.3

zum Verteiler: HKV 1.3
Rohrabmessung 16 x 2,0

zum Verteiler: HKV 1.2

VA 20

Rohrabmessung 16 x 2,0

zum Verteiler: HKV 1.3

Rohrabmessung 16 x 2,0

zum Verteiler: HKV 1.1

N114-1-1

N102-1-3

VA 10

Rohrabmessung 16 x 2,0

Rohrabmessung 16 x 2,0

25,9 m²

Rohrabmessung 16 x 2,0

zum Verteiler: HKV 1.1

Rohrabmessung 16 x 2,0

zum Verteiler: HKV 1.1

VA 20

25,9 m²

VA 10

VA 20

VA 15
N117-1-1

8,8 m²

zum Verteiler: HKV 1.3
Rohrabmessung 16 x 2,0

71
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200

24 °C
N124 Umkleide 2

953 W

24 °C
N123 Umkleide 1

688 W

15 °C
106 TF

193 W

15 °C
N121 Flur Küche 3

-286 W

20 °C
N122 Personal Aufenthalt

1183 W

20 °C
107 Klassenraum 4

5196 W

Bestand H02

Anschluss an bestehende
Stahlrohrleitung unter der Decke;
Neue Leitungen als
Mehrschichtverbundrohr
ausführen

Leitungen im Sockel
verlegen

Leitungen im Sockel
verlegen

Anschluss an bestehende
Stahlrohrleitung unter der Decke;
Neue Leitungen als
Mehrschichtverbundrohr
ausführen

Bestand H01

VL / RL DN 12

VL / RL DN 12
RA = 3200 mm OKFF

VL / RL DN 12
RA = 2660 mm OKFF

VL / RL DN 20

Leitungen im Sockel
verlegen

VL / RL DN 15

VL / RL DN 12

107 Klassenraum 4
Ventil-Heizkörper 002
2000 / 600 / Typ 22

Q = 1732 W
m = 82.4 kg/h

Kv = 1.26
107 Klassenraum 4

Ventil-Heizkörper 001
2000 / 600 / Typ 22

Q = 1732 W
m = 82.4 kg/h

Kv = 1.26

107 Klassenraum 4
Ventil-Heizkörper 003
2000 / 600 / Typ 22

Q = 1732 W
m = 82.4 kg/h

Kv = 1.26

N124 Umkleide 2
Ventil-Heizkörper 001

900 / 900 / Typ 22
Q = 953 W

m = 53.2 kg/h
Kv = 1.26

N123 Umkleide 1
Ventil-Heizkörper 001

900 / 900 / Typ 12
Q = 688 W

m = 36.6 kg/h
Kv = 1.26

N122 Personal Aufenthalt
Ventil-Heizkörper 001
2000 / 500 / Typ 12

Q = 1183 W
m = 65.8 kg/h

Kv = 1.26

120
170

12
017

0

100

100

100

50
0

50
0

100

VL / RL DN 25
RA = 3290 mm OKFF

RA = 3290 mm OKFFVL / RL DN 25

RA = 3390 mm OKFF

VL / RL DN 25
RA = 3390 mm OKFF

RA = 3110 mm OKFFRA = 3110 mm OKFF

Heizleitungen in
der Unterhangdecke
im Übergangsbau
mit 50 % nach GEG isolieren

VL / RL DN 40
RA = 3390 mm OKFF

20
0

RA = 3390 mm OKFF

VL / RL DN 20

RA = 3290 mm OKFF

100

Kv = 19.2

VL / RL DN 40
RA = 3390 mm OKFF

VL / RL DN 20
RA = 3290 mm OKFF

RA = 3390 mm OKFF

Erdgeschoss

Unterschrift

Maßstab

Vorhaben

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Registratur-Nr. AGFreigabe Entwurfsverfasser

Projektleiter

LPH 5

Ausführungsplanung

Datum

04821 Brandis

UnterschriftUnterschrift
Freigabe Bauherr

Poststraße 20 Ersteller

Erweiterungsneubau Oberschule Brandis

HOAI-Leistungsbild/-phase

Einheiten

Auftrag-Nr. Fachplaner

Entwurfsverfasser

Bearbeiter

Erstelldatum

Blattgröße

GHT_5_EOB_GR_00_0001_-_F

Datum

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Bauherr (AG)

Datum

1:50

Markt 1-3

Fachplaner

04821 Brandis

Freigabe Fachplaner

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten. Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten
Regeln der Technik, die Einbau- und Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Stadt Brandis
ARC-Planstand

Planbezeichnung

Datum ÄnderungIndex Bearbeiter

-

techn. Ausrüstung

Heizungstechnik

18.12.2024

1650x841 mm

-----

28.01.2025

N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN
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