
Erweiterungsbau

Bestandsbau

E01 E01

TRH OstTRH West

ELA-Z
Server; Raum: V1

230 V

Uhr-Z

Bestandsabgänge

Erweiterung ELA f.Neubau

LK21/1/1
---
N101

LK21/1/10
---
N110

LK21/1/11
---
N194

LK21/1/12
---
N194

LK21/1/13
---
N104

LK21/1/14
---
N104a

LK21/1/15
---
N105a

LK21/1/16
---
N105

LK21/1/2
---
N191/192

LK21/1/3
---
N191/192

LK21/1/4
---
N102

LK21/1/5
---
N102

LK21/1/6
---
N102

LK21/1/7
---
N102

LK21/1/8
---
N102

LK21/1/9
---
N102

LK21/2/1
---
N123

LK21/2/10
---
N117

LK21/2/11
---
N115

LK21/2/12
---
N118

LK21/2/13
---
N184

LK21/2/14
---
N183

LK21/2/15
---
N182

LK21/2/16
---
N181

LK21/2/2
---
N124

LK21/2/3
---
N121

LK21/2/4
---
N122

LK21/2/5
---
N114

LK21/2/6
---
N111

LK21/2/7
---
N113

LK21/2/8
---
N112

LK21/2/9
---
N120

LK22/1/1
---
N195

LK22/1/2
---
N295

LK22/1/3
---
N394

LK23/1/1
---
N196

LK23/1/2
---
N296

LK23/1/3
---
N395

LK24/1/1
---
N212

LK24/1/10
---
N208

LK24/1/11
---
N203

LK24/1/12
---
N207

LK24/1/13
---
N294

LK24/1/14
---
N204

LK24/1/15
---
N204a

LK24/1/16
---
N205

LK24/1/17
---
N206

LK24/1/18
---
N206a

LK24/1/2
---
N201

LK24/1/3
---
N291/292

LK24/1/4
---
N211

LK24/1/5
---
N210

LK24/1/6
---
N291/292

LK24/1/7
---
N202

LK24/1/8
---
N209

LK24/1/9
---
N294

LK25/1/1
---
N391

LK25/1/10
---
N306

LK25/1/11
---
N393

LK25/1/12
---
N303

LK25/1/13
---
N304

LK25/1/14
---
N305

LK25/1/15
---
N305a

LK25/1/16
---
N303a

LK25/1/2
---
N310

LK25/1/3
---
N309

LK25/1/4
---
N391

LK25/1/5
---
N301

LK25/1/6
---
N308

LK25/1/7
---
N307

LK25/1/8
---
N393

LK25/1/9
---
N302

E02 E02

E01 E01

N201 N209 N212

N101 N110106 V4 V5

Legende

ELA-Zentrale

Amoktaster

Lautsprecher ELA Wandanbau

Lautsprecher ELA Deckeneinbau

DatumIndex Änderung Bearbeiter

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Entwurfsverfasser

Datum

Freigabe Fachplaner

DatumUnterschrift Unterschrift Datum

Freigabe Bauherr Registratur-Nr. AG

Unterschrift

Auftrag-Nr. AG

Ersteller

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Projektleiter

Bearbeiter

Blattgröße

Plan-Nr.

Auftrag-Nr. Fachplaner

HOAI-Leistungsbild/-phase

Erstelldatum

Entwurfsverfasser

Planbezeichnung

Vorhaben

Bauherr (AG)

Fachplaner

Maßstab

Einheiten

Index

Stadt Brandis
Markt 1 - 3
04821 Brandis

Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ausschreibungsplanung
Schema
Elektroakustische Anlage

---

xx

xx

xx

xx

xx

techn. Ausrüstung
LPH 5

27.05.2025

ohne

A1 [mm]
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