
Klassenraum 22
N302
A: 69,84  m2 

U: 34,81  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Klassenraum 21
N301
A: 69,94  m2 

U: 34,88  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Mehrzweckraum
N306
A: 69,55  m2 

U: 35,09  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Klassenraum 23
N307
A: 69,94  m2 

U: 34,88  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Vorbereitung
N308
A: 26,30  m2 

U: 23,73  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Klassenraum 24
N309
A: 73,22  m2 

U: 35,68  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Gruppenraum
N310
A: 60,47  m2 

U: 31,49  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02c
B: Linoleum
DA: DA 04
D: Anstrich
WBI: WBI 01
W: Anstrich

Treppenraum 1
N394
A: 41,47  m2 

U: 26,60  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,55 m
FA: FA 03g, FA 03f
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

TF 1
N381
A: 7,88  m2 

U: 12,85  m 

RH: 3,70  m 

li.RH: 3,70 m
FA: FA 03g
B: Fliesen
DA: DA 07
D: Anstrich
WBI: WBI 06
W: Anstrich

Flur 1
N391
A: 48,74  m2 

U: 48,93  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02b
B: Linoleum
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Flur 2
N393
A: 43,93  m2 

U: 44,58  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 02b
B: Linoleum
DA: DA 02a
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

Treppenraum 2
N395
A: 42,17  m2 

U: 26,53  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,55 m
FA: FA 03g, FA 03f
B: Fliesen
DA: DA 01
D: Anstrich
WBI: WBI 03
W: Anstrich

WC J
N305a
A: 4,10  m2 

U: 8,27  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Vorraum WC J
N305
A: 3,54  m2 

U: 7,72  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC L
N304
A: 7,13  m2 

U: 10,86  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Vorraum WC M
N303
A: 4,10  m2 

U: 8,27  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

WC M
N303a
A: 4,64  m2 

U: 8,76  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,00 m
FA: FA 03i
B: Fliesen
DA: DA 05
D: Anstrich
WBI: WBI 04
W: Anstrich

Aufzug
N392
A: 3,30  m2 

U: 7,30  m 

RH: 3,55  m 

li.RH: 3,55 m
FA: ---
B: ---
DA:
D: ---
WBI: -
W: Unbehandelt

TF2
N382
A: 4,68  m2 

U: 11,35  m 

RH: 3,70  m 

li.RH: 3,70 m
FA: ---
B: ---
DA:
D: ---
WBI: -
W: Unbehandelt
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Seilsicherungssystem

S DD  12/12

ARC DD  40/40

L DD  85/185

S DD  15/15

S DD  15/15

S DD  15/15

S DD  17/17

H DD  20/50

L DD  90/105

L DD  70/75

L DD  90/105

S DD  15/15

S DD  15/12 H DD  23/55

L DD  30/30

S DD  15/12

S DD  15/15

L DD  30/30

S DD  15/15

S DD  15/15

RW-Entwässerung
Drosselabfluss Retentionsdach,
Attikagully an Falleitung angeschlossen
Q  r(5,5) = 1,45 l/s

RW-Notentwässerung
Attikagully mit Speier
Q  r(5,100) = 3,95 l/s

Betonplatten 40 x40
auf druckfesten
Drainelement

WAGK07b  

W
AG

K0
7b

  

ARC_05_EOB_DT_04_00_
Treppenhaus 1

ARC_05_EOB_DT_04_01_
Treppenhaus 2ARC_05_EOB_DT_02_02_

Fassadenschnitte Verbinder
ARC_05_EOB_DT_02_01_
Fassadenschnitte Erweiterungsneubau

ARC_05_EOB_DT_02_01_
Fassadenschnitte Erweiterungsneubau

ARC_05_EOB_DT_02_02_

Fassadenschnitte Verbinder

ARC_05_EOB_DT_02_01_
Fassadenschnitte Erweiterungsneubau

ARC_05_EOB_DT_02_03_
Fenster F_001a F001b

ARC_05_EOB_DT_02_04_
Fenster F_001c F001e

ARC_05_EOB_DT_02_06_
Fenster F_002a

ARC_05_EOB_DT_02_01_
Fassadenschnitte Erweiterungsneubau

ARC_05_EOB_DT_03_02_
Aufbau Flachdach Verbinder

ARC_05_EOB_DT_03_02_
Aufbau Flachdach Verbinder

L WD  65/35
UKüFF = 3,12

L Revi  50/50
UKüFF = 0,05

S Revi  20/20
UKüFF = 1,40

ARC DD  120/120 ARC DD  120/120

Absturzsicherung umlaufend
Anschlageinrichtungen mit
Seilsystem, horizontale Führung
Stützenabstand gem. abP

Absturzsicherung umlaufend
Anschlageinrichtungen mit
Seilsystem, horizontale Führung
Stützenabstand gem. abP

ARC_05_EOB_DT_03_06_

Dach Details Bestandsgebäude
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Dachausstieg
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2%

DAA 02Dachaufbau Verbinder, Dachgefälle 2%
Gründach-System bestehend aus:
Sedum-Kraut-Begrünung
100 mm Pflanzsubstrat / Teilflächen mit 50 mm Kies 16/32
Saug- und Kapillarvlies
20/ 25 mm Drän- und Wasserspeicherelement
4 mm Trenn-, Schutz- und Speichervlies, ca. 500 g/m²
Abdichtung gem. DIN 18531: Eigenschaftsklasse E1,
Beanspruchungsklasse IB, Anwendungskategorie K2;
Abdichtungsbauart als 2-lagige Abdichtung mit Polymerbitumenbahnen:
5 mm Oberlage: Polymerbitumen-Schweißbahn, wurzelfest/ rhizomfest nach
FLL- Richtlinien, DO/E1 PYE - KTP 300 S5
3,5 mmUntere Lage: Elastomerbitumen-Kaltselbstklebebahn,
DU/E1 PYE-KTG KSP 3,5
mind. 40 mm Gefälledämmung PUR/ PIR 023 DAA dh, beidseitig Deckschicht aus
Aluminium
4 mm Dampfsperre, Elastomerbitumen-Schweißbahn, sd-Wert ≥ 1500m
Bitumen-Voranstrich
200 mm Stb-Decke gem. Statik

+8,05

2,30

OTS?OTS?
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N309-F01
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N307-F03
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N307-F02

BRH 80 

N307-F01

BRH 80 

N306-F05

BRH 80 

N306-F04

BRH 80 

N306-F03

BRH 80 

N306-F01

BRH 80  

N306-F02

BRH 80  

N395-F01

BRH 80 

N305-F01

BRH 80 

N302-F01

BRH 80 

N302-F02

BRH 80 

N302-F03

BRH 80 

N301-F01

BRH 80 

N301-F02

BRH 80 

N301-F03

BRH 80 

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø30
RAüFF = 3,30

L WD Ø30
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30

L WD Ø18
RAüFF = 3,30

L WD Ø15
RAüFF = 3,30

L WD Ø17
RAüFF = 3,30

E WD  50/20
UKüFF = 3,20
E WD  50/20
UKüFF = 3,20

E WD  70/20
UKüFF = 3,20

L WD  65/35
UKüFF = 3,12

L WD  65/35
UKüFF = 3,12

L WD  65/35
UKüFF = 3,12

L WD  65/35
UKüFF = 3,12

E WD  50/20
UKüFF = +3,20

E WD  50/20
UK = 11,40

H WS  75/90/10
UK = 8,05

E WD  30/15
UK = 11,60

E WD  50/20
UKüFF = 3,20
E WD  30/15
UKüFF = 3,40

H WS  90/95/10
UK = 8,05

H WS  105/90/10
UK = 8,05

E WD  60/33
UKüFF = 3,20

E WD  30/15
UK = 11,60

E WD  50/32
UKüFF = 3,23

E WD  50/35
UKüFF = 3,20

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD Ø36
RAüFF = 3,30

L WD  55/45
UK = 11,30

L WD  55/45
UK= 11,30

E WD  50/20
UK = 11,40

Auflastgehaltener Dachüberstieg
aus Aluminium
Ausführung 1x2 Stufen
Standardbreite 600 mm

Absturzsicherung umlaufend

Anschlageinrichtungen mit

Seilsystem, horizontale Führung

Stützenabstand gem. abP

L Revi  50/50
UKüFF = 0,05

L Revi  50/50
UKüFF = 0,05
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EWD 50/20

UK 3.20
EWD 50/20
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Zuleitung LWL - Switch
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Zuleitung LWL - Switch
6F3

MH=3.25 m

Sw
itc

h

6F2
MH=3.25 m

Sw
itc

h

Zuleitung LWL - Switch
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2x 200er Trasse übereinander
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DV-N307-1
DV-N307-2

7F2 7F3

DV-N306-1
DV-N306-2

13,5 kW
8F1

DLE

9F2

8F2
8F2

8F3 8F3
8F3

8F4

Stellantrieb Lüftung

8F4

Stellantrieb Lüftung

8F5

Stellantrieb Lüftung

8F5

Stellantrieb Lüftung

8F5

Stellantrieb Lüftung

8F5

Stellantrieb Lüftung

8F5

Stellantrieb Lüftung

8F6
HKV

8F6
HKV

8F6
HKV

5F1.1

5F1.1

2F6

ÜSS für Leitungen zum Dach

9F5

Übergabe Rollo- Leitung
in Revi Öffnung Lüftung

Übergabe Rollo- Leitung
in Revi Öffnung Lüftung

Übergabe Rollo- Leitung
in Revi Öffnung Lüftung

Übergabe Rollo- Leitung
in Revi Öffnung Lüftung

Übergabe Rollo- Leitung
in Revi Öffnung Lüftung

Übergabe Rollo- Leitung
in Revi Öffnung Lüftung

Übergabe Rollo- Leitung
in Revi Öffnung Lüftung

EWD 60/33
UK 3.20

U
V0

4

Brandschutzkanal Überwindung Brandwand

 Wandausführung Zuleitung PV

Kabelverlegung im Schienensystem der Konstruktion

PV Wechselrichter 25KW

Befestigung an PV Shelter

EWD 70/20
UK 3.20

EWD 50/20
UK +3.20

905/01
Abschaltung Lüftung

905/02
Abschaltung Lüftung

UV01 UV02

Revi Öffnung 60x60

Revi Öffnung 60x60

Revi Öffnung 60x60Revi Öffnung 60x60

Revi Öffnung 60x60

Revi Öffnung 60x60

Revi Öffnung 40x40

Revi Öffnung 40x40Revi Öffnung 40x40Revi Öffnung 40x40

Revi Öffnung 40x40

Revi Öffnung Lüftung

Revi Öffnung 40x40Revi Öffnung 40x40
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8F7
MH=3.05 m

FSA

Steigetrassen AV u. SV

Legende

O²T Multisensormelder mit Sockelsirene

O²T Multisensormelder in Zwischendecke

O²T Multisensormelder

Wärmemelder differential

Koppler

Koppler in Zwischendecke

Abschalteinrichtung Photovoltaik

Handmelder

FIBS FIBS Feuerwehrinformations-u. Bediensystem

FSE FSE Freischaltelement

BMA-Zentrale

Übertragungseinrichtung

Energieversorgung

Signalgeber akustisch

Erderanschluss

Erdungsleitung nach oben

Erdungsleitung weiterführend

Überspannungsschutz

Ausschalter

KNX-Taster

Not-Austaster

KNX-Jalousie-Schlüsseltaster

KNX-Taster 4fach

KNX-Taster 2fach

Präsenzmelder mit Dämmerungsfunktion und Dimmer

Präsenzmelder

Steckdose 1fach

Steckdose 2fach waagerecht

Steckdose EDV 2fach waagerecht

CEE-Steckdose 32 A

Fangstange mit 1 Betonfuß

Elt-Anschluss 230 V (loses Kabelende)

Elt-Anschluss 3phasig (loses Kabelende)

Steigetrasse oben

Steigetrasse weiterführend

Bodentank Steckdose 1fach

Elektrogerät allgemein / Anschluss 230V

Elektrogerät allgemein / Anschluss 3phasig

Wechselrichter

PA-Schiene

HPAS-Schiene

Potenzialausgleichsanschluss

Erdungspunkt

PV-Modul 425Wp

Kombinationsmelder Öffnen/Verschluss

IMd Infrarotbewegungsmelder dual

EMZ EMZ Einbruchmeldezentrale

ÜG ÜG Übertragungsgerät wie ÜE, TWG, ...

Verteiler allgemein

Datenkabel  KAT7 (Kabelende lose)

ELA-Zentrale

Fern-Anzeigetableau

Netzwerkschrank 19 Zoll, eintürig, Tür rechts gehangen

Datendose

Uhr zweiseitig

Amoktaster

Datendoppeldose

Anbauleuchte abgehangen, dimmbar, 8400lm, 56W

Anbauleuchte Lichtbandsystem, 4200lm, 22W

Feuchtraumleuchte Deckenanbau 4000lm, 28W

Anbauleuchte, asymmetrisch, 4200lm, 22W

Einbauleuchte, Modul 625, 5000lm, 38W

Anbauleuchte LED D=600, 5300lm, 43W

Anbauleuchte LED D=900, 11700lm, 89W

Anbauleuchte LED IP54 D=400, 4000lm, 29W

Anbau Downlight 4000lm, 29 W

Einbau Downlight 2600lm, 26W

Spiegelleuchte 1000lm, 8W

Leuchtenauslass Decke

Rettungszeichen links zweiseitig

Rettungszeichen oben

Rettungszeichen links unten

Rettungszeichen rechts unten

Sicherheitsleuchte Deckeneinbau, Bereitschaftsschaltung

Sicherheitsleuchte 5lx, Bereitschaftsschaltung

Umschaltbaustein Sibe (in Leuchte integriert),

Batterieanlage SSV

Batterie

Sicherheitsbeleuchtung-Zentrale

SSV-Zentrale

Batterieanschlusseinheit

Bypass

RWA-Lüftungstaster

RWA-Taster

RWA-Einrichtung

RWA RWA-Zentrale

Lautsprecher ELA Wandanbau

Lautsprecher ELA Deckeneinbau

Sicherheitsleuchte Wandanbau, Bereitschaftsschaltung

Sicherheitsleuchte Deckenanbau, Bereitschaftsschaltung

Bereitschaftsschaltung

Zimmersignalleuchte

Ruftaster mit Reißleine

Abstelltaster

Rufanlage, Zentrale

Dienstzimmertableau

Fußbodendurchbruch

Wanddurchbruch

Kernbohrung waagerecht

AV-Trasse mit Trennsteg 200/400/600er Breite

SV-Trasse mit Trennsteg 200/400/600er Breite

SV-I30 Kanal mit Trennsteg 200/400/600er Breite

AV-I30 Kanal mit Trennsteg 200/400/600er Breite

ErweiterungBestand

Übersichtsplan

N

± 0,00 OKFF EG = 147,93 m ü. NHN

Hinweis: Verbindung zwischen Funktionspotentialausgleichsleitung und Ringerder hat aller 10m
eine Verbindung zu erfolgen. Die im Stahlbeton verlegten Leitungen sind im Abstand von 2m mit
der Bewehrung zu verbinden.

DatumIndex Änderung Bearbeiter

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu überprüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/ oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen des Architekten.

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Entwurfsverfasser

Datum

Freigabe Fachplaner

DatumUnterschrift Unterschrift Datum

Freigabe Bauherr Registratur-Nr. AG

Unterschrift

Auftrag-Nr. AG

Ersteller

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Projektleiter

Bearbeiter

Blattgröße

Plan-Nr.

Auftrag-Nr. Fachplaner

HOAI-Leistungsbild/-phase

Erstelldatum

Entwurfsverfasser

Planbezeichnung

Vorhaben

Bauherr (AG)

Fachplaner

Maßstab

Einheiten

Index

Stadt Brandis
Markt 1 - 3
04821 Brandis

Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
Poststraße 20
04821 Brandis

Ausschreibungsplanung
Grundriss 2. Obergeschoss
Elektrotechnik, Blatt 1 von 2

---

xx

xx

xx

xx

xx

techn. Ausrüstung
LPH 5

27.05.2025

1:50

1379x841 [mm]
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