Vergabenummer: 25-03881-NA

Modernisierung Phytokammernhaus 1

Leistung:

Los 1.1 - Phytokammern & -schranke
Los 1.2 - Gebaudeinstandsetzung
Los 1.3 - Gebaudeautomation

Los 1.4 - Demontage und Entsorgung

Bieterfragen - Antworten ZVO (Stand: 26.08.2025)

IPK

LEIBNIZ-INSTITUT

Lfd. Nr.

Bieterfrage

Antwort IPK

1

In den vorliegenden Unterlagen konnten wir kein
eindeutiges Leistungsverzeichnis finden, woraus
hervorgeht, welche Leistungsdaten der einzelnen
Phytokammern hinsichtlich Temperatur-/ Klimabereiche
und Lichtintensitéat bendtigt werden.

Die im Leistungsverzeichnis erwahnten Grafiken sind
folgende:
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Abbildung 1 - Umweltparameter in den Kammern/Schranken (Anhang zu Pos. 01.01 und 01.02)
S.2
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Lichtspektrum Lampen
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Abbildung 2 — Lichtintensitat (Anhang zu Pos. 01.01.120, Pos. 01.01.130 und Pos. 01.02.30)




