
Mauerwerk, teilw. als F90   01.07 Raumnummer
F90

Trockenbauwand, teilw.F90 Türen neu
 F90

WC-Trennwand

Modulwand Türen vorhanden

Dämmung Deckensprung      
(Lichte Raumhöhe)

Stahlbetonwand

Stahlbetonwand mit Dämmung Wandverstärkung

Bestandswand Medizinische Schiene

Abbruch ABL Abluft

Brandabschnittsgrenze ZUL Zuluft
   

Leistungsgrenze AUL Außenluft

aktuelle Geländehöhe

Änderung aktuell (Tektur)

MT 00.38
F 00.01

T 00.01

Türen / Fenster

T 30 Feuerschutztür-feuerhemmend BMZ Brandmeldezentrale S Sonnenschutz
und selbstschließend AUT Automatikantrieb B Blende

F Festverglasung
T 90 Feuerschutztür-feuerbeständig Fensternummer

und selbstschließend FTS Freilauftürschließer MT Metalltüren
OTS Obentürschließer T Holztüren

RS rauchdichte Tür-Rauchschutztür FA Feststellanlage 32dB Schallschutzangaben (Türen= erf.Rw)
nach DIN 18095 GA Glasauschnitt K Knauf (Wechselgarnitur)

ZKA Zutrittskontrollanlage Bad/WCFrei / Besetzt- Anzeige (Drückergarnitur)
DS dichtschließende Tür Ö+V Öffnungs- u. Verschlussüberwach. D Drückergarnitur

RC3 "Resistance Class" Widerstandskl.

Durchbrüche

WD    Wanddurchbruch

WS Wandschlitz

BD Bodendurchbruch

KB Kernbohrung

DD Deckendurchbruch

HLS - Durchbrüche

ELT - Druchbrüche

Wände / Decken

GK Gipskarton
RF Raufaser
RD Rasterdecke 62,5 x 62.5
A Anstrich
GG Glasgewebe    
V Vlies

LRH 3.00

LRH 2.70

Fliesen

Fliesen raumhoch

Fliesenspiegel

- Wandabdichtung im Bereich von Dusche mind. 2,05m,
  im Bereich von WC und WT mind. 1,50m
- Alle übrigen Wandflächen Wandabdichtung 30cm

Bezeichnungen

OK FFB Oberkante Fertigfußboden STG Gläser mit Strahlenschutz RR Regenrohr
OK RFB Oberkante Rohfußboden WDVS Wärmedämmverbundsystem DE/FBE Dacheinlauf / Fußbodeneinlauf
OK RD Oberkante Rohdecke BRH Brüstungshöhe TW Trinkwasser
UK RD Unterkante Rohdecke RH Raumhöhe AW/RW Abwasser / Regenwasser
AK Außenkante LH Lichte Raumhöhe G Gase
UD Unterhangdecke HK Heizkörper E Elektro
GK Gipskarton Bauplatte HKN Heizkörpernische H Heizung
GKF Gipskarton Feuerschutzplatte REVI Revisionsöffnung FL/FM Feuerlöscher / Feuermelder
GKI Gipskarton Feuchtraumplatte UZ / OZ Unterzug / Oberzug DVE Deckenversorgungseinheit
GK-ST Gipskarton mit Strahlenschutz FT-NZ Fertigteil-Nasszelle

LEGENDE

L- WD RU 23
Achse= UKD -20.0

Bezeichnung
Bemaßung in cm 
Höhe/Lage d. WD in cm 

+299,450   FFB EG - EBENE 00 +299,450   FFB EG - EBENE 00

+303,630   OK FFB +303,630   OK FFB

+307,530   UK DECKE - NEUBAU +307,530   UK DECKE - NEUBAU

+308,330   OK ROHBAU ATTIKA +308,330   OK ROHBAU ATTIKA

14567811 910 2
6,65 6,25 6,25 6,25 6,25 5,50 4,00 2,95 3,85 6,33

6,40 25 24,75 25 10,73 25 2,75 25 4,63 15 3,62 41

41 26,68 15 1,50 15 4,54 15 2,00 15 25 2,75 25 4,63 15 3,62 41

30,25 m²
41,24 m
RH = 3,90 m

EG.004
Flur - Verwaltung

LH = 2,70 m

22,52 m²
28,39 m
RH = 3,90 m

EG.047
Flur - Paletten

LH = 2,70 m

22,52 m²
28,39 m
RH = 3,90 m

EG.046
Flur - Kommission

LH = 2,70 m

22,62 m²
19,06 m
RH = 3,90 m

EG.051
Lager/Pers.-verkauf

LH = 2,70 m

3,24 m²
7,32 m
RH = 3,90 m

EG.050
ELT - SV

LH = 3,90 m

13,08 m²
14,80 m
RH = 3,90 m

EG.048
Büro - 04 / 2 AP

LH = 2,70 m

3,07 m²
7,07 m
RH = 3,90 m

EG.042
Dusche - W

LH = 2,50 m

11,89 m²
14,27 m
RH = 3,90 m

EG.041
Umkleide - W

LH = 2,70 m

6,14 m²
11,70 m
RH = 3,90 m

EG.044
Umkleide - M

LH = 2,70 m

14,89 m²
17,47 m
RH = 3,90 m

EG.039
Labor / Analytik

LH = 2,70 m

12,32 m²
14,46 m
RH = 3,90 m

EG.038
Spülküche

LH = 2,70 m

20,74 m²
18,22 m
RH = 3,90 m

EG.037
Lager

LH = 2,70 m

16,22 m²
16,20 m
RH = 3,90 m

EG.036
Archiv

LH = 2,70 m

3

54,85

0

+7,860   OK DECKE - BESTAND

+0

FFB Ebene 0 
    Haus 25 

2,38
UK Frostschürze

2,38
UK Frostschürze
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