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ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR BAUAUSFÜHRUNG:

Grundlage der Planung sind übernommene Bestandszeichnungen. 
Alle Maße sind vorab zu überprüfen! Relevante Abweichungen sind der Bauleitung anzuzeigen!

1)  Austausch ALLER Sanitärelemente
 Bewegungsfläche Dusche 1,20 m x 1,20 m bzw 1,50 m x 1,50 m
 Gelb/Rot Darstellung nur in Bereichen mit Änderungen von Anzahl/Anordnung etc. 

2)  Austausch ALLER Innentüren
 Neue Türen mit erforderlichen Eigenschaften gem. Angaben/Vorschriften
 Gelb/Rot Darstellung nur in Bereichen mit Änderungen von Anzahl/Anordnung/Größe etc.

3) Sanitärmodule / Montageelemente zurückbauen, Sanitärelement (WB, WC) bereits entfernt

4) Ständer-/Vorwände
 Gelb/Rot Darstellung nur in Umbau-Bereichen. 
 Sonstige Trockenbauwände sind entsprechend neuen Anforderungen (Sanitärmodule etc.)  zu 
 erneuern / zu verbreitern. Diese Entscheidungen ergeben sich aus den örtlichen Gegebenheiten 
 und werden durch die örtliche Bauleitung festgelegt.

Wandbekleidung:
Anstrich
1 Glattputz, Q3, Anstrich gem. Farbkonzept / Bemusterung
2 Gipskarton, Q3, Anstrich gem. Farbkonzept / Bemusterung
Wandfliesen
1 Fliese, Feinsteinzeug, 30x60cm, h=1,20m/2,00m, Dekor gem. Farbkonzept und Bemusterung
2 Fliese, Feinsteinzeug, 15x15 cm, raumhoch, Dekor gem. Farbkonzept / Bemusterung
Fliesenverlegung entsprechend Verlegeplan bzw. Leitdetail 
Nur Nassstrecken!

Fußbodenbelag:
Vinyl
1 Design Vinyl, Planken, Dekor, Holzoptik hell, gem. Farbkonzept / Bemusterung
2 Design Vinyl, Planken, Dekor, Holzoptik dunkel, gem. Farbkonzept / Bemusterung
3 Design Vinyl, Planken, Dekor, Holzoptik Fischgräte, gem. Farbkonzept / Bemusterung
4 Vinyl, Bahnen, hellgrau, gem. Farbkonzept / Bemusterung

Fliesen
1 Fliese, Feinsteinzeug, 120x60 cm, R10, Dekor gem. Farbkonzept / Bemusterung
2 Fliese, Feinsteinzeug, 60x30 cm, R10/R10B, Dekor gem. Farbkonzept / Bemusterung
3 Fliese, Feinsteinzeug, 30x30 cm, R12, Dekor gem. Farbkonzept und Bemusterung
4 Fliese, Feinsteinzeug, 5x5 cm, Dekor gem. Farbkonzept / Bemusterung

Fliesenverlegung entsprechend Verlegeplan bzw. Leitdetail 

Deckenbelag:
UHD B UHD GK glatt Bestand, Anstrich neu weiß gem. Farbkonzept
UHD N UHD GK glatt Neu, Q3, Anstrich weiß gem. Farbkonzept
Putz Bestandsdecke, Anstrich neu gem. Farbkonzept
 

INDEX DATUM ÄNDERUNGEN BEARB.

N

1.189 x 841 mm - DIN A0

BEACHTE:
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplänen und sämtlichen Detailplänen der Fachplaner.
Bei der Ausführung der Arbeiten sind für alle Bauteile die Festlegungen zur Dimensionierung neuer Bauteile, sowie die 
Ertüchtigung vorhandener Bauteile aus der statischen Berechnung, und den zugehörigen Positionsplänen einzuhalten.
Alle Maße sind vom Auftragnehmer verantwortlich am Bau zu prüfen, bzw. am Bau zu nehmen.
Die Anschlüsse sind gemäß aktueller Normen und Richtlinien und der Herstellerangaben herzustellen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung vor Arbeitsbeginn mitzuteilen.
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Stahlbeton

Beton/ Estrich unbewehrt

Wärmedämmung WDVS

Trockenbauwand

Vorsatzschale TB

Wärmedämmung
(Material gem. Angabe)

OK FFB im GR

BEMAßUNG:

OK Fertigfußboden

OK Rohfußboden

UK Unterhangdecke 
von OK FFB

Trittschalldämmung
(Material gem. Angabe)

Stütze aus Stahlbeton bzw. Beton
gem. statischer Berechnung

Türmaße sind Rohbauöffnungsmaße nach DIN 18101 | Türhöhen ab OK FFB !

OK RFB im GR

Fenstermaße sind Rohbauöffnungsmaße nach DIN 18101 | Brüstungshöhen ab OK FFB !

Mauerwerk, (tragend)
gem. statischer Berechnung 
Mauerwerk, (nicht tragend)
gem. statischer Berechnung 

A Anstrich
BE Bodeneinlauf
BM Brandmelder
BP Bodenplatte
BD Bodendurchbruch
BK Bodenkanal
Bk Bekleidung
BRH Brüstungshöhe ab OK FFB
BS Bodenschlitz
DA Deckenaussparung
DS Deckenschlitz
DFF Dachflächenfenster
ELT Elektroinstallation
FFB Fertigfußboden
FL Fliesen
FLSP Fliesenspiegel
FR Fallrohr
GP Gipsputz
GK Gipskarton
GR Gitterrost
HZ Heizungsinstallation
LÜF Lüftungsinstallation
MW Mauerwerk

OK Oberkante
PG Putz, str.-fertig geglättet
RoD Rohdecke
RFB Rohfußboden
Raffstore Raffstore, außenliegend
ROLA Rolladen
RD Rauchdicht
Revi Revisionsöffnung
RM Rauchmelder
RH Raumhöhe/raumhoch
RS Rohrsohle
RA Rauchabzug
RR Regenfallrohr
SLM Sauberlaufmatte
Stb Stahlbeton
Stz Sturz
SSV Sonnenschutzverglasung
TB Trockenbau
Tb Teppichboden
TE Trockenestrich
TH Türhoch
TrSt Treppenstufe

UHD Unterhangdecke
UK Unterkante
UZ Unterzug
VM Vormauerung
VK Vorderkante
VT Vliestapete
VW Vorwand
WA Wandaussparung
WE Wandeinlauf
WS Wandschlitz
F90 Feuerbeständig
F60 Hochfeuerhemmend
F30 Feuerhemmend
RS Rauchschutz-Tür
ds dichtschließende Tür
ss dicht-/
 selbstschließende Tür
T30 Tür-feuerhemmend
T30 RS Tür-feuerhemmend
 +Rauchschutz
T90 RS  Tür-feuerbeständig
 +Rauchschutz

Datum Bearbeiter

NeubauAbbruch

Malina23.10.2024

23.10.2024

BAUVORHABEN:

Umbau und Sanierung
Seniorenheim "Lindenhof" 
Beesener Str. 227,  06110 Halle (Saale)

GRUNDSTÜCK(E):

Gemeinde:  Halle (Saale), Stadt
Gemarkung: Halle 
Flur: 2
Flurstück(e): 81/4

Kutzera
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Fäkalienspüle
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WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N
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WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

Flur 5
NRF: 39,84 m2

U: 49,03 m
RH: 2,60 m

0.00.9 -3,30

FB: Vinyl 1
WB: Anstrich 1
DB: UHD N

2-Bettzimmer
NRF: 23,24 m2

U: 19,28 m
RH: 2,60 m

0.25 -3,30

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

2-Bettzimmer
NRF: 23,89 m2

U: 19,555 m
RH: 2,60 m

0.24 -3,30

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Bad
NRF: 3,77 m2

U: 7,77 m
RH: 2,60 m

0.25.1 -3,30

FB: Fliesen 2
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

Bad
NRF: 3,77 m2

U: 7,77 m
RH: 2,60 m

0.26.1 -3,30

FB: Fliesen 2
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

2-Bettzimmer
NRF: 23,24 m2

U: 19,285 m
RH: 2,60 m

0.26 -3,30

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Betreuung
NRF: 10,39 m2

U: 11,74 m
RH: 3,85 m

0.28 -3,30

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1
DB: UHD N

Dienstzimmer
NRF: 11,89 m2

U: 14,31 m
RH: 2,50 m

0.16 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD B

1-Bettzimmer
NRF: 21,25 m2

U: 18,48 m
RH: 2,50 m

0.15 -3,10

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

1-Bettzimmer
NRF: 20,66 m2

U: 18,28 m
RH: 2,50 m

0.21 -3,10

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Bad
NRF: 4,36 m2

U: 8,545 m
RH: 2,50 m

0.21.1 -2,96

FB: Fliesen 2
WB: Fliesen
DB: UHD N

WC/Dusche
NRF: 4,90 m2

U: 9,085 m
RH: 2,39 m

0.22.1 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: A  1/2, FL 1
DB: UHD N

Bad
NRF: 4,90 m2

U: 8,97 m
RH: 2,50 m

0.15.1 -2,96

FB: Fliesen 2
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

Waschraum
NRF: 3,33 m2

U: 7,86 m
RH: 2,50 m

0.14.3 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

WC
NRF: 2,39 m2

U: 6,79 m
RH: 2,50 m

0.14.2 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

Vorraum
NRF: 3,99 m2

U: 9,04 m
RH: 2,50 m

0.14 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: Anstrich 1/2
DB: UHD N

Umkleide Damen
NRF: 9,86 m2

U: 12,775 m
RH: 2,47 m

0.12 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Umkleide 
Personal Frauen
NRF: 10,02 m2

U: 12,86 m
RH: 2,45 m

0.13 -2,30

FB: Fliesen 3
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Flur 1
NRF: 59,65 m2

U: 70,445 m
RH: 2,27 m

0.00.1 -2,96

FB: Vinyl 1
WB: Anstrich 1
DB: UHD N

Lager
NRF: 5,93 m2

U: 11,75 m
RH: 2,50 m

0.09 -2,96

FB: Vinyl 3
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Vorraum Aufzug
NRF: 2,24 m2

U: 6,23 m
RH: 2,70 m

0.00.2 -2,96

FB: Fliesen 5
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Lager
NRF: 4,15 m2

U: 15,005 m
RH: 2,50 m

0.08 -2,96

FB: Vinyl 3
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Pendelbad
NRF: 7,17 m2

U: 11,52 m
RH: 2,50 m

0.06/07.1 -2,96

FB: Fliesen 2
WB: A 2, Fl 1
DB: UHD N

Küche
NRF: 22,98 m2

U: 19,935 m
RH: 2,50 m

0.04 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: Fliesen 2
DB: UHD N

Aufzug
NRF: 4,66 m2

U: 8,665 m

0.00.3

NU-Reinigungs-
raum (RWS)
NRF: 9,22 m2

U: 15,575 m
RH: 2,50 m

0.23 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

Archiv
NRF: 18,69 m2

U: 17,30 m
RH: 2,00 m

0.18 -2,26

FB: Vinyl 3
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Umkleide     
Männer
NRF: 6,09 m2

U: 9,915 m
RH: 2,46 m

0.22 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: A  1/2, FL 1
DB: UHD N

1-Bettzimmer
NRF: 17,13 m2

U: 18,60 m
RH: 2,50 m

0.07 -2,96

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1/2
DB: UHD B

1-Bettzimmer
NRF: 16,76 m2

U: 18,18 m
RH: 2,50 m

0.06 -2,96

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1/2
DB: UHD B

Büro
NRF: 7,66 m2

U: 11,785 m
RH: 2,50 m

0.01 -2,96

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1/2
DB: UHD N

1-Bettzimmer
NRF: 17,64 m2

U: 20,265 m
RH: 2,50 m

0.02 -2,96

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1/2
DB: UHD N

Beratungsraum
NRF: 17,45 m2

U: 16,80 m
RH: 2,50 m

0.03 -2,96

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Bad
NRF: 3,91 m2

U: 8,26 m
RH: 2,60 m

0.27.1 -3,30

FB: Fliesen 2
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

1-Bettzimmer
NRF: 14,48 m2

U: 17,37 m
RH: 2,60 m

0.27 -3,30

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1/2
DB: UHD N

Lager
NRF: 7,30 m2

U: 12,18 m
RH: 2,50 m

0.10 -2,96

FB: Vinyl 3
WB: Anstrich 1/2
DB: UHD B

Büro Leitung
NRF: 17,40 m2

U: 18,34 m
RH: 2,40 m

0.05 -2,96

FB: Vinyl 2
WB: Anstrich 1/2
DB: UHD N

Lager
NRF: 3,21 m2

U: 7,275 m
RH: 2,40 m

0.04.2 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: Fliesen 2
DB: UHD N

Vorraum 
Speiseaufzug
NRF: 7,09 m2

U: 11,56 m
RH: 2,50 m

0.04.1 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: Fliesen 2
DB: UHD N

Umkleide WC 
Personal Küche
NRF: 4,65 m2

U: 8,995 m
RH: 2,50 m

0.14.1 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: A 1/2, FL 1
DB: UHD N

Hilfe Hilfe

Neben- 
treppenhaus
NRF: 11,45 m2

U: 14,40 m
RH: 2,75 m

0.00.6 -2,96
-0.10

FB: Vinyl 1
WB: Anstrich 1
DB: Putz

Treppenhaus
NRF: 23,24 m2

U: 20,33 m
RH: 2,35 m

0.00.4 -2,96

FB: Fliesen 4
WB: Anstrich 1
DB: Putz
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Empfangshalle
NRF: 30,91 m2

U: 24,60 m
RH: 4,90 m

0.30 -2,30

FB: Fliesen 1
WB: Anstrich 1
DB: UHD B

Desinfektion
NRF: 2,80 m2

U: 6,80 m
RH: 2,50 m

0.20.1 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: Anstrich 1
DB: UHD N

Bad
NRF: 5,47 m2

U: 9,61 m
RH: 2,50 m

0.02.1 -2,96

FB: Fliesen 2
WB: A 1/2, Fl 1
DB: UHD N

Schmutzwäsche
NRF: 11,43 m2

U: 16,875 m
RH: 2,50 m

0.11 -2,30

FB: Fliesen 3
WB: A 1/2, Fl 2
DB: UHD B

Lager/Technik
NRF: 11,19 m2

U: 15,66 m
RH: 2,50 m

0.20 -2,96

FB: Fliesen 3
WB: Anstrich 1
DB: UHD N
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Fußbodenaufbau UG, Aufenthaltsräume, R_0.01
- 10 mm Oberbelag (Vinyl + Kleber)
- 55mm Zementestrich
- 70mm EPS Dämmung
- i.M. 20mm geb. Ausgleichschüttung
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5

Fußbodenaufbau UG, Sanitärbereich, R_0.02.1
- 15 mm Oberbelag (Fliesen + Kleber)
- 55mm Zementestrich
- 70mm EPS Dämmung
- i.M. 15mm geb. Ausgleichschüttung

2
55
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15

11

Fußbodenaufbau UG, Sanitärbereich R_0.22
- 15 mm Oberbelag (Fliesen + Kleber)
- 55mm Zementestrich
- 20mm EPS Dämmung
- i.M. 20mm geb. Ausgleichschüttung

Ausbau
C

12.02.2025

12.02.2025

A 17.12.2024 Grundrissänderungen (Türen), Ergänzung Deckendurchbrüche Malina
B 17.02.2025 Grundrissänderung, Wandart Malina

FUSSBODENAUFBAUTEN

C 25.03.2025 Anpassung Wandstärken, Bemassungen Malina
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