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Verlequng im Erdreich

Erdsondenbohrung

Anzahl der Bohrungen: 3
Tiefe der Bohrungen: 180 m

DN 50

XX XX XX

DN32 (PE 40x3,7)
DN32 (PE40x3,7)
DN32 (PE 40x3,7)

Legende

Solekreis Vorlauf

Solekreis Ricklauf

Heizkreis 1- Vorlauf
Heizkreis 1- Rucklauf

Heizkreis 2 - Vorlauf
Heizkreis 2 - Ricklauf

Kihlkreis Vorlauf
Kihlkreis Ricklauf

DN 50 X

DN 50

YA

N
N

0G R1.15 - Technik

Kuhlpaket fir

WMP
Hohe: 500 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 200 mm
Wassermenge Solegemisch
(25% Monoethylenglykol)
bis AV nach Hauseinfuhrung
ca. 1300 Liter
Fluidtemp. bei Grundlasft
Tmin = 7,07 °C
Tmax= 9,42 °C
Armaturen
l><] Absperrarmatur allg.
||>(%]| %] Zwei/Dreiwegevenfil
>l Kugelhahn
|P<1| Ruckschlagventil
|®| Pumpe
I Blindklappe

Flachenheizkreis

A

]

Sicherheitsbaugruppe

Warmepumpe
Leistung: 30 KW

Hohe: 1500 mm

Breite: 600 mm
Tiefe: 600 mm

@ Lufttopf

Warmemengenzahler

1000

2 Wh - 7.: 73hler Heizkreis 1-4

|| - /-FBH-.: Zahler FuBbodenheizkreis
\ Schmutzfanger

Druckregler

Membran-Ausdehnungsgefal

B i

v DN 50

Nennvolumen: 200 [
max. Nutzvolumen: 180 Ir

Durchm.: 634 mm
Hohe 883 mm
Kippmaf: 895 mm

Nachfullkombination
Systemtrenner und Filteranschluss

SR PE

14

¢

Sole-Einheit

Pufferspeicher

Kuhlpaket

D} Volumenstromregler-Taco-Setter

DN 40 DN 40
Puffer-
speicher

3,0 m
DN 40 DN 40

Nennvolumen: 3000 [
max. Befriebsiberdruck: 3 bar
Prifuberdruck: 6 bar

Hohe: 2520 mm
Breite: 990 mm
Lange : 2240 mm

TW-Anschluss
siehe Gewerk Sanitar
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FBH-HK 1
Gebaudeteil Nord 13,3 kW
Heizen: 40/30°C
Kuhlen: 20/24°C
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FBH-HK 2
Gebaudeteil Sid 16,7 kW
Heizen: 40/30°C
Kuhlen: 20/24°C
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HeIzumqgverIeMer I Beispiel FBHK I Beispiel FBHK
I /TR L TIRY Bus-Kabel I /TR L TIRY Bus-Kabel
| Typ: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm I Typ: J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm
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Raumregelung Heizen / Kuhlen im Bus-System | Raumregelung Heizen / Kihlen im Bus-System I
| |
| |
- Raumregler 1- 1.12 Club - Raumregler 9 - 0.12 Medien/Hausaufg. - Raumregler 1-1.02a Flur - Raumregler 8 - 0.03 Schuhe
- Raumregler 2 - 1.1 Biiro - Raumregler 10 - 0.14 Pausenraum - Raumregler 2 - 1.10 Werkstatt - Raumregler 9 - 0.04 Garderobe
- Raumregler 3 - 1.13 Lager - Raumregler 11 - 0.16 WC Jungs - Raumregler 3 - 1.11 Atelier - Raumregler 10 - 0.05 WC Madchen
- Raumregler & - 117 Pumi - Raumregler 12 - 0.17 WC Madchen - Raumregler & - 1.03 Spielen - Raumregler 11 - 0.07 WC Jungen
- Raumregler 5 - 1.18 WC unisex - Raumregler 13 - 0.18 WC barrierefr. - Raumregler 5 - 1.04 WC Madchen - Raumregler 12 - 0.08 TRH 2
- Raumregler 6 - 1.19 WC Personal+DU - Raumregler 14 - 0.01 TRH 1 - Raumregler 6 - 1.06 WC Jungen - Raumregler 13 - 0.09 Snoezel
- Raumregler 7 - 1.11 Flur - Raumregler 7 -1.07 TRH 2 - Raumregler 14 - 0.10 Mehrzweckraum
- Raumregler 8 - 1.01 TRH 1 - Raumregler 15 - 0.02 Flur
And.-Nr. Datum Bearbeiter Inhalt der Anderung
Bauherr
o)
§ | Gemeindeverwaltung GroR3harthau
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1 Heizungstechnik
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