
Bauvorhaben: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken, LVB-Anlagen/ Gleisschleife Philipp-Reis-Straße
P-Nr. 90028 / 90226

Unterlage: 4.04-06-01 
Datum: 31.01.2025

Vergabeunterlage

Verlegungsquerschnitte (VQ) Gewerke Niederspannung, Weichensteuerung, Schalterfernantriebe, Beleuchtung
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Kabel von Kabel nach Kabelnummer Länge G Kabeltyp Kabel von Kabel nach Kabelnummer Kabeltyp

Niederspannungsverteilung Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =NSV1 Niederspannungsverteilung Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =NSV1
Netz Leipzig =NSV1 -W0001 5 m 1 HA-Kabel x Netz Leipzig =NSV1 -W0001 HA-Kabel
=NSV1 Tiefenerder -W1000 5 m 1 NYY-J 1 x 16 mm² =NSV1 Tiefenerder -W1000 NYY-J 1 x 16 mm²
=oVR_NSV1 =VR1 -W2000 11 m 1 H07RN-F 1 x 95 mm² X X =oVR_NSV1 =VR1 -W2000 H07RN-F 1 x 95 mm²
=oVR_NSV1 =oVR_8522 -W2010 44 m 1 H07RN-F 1 x 95 mm² X X X X =oVR_NSV1 =oVR_8522 -W2010 H07RN-F 1 x 95 mm²
=oVR_NSV1 =oVR_FGU_GA -W1001 33 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X =oVR_NSV1 =oVR_FGU_GA -W1001 NYY-O 1 x 70 mm²
=NSV1 =KSA -W0013 122 m 4 NYY-J 3 x 10 mm² X X X X X X X X X =NSV1 =KSA -W0013 NYY-J 3 x 10 mm²
=NSV1 =DFI_GA -W0018 49 m 1 NYY-J 3 x 2,5 mm² X X X =NSV1 =DFI_GA -W0018 NYY-J 3 x 2,5 mm²
=oVR_NSV1 =oVR_DFI_GA -W1018 49 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X X =oVR_NSV1 =oVR_DFI_GA -W1018 NYY-O 1 x 70 mm²
=NSV1 =DFI_GI -W0019 57 m 1 NYY-J 3 x 2,5 mm² X X X X =NSV1 =DFI_GI -W0019 NYY-J 3 x 2,5 mm²
=oVR_NSV1 =oVR_DFI_GI -W1019 57 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X X X =oVR_NSV1 =oVR_DFI_GI -W1019 NYY-O 1 x 70 mm²
=NSV1 =NSV2 -W0002 148 m 1 NYY-J 5 x 25 mm² X X X X X X =NSV1 =NSV2 -W0002 NYY-J 5 x 25 mm²
=NSV1 =EndG -W0026 116 m 1 NYY-J 5 x 25 mm² X X X X X X X =NSV1 =EndG -W0026 NYY-J 5 x 25 mm²
=NSV1 Beleuchtungskreis 1 -W7001 161 m 3 NYY-J 5 x 4 mm² X X X X X X X X X =NSV1 Beleuchtungskreis 1 -W7001 NYY-J 5 x 4 mm²
=NSV1 Beleuchtungskreis 2 -W7002 70 m 3 NYY-J 5 x 4 mm² X X X X X =NSV1 Beleuchtungskreis 2 -W7002 NYY-J 5 x 4 mm²
=NSV1 Beleuchtungskreis 3 -W7003 271 m 3 NYY-J 5 x 4 mm² X X X X X X X X X =NSV1 Beleuchtungskreis 3 -W7003 NYY-J 5 x 4 mm²
=Leuchtensteigleitung 120 m 3 NYY-J 5 x 1,5 mm² =Leuchtensteigleitung NYY-J 5 x 1,5 mm²
=NSV1 =IT1 -W0014 42 m 1 NYY-J 3 x 4 mm² X X X X =NSV1 =IT1 -W0014 NYY-J 3 x 4 mm²

IT-Datentechnik Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =IT1 IT-Datentechnik Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =IT1
=IT1 =DFI_GA -W8004 164 m 1 CAT7-Kabel Duplex X X X X X =IT1 =DFI_GA -W8004 CAT7-Kabel Duplex
=IT1 =DFI_GI -W8005 149 m 1 CAT7-Kabel Duplex X X X X =IT1 =DFI_GI -W8005 CAT7-Kabel Duplex
=DFI_GA =DFI_GI -W8006 96 m 1 CAT7-Kabel X X X X X =DFI_GA =DFI_GI -W8006 CAT7-Kabel
=IT1 =EndG -W8010 149 m 1 U-DQ(ZN)BH 12 Fasern X X X X X X X X X =IT1 =EndG -W8010 U-DQ(ZN)BH 12 Fasern
=DFI_GA =DFI2+Leu -W8002 402 m 1 CAT7-Kabel Duplex X X X X X X X X X X =DFI_GA =DFI2+Leu -W8002 CAT7-Kabel Duplex

Weichensteuerung Aufteilungsweiche Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =EWS_227 Weichensteuerung Aufteilungsweiche Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =EWS_227
=EWS_227 Schutzerde (SE) -W1004 9 m 2 NYY-O 1 x 10 mm² X X =EWS_227 Schutzerde (SE) -W1004 NYY-O 1 x 10 mm²
=EWS_227-F1 (Mastsicherung) =EWS_227 -W3003 7 m 2 NYY-O 1 x 10 mm² X =EWS_227-F1 (Mastsicherung) =EWS_227 -W3003 NYY-O 1 x 10 mm²
Fahrleitung Ableiter A1 -W3001 5 m 2 H07RN-F 1 x 16 mm² Fahrleitung Ableiter A1 -W3001 H07RN-F 1 x 16 mm²
Ableiter A1 Anschluss Mastsicherungen -W3002 5 m 2 H07RN-F 1 x 16 mm² Ableiter A1 Anschluss Mastsicherungen -W3002 H07RN-F 1 x 16 mm²
Ableiter A1 Tiefenerder -W1002 5 m 2 H07RN-F 1 x 95 mm² Ableiter A1 Tiefenerder -W1002 H07RN-F 1 x 95 mm²
=EWS_227 Betriebserde (BE) -W3005 9 m 2 NYY-O 1 x 10 mm² X X =EWS_227 Betriebserde (BE) -W3005 NYY-O 1 x 10 mm²
=EWS_227 HCS-Spule -W5001 19 m 2 LIY(C)2Y 2 x 2,5 mm² X X =EWS_227 HCS-Spule -W5001 LIY(C)2Y 2 x 2,5 mm²
=EWS_227 HF-E -W5002 22 m 2 LIY(C)2Y 2 x 2,5 mm² X X X =EWS_227 HF-E -W5002 LIY(C)2Y 2 x 2,5 mm²
=EWS_227 HF-S -W5003 34 m 2 LIY(C)2Y 2 x 2,5 mm² X X X X =EWS_227 HF-S -W5003 LIY(C)2Y 2 x 2,5 mm²
=EWS_227 Zungenprüfer -W5004 35 m 2 NYY-O 5 x 1,5 mm² X X X X =EWS_227 Zungenprüfer -W5004 NYY-O 5 x 1,5 mm²
=EWS_227 HFK -W5006 37 m 2 Koax MK11 X X X X =EWS_227 HFK -W5006 Koax MK11
=EWS_227 Antrieb -W5005 35 m 2 NYY-O 4 x 2,5 mm² X X X X =EWS_227 Antrieb -W5005 NYY-O 4 x 2,5 mm²
=EWS_227 Weichenlagesignal (WLS) -W5007 39 m 2 NYY-J 5 x 1,5 mm² X X X X =EWS_227 Weichenlagesignal (WLS) -W5007 NYY-J 5 x 1,5 mm²

Weichenheizung Aufteilungsweiche Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =WHA_227 Weichenheizung Aufteilungsweiche Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =WHA_227
=WHA_227-F1 (Mastsicherung) =WHA_227 -W3004 7 m 2 NYY-O 1 x 10 mm² X =WHA_227-F1 (Mastsicherung) =WHA_227 -W3004 NYY-O 1 x 10 mm²
=WHA_227 Kammerheizung links (KH l.) -W5060 35 m 2 NYY-O 2 x 2,5 mm² X X X X =WHA_227 Kammerheizung links (KH l.) -W5060 NYY-O 2 x 2,5 mm²
=WHA_227 Kammerheizung rechts (KH r.) -W5061 35 m 2 NYY-O 2 x 2,5 mm² X X X X =WHA_227 Kammerheizung rechts (KH r.) -W5061 NYY-O 2 x 2,5 mm²
=WHA_227 Temperaturfühler -W5050 35 m 2 konfektioniert X X X X =WHA_227 Temperaturfühler -W5050 konfektioniert

Potentialschutzeinrichtung Endstellengebäude Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =PSE Potentialschutzeinrichtung Endstellengebäude Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =PSE
=PSE =VR_PSE -W2000 19 m 1 H07RN-F 1 x 95 mm² X X =PSE =VR_PSE -W2000 H07RN-F 1 x 95 mm²
=PSE =EndG -W2001 14 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X =PSE =EndG -W2001 NYY-O 1 x 70 mm²
=PSE =oVR_Prellleiter_Blendschutz -W2002 41 m 1 (N)A(St)YY-O 1 x 110 mm² X X X X X =PSE =oVR_Prellleiter_Blendschutz -W2002 (N)A(St)YY-O 1 x 110 mm²
=PSE =oVR_EWS227 -W2003 50 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X X X X X =PSE -W2003 NYY-O 1 x 70 mm²

Kurvenschmieranlage Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =KSA Kurvenschmieranlage Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =KSA
=KSA =KSA-B1 -W4001 42 m 4 YSLY-JZ 5 x 1,5 mm² X X X X =KSA =KSA-B1 -W4001 YSLY-JZ 5 x 1,5 mm²
=KSA Schmierstrecke 1 -W4002 16 m 4 Fettleitung X =KSA Schmierstrecke 1 -W4002 Fettleitung
=KSA Schmierstrecke 2 -W4003 16 m 4 Fettleitung X =KSA Schmierstrecke 2 -W4003 Fettleitung

Weichensteuerung Haltestelle Philipp-Reis-Straße =EWS_236 Weichensteuerung Haltestelle Philipp-Reis-Straße =EWS_236
=EWS_236 Schutzerde (SE) -W1004 5 Bestandskabel =EWS_236 Schutzerde (SE) -W1004 Bestandskabel
=EWS_236 Betriebserde (BE) -W3005 5 Bestandskabel =EWS_236 Betriebserde (BE) -W3005 Bestandskabel
=EWS_236 HF-S -W5003 5 Bestandskabel X =EWS_236 HF-S -W5003 Bestandskabel
=EWS_236 Zungenprüfer -W5004 5 Bestandskabel X =EWS_236 Zungenprüfer -W5004 Bestandskabel
=EWS_236 HFK -W5006 5 Bestandskabel X =EWS_236 HFK -W5006 Bestandskabel
=EWS_236 Antrieb -W5005 5 Bestandskabel X =EWS_236 Antrieb -W5005 Bestandskabel
=EWS_236 Weichenlagesignal (WLS) -W5007 53 m 5 NYY-O 5 x 1,5 mm² X X X =EWS_236 Weichenlagesignal (WLS) -W5007 NYY-O 5 x 1,5 mm²
=Ableiter A2 =VR236 -W1009 14 m 5 H07RN-F 1 x 95 mm² X =Ableiter A2 =VR236 -W1009 H07RN-F 1 x 95 mm²

Weichenheizung Haltestelle Philipp-Reis-Straße =WHA_236 Weichenheizung Haltestelle Philipp-Reis-Straße =WHA_236
=WHA_236 Kammerheizung links (KH l.) -W5060 5 Bestandskabel X =WHA_236 Kammerheizung links (KH l.) -W5060 Bestandskabel
=WHA_236 Kammerheizung rechts (KH r.) -W5061 5 Bestandskabel X =WHA_236 Kammerheizung rechts (KH r.) -W5061 Bestandskabel
=WHA_236 Temperaturfühler -W5050 5 Bestandskabel X =WHA_236 Temperaturfühler -W5050 Bestandskabel
=WHA_236 Backenschienenheizung links (BSH l.) -W5062 5 Bestandskabel X =WHA_236 Backenschienenheizung links (BSH l.) -W5062 Bestandskabel
=WHA_236 Backenschienenheizung rechts (BSH r.) -W5063 5 Bestandskabel X =WHA_236 Backenschienenheizung rechts (BSH r.) -W5063 Bestandskabel

Unterwerk Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =UW_Leu Unterwerk Gleisschleife Philipp-Reis-Straße =UW_Leu
=UW_Leu =S8511 251 m 6 NYY-J 5 x 4 mm² X X X X X X X X X X X X =UW_Leu =S8511 NYY-J 5 x 4 mm²
=UW_Leu =S8522 113 m 6 NYY-J 5 x 2,5 mm² X X X X X X =UW_Leu =S8522 NYY-J 5 x 2,5 mm²
=UW_Leu =S8523 146 m 6 NYY-J 5 x 2,5 mm² X X X X X X X X =UW_Leu =S8523 NYY-J 5 x 2,5 mm²
=UW_Leu =T8528 147 m 6 NYY-J 5 x 2,5 mm² X X X X X X X X =UW_Leu =T8528 NYY-J 5 x 2,5 mm²
=UW_Leu =T8529 146 m 6 NYY-J 5 x 2,5 mm² X X X X X X X X =UW_Leu =T8529 NYY-J 5 x 2,5 mm²

Niederspannungsverteilung Haltestelle S-Bahnhof Leutzsch =NSV2 Niederspannungsverteilung Haltestelle S-Bahnhof Leutzsch =NSV2
=NSV2 Tiefenerder -W1000 5 m 1 NYY-J 1 x 16 mm² =NSV2 Tiefenerder -W1000 NYY-J 1 x 16 mm²
=oVR_NSV2 =VR2 -W2000 8 m 1 H07RN-F 1 x 95 mm² X =oVR_NSV2 =VR2 -W2000 H07RN-F 1 x 95 mm²
=NSV2 =DFI1 -W0018 44 m 1 NYY-J 3 x 2,5 mm² X X X =NSV2 =DFI1 -W0018 NYY-J 3 x 2,5 mm²
=oVR_NSV2 =oVR_DFI1 -W1018 44 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X X =oVR_NSV2 =oVR_DFI1 -W1018 NYY-O 1 x 70 mm²
=NSV2 =DFI2 -W0019 20 m 1 NYY-J 3 x 2,5 mm² X X X =NSV2 =DFI2 -W0019 NYY-J 3 x 2,5 mm²
=oVR_NSV2 =oVR_DFI2 -W1019 20 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X X =oVR_NSV2 =oVR_DFI2 -W1019 NYY-O 1 x 70 mm² Index Art der Änderung
=oVR_NSV2 =oVR_FGU1 -W1001 24 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X =oVR_NSV2 =oVR_FGU1 -W1001 NYY-O 1 x 70 mm²
=oVR_NSV2 =oVR_FGU2 -W1002 34 m 1 NYY-O 1 x 70 mm² X X X =oVR_NSV2 =oVR_FGU2 -W1002 NYY-O 1 x 70 mm² • Anpassungen
=oVR_NSV2 =oVR_8511 -W2010 79 m 1 H07RNF 1 x 95 mm² X X X X X =oVR_NSV2 =oVR_8511 -W2010 H07RNF 1 x 95 mm² • Entfall der Verbindung

Verlegungsquerschnitt VQy (y ...fortlaufende Querschnittsnummerierung); #1 #3 Rohrnummer 
IT-Datentechnik Haltestelle S-Bahnhof Leutzsch IT-Datentechnik Haltestelle S-Bahnhof Leutzsch
=DFI1+Leu =DFI2+Leu -W8001 52 m 1 Cat7-Kabel X X X X =DFI1+Leu =DFI2+Leu -W8001 Cat7-Kabel

1. Lage  (unterste) →
Mast MBN3 offene Verbindung Rückleitung 8523 =oVR8523 Mast MBN3 offene Verbindung Rückleitung 8523 =oVR8523 • Die Tabelle enthält alle Kabel, die die jeweiligen Querschnitte nutzen
=VR8523 =oVR8523 -W2000 17 m 6 H07RNF 1 x 95 mm² X X =VR8523 =oVR8523 -W2000 H07RNF 1 x 95 mm² • Jeder Querschnitt ist nur einmalig dargestellt.

• Graue Kabel: Kabel nur Platzhalter oder Verlegung durch Fremdgewerk
Haltestelle S-Bahnhof Leutzsch Belechtung Haltestelle S-Bahnhof Leutzsch Belechtung • X= Kabel belegt Rohr
SBL Schrank Beleuchtungskreis 1 -W7010 181 m 7 NYY-J 5 x 16mm² X X X X X X X X X X X SBL Schrank Beleuchtungskreis 1 -W7010 NYY-J 5 x 16mm² • Rohrbezeichnung:
Beleuchtungskreis 1 Beleuchtungskreis 2 -W7011 51 m 7 NYY-J 5 x 16 mm² X X X Beleuchtungskreis 1 Beleuchtungskreis 2 -W7011 NYY-J 5 x 16 mm² F-DN63 Neu FFKus-Em-F DN63 
=Leuchtensteigleitung 40 m 7 NYY-J 5 x 1,5 mm² =Leuchtensteigleitung NYY-J 5 x 1,5 mm² DN63 Neu PE-HD DN63

DN110 Neu PE-HD DN110
B100/110 Bestandsrohr DN100/110
B63 Bestandsrohr DN63
Bestand Bestandsrohr ohne Größenangabe

• Schlüssel                      =Funktion
Referenzkennzeichen   +Einbauort
(nach EN 81346)           -Komponente

WS/NS/SFA/Bel

nu
r V

or
ha

ltu
ng

VQ
1

VQ
2

VQ
3

VQ
4

VQ
5 WS/NS/SFA/BelVQ

15

VQ
72

VQ
73

VQ
74

VQ
77

VQ
27

VQ
28

VQ
21

VQ
22

VQ
23

VQ
25

VQ
45

VQ
11

VQ
12

VQ
13

VQ
14

VQ
16

VQ
20

VQ
8

VQ
10

VQ
30

VQ
47

VQ
37

VQ
38

VQ
39

VQ
40

VQ
42

VQ
43

VQ
29

VQ
31

VQ
33

VQ
34

VQ
35

VQ
6

VQ
7

VQ
26

VQ
36

VQ
46

VQ
58

VQ
59

VQ
61

VQ
62

VQ
50

VQ
51

VQ
52

VQ
53

VQ
55

VQ
56

VQ
57

VQ
54

Anzahl der Zeilen entspricht Anzahl der Rohrlagen

VQ
66

VQ
67

VQ
69

VQ
71

VQ
48

VQ
49

VQ
63

VQ
64

VQ
65
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Bauvorhaben: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken, LVB-Anlagen/ Gleisschleife Philipp-Reis-Straße

P-Nr. 90028/90226

Unterlage: 4.04-06-03 

Datum: 31.01.2025

Vergabeunterlage

Schachtliste für Niederspannung, Weichensteuerung, Schalterfernantriebe und Beleuchtung

Schachtabdeckung: mit Logo "LVB" Verschluss: Sechskant

Nummer

Plan

Nummer 

LVB

Schacht

-typ

Belastungs-

 klasse

Schachtabdeckung Überbau

-rechteck

Höhen

-ausgleich

Oberkante 

Deckel

Schacht

-sohle

Koordinate

Y1; X1

Koordinate

Y2; X2

min. Überdeckung Rohranbind.

NORD DN63

Rohranbind.

NORD DN110

Rohranbind.

OST DN63

Rohranbind.

OST DN110

Rohranbind.

SÜD DN63

Rohranbind.

SÜD DN110

Rohranbind.

WEST DN63

Rohranbind.

WEST DN110

KZS1 EK 378 D 400 Gusseisen x GOK - 1,630 m 312395,486; 5692380,744 312396,556; 5692380,519 - 1,00 m 3

- 1,20 m 3 1

- 1,40 m 3

KZS2 EK 338 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312383,752; 5692391,312 312385,236; 5692391,072 - 1,00 m 3

- 1,20 m 3

KZS3 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312388,144; 5692397,370 312389,495; 5692397,507 - 0,60 m 3 2

- 1,20 m 3

KZS4 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,190 m 312393,882; 5692411,629 312395,180; 5692412,027 - 0,60 m 1 3

- 1,00 m 3

KZS5 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312379,922; 5692419,260 312381,221; 5692419,658 - 0,60 m 1 3

- 1,00 m 3

- 1,20 m 3

KZS6 EK 338 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312347,707; 5692411,956 312349,157; 5692411,562 - 0,60 m 2

- 1,20 m 1 4

KZS7 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312363,449; 5692426,181 312364,807; 5692426,182 - 0,60 m 5 2+KSE

- 1,20 m 4

KZS8 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312366,288; 5692428,880 312367,645; 5692428,881 - 0,60 m 3+KSE 4+KSE

- 1,20 m 3

KZS9 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312359,469; 5692436,966 312360,827; 5692436,967 - 0,60 m 4+KSE 1 2+KSE

- 1,20 m 3

KZS10 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312364,457; 5692440,150 312365,815; 5692440,151 - 0,60 m 1

- 1,20 m 3

KZS11 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312387,489; 5692468,310 312388,782; 5692468,723 - 0,60 m 2 3

- 1,00 m 4

- 1,20 m 2

KZS12 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312396,597; 5692485,156 312397,659; 5692485,547 - 0,60 m 4 4 4

KZS13 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312401,089; 5692499,819 312401,885; 5692500,624 - 0,60 m 1 3 4

KZS14 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 1,260 m 312372,736; 5692541,831 312373,862; 5692541,716 - 0,60 m 2 1 3

- 1,00 m 1 3

KZS15 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312368,827; 5692538,600 312369,952; 5692538,486 - 0,60 m 2

KZS16 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,410 m 312344,698; 5692550,654 312345,404; 5692551,813 - 0,60 m 4 1 2

- 0,80 m 3

- 1,00 m 1 3

- 1,20 m 1 2

KZS17 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312350,229; 5692546,553 312350,994; 5692547,386 - 0,60 m 2 2

KZS18 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312336,281; 5692547,038 312336,506; 5692548,147 - 0,60 m 2 2 4
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Bauvorhaben: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken, LVB-Anlagen/ Gleisschleife Philipp-Reis-Straße

P-Nr. 90028/90226

Unterlage: 4.04-06-03 

Datum: 31.01.2025

Vergabeunterlage

Schachtliste für Niederspannung, Weichensteuerung, Schalterfernantriebe und Beleuchtung

Schachtabdeckung: mit Logo "LVB" Verschluss: Sechskant

Nummer

Plan

Nummer 

LVB

Schacht

-typ

Belastungs-

 klasse

Schachtabdeckung Überbau

-rechteck

Höhen

-ausgleich

Oberkante 

Deckel

Schacht

-sohle

Koordinate

Y1; X1

Koordinate

Y2; X2

min. Überdeckung Rohranbind.

NORD DN63

Rohranbind.

NORD DN110

Rohranbind.

OST DN63

Rohranbind.

OST DN110

Rohranbind.

SÜD DN63

Rohranbind.

SÜD DN110

Rohranbind.

WEST DN63

Rohranbind.

WEST DN110

- 0,80 m 3 4

- 1,20 m 1

KZS19 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312338,158; 5692541,652 312338,254; 5692542,780 - 0,60 m 2 4 2

- 0,80 m 4

- 1,20 m 1

KZS20 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,630 m 312328,013; 5692539,895 312328,128; 5692541,248 - 0,60 m 4 2

- 0,80 m 4 1 3

- 1,00 m 1

- 1,20 m 4

- 1,40 m 4

KZS21 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312331,323; 5692535,736 312331,438; 5692537,089 - 0,60 m 4

- 1,20 m 4

KZS22 EK 268 D 400 Gusseisen x GOK - 0,950 m 312345,377; 5692452,535 312345,941; 5692452,485 - 0,80 m 2 2

KZS23 EK 368 D 400 Gusseisen x GOK - 1,190 m 312351,384; 5692456,688 312352,314; 5692456,438 - 0,80 m 3 1 2

- 1,00 m 3

KZS24 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 1,410 m 312371,623;5692477,192 312372,750;5692477,096 - 1,00 m 4

- 1,20 m 2

KZS25 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312366,269;5692483,542 312367,396;5692483,446 - 0,60 m 4 4

KZS26 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312358,915;5692477,343 312360,042;5692477,247 - 0,60 m 4 4

KZS27 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312349,312; 5692488,583 312350,670; 5692488,580 - 0,60 m 5 4 4+KSE 2+KSE

KZS28 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,850 m 312329,474; 5692482,360 312330,827; 5692482,245 - 0,80 m 1 2 1

- 1,00 m 3

- 1,40 m 4+KSE 1 3

- 1,60 m 3+KSE

KZS29 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,850 m 312324,521; 5692478,179 312325,873; 5692478,064 - 0,80 m 1 2+KSE 5 1 3

- 1,00 m 1 2 5

- 1,40 m 1 3

- 1,60 m 3+KSE

KZS30 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 0,970 m 312321,080; 5692473,034 312322,433; 5692472,919 - 0,60 m 2+KSE 4+KSE

- 0,80 m 4

KZS31 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312310,846; 5692494,428 312311,949; 5692494,178 - 0,60 m 1 3 4

KZS32 EK 388 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312306,771; 5692515,152 312307,698; 5692515,800 - 0,60 m 1 3 4

KZS33 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 0,820 m 312295,918; 5692504,754 312297,271; 5692504,639 - 0,60 m 4+KSE 4+KSE

KZS34 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,260 m 312273,032; 5692527,389 312274,161; 5692527,325 - 1,00 m 4+KSE 3 KSE

KZS35 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312266,388; 5692521,488 312267,744; 5692521,412 - 0,60 m 1 4

- 1,00 m 3
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Bauvorhaben: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken, LVB-Anlagen/ Gleisschleife Philipp-Reis-Straße

P-Nr. 90028/90226

Unterlage: 4.04-06-03 

Datum: 31.01.2025

Vergabeunterlage

Schachtliste für Niederspannung, Weichensteuerung, Schalterfernantriebe und Beleuchtung

Schachtabdeckung: mit Logo "LVB" Verschluss: Sechskant

Nummer

Plan

Nummer 

LVB

Schacht

-typ

Belastungs-

 klasse

Schachtabdeckung Überbau

-rechteck

Höhen

-ausgleich

Oberkante 

Deckel

Schacht

-sohle

Koordinate

Y1; X1

Koordinate

Y2; X2

min. Überdeckung Rohranbind.

NORD DN63

Rohranbind.

NORD DN110

Rohranbind.

OST DN63

Rohranbind.

OST DN110

Rohranbind.

SÜD DN63

Rohranbind.

SÜD DN110

Rohranbind.

WEST DN63

Rohranbind.

WEST DN110

- 1,20 m 3

KZS36 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,330 m 312259,153; 5692516,218 312260,509; 5692516,142 - 0,60 m 1

- 1,00 m

- 1,20 m 3

KZS37 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,630 m 312243,947; 5692547,039 312245,303; 5692546,964 - 0,80 m 1 1 4 1 1

- 1,00 m 4 3

- 1,20 m 4

- 1,40 m 5

KZS38 EK 328 D 400 Gusseisen x GOK - 1,630 m 312237,556; 5692541,315 312238,912; 5692541,239 - 0,80 m 1 4 1 2

- 1,20 m 2

- 1,40 m 5

KZS39 EK 368 D 400 Gusseisen x GOK - 1,190 m 312228,047; 5692532,684 312228,984; 5692532,461 - 1,00 m 2

KZS40 EK 368 D 400 Gusseisen x GOK - 1,190 m 312241,348; 5692578,639 312242,285; 5692578,416 - 0,60 m 2

- 1,00 m 4

KZS41 EK 368 D 400 Gusseisen x GOK - 1,410 m 312227,189; 5692565,980 312228,126; 5692565,758 - 0,80 m 4 1 1 3

- 1,00 m 3

- 1,20 m 4

KZS42 EK 368 D 400 Gusseisen x GOK - 0,970 m 312220,656; 5692560,835 312221,592; 5692560,613 - 0,80 m 2 2 3

KZS43 EK 368 D 400 Gusseisen x GOK - 0,750 m 312233,809;5692586,721 312234,746;5692586,499 - 0,60 m 2+KSE 1 1 KSE+LVB (BS)

KZS44 EK 368 D 400 Gusseisen x GOK - 0,970 m 312220,805; 5692573,081 312221,742; 5692572,859 - 0,80 m 3 1

KZS45 EK 368 D 400 Gusseisen x GOK - 0,970 m 312213,952; 5692568,174 312214,889; 5692567,951 - 0,80 m 3 1

 

Abbildung 1

Punkt 2

(Y2/X2)

Alle Schächte sind vor Bestellung auf ihre Eignung zu prüfen. Die Verlegetiefen des Bestandes sind nicht bekannt. Angaben zu den Schächten mit Anschluss an den Bestand beruhen auf Annahmen

Alle Höhenangaben beziehen sich relativ auf das jeweils umgebende Gelände. Die Schachtoberfläche ist waagerecht auszurichten und an die Umgebung anzupassen. Punkt 1

Die oben angegebenen Koordinatenpunkte beziehen sich auf die zwei Punkte der Schachtdiagonalen (siehe Abbildung 1) (Y1/X1)
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Bauvorhaben: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken, LVB-Anlagen/ Gleisschleife Philipp-Reis-Straße

P-Nr. 90028 / 90226

Unterlage: 4.04-06-04 

Datum: 31.01.2025

Vergabeunterlage

Kabelverteilerschränke

Kabelverteilerschrank 

Bezeichnung
Gewerk

Größe /BxHxT

 [mm]

Koordinate

 Y1

Koordinate

 X1

Koordinate

 Y2

Koordinate 

X2
Standort

ERD1 Erdungsprüfung 1110x1355x315 312246,978 5692546,053 312247,718 5692545,225 Haltestelle S-Bhf Leutzsch

EWS_227 Weichensteuerung 1115x1355x470 312344,233 5692552,527 312345,317 5692552,787 Aufteilungsweiche Gleisschleife Philipp-Reis-Straße

EWS_236 Weichensteuerung Bestandsschrank - Bestandsschrank - - Haltestelle Philipp-Reis-Straße

IT1 IT-Datentechnik 1110x1355x315 312348,842 5692491,127 312349,392 5692490,574 Unterwerk Schleife Philipp-Reis-Straße

KSA Schienenkopfbehandlungsanlage 500x700x320 312392,682 5692480,254 312393,048 5692480,965 Einfahrt P+R Schleife Philipp-Reis-Straße

NSV1 Niederspannung 1110x1355x315 312324,456 5692476,777 312323,741 5692477,625 Haltestelle Schleife Philipp-Reis-Straße

NSV2 Niederspannung 1110x1355x315  312246,171 5692546,955 312246,911 5692546,127 Haltestelle S-Bhf Leutzsch

PSE Potentialschutzeinrichtung 480x1600x315 312338,528 5692539,827 312338,160 5692539,519 Endstellengebäude Schleife Philipp-Reis-Straße

Nr. Datum Name

Die Koordinaten sind vor Ort mit den angegebenen Maßen zu prüfen.

Die Koordinaten zur Lageeinordnung geben somit die Richtung der Kabelverteilerschränke an. (siehe Abbildung 1)

Art der Änderung

Änderungen
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Bauvorhaben: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken, LVB-Anlagen/ Gleisschleife Philipp-Reis-Straße

P-Nr. 90028 / 90226

Unterlage:   4.04-06-05

Datum: 31.01.2025

Vergabeunterlage

DFI

DFI Bezeichnung Größe /BxHxT [mm] Koordinate  Y1 Koordinate  X1 Koordinate Y2 Koordinate X2 Koordinate Y3 Koordinate X3 Standort

DFI_GA 1000x1000x1255 312347,085 5692450,750 312345,676 5692450,876 312346,381 5692450,813 Haltestelle Schleife Außengleis

DFI_GI 1000x1000x1255 312353,075 5692454,184 312351,666 5692454,310 312352,370 5692454,247 Haltestelle Schleife Innengleis

DFI1 1000x1000x1255 312227,452 5692568,453 312226,040 5692568,532 312226,746 5692568,493 Haltestelle S-Bhf-Leutzsch stadtauswärtig

DFI2 1000x1000x1255 312238,986 5692539,692 312237,574 5692539,771 312238,280 5692539,731 Haltestelle S-Bhf-Leutzsch stadteinwärtig

Nr. Datum Name

Änderungen

Fundamenttiefe: Angabe unter GOK

Art der Änderung

Abbildung 1

Punkt 2
Y2/X2

Punkt 3
Y3/X3

Punkt 1
Y1/X1
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90.028 (20.286) 11

Leipzig-Leutzsch, Georg-Schwarz-Brücken 
Dimensionierung Kabelanlage Niederspannung
Niederspannungsverteilungen Georg-Schwarz-Brücken

NSV_Dim.abbdoc

21.03.2025 LVB-GmbH

IEC 60909-1

IEC  60364

K = Faktor gemäß VDE 0100-430 Tabelle 43A und VDE 0100-430 Tabellen A.54.2, A.54.4 und A-54.5 VDE 011-540 Tabelle A.54.2 bis A.54.5

S = Kabelquerschnitt

I2t = Obere Grenzwert der Durchlassenergie (Ausschaltenergie) der Überstromschutzeinrichtung

Legende:

Der Kurzschllusschutz muss folgender Bedingung genügen: I2t <= K2S2

Gemäss VDE 0102 wird bei der Auswahl von Leistungsschaltern berücksichtigt dass Icm(Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen) > Ipk(Scheitelwert prospektiver Kurzschlussstrom).

Leistungsschalter und Sicherungen werden mit einem höheren Kurzschlussausschaltverögen ausgewählt, als es der prospektive Kurzschlussstrom an der Einbaustelle erfordert. Schutz bei Kurzschluss

Seiten:Nächste Seite:

Zeichnung Nr.:

Seite:

Kunde:

Projekt:

Datei:

Projekt Nr.:

Beschreibung:

Genehmigt:

projekt.:
Verfasser:
Datum:

UnterschriftenDatum:Revisionen
Rev. Nr.3

Rev. Nr.2

Rev. Nr.1

Selektivitäts- und Back-up-daten werden vom Hersteller durch Prüflabortests ermittelt.

Ikmin LPE = min. einploige Kurzschlussstrom Außenleiter zu PE

Ia  = Strom der zur unverzögerten, automatischen Abschaltung (innerhalb der Abschaltzeiten  siehe VDE 011-410 Tabelle 41.1) der Überstromschutzeinrichtung führt

UL = max. zulässige Berührungsspannung gemäß VDE 0100-410

Re = Erdungswiderstand

Idn = der Fehlerstrom-Schutzeinrichtung

Legende:

TN System: Folgende Bedingung ist zu erfüllen: Schutz durch Überstromschutzeinrichtung  Ia <= Ikmin LPE

TT System: Folgende Bedingung ist zu erfüllen: 1. Schutz durch RCD : Idn * Re <= UL  2. Schutz durch Überstromschutzeinrichtung Ia <= Ikmin LPE

Iz = Zulässige Strombelastbarkeit des Kabels / Leitung

I2 = Auslösestrom der Überstromschutzeinrichtung

In = Nennstrom (Bei einstellbaren Schutzgeräten ist der Nennstrom In gleich dem gegenwärtig eingestellten Strom)

IB = Betriebsstrom

Legende:

Die Überlastauslegung erfolgt gemäß folgender Bedingung: IB <= In <= Iz and I2 <= 1.45*Iz

Selektivität und Back-up

Ind. Berühren

Schutz vor Überlast

Bemessung von Kabel / Leitungen

Kurzschlussstromberechnung

Kriterien für Berechnung und Auslegung
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-B1
U=400.0 V
IB = 58.7 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA

-B1.3
U=400.0 V
IB = 58.7 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA

-B1
U=400.0 V
IB = 58.7 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA

-B2
FU = 1.00
U=400.0 V
IB = 58.7 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA


-L1.2
Sn = 0.23 kVA
In = 1.0 A
FU = 100%
dV = 0.06 %


-WC1.2
3G2.5
IB = 1.0 A
Iz = 30.0 A
du = 0.06 
L = 10 m


-L1.6
Sn = 0.23 kVA
In = 1.0 A
FU = 100%
dV = 0.06 %


-WC1.6
3G2.5
IB = 1.0 A
Iz = 30.0 A
du = 0.06 
L = 10 m

-FU1.1
In = 80 A
IB = 58.7 A

QD1.5

PGC1.5

kWh

-QS1.7

400

LLLN /  TT

2.6
1.6

1.6

27.8

13.5
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Q

[V]
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[kvar]
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[kA]

[kA]

Ik LLL

Ik LN

Ik LPE

1.9

 

-QF1.3
S 704-E50
IB = 58.7 A

 

-QF1.2
S201-B6
IB = 1.0 A

 

-QF1.6
S201-B6
IB = 1.0 A
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-B2
FU = 1.00
U=400.0 V
IB = 58.7 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA

-B5
FU = 0.40
U=400.0 V
IB = 12.8 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA

-B4
U=400.0 V
IB = 22.2 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA

-FU2.1
In = 32 A
IB = 22.2 A


-L2.4
Sn = 3.70 kVA
In = 16.0 A
FU = 100%
dV = 2.99 %


-L2.5
Sn = 3.70 kVA
In = 16.0 A
FU = 100%
dV = 2.54 %


-L2.7
Sn = 3.70 kVA
In = 16.0 A
FU = 100%
dV = 0.97 %


-WC2.7
3G2.5
IB = 16.0 A
Iz = 21.4 A
du = 0.97 
L = 10 m


-WC2.4
3G10
IB = 16.0 A
Iz = 46.5 A
du = 2.99 
L = 122 m


-WC2.5
3G4
IB = 16.0 A
Iz = 28.1 A
du = 2.55 
L = 42 m

1.9

2.9
FI2

2.9.1
Gebäudeabgänge

 

-QD2.2
F204 AC-40/0,03
IB = 12.8 A

dI

 

-QF2.4
S201-B 16
IB = 16.0 A

 

-QF2.5
S201-B 16
IB = 16.0 A

 

-QF2.7
S201-B 16
IB = 16.0 A
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-B6
FU = 1.00
U=400.0 V
IB = 9.4 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA


-L3.2
Sn = 0.69 kVA
In = 1.0 A
FU = 100%
dV = 0.02 %


-L3.3
Sn = 0.69 kVA
In = 1.0 A
FU = 100%
dV = 0.13 %


-L3.4
Sn = 2.77 kVA
In = 4.0 A
FU = 100%
dV = 3.10 %

-B7
FU = 0.40
U=400.0 V
IB = 2.4 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 2.6 kA
Ik LLL = 2.6 kA


-WC3.2
5G4
Ib = 1.0 A
Iz = 22.9 A
dV = 0.02 %
L = 10 m


-WC3.4
5G4
Ib = 4.0 A
Iz = 22.9 A
dV = 3.11 %
L = 410 m


-WC3.3
5G4
Ib = 1.0 A
Iz = 22.9 A
dV = 0.13 %
L = 70 m


-L3.5
Sn = 1.39 kVA
In = 6.0 A
FU = 100%
dV = 1.77 %


-L3.6
Sn = 1.39 kVA
In = 6.0 A
FU = 100%
dV = 2.06 %


-L3.8
Sn = 0.23 kVA
In = 1.0 A
FU = 100%
dV = 0.06 %


-WC3.8
3G2.5
IB = 1.0 A
Iz = 21.4 A
du = 0.06 
L = 10 m


-WC3.5
3G2.5
IB = 6.0 A
Iz = 21.4 A
du = 1.78 
L = 49 m


-WC3.6
3G2.5
IB = 6.0 A
Iz = 21.4 A
du = 2.07 
L = 57 m

2.9

 

-QD3.1
F204 AC-40/0,03
IB = 9.4 A

dI

 

-QF3.2
S 263-B 16 NA
IB = 2.4 A

 

-QF3.5
S201-B 16
IB = 6.0 A

 

-QF3.6
S201-B 16
IB = 6.0 A

 

-QF3.8
S201-B6
IB = 1.0 A
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-WC5.5
5G25
Ib = 12.4 A
Iz = 63.5 A
dV = 0.58 %
L = 148 m

-FU5.5
In = 40 A
IB = 12.4 A


-L5.1
Sn = 16.67 kVA
In = 24.1 A
FU = 100%
dV = 0.88 %

-FU5.1
In = 40 A
IB = 24.1 A


-WC5.1
5G25
Ib = 24.1 A
Iz = 63.5 A
dV = 0.88 %
L = 116 m

5.5
NSV2-S-Bhf.Leutzsch

2.9.1

 

-QD5.5
F204 A S-40/0,3 
IB = 12.4 A

dI

 

-QD5.1
F204 A S-40/0,3 
IB = 24.1 A

dI

2.9.1
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-B6.9
FU = 1.00
U=397.7 V
IB = 12.4 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 1.3 kA
Ik LLL = 1.3 kA

-B6.9
U=397.7 V
IB = 12.4 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 1.3 kA
Ik LLL = 1.3 kA

-B6.9
U=397.7 V
IB = 6.4 A
Cosphi = 1.00
Ik max = 1.3 kA
Ik LLL = 1.3 kA

-FU6.2
In = 32 A
IB = 12.4 A


-L6.1
Sn = 0.23 kVA
In = 1.0 A
FU = 100%
dV = 0.11 %


-L6.7
Sn = 3.70 kVA
In = 16.0 A
FU = 100%
dV = 1.54 %


-WC6.7
3G2.5
IB = 16.0 A
Iz = 21.4 A
du = 0.97 
L = 10 m


-WC6.1
3G2.5
IB = 1.0 A
Iz = 30.0 A
du = 0.06 
L = 10 m

6.9
FI1

6.9.1
Q4

5.5

 

-QD6.3
F204 AC-40/0,03
IB = 6.4 A

dI

 

-QF6.1
S201-B6
IB = 1.0 A

 

-QF6.7
S201-B 16
IB = 16.0 A
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-B11
FU = 1.00
U=397.7 V
IB = 6.0 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 1.3 kA
Ik LLL = 1.3 kA


-L7.3
Sn = 1.39 kVA
In = 6.0 A
FU = 100%
dV = 2.17 %


-L7.4
Sn = 1.39 kVA
In = 6.0 A
FU = 100%
dV = 1.05 %


-WC7.4
3G2.5
IB = 6.0 A
Iz = 21.4 A
du = 0.72 
L = 20 m


-WC7.3
3G2.5
IB = 6.0 A
Iz = 21.4 A
du = 1.59 
L = 44 m

6.9

 

-QD7.1
F204 AC-40/0,03
IB = 6.0 A

dI

 

-QF7.3
S201-B 16
IB = 6.0 A

 

-QF7.4
S201-B 16
IB = 6.0 A
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In = 32 A
IB = 1.0 A

-B8.9
FU = 1.00
U=397.7 V
IB = 12.4 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 1.3 kA
Ik LLL = 1.3 kA


-L8.9
Sn = 0.23 kVA
In = 1.0 A
FU = 100%
dV = 0.39 %

-B8.9
FU = 1.00
U=230.2 V
IB = 1.0 A
Cosphi = 0.90
Ik max = 0.7 kA


-WC8.9
3G2.5
IB = 1.0 A
Iz = 21.4 A
du = 0.06 
L = 10 m

6.9.1

 

-QD8.6
F202 AC-25/0,03
IB = 1.0 A

dI

 

-QF8.9
S201-B6
IB = 1.0 A
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21.03.2025 LVB-GmbH

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])2.55

OkF204 AC-40/0,03-QD2.228.1

42

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 1.58[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B 16-QF2.53G4

0.90

Überlast - Ib (16.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (28.07[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (40.71[A]); Vref=400V16.0

OkS201-B 16-QF2.5230.94

(L3-N)LN / TT

IT-Datenschrank-WC2.5

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])2.99

OkF204 AC-40/0,03-QD2.246.5

122

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 1.58[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B 16-QF2.43G10

0.90

Überlast - Ib (16.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (46.54[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (67.49[A]); Vref=400V16.0

OkS201-B 16-QF2.4230.94

(L2-N)LN / TT

Schienenkopfbehandlungsanlage-WC2.4

Die Überprüfung des Schutzes gegen indirektes Berühren ist nicht erforderlich.0.06

Nicht gewährleistet30.0

10

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 1.58[kA]) - Ik L-PE ( 0.21[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B6-QF1.63G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 1.00[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (30.00[A]) und If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vref=400V1.0

OkS201-B6-QF1.6230.94

(L1-N)LN / TT

Schaltschrankheizung-WC1.6

Schutz gegen ind. Berühren - Itrip (30.00[A]) * Re (1.0[Ohm]) < Vcont (50.0[V]) oder Itrip ( 0.03[kA]) < IkminL-PE ( 0.18[kA]); Max. Auslösezeit=0.40[s]; Vref=400V0.06

OkS201-B6-QF1.230.0

10

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 1.58[kA]) - Ik L-PE ( 0.22[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B6-QF1.23G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 1.00[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (30.00[A]) und If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vref=400V1.0

OkS201-B6-QF1.2230.94

(L1-N)LN / TT
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21.03.2025 LVB-GmbH

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])3.11

OkF204 AC-40/0,03-QD3.122.9

410

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LLL ( 2.62[kA]) - Ik LN ( 1.57[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS 263-B 16 NA-QF3.25G4

0.90

Überlast - Ib ( 2.40[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (22.90[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (33.21[A]); Vref=400V4.0

OkS 263-B 16 NA-QF3.2400

 LLLN / TT

Beleuchtungskreis 3-WC3.4

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.13

OkF204 AC-40/0,03-QD3.122.9

70

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LLL ( 2.62[kA]) - Ik LN ( 1.57[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS 263-B 16 NA-QF3.25G4

0.90

Überlast - Ib ( 2.40[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (22.90[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (33.21[A]); Vref=400V1.0

OkS 263-B 16 NA-QF3.2400

 LLLN / TT

Beleuchtungskreis 2-WC3.3

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.02

OkF204 AC-40/0,03-QD3.122.9

10

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LLL ( 2.62[kA]) - Ik LN ( 1.57[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS 263-B 16 NA-QF3.25G4

0.90

Überlast - Ib ( 2.40[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (22.90[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (33.21[A]); Vref=400V1.0

OkS 263-B 16 NA-QF3.2400

 LLLN / TT

Beleuchtungskreis 1-WC3.2

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.97

OkF204 AC-40/0,03-QD2.221.4

10

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 1.58[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B 16-QF2.73G2.5

0.90

Überlast - Ib (16.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (21.43[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (31.07[A]); Vref=400V16.0

OkS201-B 16-QF2.7230.94

(L2-N)LN / TT

Schutzkontaktsteckdose-WC2.7
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21.03.2025 LVB-GmbH

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.30[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.88

OkF204 A S-40/0,3 -QD5.163.5

116

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LLL ( 0.62[kA]) - Ik LN ( 0.62[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkOFAA 00gG 40A-FU5.15G25

0.90

Überlast - Ib (24.06[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (63.54[A]) und If (64.00[A]) <= 1.45*Iz (92.13[A]); Vref=400V24.1

OkOFAA 00gG 40A-FU5.1400

 LLLN / TT

Endstellengebäude-WC5.1

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.06

OkF204 AC-40/0,03-QD3.121.4

10

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 1.58[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B6-QF3.83G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 1.00[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (21.43[A]) und If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.07[A]); Vref=400V1.0

OkS201-B6-QF3.8230.94

(L2-N)LN / TT

Potentialschutzeinrichtung-WC3.8

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])2.07

OkF204 AC-40/0,03-QD3.121.4

57

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 1.58[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B 16-QF3.63G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 6.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (21.43[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (31.07[A]); Vref=400V6.0

OkS201-B 16-QF3.6230.94

(L3-N)LN / TT

Anzeiger DFI-WC3.6

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])1.78

OkF204 AC-40/0,03-QD3.121.4

49

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 1.58[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B 16-QF3.53G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 6.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (21.43[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (31.07[A]); Vref=400V6.0

OkS201-B 16-QF3.5230.94

(L2-N)LN / TT

Anzeiger DFI-WC3.5
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Leipzig-Leutzsch, Georg-Schwarz-Brücken 
Dimensionierung Kabelanlage Niederspannung
Niederspannungsverteilungen Georg-Schwarz-Brücken

5
NSV_Dim.abbdoc

21.03.2025 LVB-GmbH

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])1.59

OkF204 AC-40/0,03-QD7.121.4

44

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 0.70[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B 16-QF7.33G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 6.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (21.43[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (31.07[A]); Vref=400V6.0

OkS201-B 16-QF7.3230.94

(L2-N)LN / TT

Anzeiger DFI-WC7.3

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.97

OkF204 AC-40/0,03-QD6.321.4

10

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 0.70[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B 16-QF6.73G2.5

0.90

Überlast - Ib (16.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (21.43[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (31.07[A]); Vref=400V16.0

OkS201-B 16-QF6.7230.94

(L2-N)LN / TT

Schutzkontaktsteckdose-WC6.7

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.30[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.06

OkF204 A S-40/0,3 -QD5.530.0

10

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 0.70[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B6-QF6.13G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 1.00[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (30.00[A]) und If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (43.50[A]); Vref=400V1.0

OkS201-B6-QF6.1230.94

(L1-N)LN / TT

Schaltschrankheizung-WC6.1

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.30[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.58

OkF204 A S-40/0,3 -QD5.563.5

148

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LLL ( 0.62[kA]) - Ik LN ( 0.62[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkOFAA 00gG 40A-FU5.55G25

0.90

Überlast - Ib (12.40[A]) <= Ith (40.00[A]) <= Iz (63.54[A]) und If (64.00[A]) <= 1.45*Iz (92.13[A]); Vref=400V12.4

OkOFAA 00gG 40A-FU5.5400

 LLLN / TT

NSV2-S-Bhf.Leutzsch-WC5.5
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Leipzig-Leutzsch, Georg-Schwarz-Brücken 
Dimensionierung Kabelanlage Niederspannung
Niederspannungsverteilungen Georg-Schwarz-Brücken

NSV_Dim.abbdoc

21.03.2025 LVB-GmbH

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.06

OkF202 AC-25/0,03-QD8.621.4

10

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 0.70[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B6-QF8.93G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 1.00[A]) <= Ith ( 6.00[A]) <= Iz (21.43[A]) und If ( 8.70[A]) <= 1.45*Iz (31.07[A]); Vref=400V1.0

OkS201-B6-QF8.9230.94

(L3-N)LN / TT

Potentialschutzeinrichtung-WC8.9

Schutz gegen ind. Berühren - Irc ( 0.03[A]) * Re (10.00[Ohm]) <= Vcont (50.0[V])0.72

OkF204 AC-40/0,03-QD7.121.4

20

Kurzschlussschutz - Keine Überschneidung bis Ik LN ( 0.70[kA]) - Ik L-PE ( 0.02[kA]); Vref=400VPVC

OkS201-B 16-QF7.43G2.5

0.90

Überlast - Ib ( 6.00[A]) <= Ith (16.00[A]) <= Iz (21.43[A]) und If (23.20[A]) <= 1.45*Iz (31.07[A]); Vref=400V6.0

OkS201-B 16-QF7.4230.94

(L3-N)LN / TT

Anzeiger DFI-WC7.4
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Bauvorhaben: Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken, LVB-Anlagen/Gleis-
schleife Philipp-Reis-Straße

P-Nr. 90028 / 90226

Unterlage: 4.04-08-01
Datum: 14.04.2025

Vergabeunterlage

Referenzkennzeichen Weichensteuerung/ Niederspannung

= Funktion
+ Einbauort (kann entfallen)
- Komponente (kann entfallen)

Funktion Einbauort Bedeutung
=DFI_GA Dynamische Fahrgastinformation Haltestelle Schleife Philipp-Reis-Straße Außengleis
=DFI_GI Dynamische Fahrgastinformation Haltestelle Schleife Philipp-Reis-Straße Innengleis
=DFI1 Dynamische Fahrgastinformation Haltestelle S-Bhf Leutzsch stadtauswärtig
=DFI2 Dynamische Fahrgastinformation Haltestelle S-Bhf Leutzsch stadteinwärtig
=EndG Endstellengebäude Schleife Philipp-Reis-Straße
=ERD1 Schrank Erdungsprüfung Haltestelle S-Bhf Leutzsch
=EWS_227 Elektrische Weichensteuerung 227
=EWS_227-F1 Elektrische Weichensteuerung 227 Mastsicherung Einspeisung Weichensteuerung
=EWS_236 Elektrische Weichensteuerung 236
=EWS_236-F1 Elektrische Weichensteuerung 236 Mastsicherung Einspeisung Weichensteuerung
=FGU_GA Fahrgastunterstand Haltestelle Philipp-Reis-Straße Außengleis
=FGU1 Fahrgastunterstand Haltestelle S-Bhf Leutzsch stadtauswärtig
=FGU2 Fahrgastunterstand Haltestelle S-Bhf Leutzsch stadteinwärtig
=IT1 Datenschrank Informationstechnik Unterwerk Leutzsch
=IT2 Datenschrank Informationstechnik Haltestelle S-Bhf Leutzsch
=KSA Kurvenschmieranlage Schleife Philipp-Reis-Straße
=KSA-B1 Oberleitungskontakt Kurvenschmieranlage Schleife Philipp-Reis-Straße
=NSV1 Schrank Niederspannungsverteilung Haltestelle Schleife Philipp-Reis-Straße
=NSV2 Schrank Niederspannungsverteilung Haltestelle S-Bhf Leutzsch
=oVR_Blendschutz offene Verbindung zur Rückleitung Prellleiter am Blendschutzzaun Schleife Philipp-Reis-Straße
=oVR_8511 offene Verbindung zur Rückleitung Antrieb Speisepunkt 8511 Mast MBN18
=oVR_8522 offene Verbindung zur Rückleitung Antrieb Speisepunkt 8522 Mast MBN2
=oVR_8523 offene Verbindung zur Rückleitung Antrieb Speisepunkt 8523 Mast MBN3
=PSE Potentialschutzeinrichtung Endstellengebäude Schleife Philipp-Reis-Straße
=S8511 Schalterfernantrieb Speisepunkt 8511
=S8522 Schlaterfernantrieb Speisepunkt 8522
=S8523 Schalterfernantrieb Speisepunkt 8523
=T8528 Schalterfernatrieb Trenner 8528
=T8529 Schalterfernatrieb Trenner 8529
=VR_PSE Verbindung zur Rückleitung Potentialschutzeinrichtung Endstellengebäude Schleife Philipp-Reis-Straße
=VR1 Verbindung zur Rückleitung Niederspannungsverteilung Haltestelle Schleife Philipp-Reis-Straße
=VR2 Verbindung zur Rückleitung von Niederspannungsverteilung Haltestelle S-Bhf Leutzsch
=VR_236 Verbindung zur Rückleitung A2-Ableiter elektrische Weichensteuerung 236
=VR_8523 Verbindung zur Rückleitung A2-Ableiter Schalterfernantrieb Speisepunkt 8523 Mast MBN3
=WHA_227 Weichenheizungsfernsteuerung Weichensteuerung 227
=WHA_227-F1 Elektrische Weichensteuerung 227 Mastsicherung Einspeisung Weichenheizung
=WHA_236 Weichenheizungsfernsteuerung Weichensteuerung 236
=WHA_236-F1 Elektrische Weichensteuerung 236 Mastsicherung Einspeisung Weichenheizung

Nr. Art der Änderung Datum                            Name

Schlüssel 
Referenzkennzeichen
(nach EN 81346)

Änderungen

2025-03-10_NS_RefKenn.xlsx
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