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RH=2,68M

BRANDBEANSPRUCHUNG VON OBEN,
EI30-ABHANGDECKE FÜR EINE

UM DEN RAUMABSCHLUSS ZUM TR
SICHERZUSTELLEN
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GRUNDRISS DACHGESCHOSS

WD - 20 x 6
OK = 10 UKD WD - 20 x 6

OK = 33 UKD
WD - 20 x 6
OK = 10 UKD

WD - 20 x 6
OK = 33 UKD

UV-Haus 3+4 WD - 20 x 6
OK = 33 UKD

FBD - 15 x 15
UK = OKFF

BYPASS, TÜREN IN FLUCHTRICHTUNG NICHT
ABSCHLIESSBAR ODER MIT PANIKVERSCHLUSS
NACH DIN EN 179 AUSFÜHREN

RH=2,73M
TÜREN

WAND DURCHBRUCH

DECKEN DURCHBRUCH

FUSSBODEN DURCHBRUCH

LEGENDE

DS DICHT- UND SELBSTSCHLIESSENDE TÜR
(MIT DREISEITIGER DICHTUNG)

UK D UNTERKANTE DECKE

OK FFB OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
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LEHRMITTELRAUM
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TREPPENHAUS
19.98 m²

RAUM 3.04
LEHRERZIMMER
70.11 m²

RAUM 3.06
RAUM
15.88 m²

RAUM 3.05
RAUM
18.78 m²

RAUM 3.07
UNTERRICHTSRAUM
51.82 m²

20 STG
17.8/25.6

20 STG
17.8/25.6

15
 S

TG
19

.6
/1

8.
0

EI60-ABHANGDECKE FÜR EINE
BRANDBEANSPRUCHUNG VON OBEN,
UM DEN RAUMABSCHLUSS ZUM TR
SICHERZUSTELLEN
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1   FS
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RAUCH/ UND WÄRMEABZUGEINRICHTUNG
0,64m²

RAUCH/ UND WÄRMEABZUGEINRICHTUNG
0,64m²

1    FS                    FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE 
                               FEUERSCHUTZTÜR (EI230-S200C5)  BAURICHTMASS 1,00/2,125; FESTSTELL

2    FL                    FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE 
                              FEUERSCHUTZTÜR (EI230-S200C5)  BAURICHTMASS 1,00/2,125; FREILAUF

3    FL                    FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE 
                              FEUERSCHUTZTÜR (EI230-S200C5)  BAURICHTMASS 1,00/2,125; FREILAUF

4    FL                    FEUERHEMMENDE, RAUCHDICHTE 
                              FEUERSCHUTZTÜR (EI230-S200C5)  BAURICHTMASS 1,00/2,125; FREILAUF

DACHBODENEINSTIEGSLUKE
EI60 AUSFÜHREN
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REINSTEDTER STRASSE 1A

DIETER KIENAST

06467 STADT SEELAND

GENEHMIGUNGSPLANUNG
MASSTAB

GEZEICHNET

DATUM

BLATTGRÖSSE

LPH

ARCHITEKTURBUERO

PROJEKT-NR. ZEICHN.-NR.

BAUVORHABEN:

BAUHERR:

ZEICHNUNG

PAULIN

SAALEMÜHLE ALSLEBEN GmbH
BERNBURGER STRASSE 35b
06425  ALSLEBEN

31-23
4

BRANDSCHUTZTECHNISCHE SANIERUNG
GRUNDSCHULE  HAUS 3-4

24.01.2024

ÄNDERUNG ART DER ÄNDERUNG

1:50

H/B = 376 / 1001 (0.38m²) Allplan 2023

OT HOYM

06425 ALSLEBEN
SCHULPLATZ 2

GRUNDRISS DACHGESCHOSS
PLANUNG

VOM:

12.03.2024 RAUM 3.01; RAUM 3.04 UND RAUM 3.07 BEZEICHNUG NEU

14.08.2024 BRANDSCHUTZKONZEPT EINGEARBEITET

21.08.2024 DURCHBRÜCHE EINGEPLANT

STANDORT DIGITALE TAFELN22.08.2024

23.08.2024 TÜRBEZEICHNUNGEN - FREILAUF UND FESTSTELL ERGÄNZT
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