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Evangelisches Diakonissenkrankenhaus Leipzig gGmbH
im Verbund von AGAPLESION
Georg-Schwarz-Straße 49 · 04177 Leipzig

EV. DIAKONISSENKRANKENHAUS LEIPZIG

PALLIATIVSTATION
UMBAU UND ERWEITERUNG HAUS E

SCHNITT B-B / C-C

OK FFB EBENE 0
±0,00=113,97m ü.NN

GEORG - SCHWARZ - STRASSE

HAUS F

HAUS E

HAUS C
HAUS B HAUS A

HAUS D HAUS M

NEUBAU

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Alle Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich zu prüfen!
Eingetragene Höhenmaße beziehen sich grundsätzlich auf Oberkante Fertigfußboden OK FFB!

BRW Brandwand Stahlbeton

BRW Brandwand Mauerwerk

Rohbau
Stahlbeton

Stahlbeton wasserundurchlässig

Mauerwerk

Sichtmauerwerk

Ausbau
Leichtbauwand mit Brandschutzanf. Leichtbauw. ohne Brandschutzanf.

Brandschutz
BRW Brandwand Leichtbau

F 90-A Leichtbauwand Alle Flurwände in der Regel F30-A

F 90-A Mauerw.- bzw. Stb.-wand

Stahlbeton in Sichtbetonqualität

Leichtbauw. Schallschutzanfordergerf R'w

Beton unbewehrt

über Kopf liegende Bauteile

verdeckt liegende Bauteile

Bestand/ Abbruch/ Neubau

OP-WandsystemLeichtbauw. mit StrahlenschutzLeichtbauw. mit Wandverstärkung
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Tragwerksplanung: Staupendahl & Partner Bauplanungsges. mbH ·  Schmiedestraße 14 ·  04229 Leipzig
Elektroplanung: IB Georgi Ingenieurbüro für Elektrotechnik  ·  Eisenacher Str. 68 ·  04155 Leipzig
Brandschutzkonzept: IBB Ing.- büro Bautechn. Brandschutz Dipl. Ing. Marco Schmöller ·  Pölitzstraße 25 ·  04155 Leipzig
Bauphysik: KURZ UND FISCHER · Rudolf-Breitscheid-Straße 11 · 06110 Halle (Saale)
HLS-Planung: IBS Ingenieurbüro Schröder · Käsperstrasse 14 · 39261 Zerbst / Anhalt
Außenanlagen: Landschaftsarchitekturbüro von Gagern · Oskarstraße 3 · 01219 Dresden
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AutoCAD SHX Text
OK Terrasse  (sh. Planung Aussenanlage)

AutoCAD SHX Text
1 Attika (Stb BxH=25x68cm)  Attika (Stb BxH=25x68cm)  2 Poroton-DRS-MW d=14cm Poroton-DRS-MW d=14cm 3 Stahlbetondecke d=25cm  Stahlbetondecke d=25cm  4 Ringanker Poroton WU-Schale (gedämmt) BxH=42.5x23.8cm Ringanker Poroton WU-Schale (gedämmt) BxH=42.5x23.8cm 5 Poroton Wärmedämmsturz / Ziegelsturz h=11.3cm  Poroton Wärmedämmsturz / Ziegelsturz h=11.3cm  6 Mauerwerk (Außenwand) Poroton-S10-42,5-MiWo Mauerwerk (Außenwand) Poroton-S10-42,5-MiWo 7 Stb-Bodenplatte d=30cm Stb-Bodenplatte d=30cm 8 Poroton-Kimmziegel Poroton-Kimmziegel 9 Wärmegedämmter Höhenausgleichsziegel für Hochlochziegel-Plan-T b=17,5-24cm Wärmegedämmter Höhenausgleichsziegel für Hochlochziegel-Plan-T b=17,5-24cm 10 Poroton-Planfüllziegel-T-17,5 / 24,0   Poroton-Planfüllziegel-T-17,5 / 24,0   oder Poroton-Hochlochziegel-Plan-T-17,5 / 24,0   11 Ringanker Poroton U-Schale BxH=17.5x23.8cm / 24,0x23,8cm Ringanker Poroton U-Schale BxH=17.5x23.8cm / 24,0x23,8cm 
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