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02828 GÖRLITZ, GIRBIGSDORFER STR. 1-3
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STÄDTISCHES KLINIKUM GÖRLITZ
LINKS- HERZ- KATHETER

= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Med. Gas
M = Medizintechnik

Bestand Mauerwerk

WD   Wanddurchbruch

DD   Deckendurchbruch
BD   Bodendurchbruch
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GEBÄUDEPLANUNG

GRUNDRISS Erdgeschoss

Gezeichnet Maßstab Index Art Geschoss Bauteil Plannummer

Luksch EG LHK G01

Tür- und Brüstungshöhen sind ab OK FFB gemessen.

WS   Wandschlitz

GSA =
TW =

ZuKo =
FL =
FS =
FE =

Gegensprechanlage
Türwächter
Zutrittskontrolle
Freilauf
Feststellanlage
Fernentrieglung

BW =
UZ =
ÜZ =
ST =
DF =
RR =

OK = Oberkante
UK = Unterkante
FFB = Fertigfussboden
RFB = Rohfußboden
RD = Rohdecke
AD = Abgehängte Decke

Abbruch

Stahlbeton
Mauerwerk
Gipskarton
Gipskarton F90
Wärmedämmung

LEGENDE

PLANUNGSGESELLSCHAFT  MBH
ROSSWEINER STR. 21,  04720 DÖBELN
Tel: 03431/ 60775-0 Fax: 03431/ 60775-11

Brandwand
Unterzug
Überzug
Stütze
Dehnfuge
Regenrohr
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Spritzschutz

UA Profile für Befestigung Grundgestell Steckbeckenspüler,
Einbauanleitung Hersteller beachten
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5x Faltwand Silentia
länge: 2,25m, höhe 1,45m
direkte Wandbefestigung, links gefaltet
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Schaltraum
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Elt UV

E.319
Skelett/ Neurorad.
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Oberarzt

E.061
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Spritzschutz

Spezialstuhl
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LHK 17
Technik
(LHK)
F: 13,31 m2

U: 18,55 m

LHK 09
Waschen
F: 8,17 m2

U: 12,17 m

LHK 02
Pat. WC
F: 1,94 m2

U: 5,825 m

LHK 03
Vorraum
F: 2,89 m2

U: 6,925 m

LHK 04
Pers. WC
F: 2,00 m2

U: 6,00 m

LHK 01
Wartebereich
F: 10,60 m2

U: 13,58 m

LHK 05
Teeküche
F: 6,38 m2

U: 10,10 m

LHK 08
Flur
F: 8,50 m2

U: 11,67 m

LHK 06
Flur
F: 13,07 m2

U: 15,35 m

LHK 07
Vorbereitung/
Überwachung
F: 55,28 m2

U: 33,83 m

LHK 16
Linksherzkatheter-
Messplatz (Siemens)
F: 44,63 m2

U: 27,15 m

LHK 11
Elt UV/ MSR
F: 4,86 m2

U: 8,83 m

LHK 12
EPU
F: 7,51 m2

U: 11,24 m

LHK 13
Entsorgung
F: 4,49 m2

U: 8,67 m

LHK 14
Schaltraum
F: 16,70 m2

U: 18,40 m

LHK 15
Betriebsmittel,
Sterilgutlager
F: 28,60 m2

U: 21,88 m

LHK 10
Angiographie
F: 38,52 m2

U: 27,26 m

MAM 19
Ultraschall
F: 17,38 m2

U: 16,83 m

MAM 20
Umkleide
F: 1,76 m2

U: 5,40 m

MAM 21
Umkleide
F: 1,76 m2

U: 5,40 m

MAM 22
Mamographie
F: 29,65 m2

U: 26,80 m

E.243
Aufnahme Mamo
F: 15,28 m2

U: 16,09 m

E.244
Schreibraum
F: 21,67 m2

U: 19,125 m

E.245
Assistent
F: 16,94 m2

U: 16,66 m
E.237
Pers. Aufenthalt
F: 12,40 m2

U: 14,78 m

E.242
Chefarzt
F: 22,18 m2

U: 19,275 m

E.323
Pat. WC
F: 8,59 m2

U: 11,73 m

E.324
Pat. WC
F: 5,12 m2

U: 9,50 m

E.322
WC
F: 1,94 m2

U: 5,63 m

E.314
Abteilungsleitstelle
F: 15,23 m2

U: 15,92 m

E.306
Pat. WC
F: 3,79 m2

U: 8,775 m

E.307
Pat. WC
F: 3,78 m2

U: 8,715 m

E.262
Entsorgung
F: 4,83 m2

U: 8,91 m

LHK 18
Technik
Angiographie
F: 10,21 m2

U: 16,395 m

E.299
Behind. WC
F: 5,42 m2

U: 9,575 m

E.246
Oberarzt
F: 14,23 m2

U: 15,53 m
E.247
Pers. Aufenthalt
F: 13,19 m2

U: 15,335 m

E.352
Flur
F: 24,04 m2

U: 25,16 m
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02 Grundrissänderungen gem. Nutzerabstimmung vom 08.01.2025 09.01.2025
03 Tür LHK 09 zu LHK 16 entfallen 20.01.2025
04 Anpassung gem. Nutzerabstimmung vom 03.02.2025 12.02.2025

05 Tür T.0.14 (LHK 12 EPU) + T.0.06 (LHK 07 Vorbereitung) in der Breite 
angepasst; LHK 08 (Flur) Drucker entfällt 15.04.2025

06 Durchblickfenster zw. LHK 10 + LHK 12 verschoben 23.04.2025
07 Ergänzung: Angaben zum Sockel 23.04.2025

09.05.2025
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