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Durchbrüche / HKV Wand und Decke, Wandstärke Sanitärraum23.8.23a

Gemeinde Hohe Börde
Bördestraße 8
39167 Hohe Börde OT Irxleben

Mittelstraße 22, 39326 Hohe Börde OT Hermsdorf

 

500 AR GR  EG          02

Pannecke

b 26.2.24 Direkteinlauf / Fallrohre verschoben, Durchbruchhöhe geändert Pannecke

c 12.3.25 Schließen der HKV-Nischen; TB-Verkofferungen neu Pannecke
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Einzugsfläche 82,4 m2

2,53 l/s

Attika-Haupt-
Senkrecht-Ablauf 
Verbundrohr DN 70 
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Einzugsfläche 82,4 m2

2,53 l/s

Attika-Haupt-
Senkrecht-Ablauf 
Verbundrohr DN 70 

UKBalken=2,96
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Einzugsfläche 17,1 m2

HE 0,52 l/s / NE 0,47 l/s

Einzugsfläche 16,6 m2

HE 0,41 l/s / NE 0,56 l/s
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Flur 1
A= 88,50

0.22

U= 100,94
LH= 2,75
UKRD= 2,86
BB= Fliesen

Flur 3
A= 22,24

0.24

U= 20,61
LH= 2,86
UKRD= 2,86
BB= Fliesen

Flur 2
A= 22,22

0.23

U= 20,60
LH= 2,86
UKRD= 2,86
BB= Fliesen
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Archiv
A= 8,60

0.03.1

U= 11,92
LH= 2,75
UKRD= 2,86
BB= Vinyl

Sanitätsraum
A= 11,80

0.08

U= 14,42
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Vinyl

Pers.-WC-H
A= 4,46

0.09

U= 8,67
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

Garderobe 1
A= 37,71

0.04

U= 25,54
LH= 2,75
UKRD= 3,02
BB= Fliesen

Bes.-/Beh.-WC
A= 6,73

0.06

U= 10,49
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

Vorr. WC-M
A= 6,99

0.05

U= 10,81
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

WC-M
A= 9,00

0.05.1

U= 12,04
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

Vorr. WC-J
A= 6,99

0.07

U= 10,81
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

WC-J
A= 9,17

0.07.1

U= 12,47
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

Pumi
A= 6,73

0.16

U= 10,49
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

Vorr. WC-M
A= 7,17

0.17

U= 10,92
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

WC-M
A= 9,00

0.17.1

U= 12,04
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

Vorr. WC-J
A= 7,17

0.15

U= 10,92
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

WC-J
A= 9,17

0.15.1

U= 12,47
LH= 2,60
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

ELT
A= 7,06
U= 11,04
LH= 2,86
UKRD= 2,86
BB= Epoxi.-Besch.

Material 1
A= 13,39

0.11

U= 15,55
LH= 2,75
UKRD= 2,86
BB= Vinyl

Pers.-WC-D
A= 4,31

0.10

U= 8,50
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

Sprachtherapie
A= 32,49

0.19

U= 23,29
LH= 2,75
UKRD= 2,87
BB= Vinyl

GR 1 - Werkstatt
A= 52,69

0.01

U= 30,29
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Vinyl

GR 2 - Frühdienst
A= 53,21

0.21

U= 30,29
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Vinyl

Fördergruppe - Entspannungsr.
A= 35,98

0.20

U= 24,04
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Vinyl

Garderobe 2
A= 37,71

0.18

U= 25,54
LH= 2,75
UKRD= 3,02
BB= Fliesen

Material 2
A= 9,35

0.14

U= 14,17
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Vinyl

Leitungsbüro
A= 16,26

0.03

U= 17,04
LH= 2,70
UKRD= 3,06
BB= Vinyl

Spielbereich 2
A= 24,93

0.22.3

U= 20,03
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Vinyl

Lager-Küche
A= 10,33

0.13

U= 13,17
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= Fliesen

HA-Raum
A= 15,71
U= 16,05
LH= 2,86
UKRD= 2,86
BB= Epoxi.-Besch.
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Ostfassade EG 
Bereich WDVS Miwo 16 cm WLG 035
Bereich Klinkerriemchen Miwo 14 cm WLG 035

Klinkerriemchen
vollflächigKlinkerriemchen vollflächig

Klinkerriemchen 
zwischen den Fenstern

Attika-Haupt-Not-Kombi-
Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung
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Stahltreppe20 Stg

17,0/28

Spielbereich 1
A= 31,26

0.22.1

U= 23,52
LH= 2,75
UKRD= 3,06
BB= VinylF3
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Einzugsfläche 16,6 m2

HE 0,41 l/s / NE 0,56 l/s

Attika-Haupt-Not-Kombi-
Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Einzugsfläche 32,3 m2

0,99 l/s

Attika-Haupt-Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Einzugsfläche 17,1 m2

HE 0,52 l/s / NE 0,47 l/s

Attika-Haupt-Not-Kombi-
Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Einzugsfläche 42,8 m2

1,32 l/s

Attika-Haupt-Senkrecht-Ablauf DN 70 
RR quadratisch 

Einzugsfläche 42,8 m2

1,32 l/s

Attika-Haupt-Senkrecht-Ablauf DN 70 
RR quadratisch 

Attika-Haupt-Not-Kombi-
Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Einzugsfläche 32,3 m2

0,99 l/s

Attika-Haupt-Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Einzugsfläche 20,9 m2

0,64 l/s

Attika-Haupt-Senkrecht-Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Einzugsfläche 20,9 m2

0,64 l/s

Attika-Haupt-Senkrecht-Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Attika-Haupt-Not-Kombi-
Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Einzugsfläche 24,2 m2

HE 0,74 l/s / NE 0,66 l/s

Attika-Haupt-Not-Kombi-
Ablauf DN 70 
RR quadratisch in Dämmung

Einzugsfläche 159,4 m2

4,89 l/s

Attika-Haupt-
Senkrecht-Ablauf 
Verbundrohr DN 70 

Einzugsfläche 159,4 m2

4,89 l/s

Attika-Haupt-
Senkrecht-Ablauf 
Verbundrohr DN 70 

Einzugsfläche 116,7 m2

3,58 l/s

Attika-Haupt-Senkrecht-Ablauf 
Verbundrohr DN 70 

Einzugsfläche 116,7 m2

3,58 l/s

Attika-Haupt-Senkrecht-Ablauf 
Verbundrohr DN 70 

Einzugsfläche 24,2 m2

HE 0,74 l/s / NE 0,66 l/s
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WD-L Ø25
AWD=+2,58

WD-L Ø25
AWD=+2,58

WD-E 30x20
UKWD=+2,66

30 5

WD-E 20x20
UKWD=+2,86

WD-E 20x20
UKWD=+2,86
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WD-E 30x20
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WD-H 40x20
UKWD=OKRFB

WD-H 20x20
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vorhandene 
HK-Verteiler-Öffnung
schließen
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vorhandene 
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schließen

65
75

75
24

1,
10

24

DD-E 
30x20

30

20

Glasbrüstung Glasbrüstung Glasbrüstung

31
37

5

1 2

3

4 5

6

7 8

E

A

B

C

D

B

C

D

E

A

B1 B1

Glasbrüstung GlasbrüstungGlasbrüstungGlasbrüstung
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DK
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Kinderküche
A= 14,30

0.12

U= 15,90
LH= 2,75
UKRD= 2,86
BB= Vinyl WD-E 30x20

UKWD=+2,66

UKBalken=2,65
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40 1,745 1,50

25
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Stützenbereich
außen Miwo 4 cm WLG 035
innen Miwo 6 cm WLG 035
mit Klinkerriemchen

Stützenbereich
außen Miwo 4 cm WLG 035
innen Miwo 6 cm WLG 035

mit Klinkerriemchen

Klinkerriemchen
zwischen den Fenstern

Klinkerriemchen 
zwischen den Fenstern
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Beispiel Matrizenausführung:

c.langer
Rechteck

c.langer
Rechteck
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