
BBS Neustadt - Brandschutzmaßnahme
Cluster 2&3

Index NameDatum Änderung:

Blattgröße Maßstab Datum

Planinhalt

Bauherr

Region Hannover
Hildesheimer Str.20
30169 Hannover

Bauvorhaben

Planphase Gewerk

Planung

Fachplanung

MA 469 100 018
469-0101-05-

gez./Datum

gez./Datum

Maßnahme Nr.

Planbezeichnung

Abbruch

Neu

Brandwand
Brandwand
Bereich Verglasung
Projektion von Brandwänden aus
darüber-/darunterliegenden Geschossen

GK-glatt

GK-Akustik

Lamellendecke
Elem. stehend offen
Lamellendecke
Elem. liegend geschl.
Rasterdecke

Wandqualität F90 Soll

Wandqualität F30 Soll

Deckenspiegel:

Ertüchtigung
Decke zu F90
Ertüchtigung
Pi-Balken zu R90

F90 Unterdecke

Elementdecke
F30 Abhangdecke
Neu

DIN A0

Grundriss EG - BA3
Ausschnitt

M.1:100

Sitzbereich
Einzeltische
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012,01

1,01

1,
01

1,01 10

+0,42

±0,00

Bestand offener Türsturz
F30 Türsturz/Wandschürze herstellen

Bestand offener Türsturz
F30 Türsturz/Wandschürze herstellen

Bestand offener Türsturz
F30 Türsturz/Wandschürze herstellen

Bestand offener Türsturz
F30 Türsturz/Wandschürze herstellen

Bestand offener Türsturz
F30 Türsturz/Wandschürze herstellen

Rückbau/Abriss best. Rolltor
Rolltor mit Schlupftür (RW) Neu

Rückbau/Abriss best. Rolltor
Rolltor mit Schlupftür (RW) Neu

Rückbau/Abriss best. Rolltor
Rolltor mit Schlupftür (RW) Neu

Oberer
Anschluß
an Oberlicht
nicht
vorhanden/
herstellen

Oberer
Anschluß
an Oberlicht
nicht
vorhanden/
herstellen

Pfosten-Riegel-Fassade Neu
Uw= 0,9 W/m²K

Ertüchtigung als F90
gem. BS-Konzept

alle Stb.-Stützen
beizen/schleifen

(Sichtbeton)

Wand Abbruch und
als F90 Neu
gem. BS-Konzept
bis an Stb.-Decke

Abbruch Verkleidung
+ Unterkonstruktion

Abbruch Verkleidung
+ Unterkonstruktion

Abbruch Verkleidung
+ Unterkonstruktion

Wand nicht Raumhoch
Anschluß an Decke

herstellen

TB-Wand
feuerbeständig

TB-Wand
feuerbeständig

Sturz ertüchtigen

Abbruch Verkleidung
+ Unterkonstruktion

Decke teilw. öffnen
+ schließen

Abbruch Innenfenster
Öffnung zumauern

neue Auflage
Sitzmöbel Bestand

Wand ertüchtigen

Wand Neu
Abbruch Schadstoffe

TRGS beachten

Gipskartonnischen
in Vorsatzschale

für Monitor

Aufzug

4,14
8,200

04.0.002
NGF:
RU:

 m2

 m

V 4.9

42,06
27,660

02.0.001
NGF:
RU:

 m2

 m

V2.3 Pers. WC

6,41
11,410

02.0.019
NGF:
RU:

 m2

 m
V 2.2 Vor.D

5,93
9,920

02.0.020
NGF:
RU:

 m2

 m

V 2.2 WC-D

9,34
12,680

02.0.021
NGF:
RU:

 m2

 m
V 2.1 WC-H

9,67
12,960

02.0.022
NGF:
RU:

 m2

 m

V 2.1 Vorr. H

5,93
9,920

02.0.023
NGF:
RU:

 m2

 m

V 2.1 WC-H

5,69
9,670

02.0.024
NGF:
RU:

 m2

 m

V 3.3

17,74
17,250

02.0.023
NGF:
RU:

 m2

 m

V 3.2

15,22
15,760

02.0.025
NGF:
RU:

 m2

 m

B 1

99,56
45,620

02.0.026
NGF:
RU:

 m2

 m

B7

85,68
40,180

02.0.028
NGF:
RU:

 m2

 m

B 7.1

24,38
26,350

02.0.027
NGF:
RU:

 m2

 m

V 3.4

15,20
15,760

02.0.029
NGF:
RU:

 m2

 m

V 3.5

5,22
10,160

02.0.031
NGF:
RU:

 m2

 m

Treppe V

10,67
13,910

02.0.030
NGF:
RU:

 m2

 m
V 3.6

30,68
25,589

02.0.032
NGF:
RU:

 m2

5 m

Flur V 1

105,56
97,927

02.0.033
NGF:
RU:

 m2

 m

V 4.4

40,46
25,590

02.0.040
NGF:
RU:

 m2

 m

V 4.7

33,72
23,230

02.0.041
NGF:
RU:

 m2

 m

V 4.8

26,08
20,098

02.0.042
NGF:
RU:

 m2

 m

E 11.1

35,13
24,430

09.0.001
NGF:
RU:

 m2

 m

E 11

116,26
43,650

09.0.002
NGF:
RU:

 m2

 m

E 10

112,71
43,079

09.0.003
NGF:
RU:

 m2

5 m

E 12

67,76
32,990

09.0.076
NGF:
RU:

 m2

5 m

E 14

115,86
45,030

09.0.077
NGF:
RU:

 m2

 m

E 15

79,63
35,800

09.0.112
NGF:
RU:

 m2

 m

E 13

79,04
37,310

09.0.114
NGF:
RU:

 m2

 m

E 13.1

37,20
25,320

09.0.113
NGF:
RU:

 m2

 m

12,16
16,120

09.0.115
NGF:
RU:

E

 m2

 m
B 6.3

41,34
27,110

09.0.111
NGF:
RU:

 m2

 m

E 16

27,06
20,576

09.0.004
NGF:
RU:

 m2

 m

E 16.2

9,72
14,320

09.0.005
NGF:
RU:

 m2

 m

E 16.2 WC

3,22
7,280

09.0.006
NGF:
RU:

 m2

 m

E 16.1

18,46
16,890

09.0.007
NGF:
RU:

 m2

5 m

E 17

64,63
41,610

09.0.010
NGF:
RU:

 m2

 m

E 18

48,91
32,180

09.0.011
NGF:
RU:

 m2

 m

B 7.3

33,76
27,321

09.0.011
NGF:
RU:

 m2

5 m

B 7.2

17,24
16,503

09.0.011
NGF:
RU:

 m2

 m

B 1.2

17,30
16,790

09.0.015
NGF:
RU:

 m2

 m

B 1.3

51,20
35,940

09.0.016
NGF:
RU:

 m2

 m

B 2

58,44
33,180

09.0.017
NGF:
RU:

 m2

 m

B 2.1

58,20
33,120

09.0.018
NGF:
RU:

 m2

 m

H 6

59,50
33,440

09.0.019
NGF:
RU:

 m2

 m

H 7.1

50,48
37,100

09.0.020
NGF:
RU:

 m2

 m

H 7.2

17,35
17,040

09.0.021
NGF:
RU:

 m2

 m

H 7

88,12
40,030

09.0.022
NGF:
RU:

 m2

 m

F 1

86,80
43,590

09.0.023
NGF:
RU:

 m2

 m

F 2.2

16,69
16,259

09.0.024
NGF:
RU:

 m2

5 m

F 2.1

35,69
33,565

09.0.025
NGF:
RU:

 m2

 m

F 2

71,72
38,100

09.0.026
NGF:
RU:

 m2

 m

F 3

107,33
45,734

09.0.027
NGF:
RU: 5

F 3.1

28,62
21,033

09.0.036
NGF:
RU:

 m2

 m

F 3.1.1

14,22
19,790

09.0.037
NGF:
RU:

 m2

 m

F 3.2

17,22
19,790

09.0.038
NGF:
RU:

 m2

 m

H 2.1

12,65
14,540

09.0.040
NGF:
RU:

 m2

 m

H 2.1 DU

7,82
13,690

09.0.039
NGF:
RU:

 m2

 m

H 2.1 WC

7,24
10,790

09.0.041
NGF:
RU:

 m2

 m

Flur H

7,15
11,470

09.0.042
NGF:
RU:

 m2

 m

H 3.1

28,62
21,033

09.0.043
NGF:
RU:

 m2

 m

H 3.1

17,22
19,790

09.0.044
NGF:
RU:

 m2

 m

H 3.1 WC

10,55
16,480

09.0.045
NGF:
RU:

 m2

 m

H Vorr.

3,16
7,540

09.0.047
NGF:
RU:

 m2

 m

H WC

3,79
8,040

09.0.046
NGF:
RU:

 m2

 m

H  5.1 Vorr.

4,30
8,750

09.0.048
NGF:
RU:

 m2

 m

H  5.1 Vorr. 1

4,30
8,750

09.0.049
NGF:
RU:

 m2

 m

H  5.1 WC

4,36
8,790

09.0.050
NGF:
RU:

 m2

 m

H  5.2 Vorr.

4,58
8,630

09.0.051
NGF:
RU:

 m2

 m

H  5.2 WC

6,30
10,450

09.0.052
NGF:
RU:

 m2

 m

B 3.1 DU

7,49
13,040

09.0.053
NGF:
RU:

 m2

 m

B 3.1 WC

7,13
10,680

09.0.054
NGF:
RU:

 m2

 m

B 3.1

14,04
16,540

09.0.055
NGF:
RU:

 m2

 m

B 3.2

17,35
17,290

09.0.056
NGF:
RU:

 m2

5 m

B 4.2

15,18
15,097

09.0.057
NGF:
RU:

 m2

 m

B 4.1

14,04
16,540

09.0.058
NGF:
RU:

 m2

 m

B 4.1 DU

7,49
13,040

09.0.059
NGF:
RU:

 m2

 m

B 4.1 WC

7,60
11,040

09.0.060
NGF:
RU:

 m2

 m

B 5.1 WC

7,60
11,040

09.0.062
NGF:
RU:

 m2

 m

B 5.1 DU

7,49
13,040

09.0.061
NGF:
RU:

 m2

 mB 5.1

14,04
16,540

09.0.063
NGF:
RU:

 m2

 m

B 5.2

15,18
15,097

09.0.064
NGF:
RU:

 m2

 m

B 6.5

17,34
17,280

09.0.065
NGF:
RU:

 m2

5 m

B 6.1

14,04
16,540

09.0.066
NGF:
RU:

 m2

 m

B 6.1 DU

7,49
13,040

09.0.067
NGF:
RU:

 m2

 m

B 6.1 WC

5,49
11,040

09.0.068
NGF:
RU:

 m2

 m

B 6.2

14,04
16,540

09.0.069
NGF:
RU:

 m2

 m

B 6.2 DU

7,49
13,040

09.0.070
NGF:
RU:

 m2

 m

B 6.2 WC

7,60
11,040

09.0.071
NGF:
RU:

 m2

 m

E 16.3 WC

14,22
19,790

09.0.073
NGF:
RU:

 m2

 m

E 16.3 DU

14,34
17,790

09.0.072
NGF:
RU:

 m2

 m

E 16.3

17,71
17,790

09.0.074
NGF:
RU:

 m2

 m

E Flur

75,65
73,539

09.0.075
NGF:
RU:

 m2

 m

B 6

215,97
64,331

09.0.078
NGF:
RU:

 m2

 m

B 5

184,61
65,461

09.0.079
NGF:
RU:

 m2

 m

B 4

181,68
64,491

09.0.080
NGF:
RU:

 m2

 m

B 3

218,21
64,771

09.0.081
NGF:
RU:

 m2

 m

H 5

111,84
42,560

09.0.082
NGF:
RU:

 m2

 m

H 4.2

9,17
12,520

09.0.083
NGF:
RU:

 m2

 m

H 4.3

20,31
18,628

09.0.084
NGF:
RU:

 m2

 m

H 4.4

35,93
23,619

09.0.085
NGF:
RU:

 m2

 m

H 2

74,64
35,440

09.0.087
NGF:
RU:

 m2

 m

H 1

72,99
35,310

09.0.088
NGF:
RU:

 m2

 m

Flur F
09.0.089
NGF:
RU:

Flur H
09.0.099
NGF:
RU:

H 1.4

30,85
22,840

09.0.100
NGF:
RU:

 m2

 m

H 1.3

17,04
17,340

09.0.101
NGF:
RU:

 m2

 m

H 2.2

26,94
20,840

09.0.102
NGF:
RU:

 m2

 m

H 3.2

23,44
28,390

09.0.103
NGF:
RU:

 m2

 m

H 3

122,69
44,847

09.0.104
NGF:
RU:

 m2

 m

H 4

97,54
41,600

09.0.105
NGF:
RU:

 m2

5 m

H 5.3

92,33
40,146

09.0.106
NGF:
RU:

 m2

5 m

B 3.3

41,36
39,855

09.0.107
NGF:
RU:

 m2

 m

B a

12,16
16,120

09.0.108
NGF:
RU:

 m2

 m
B  5.3

51,85
31,645

09.0.109
NGF:
RU:

 m2

 m

12,16
16,120

09.0.110
NGF:
RU:

B

 m2

 m

FR Schreibbox

30,58
19,230

04.0.017
NGF:
RU:

 m2

 m

Flur H.1

27,58
29,515

09.0.086
NGF:
RU:

 m2

5 m

A

1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 13 14 15

B

Ba

C

Ca

D

Da

E

F

1a 5a 6a 7a 8a 11

Aufenthaltsbereich Kiosk

107,99 m²NGF:
Stabparkett

9

Garderobe

Schreibplatz

Abhängehöhe:
ca. 0,55 m
LH: 3,00m v. OKFF

Abhängehöhe:
ca. 0,55 m
LH: 2,58m v. OKFF

Unterbrechung UZ

UKRohdecke = 3,67m
v. OKFFUKUz = 3,12m v. OKFF

UKRohdecke = 3,51m
v. OKFF

Höhenversprung UZ

UKRohdecke = 3,67m
v. OKFF
Deckenversprung

02.0.024.1
02.0.024

02.0.018

V 2.5 Technik Aufzug

3,79
8,040

02.0.021
NGF:
RU:

 m2

 mV 2.7 Kiosk

35,26 m²NGF:
RU: 24,17 m
Fliesen R10

WC Rollstuhlgerecht

6,84
10,46

NGF:
RU:

 m2

 m
Fliesen

02.0.002.1

02.0.019

02.0.019

weiterer Verlauf UZ unklar
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TE Flur 1
dt

TB 5
dt

TFlur F1
dt

TFlur H1
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TB 4
dt

TE 16.3
fh+dts

T bei
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dt+fh+su (Seitenfeld)
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Sturzbereich
Trockenbau

BS-Schottung der
Leitungsdurchführung

Boden schlitzen für
Montage auf Rohboden

dts

T V3.2 T V3.3
fh+rdts fh+rdts

T V2.3

Brandschutzvorhang

fh+rdts

fh+su
fh+rdts

fh+rdts T FL

TBW2.3
fh+rdts

T V1
Flur li
fh+rdts

T F2.2
dt

Rampe nicht Rollstuhlgerecht
Sitzbank

mit integrierter
USB-Schnittstelle 230V?

Flur

3,93 m²NGF:
RU: 8,87 m

T V2.6

L  WD 90/40
 OK= UKRD

L  WD 80/40
 OK= UKRD

L  WKB Ø 20
 RM= -17 UKRD

L  WD 200/40
 OK= UKRD

L  WD 90/40
 OK= -43 UKRDL  WD 100/40

 OK= -43 UKRD

L  WD 90/40
 OK= -25 UKRD

L  WD 100/40
 OK= UKRD

L  WD 80/40
 OK= UKRD

L  WD 90/40
 OK= UKRD

L  WD 80/40
 OK= UKRD

L  WD 80/40
 OK= UKRD

L  WD 90/40
 OK= UKRD

L  WD 80/40
 OK= UKRD

L  WD 80/40
 OK= UKRD

L  WD 80/40
 OK= UKRD

L  WKB Ø 20
 RM= -20 UKRD

L  WKB Ø 20
 RM= -20 UKRD

L  WKB Ø 20
 RM= -20 UKRD L  WKB Ø 20

 RM= -20 UKRD

L  WKB Ø 30
 RM= -20 UKRD

L  WKB Ø 25
 RM= -20 UKRD L  WKB Ø 20

 RM= -20 UKRD

 OK= UKRD

H  WD 25/25
 OK= -40 UKD H  WD 25/25

 OK= -40 UKD

KBZ  B 15/25

KBZ  B 15/25

S  BKB Ø 12

KBZ  B 15/25
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1,

01
2,

01
24

1,
43

12
5

3,12

265

2,
16

8,51 265 6,66

2,
16

1,00

Aufwertung Innenhof
für zukünftige Nutzung
zu prüfen

Pflanztrog

BRH.1,28

B
M

A

Infotafel als Medienwand (LED-Bildschirme)

Fä
ch

er
w
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d 

fü
r
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ro
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ek

te

AusgabeAusgabeAusgabe

Lager

23,56 m²NGF:
RU: 25,62 m

4.1

BRH 0,00

UKRohdecke = 3,48m
v. OKFF

UKUz = 3,14m v. OKFF UKUz = 3,10m v. OKFF

UKUz = 3,09m v. OKFF UKUz = 3,44m v. OKFF UKUz = 3,10m v. OKFF

TTR3.1

T V3.6
fh+rdts

T V2.4T V2.7

T L024

fh+rdts

V 2.4 Lager

17,25
18,790

02.0.022
NGF:
RU:

 m2

 m

V 2.6 Zubereitung

20,83 m²NGF:
RU: 18,26 m
Fliesen R10

T TK
fh+rdts

BRH. 0,42

BRH 0,00 BRH 1,20

Außensitzbereich?

Außensitzbereich?

Ausführungsplanung

00-ARC-GR-F-003-A-00

VOR
ABZ
UG

14.08.2024

13.06.2024

BA5

BA4

BA2

BA1

BA3


