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Umschrank
B/H/T ca. 600x600x250
Montage an Stahlstütze

Datendose 2x RJ45; Cat.6A

Datenkabel Cat.7 (Simplex / Duplex)

Datenkabel Leitungsbündel/Steigestrang

DV = Datenverteilerschrank 19"
durch Nutzer TROPOS beigestellt
incl. Patchfelder und aktive Komponenten

Datendose 1x RJ45; Cat.6A

Kommunikationsnetz

Potentialausgleich

APL  = Abschlusspunkt Linientechnik (Provider)
ONT = Optical Network Termination (Provider)
            Umsetzer Glasfaser auf Cu (RJ45)
Beauftragung Telefonanschluss durch Nutzer TROPOS

230V~ Spannungsversorgung 230V / 50 Hz

bauseits vorbereitete Kabeldurchführungen

Schukosteckdose

Umschrank für Hausanschluss Telekom

-- 15.05.2025 / sc
Tel. +49 3677 840392  |  Fax +49 3677 844641
Sperberring 9  |  98693 Ilmenau-Oberpörlitz
Gebäudetechnik und Lichtanwendung
Ingenieurbüro Schoß

email  raik.schoss@gmx.de

63-AP-EA-ÜS

E
Gewerk

Wolkenobservatorium Schmücke

c/o Planungsgesellschaft Steiner+Palme mbH  | Schleusinger Str. 5  |  98527 Suhl
Leibnitz-Institut für Troposphärenforschung e.V.

98528 Suhl | Gem. Goldlauter-Heidersbach Flur 3 | Flurst. 44/10

Ausführungsplanung
Übersichtsschema Datenverkabelung
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