
Material

S Stahl

ES Edelstahl

Al Aluminium

H Holz

K Kunststoff

G Glas

MW Mauerwerk

TB Trockenbau

StB Stahlbeton

WCT WC-Trennwand

SW Systemwand

Oberfläche

A Anstrich 

Pb Pulverbeschichtung (Einbrennlackierung)

Hb HPL-Beschichtung

F Furnier

ES Edelstahl

E Aluminium EV1

nB nach Bemusterung

BmP Beplankung mit Plattenmaterial

Türtyp

01 Türtyp 01 - 1-fl.  Holzblockzarge-Innentüren gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

02 Türtyp 02 - 1-fl.  Holzblockzarge-Innentüren + Glasausschnitt klein gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

03 Türtyp 03 - 1-fl.  Holzblockzarge-Innentüren + Oberlicht gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

04 Türtyp 04 - 1-fl.  Holzblockzarge-Innentüren+Glasausschnitt klein + Oberlicht gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

05 Türtyp 05 - 1-fl.  Holzblockzarge-Innentüren+Glasausschnitt groß + Oberlicht gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

06 Türtyp 06 - 2-fl.  Holzblockzarge-Innentüren +Glasausschnitt groß+ Oberlicht+Seitenteil Glas gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

07 Türtyp 07 - 1-fl.  Holzblockzarge-Innentüren +Glasausschnitt groß+ Oberlicht+2xSeitenteile Glas gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

08 Türtyp 08 - 2-fl.  Holzblockzarge-Innentüren+Oberlicht gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

09 Türtyp 09 - 1-fl.  Holzblockzarge-Innenfestverglasung gemäß Detail A540-A547 (in dem aktuellen Stand/Index)

10 Türtyp 10 - 1-fl.  Alu-Rohrrahmen Paneeltür-Außentüren  gemäß Detail A434-A436 (in dem aktuellen Stand/Index)

11 Türtyp 11 - 1-fl.  Holz-Alu-Konstruktion-Außentüren + Oberlicht gemäß Detail A434-A436 (in dem aktuellen Stand/Index)

12 Türtyp 12 - 1-fl.  Holz-Alu-Konstruktion-Außentüren gemäß Detail A434-A436 (in dem aktuellen Stand/Index)

13 Türtyp 13 - 2-fl.  Holz-Alu-Konstruktion-Außentüren gemäß Detail A434-A436 (in dem aktuellen Stand/Index)

Türblattkonstruktion

T Sperrtür

R Rahmentür

Rr Rohrrahmentür

S Stahlblechtür

G Ganzglastür

MhR Massivholz-Rahmentür

P Paneeltür

Zargenkonstruktion

Z Z-Zarge (Eckzarge)

U Umfassungszarge

B Blockzarge

Bs Systemblockzarge in Systemtrennwand

R Rahmenkonstruktion

Rr Rohrrahmenkonstuktion

St Stockzarge

Öffnung

a Einbau der Tür in eine Bestandsöffnung: Abweichungen von Rohbaumaß, Wandstärke, Putz- bzw. Spachtelungschicht und Maulweite möglich 

na Einbau der Tür in eine neu hergestellte Öffnung in eine Bestandswand: Abweichungen von Wandstärke, Putz- bzw. Spachtelungschicht und Maulweite möglich 

n Einbau der Tür in eine neue Wand

Türgarnitur

D Drücker (bei Panikfunktion Drücker nach EN 179)

Gs Griffstange (anstatt Knauf)

Ps Panikstange nach EN 1125

GM Griffmuschel

K Knauf

Türschild Lochung

R Kreisrundrosette BZ Blindzylinder

O Ovalrosette BB Buntbart

K Kurzschild PZ Profilzylinder

Schloss Gehflügel Schloss Standflügel

Ess Einsteckschloss nach DIN 18250 bzw. 18251 nach Anforderung (Klassifizierung) FTRS Falztreibriegelschloss

Badtür Badgarnitur TRS Treibriegelschloss

PanikE Wechselfunktion E HZ halbautomatische Treibriegelverschluss Betätigung d. Hauptschließkante des Gehflügels)

PanikB Umschaltfuntion B

Bänder

VX VX-Bänder, Höhe und Anzahl nach Anforderung

3D 3-dimensional verstellbare Objektrollenbänder

KB Konstruktionsbänder

Schließmitteltyp

OTS Gleitschienen-Obentürschließer (bei 2-fl.-Tür mit Schließfolgeregelung) Alle Türschließer müssen die DIN 18040 und DIN SPEC 1104 erfüllen.

ITS Im Türblatt integrierter Gleitschienen-Türschließer

Montage Schließmittel

TB Türblattmontage auf der Bandseite SB Sturzmontage auf der Bandseite

TG Türblattmontage auf der Bandgegenseite SG Sturzmontage auf der Bandgegenseite

Feststeller (Feststellanlage bei Brandschutztüren)

EMF elektromechanischer Feststeller FSA Feststellanlage

FF elektromechanischer Feststeller mit Freilauffunktion

zus. Deckenmelder (Feststellanlage bei Brandschutztüren)

* zus. Deckenrauchmelder nach örtlicher Gegebenheit

Puffer

W Wandpuffer

B Bodenpuffer

Türöffner

S Standard-Türöffner (E-Öffner)

FS Feuerschutz-Türöffner

FW Fluchtweg-Türöfffner: Türverriegelung

AS Arbeitsstromausführung

RS Ruhestromausführung

RR Rückmeldekontakt

Schließzylinder Türschloss

D Doppelzylinder H Halbzylinder

B Blindzylinder

K Knaufzylinder (Amok-Sicherung)

Schließzylinder Türterminal

1H Halbzylinder Türterminal BG

2H Halbzylinder Türterminal BS und Türterminal BG

T
ü

rg
a

rn
it

u
r

E
in

s
a

tz

A
u

s
fü

h
ru

n
g

A
u

s
ta

tt
u

n
g

P
u

tz
 (

1
5

 m
m

)

S
p

a
c

h
te

lu
n

g
 (

5
 m

m
)

F
lie

s
e

n
 (

1
0

 m
m

)

N
a

ß
ra

u
m

tü
r

P
a

n
ik

fu
n

kt
io

n

A
m

o
k-

S
ic

h
e

ru
n

g
(K

n
a

u
fz

yl
in

d
e

r)

T
ü

rg
a

rn
it

u
rh

ö
h

e
 in

 m

F
re

ila
u

ff
u

n
kt

io
n

F
e

s
ts

te
lla

n
la

g
e

zu
s

. D
e

c
ke

n
ra

u
c

h
m

e
ld

e
r

F
lu

c
h

tt
ü

rw
ä

c
h

te
r

T
a

s
te

r

T
ü

rt
e

rm
in

a
l

S
p

re
c

h
s

te
lle

V
id

e
o

s
p

re
c

h
s

te
lle

Z
u

g
.k

o
n

tr
.

1 I EG FVI 00.01 0.01 Windfang Typ 09 H G G - - - GA gr. - - - H B H 0,22 - OL 1,425 2,75 n H 0,22 - - - I S - - - - - - - - x - - - - - -

1 I EG FVI 00.02 0.01 Windfang Typ 09 H G G - - - GA gr. - - - H B H 0,22 - OL 1,425 2,75 n H 0,22 - - - I S - - - - - - - - x - - - - - -

1 I EG FVI 00.03 0.14 Mehrzweck- / Bewegungsr. Typ 09 H G G - - - GA gr. - - - H B H 0,26 - OL 1,425 2,75 n H 0,26 F 30 37dB - I S - - - - - - - - x - - - - - -

1 I EG FVI 00.04 0.14 Mehrzweck- / Bewegungsr. Typ 09 H G G - - - GA gr. - - - H B H 0,26 - OL 1,425 2,75 n H 0,26 F 30 37dB - I S - - - - - - - - x - - - - - -

1 I EG FVI 00.05 0.17 Sanitär 1 Typ 10 H G G - - - GA gr. - - - H B H 0,25 - - 0,76 1,38 n H 0,25 F 30 - - I - - - - - - - - - - - - - - - Brüstungshöhe=80cm

1 I EG FVI 00.06 0.21 Gruppenraum 2 Typ 10 H G G - - - GA gr. - - - H B H 0,25 - - 0,51 1,38 n H 0,25 - - - I - - - - - - - - - - - - - - - Brüstungshöhe=80cm

1 I EG FVI 00.07 0.25 Gruppenraum 3 Typ 10 H G G - - - GA gr. - - - H B H 0,25 - - 0,51 1,38 n H 0,25 - - - I - - - - - - - - - - - - - - - Brüstungshöhe=80cm

1 A EG TA 00.01 0.01 Windfang Typ 14 H MhR G - - x GA gr. - - 2 1,2 R H St H 0,44 - OL 2,315 2,92 n H 0,44 - - RC2 III S - - EN 179 E x D K 1,05 D - OTS - SG x x - - Öffnungsbegrenzer mit Feststeller

1 A EG TA 00.02 0.03 Kinderwagen Typ 12 Al P BmP - - x - - - 1 R Al Rr Al 0,44 - - 1,10 2,295 n H 0,44 ds - RC2 III S - - - - - D D 1,05 2 - OTS - SG x - x -

1 A EG TA 00.03 0.08 Technik Elt Typ 12 St P S - - x - - - 1 L S Rr S 0,44 - - 1,10 2,295 n H 0,44 T 30 - RC2 III S - - - - - D D 1,05 2 - OTS - SB - x x -

1 A EG TA 00.04 Typ 11 Al P BmP - - x - - - 1 R Al Rr Al 0,35 - - 1,15 2,295 n H 0,35 - - - I S - - - - - K D 1,05 2 - OTS - SG x x - - -Öffnungsbegrenzer mit Feststeller

1 A EG TA 00.05 0.13 WC Typ 12 Al P BmP - - x - x 15 1 R Al Rr Al 0,44 - - 0,885 2,295 n H 0,44 - - - III S Ja - - - - D D 1,05 2 x OTS - SG - -

1 A EG TA 00.06 0.16 Hofausgang Typ 13 H MhR G - - x GA gr. - - 1 1 L H St H 0,44 - OL 1,42 2,84 n H 0,44 - - RC2 III S - - EN 179 B - D D 1,05 x OTS - SG x x - - -Öffnungsbegrenzer mit Feststeller

1 A EG TA 00.07 0.27 Hofausgang 2 Typ 13 H MhR G - - x GA gr. - - 1 1 L H St H 0,44 - OL 1,42 2,84 n H 0,44 - - RC2 III S - - EN 179 B - D D 1,05 x OTS - SG x x - - -Stele mit Feststeller

1 A EG TA 00.09 0.35 Vorraum Typ 12 Al P BmP - - x - - - 1 R Al Rr Al 0,44 - - 1,18 2,295 n H 0,44 - - RC2 III S - - EN 179 E - K D 1,05 2 - OTS - SG x x - - -Öffnungsbegrenzer mit Feststellung

1 I EG TI 00.01 0.01 Windfang Typ 08 H T Hb 50 x - GA gr. - - 2 L H B H 0,22 - OL 2,225 2,75 n H 0,22 - - - II S - - EN 179 B - D D 1,05 x OTS - TB - BZ -

1 I EG TI 00.02 0.04 Trockenraum Typ 01 H T Hb 50 x - - - - 1 L H B H 0,22 - - 1,135 2,135 n H 0,22 T30 RS - - I M - - - - - D D 1,05 x OTS - TB - - -

1 I EG TI 00.03 0.05 Serverraum 1 Typ 01 H T Hb 50 x - - - - 1 R H B H 0,22 - - 0,885 2,135 n H 0,22 T30 RS - - I M - - - - - D K 1,05 x OTS - TB - - -

1 I EG TI 00.04 0.02 Zentraler Bereich EG Typ 06 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,22 1S OL 2,01 2,75 n H 0,22 T30 RS - - I S - - - - - D D 1,05 x OTS FF TG FSA - -

1 I EG TI 00.05 0.07 Serverraum 2 Typ 01 H T Hb 50 x - - - - 1 L H B H 0,22 - - 0,885 2,135 n H 0,22 T 30 - - I M - - - - - D K 1,05 x OTS - TB - - -

1 I EG TI 00.06 0.08 Technik Elt Typ 01 H T Hb 50 x - - - - 1 L H B H 0,22 - - 1,01 2,135 n H 0,22 T 30 - - II M - - - - - K D 1,05 x OTS - TG - - -

1 I EG TI 00.07 0.09 Technik HA Typ 01 H T Hb 42 x - - x 15 1 R H B H 0,22 - - 1,01 2,135 n H 0,22 - - - I M - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.08 0.10 Sanitär Vorschulgruppe Typ 04 H T Hb 42 x - GA kl. - - 1 R H B H 0,21 - OL 1,135 2,75 n H 0,21 - - - I S Ja - - - - D D 1,05 x - - - - BZ -

1 I EG TI 00.09 0.11 Vorschulgruppe Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.10 0.11 Vorschulgruppe Typ 02 H T Hb 42 x - GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - - - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.11 0.14 Mehrzweck- / Bewegungsr. Typ 06 H T Hb 70 - x GA gr. - - 1 R H B H 0,26 1S OL 2,225 2,75 n H 0,26 T30 RS 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x OTS FF TB - - -

1 I EG TI 00.12 0.16 Hofausgang Typ 05 H T Hb 42 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,22 - OL 1,21 2,75 n H 0,22 - - - II S - - EN 179 B - D D 1,05 x - - - - BZ -

1 I EG TI 00.13 0.17 Sanitär 1 Typ 04 H T Hb 42 x - GA kl. - - 1 L H B H 0,21 - OL 1,135 2,75 n H 0,21 ds - - I S Ja - - - - D D 1,05 x - - - - BZ -

1 I EG TI 00.14 0.18 Gruppenraum 1 Typ 06 H T Hb 70 - x GA gr. - - 1 R H B H 0,26 1S OL 2,165 2,75 n H 0,26 T30 RS 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x OTS FF TB - - -

1 I EG TI 00.15 0.18 Gruppenraum 1 Typ 02 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.16 0.02 Zentraler Bereich EG Typ 05 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,21 2,75 n H 0,26 T30 RS - - I S - - - - - D D 1,05 x OTS FF TG FSA BZ -

1 I EG TI 00.17 0.20 Sanitär 2 Typ 04 H T Hb 42 x - GA kl. x 15 1 L H B H 0,25 - OL 1,135 2,75 n H 0,25 - - - I S Ja - - - - D D 1,05 x - - - - BZ -

1 I EG TI 00.18 0.21 Gruppenraum 2 Typ 07 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,26 2S OL 3,11 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.19 0.21 Gruppenraum 2 Typ 02 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.20 0.26 Schlafraum 2 Typ 02 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.21 0.24 Sanitär 3 Typ 04 H T Hb 42 x - GA kl. x 15 1 L H B H 0,25 - OL 1,135 2,75 n H 0,25 - - - I S Ja - - - - D D 1,05 x - - - - BZ -

1 I EG TI 00.22 0.25 Gruppenraum 3 Typ 07 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,26 2S OL 3,11 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.23 0.25 Gruppenraum 3 Typ 02 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.24 0.27 Hofausgang 2 Typ 05 H T Hb 42 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,21 2,75 n H 0,26 - - - II S - - EN 179 B - D D 1,05 x - - TB - BZ -

1 I EG TI 00.25 0.28 Pumi Typ 01 H T Hb 42 x - - x 15 1 R H B H 0,22 - - 0,885 2,135 n H 0,22 - - - I M - - - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.26 0.29 Schmutzwäsche Typ 01 H T Hb 42 x - - - - 1 L H B H 0,22 - - 0,885 2,135 n H 0,22 - - - I M - Ja - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.27 0.30 Personal Typ 01 H T Hb 42 x - - - - 1 R H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - 32dB - I M - - - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.28 0.31 WC Personal Typ 01 H T Hb 42 x - - x 15 1 R H B H 0,21 - - 0,76 2,135 n H 0,21 - - - I M Ja - - - - D K 1,05 1 x - - - - - -

1 I EG TI 00.29 0.32 Wäsche Typ 01 H T Hb 42 x - - - - 1 R H B H 0,22 - - 0,885 2,135 n H 0,22 - - - I M - - - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.30 0.33 Ausgabeküche Typ 01 H T Hb 50 x - - - - 1 L H B H 0,21 - - 1,135 2,135 n H 0,21 T30 RS - - I S - Ja - - - K D 1,05 x OTS FF TG FSA - -

1 I EG TI 00.31 0.35 Vorraum Typ 01 H T Hb 42 x - - - - 1 R H B H 0,25 - - 1,01 2,135 n H 0,25 - - - I M - Ja - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I EG TI 00.33 0.36 Lager MZR 2 Typ 01 H T Hb 50 x - - - - 1 L H B H 0,21 - - 0,885 2,135 n H 0,21 T30 RS - - I M - - - - - K D 1,05 x OTS - TG - - -

1 I EG TI 00.34 0.36 Lager MZR 2 Typ 01 H T Hb 50 x - - - - 1 L H B H 0,21 - - 0,885 2,135 n H 0,21 T 30 - - I M - - - - - D D 1,05 x OTS - TB - - -

1 I EG TI 00.35 0.38 WC Gäste Typ 01 H T Hb 42 x - - - - 1 L H B H 0,21 - - 1,135 2,135 n H 0,21 ds - - I M Ja - - - - D D 0,85 x - - - - - -

1 I EG TI 00.36 0.39 Kita Leitung Typ 04 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,01 2,75 n H 0,26 T30 RS 37dB - I M - - - - - K D 1,05 x OTS - - - - -

1 A 1.OG TA 01.01 1.03 Eingangsbereich Hort Typ 13 H MhR G - - x GA gr. - - 1 1 L H St H 0,44 - OL 1,45 2,84 n H 0,44 - - RC2 III S - - EN 179 E - K D 1,05 - OTS - SG - x -

1 A 1.OG TA 01.02 1.21 Notausgang Kita Typ 13 H MhR G - - x GA gr. - - 1 1 R H St H 0,44 - OL 1,45 2,84 n H 0,44 - - RC2 III S - - EN 179 E - K D 1,05 - OTS - SG - x -

1 I 1.OG TI 01.01 1.01 Zentraler Bereich OG Typ 05 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,22 - OL 1,21 2,75 n H 0,22 T30 RS - - I M - - EN 179 E x D D 1,05 x OTS FF TG - - Panikfunktion Typ B (Umschaltfunktion)

1 I 1.OG TI 01.02 1.03 Eingangsbereich Hort Typ 05 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,21 2,75 n H 0,26 ds-ss - - II S - - EN 179 B - D D 1,05 x OTS - TB FSA BZ -

1 I 1.OG TI 01.03 1.01 Zentraler Bereich OG Typ 05 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,22 - OL 1,21 2,75 n H 0,22 T30 RS - - I M - - EN 179 E x D D 1,05 x OTS FF TG - - Panikfunktion Typ B (Umschaltfunktion)

1 I 1.OG TI 01.04 1.05 Hausaufgabenraum Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.05 1.05 Hausaufgabenraum Typ 02 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - 37dB - I M - - - - - K D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.06 1.06 Personal / Leitung Typ 01 H T Hb 42 x - - - - 1 R H B H 0,22 - - 1,01 2,135 n H 0,22 - - - I M - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.07 1.08 Hortraum 4 (Rollenspiel) Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.08 1.09 Differenz. Arbeiten Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.09 1.10 Mehrzweck-/ Ruheraum Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.10 1.11 Hortraum 1 Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.11 1.12 Hortraum 2 (Kreativz.) Typ 06 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,26 1S OL 2,165 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.12 1.13 Hortraum 3 (Bauz.) Typ 06 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,26 1S OL 2,165 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.13 1.04 Spielflur Hort Typ 01 H T Hb 42 x - - - - 1 L H B H 0,22 - - 1,01 2,135 n H 0,22 - - - I M - - - - - K D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.14 1.15 Hort WC J Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. x 15 1 R H B H 0,11 - OL 1,135 2,75 n TB 0,11 T 30 - - I S Ja - - - - D D 1,05 x OTS - TB - BZ -

1 I 1.OG TI 01.15 1.16 Hort WC M Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. x 15 1 L H B H 0,11 - OL 1,135 2,75 n TB 0,11 T 30 - - I S Ja - - - - D D 1,05 x OTS - TB - BZ -

1 I 1.OG TI 01.16 1.17 WC Personal Typ 01 H T Hb 50 x - - x 15 1 L H B H 0,21 - - 0,76 2,135 n H 0,21 T 30 - - I M Ja - - - - D K 1,05 x OTS - TB - - -

1 I 1.OG TI 01.19 1.04 Spielflur Hort Typ 01 H T Hb 42 x - - x 15 1 L H B H 0,21 - - 0,885 2,135 n H 0,21 - - - I M - - - - - K D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.20 1.01 Zentraler Bereich OG Typ 05 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,21 2,75 n H 0,26 T30 RS - - I S - - - - - D D 1,05 x OTS FF TG FSA BZ -

1 I 1.OG TI 01.22 1.01 Zentraler Bereich OG Typ 05 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,22 - OL 1,21 2,75 n H 0,22 T30 RS - - I S - - - - - D D 1,05 x OTS FF TG FSA BZ -

1 I 1.OG TI 01.23 1.23 Gruppenraum 4 Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.24 1.24 Gruppenraum 5 Typ 02 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.25 1.24 Gruppenraum 5 Typ 06 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,26 1S OL 2,165 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.26 1.25 Gruppenraum 6 Typ 06 H T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,26 1S OL 2,165 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.27 1.26 Gruppenraum 7 Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.28 1.25 Gruppenraum 6 Typ 02 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - - 1,135 2,135 n H 0,26 - 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.29 1.27 Hausmeister Typ 01 H T Hb 42 x - - - - 1 L H B H 0,26 - - 1,01 2,135 n H 0,26 ds - - II M - - - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.30 1.21 Notausgang Kita Typ 01 H T Hb 50 x - - - - 1 R H B H 0,22 - - 1,01 2,135 n H 0,22 T 30 - - I M - - - - - K D 1,05 x OTS - TG - - -

1 I 1.OG TI 01.31 1.29 Kinderwerkstatt Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.32 1.31 Kinderküche Typ 04 H T Hb 50 x - GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.33 1.32 Therapieraum Typ 04 H T Hb 70 - x GA kl. - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 37dB - I S - - - - - D D 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.34 1.33 WC H Typ 01 H T Hb 42 x - - x 15 1 R H B H 0,21 - - 0,76 2,135 n H 0,21 - - - I M Ja - - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.35 1.34 WC D Typ 01 H T Hb 42 x - - x 15 1 L H B H 0,21 - - 0,76 2,135 n H 0,21 - - - I M Ja - - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.36 1.35 Aufenthalt Typ 03 H T Hb 42 x - - - - 1 R H B H 0,26 - OL 1,135 2,75 n H 0,26 - 32dB - I M - - - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.37 1.36 PuMi Typ 01 H T Hb 42 x - - x 15 1 R H B H 0,22 - - 0,76 2,135 n H 0,22 - - - I M - - - - - D K 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.38 1.37 Sanitär Kita Typ 04 H T Hb 42 x - GA kl. x 15 1 L H B H 0,21 - OL 1,135 2,75 n H 0,21 - - - I S Ja - - - - D D 1,05 x - - - - BZ -

1 I 1.OG TI 01.39 1.37 Sanitär Kita Typ 04 H T Hb 42 x - GA kl. x 15 1 R H B H 0,21 - OL 1,135 2,75 n H 0,21 - - - I S Ja - - - - D D 1,05 x - - - - BZ -

1 I 1.OG TI 01.40 1.02 Flur Hort Typ 05 T Hb 50 x - GA gr. - - 1 R H B H 0,22 - OL 1,21 2,75 0,22 T 30 - - I M Ja - - - - D D 1,05 x OTS FF TB FSA - -

1 I 1.OG TI 01.41 1.09 Differenz. Arbeiten Typ 01 T Hb 42 x - - - - 1 R H B H 0,26 - - 1,135 2,135 0,26 ds - - II M Ja - - - - D - 1,05 x - - - - - -

1 I 1.OG TI 01.42 1.21 Notausgang Kita Typ 05 T Hb 50 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,26 - OL 1,21 2,75 0,26 ds-ss - - II S - - EN 179 B - D D 1,05 x OTS - TB - BZ -

1 I 1.OG TI 01.43 1.22 Flur Kita Typ 05 T Hb 50 x - GA gr. - - 1 L H B H 0,22 - OL 1,21 2,75 0,22 T 30 - - I S - - - - D D 1,05 x OTS FF TB FSA BZ

1 I 1.OG TI 01.44 1.30 Materiallager Typ 01 T Hb 42 x - - - - 1 R H B H 0,26 - - 1,135 2,135 0,26 ds 32dB - II S - - - - D - 1,05 x - - - - -
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