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Waénde
Achsen
Gesamt

LEGENDE

RH lichte Raumhodhe ab OKFFB

RU Raumumfang

A Raumflache nach DIN277

BRH Bristungshéhe

(Ausbaumaf’ ab OKFFB bis OK Fensterbank)

UHD Unterhangdecke [H=... UK Decke Uber FFB]

T30 feuerhemmende Tir

RS Rauchschutzabschluss

ds dichtschlieftend

SS selbstschlieRend

058 Bemalung bestehende Turdffnung
53— Bemallung neue Turéffnung

#8'13 Oberkante FertigfuRboden

Fubodenaufbau Typ

Tur-Nummer
e MaRnahmen Statik

fffffffff Ackermanndecke informativ aus dem Typenprojekt lbernommen,
D die genaue Lage und Abmessungen sind vor Ort zu prifen!

(777777771 Bestand, Beton
/777 Bestand, Mauerwerk

Bestand, zu schiitzendes Bauteil [Denkmalschutz]
7777777 Neubau, Mauerwerk
=== Neubau,Trockenbau

Abbruch (Bauteil in Zeichnung geschnitten)

Abbruch Uber- oder unterliegend

Gesundheitschadliche oder reizende Stoffe

Brandschutz (siehe Brandschutzkonzept)

Bauteil / Wand F90

iy Standort Feuerldscher

Durchbriiche

: Deckendurchbruch tberliegend
~ | Bodendurchbruch

P> Wanddurchbruch

E Wanddurchbruch Kernbohrung
E Deckendurchbruch Typenprojekt

Bezeichnung der Durchbriiche

E-DD 40/ 20

Mafe Durchbruch in cm oder,
@ = Durchmesser runder Durchbruch in cm

DD = Deckendurchbruch

FB = FuRbodendurchbruch
WD = Wanddurchbruch

DN = runder Wanddurchbruch
KBZ = Kernbohrzone

E = Elektro
H = Heizung
L = Laftung
S = Sanitér

Bezeichnung der Lage bei Wanddurchbrichen
Beispiel

UK =222 OKRF = Unterkant 222 cm ab Oberkante RohfuRboden
UK = Unterkante
OK = Oberkante
RA = Rohrachse
UFFB = Gber FertigfulRboden
UKRD = Unterkante Rohdecke

Alle H6henangaben beziehen sich auf die Hohe des Fertigfulbodens (FFB)!

AUSFUHRUNGSHINWEISE:
Alle MaBe sind am Bau zu priifen!

Unstimmigkeiten sind vor der Bauausflihrung mit dem Architekten (Bauleitung)
zu klaren.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den statischen Konstruktionsplanen und
samtlichen Detailplanen des Architekten und der Fachingenieure.

Das Geb&ude ist ein Denkmal !
Bestehende Bauteile sind vor Beschadigungen zu schitzen !

OKFF Erdgeschoss = +/- 0 = 138,83 m NHN

Hoéhenbezug

Index Anderung
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Zeichnungscode Grundriss Kellergeschoss Bestandshalle
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