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Farb-Legende:

Dachkante (Traufe)
Schneefang oberhalb Traufkante / Lüftungshauben
Blitzschutzanlage
Photovoltaik-Module

N

3 St. PV-Wechselrichter
Wandmontage
(je 2 St übereinander)

Erweiterung HV:
- 3 St. LT NH000/60mm 100A (Kabel NYY-J 5x16 mm2)
- 1 St. LT NH00/60mm 160A (Kabel NYY-J 5x35 mm2)
- 4 St. LSS B16A für FW-Schalter
- Einbau Smart-Meter / NA-Schutz

FW-Schalter PV-Anlage

1 St. Batterie-Wechselrichter
1 St. Batterie-Schrank

Farb-Legende:

Dachkante (Traufe)
Schneefang oberhalb Traufkante / Lüftungshauben
Blitzschutzanlage
Photovoltaik-Module

N

Dachausrichtung:
- Dachneigung: 20°
- Azimut -119° / -29° / 61° / 151°

Raum darunter (Dachboden):
- Zugang über Dachluke
- Laufsteg mittig
- Wärmedämmung in Decke über Erdgeschoss

Dachaufbau:
- Dachkonstruktion: Pfettendach
- Dachdeckung: Tonziegel rot
- Kaltach ohne Wärmedämmung
- Schneefang parallel zur Traufkante
- Blitzschutzanlage in BSK II
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Minimierung PV-Module Betriebsgebäude (PV-Gesamtleistung < 100 kWp). Batteriespeicher 30 kW.H. Maeck03.04.2025
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