
ZV Kühlung
KA Bad Doberan, BHKW

Messstellenliste
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BHKW 2 M 02.01.01
Steuerschrank BHKW 2
Temperatur Rücklauf Mischer BHKW PT100 0-100 x
Druck Rücklauf Mischer BHKW Druckmessung 0-10 x
Temperatur Vorlauf BHKW PT100 0-100 x
Übertemperatur Vorlauf BHKW PT100 0-100 x
Druck Vorlauf BHKW Druckmessung 0-10 x
Menge Vorlauf BHKW Wärmemenge 0-240 x x
Übertemperatur Vorlauf Gemischkühler BHKW PT100 0-100 x
Temperatur Rücklauf Gemischkühler BHKW PT100 0-100 x
Druck Vorlauf Gemischkühler Druckmessung 0-10 x
Min - Druck Rücklauf Gemischkühler Druckschalter 0-10 x
Min - Druck Faulgas Zulauf BHKW Druckschalter 0-10 x
Max - Pegel Hochtank Abspritzung Konduktiv x
Leckage Auffangwanne WHG Sonde x

Plattenwärmetauscher Brauchwasser
Vorlauftemperatur BW 0-100 °C 24 x M2 02.03.2003
Rücklauftemperatur BW 0-100 °C 24 x M2 02.03.2003
Vorlauftemperatur BHKW Heizleitung 0-100 °C 24 x M2 02.03.2003
Rücklauftemperaturtemperatur BHKW Heizleitung 0-100 °C 24 x M2 02.03.2003
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