
Planfreigabe

Architektin/Architekt:

Bauvorhaben/Anschrift

Bauherrenschaft/
Anschrift:

Architekten/Anschrift

Bezeichnung

Plan-Nr. Maßstab Blattgröße

Index

Datum

A0

ANGABEN ZEICHEN UND KÜRZEL

ANGABEN MATERIAL UND OBERFLÄCHEN

BETRIFFT: AUSFUEHRUNGSPLANUNG

LEGENDE AUSFUEHRUNGSPLANUNG

RAUMSTEMPEL:

Stadt Brandis 
Markt 1 - 3 
04821 Brandis 

quartier vier - Herberg | Siebeck | Wortelkamp
Architekten, Landschaftsarchitekten, PartG mbB
Stadt- und Regionalmanagement
Könneritzstraße 21
04229 Leipzig
info@quartiervier.com
T++ 49 (+) 341 980 60 81
F++ 49 (+) 341 980 60 83
www.quartiervier.com
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04824 Brandis/OT Beucha

Raumbezeichnung
Raumnummer
NRF: .....qm
RH: ......m2

FB: z.B Fliesen R10 B

F30 / F60 / F90 

Trennwand feuer-,hochfeuerhemmend, feuerbeständig
nach DIN 4102, DIN 18095 bzw. DIN EN 13501

 Legende - Brandschutz 

dt dichtschließend
dst dicht- & selbstschließend
T30 30 Min. Feuerwiderstand
TRS30 30 Min. Feuerwiderst., rauchdicht & selbstschließend
TRS60 60 Min. Feuerwiderst., rauchdicht & selbstschließend
RW ---> Rettungsweg + Richtungsangabe

Oberkante Fertigfußboden (Bezug Bestand EG) OKFF +-0,00 = 130,67 über NHN

Grundstücksgrenze; Flurstück 276/6, 276/5

Elektro

N

Mauerwerk - Bestand

Massivholzwand Brettsperrholz Neu

Stahlbeton Neu

Massivholzdecke/Dach Brettstapel Neu

Trockenbau Schn./Ansicht Neu 

Dämmung/Schalung Neu
(Fassade = MIWO)

Zementestrich/Beton unbewehrt Neu

Abbruch Bauteile

Bekleidungen Neu  

Mineralwolle, innen

Abwasser

Regenwasser

Heizung (WP) 

Trinkwasser

Lüftung

Gas

Telekom_NetzwerkBauteile oberhalb
Bauteile verdeckt/ unten/ dahinter 

Mauerwerk - Neu KS SFK20

Mauerwerk - Neu HLZ rot SFK20

AL Auflager
AW Abwasser
BE Bodeneinlauf
BRH Brüstung
BSH Brettschichtholz
dgl. deckengleich
dT dichtschließend
DA Dachablauf
DF Dachfenster
DN Dachneigung
DP Drempel
FB Fußboden
FD Fertigdecke
FH Firsthöhe
FF Fertigfußboden
FR Fallrohr (RW)
FS Frostschürze
GEL Gelände
HA Hausanschluss
MW Mauerwerk
MK Stoffmarkise elektr.
NRF Nettoraumfläche

NÜ Notüberlauf
OL Oberlicht
OTS Obentürschließer
OZ Oberzug
RA Ringanker
RFB Rohfußboden
RBA Rückbiegeanschluss
RD Rohdecke
RH Raumhöhe
RW Regenwasser
RS rauchdicht
ST Sturz
STG       Steigung
SCHW Schwelle
SW Schmutzwasser
TH Traufhöhe
UHD Unterhangdecke
UK / OK / Ober-Unter-/ 
VK Vorderkante
UZ/ÜZ Unter-/Überzug

BD als Rechecktaussparung oder Kernbohrung 

DD als Rechecktaussparung / Kernbohrung ü. OKFF

WD Wanddurchbruch

WS Wandschlitz (RH, durchgehend) 

WN Wandnische (z.B ELT-UV etc.) 

Obergeschoss Altbau

1904.05.01.06-A

A

1:50 2025-04-11

11 12
5

8 9 10

BW F60

6 7

Akku
sti

k U
HD neu 

UK O
KFF 2,92m (=

 O
K Fenste

r)

UHD neu UK OKFF 3,015m
(= OK Fenster)

3 
St

g 
18

/2
7

4 Stg 
18/27

8 
St

g 
18

,2
7/

27

4 Stg 
18,27/27

BR
H

 0
,8

5 Rampe 6%

Podest 2%tra
ge

nd
e 

Tr
en

nw
an

d 
BS

P

71 
m ²

+ 4,66m

F30
F30

F30

F30 F30 F30 F30

F60 F60 F60 F60 F60 F60 F60

OKFF Betstand
+4,02

Großer Saal
A-2.03
NRF: 199,79m2

RH: 4,65m
FB 10: Stabparkett Würfel

Bühne
A-2.03
NRF: 34,98m2

RH: 4,00m
FB: Parkett Podest neu?

OKFF Betstand
+4,66

Kleiner Saal
A-2.02
NRF: 71,20m2

RH: 3,30 (2,91m Bestand)
FB: Stabparkett Kassette Bestand

OKFF Betstand
+4,02

Treppenraum
A-2.05
NRF: 8,33m2

RH: 2,92m
FB 15: Beton

Catering
A-2.06
NRF: 23,94m2

RH: 2,92m
FB 10: Parkett Bestand

Rollstuhl WC
A-2.08
NRF: 7,33m2

RH: 2,90m
FB 11: Fliese auf Parkett

Flur 
A-2.07
NRF: 4,76m2

RH: 2,90m
FB 11: Fliese auf Parkett
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Foyer/Treppenraum
Oberflächen werden
aufgearbeitet/saniert
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Vorraum WC Herren
A-2.10.1
NRF: 4,24m2

RH: 2,90m
FB 12: Fliesen Bestand

Vorraum WC Damen
A-2.09.1
NRF: 4,71m2

RH: 4,00m i.M.
FB 11: Fliesen Bestand
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Vertikalrisse sanieren gem. 
Statische Stellungnahme
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Foyer
A-2.01
NRF: 41,93m2

RH: 3,30m
FB 13: Fliesen Bestand
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- Sichtbare Träger/
Stahlbauteile F30 verkleiden!
-  Anschluss TA-Wände an Balkendecken
gleitend!

2,
40

655

2,
61

1,
47

2,
40

1,35 665 1,35 94

665 1,35 521,35

1,611,61

T3
0R

S

80 1,35

Hzk.-Nische
mit KS-MW verschl.

1,
26

 A
-F

 2
.1

7

1,25 1,25

1,
60

1,
60

B
R

H
 R

oh
b.

 6
5

BRH 80 BRH 80

BRH Rohb. 73

2,75

535 5,92

97
5

"DD" 30/70 Leitungen zwischen 
Deckenbalken führen DN6 - DN10
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4-Punkt-Traverse 4m, wandbefestigt mit Konsolen unter Decke, (Schukoanschl. an Trav.; DMX Signal-Kabel)

optionale Bestuhlung 
(hier müssten 21 Stühle im gr. Saale entafllen 
z.b i. den hinteren Reihen)

65 1,05
4x 2xSD
3x Datendose
(I-net, Ton, Licht, (W-Lan))
--> Netzwerk (DMX) 2
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Lüftungsgitter 
2x10qcm o/u

4-Punkt-Traverse 1,5m/2,5m; 2-Punkt-Traverse 0,75m
wandbefestigt mit Konsolen unter Decke (Schukoanschl. an Trav.; DMX Signal-Kabel)

Stage Box 
(Verteilung zu Bühne)

6xSD
2 Starkstrom

 1x Datendose
(W-Lan)

4-
Pu

nk
t-

Tr
av

er
se

 2
x 

4,
5m

  (
Sc

hu
ko

an
sc

hl
. a

n 
Tr

av
.; 

D
M

X
 S

ig
na

l-K
ab

el
) 

9,
50

Bühne
4xSD

 1x Datendose
(W-Lan)

35 4,35

Ba
ss

Ve
rs

tä
tk

er
 in

 B
üh

ne
Ba

ss
Ve

rs
tä

tk
er

 in
 B

üh
ne

Bo
xe

n/
St

ag
e 

lin
e

hä
ng

en
d

90
5

flexible Nutzung des Saals
im Kontext zum Catering sollte
nicht eingeschränkt werden! 
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Mehrere Einzelvorhänge mit geringer Überlappung <10cm,
Einzelvorhänge Länge zugezogen max. <1m Breite, auf 2
Wandschienen laufend (leichte Vor- und Rücksprünge zw. 
Einzelschals + je ein Rettungswegleuchte im Sturzbereich 
des Durchgangs

Vertikalrisse sanieren gem. 
Statische Stellungnahme
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WC Herren
A-2.10
NRF: 7,93m2

RH: 2,90m (2,92 Bestand)
FB 12: Fliesen Bestand

83 825 83

WC Damen
A-2.09
NRF: 6,85m2

RH: 2,90m (2,92 Bestand)
FB 12: Fliesen Bestand
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Einbauschrank 
mit Bodenluft
(Putzkammer)
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Elektroschine 1-LFG.
Motor 230V / 30W 
Geschw. 7,5 m/min.

Elektroschine 1-LFG.
Motor 230V / 30W 
Geschw. 7,5 m/min.
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Sanierung der Querschnitte Deckenbalken Fußboden
(Schadensbereich 4 gem. HTU)

Verstärkungen in TB für Heizkörper
(OK HK ca. 1005 mm ü. OKFB)

Hist. Kapitell

Statische Stellungnache zur Sanierung 
Mauerwerksrisse inkl. Sanierungsvorschläge 
vom 16.01.2025 ist zu beachten 

Holztechnischer Untersuchungsbericht 
inkl. Sanierungsvorschläge 
vom 09.12.2024 ist zu beachten 
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