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FL

BT

LWL

F

F

D +0,00

S +0,00

K +0,00

(D) = UK Decke Bestand

(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand

(K) = Höhe Kämpfer Bestand

UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)

RC3/RC2/RC1

P4A

EI2 30-SaC5 T30-D

EI2 30-S200C5 T30-RS

EI2 60-SaC5 T60-D

EI2 60-S200C5 T60-RS

EI2 90-SaC5 T90-D

EI2 90-S200C5 T90-RS

SaC5 DS

S200C5 RS

(R) EI90 nbr F90 AB

REI90-Mnbr F90-A+(M)

(R) EI30 F30

NA

RF

DTÜ

RWA

VSG

F

FSA

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Tür (DIN EN 13501-2)

feuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)

dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min,
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständige Wand, mind. 90 min,
mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

Notausgang

Rettungsfenster

brandschutztechn. Ertüchtigung Decke

Rauch u. Wärmeabzugsanlage

Verbundsicherheitsglas

Festverglasung

Tür mit Feststellanlage

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand

Stahlbeton (StB) Neu

WU-Beton

Beton (unbewehrt) Neu

Dämmung Neu

Gipskarton- Ständerwand Neu

abzubrechende Bauteile

Feuerlöscher (in Einbauschrank)

Bodentank (BT)

Bodenablauf (BA)

Mauerwerk Neu

Glaswand Neu

OKFF OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)

LH Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR Lichte Raumhöhe
LHUD Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ Lichte Höhe Unterzug
RRH Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH Höhe fertige Brüstung über OKFFB

GK Gipskarton (-wand/-decke)
UHD Unterhangdecke
RR DN... Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ Freier Lüftungsquerschnitt

+0,00
+0,00

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Deckendurchbruch (DD)

Bodendurchbruch (BD)

Kernbohrung (KB)

OKRB OK Rohboden

OKFF OK Fertigfußboden

DD L 75/35

BD L 75/35

Wandöffnung Rohbaumaß
Sturz gerade

Wandöffnung Rohbaumaß
Bogen Kämpfer/Stich

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

± 0,00

-0,14

OKF über/unter ±0,00

OKR über/unter ±0,00

DURCHBRÜCHE

Putz Neu

Wandhydrant

Feuerlöscher

Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß
DIN VENV 1627-30

Sicherheitsverglasung gem.
DIN EN 356 durchwurfhemmend

Heizkörper (HK)

Regenfallrohr (RR)

Fassadensanierung im MB 3

Bodenklappe (BK)BK

AUSSTATTUNG

•
•
•
•
•

•
•
•

Teeküchen

ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
Kühlschrank ohne Frostfach
Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC ‐Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für
Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
Wasserspender
Mikrowelle
Wasserkocher in kleinen Teeküchen

Möbel neu

Möbel neu als Option
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2,135 / 2,50
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ohne Nutzung

19,90 m²

-2/006
ohne Nutzung

64,62 m²
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ohne Nutzung

59,85 m²
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-2/007
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-2/012
Treppenhaus

Überströmöffnung
(Lüftung) mit
BS-Klappe ?

Überströmöffnung
(Lüftung) mit
BS-Klappe ?

Abbruchkanten Wand begradigen!

Überströmöffnung
(Lüftung) mit
BS-Klappe ?

Überströmöffnung
(Lüftung) mit
BS-Klappe ?
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Abfangkonstruktion fürAufzug-Unterfahrt

195,29 m²

-2/001
ohne Nutzung

14,12 m²

-2/015
Treppenhaus

78,79 m²

-2/018
ohne Nutzung

5,04 m²

-2/016
ohne Nutzung

6,53 m²

-2/017
ohne Nutzung

24,02 m²

-2/014
ohne Nutzung

153,55 m²

-2/031
ohne Nutzung

30,21 m²

-2/033
ohne Nutzung

46,19 m²

-2/022
ohne Nutzung13,17 m²

-2/020
Treppenhaus 2

7,56 m²

-2/019
ohne Nutzung

72,09 m²

-2/023
ohne Nutzung

59,61 m²

-2/024
ohne Nutzung

112,29 m²

-2/032
ohne Nutzung

70,63 m²

-2/030
ohne Nutzung

260,09 m²

-2/029
ohne Nutzung

40,65 m²

-2/026
ohne Nutzung

19,41 m²

-2/028
Treppenhaus 1

13,29 m²

-2/027
ohne Nutzung

30,53 m²

-2/065
ohne Nutzung

45,48 m²

-2/066
ohne Nutzung

26,82 m²

-2/067
ohne Nutzung

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

99,33 m² 70,92

-2/005 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Beton

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,90 m² 19,5125

-2/006 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Beton

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

64,62 m² 50,805

-2/011 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Beton

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

59,85 m² 65,85

-2/010 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Beton

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

30,87 m² 29,055

-2/009 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

107,65 m² 61,77

-2/007 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

55,92 m² 45,7925

-2/008 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Estrich/Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

43,93 m² 80,34

-2/002 Heizungsraum

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,23 m² 6,455

-2/013 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

79,45 m² 64,9875

-2/003 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

-

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

75,66 m² 62,355

-2/003a ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,91 m² 7,485

-2/012 Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

195,29 m² 82,9225

-2/001 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,12 m² 18,69

-2/015 Treppenhaus

Sichtmauerwerk

Mauerwerk

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

78,79 m² 68,1075

-2/018 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Mauerwerk

Naturstein/Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,04 m² 10,6425

-2/016 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Mauerwerk

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,53 m² 10,035

-2/017 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,02 m² 20,9225

-2/014 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

153,55 m² 93,095

-2/031 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

30,21 m² 43,06

-2/033 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

46,19 m² 41,2675

-2/022 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,17 m² 20,085

-2/020 Treppenhaus 2

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,56 m² 11,1975

-2/019 ohne Nutzung

Anstrich

Beton

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

72,09 m² 68,885

-2/023 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

59,61 m² 50,5175

-2/024 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Naturstein F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

112,29 m² 60,7775

-2/032 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,33 m² 21,7275

-2/025 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

70,63 m² 43,88

-2/030 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

260,09 m² 109,3375

-2/029 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

40,65 m² 36,23

-2/026 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,41 m² 27,44

-2/028 Treppenhaus 1

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,29 m² 22,455

-2/027 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

30,53 m² 63,52

-2/065 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

45,48 m² 58,425

-2/066 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,82 m² 56,785

-2/067 ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Estrich

15,49 m²

-2/021
ohne Nutzung

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,49 m² 29,5175

-2/021 ohne Nutzung

Sichtmauerwerk

Mauerwerk

Naturstein
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Fundamentüberstand 
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Dateiname:

Standort:

Adresse:

Planinhalt:

Plan.-Phase:

Datum.:

Amt für Hochbau und
Immobilienverwaltung

Landeshauptstadt
Dresden

Proj.-Nr.:

1000_001_5_A_GTK_3GTK00

1000

Neues Rathaus, Dr.-Külz-Ring 19, 01067 Dresden

GRUNDRISS TIEFKELLER
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5 - AUSFÜHRUNGSPLANUNG
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Betonsanierung an Decke
Betonsanierung an Decke

Betonsanierung an Decke
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Perforierung HofkellerbödenKB (Ø 30cm, Achsabstand ca. 100cm) bis UK Bodenplatte ausräumen Einbau von Drainagekies 8/16mm in KB und bis 20cm über OK Bodenplatte, darüber Verfüllung.

Perforierung HofkellerbödenKB (d=30cm, Achsabstand max. 100cm) bis UK Bodenplatte auskratzen Einbau von Drainagekies 5/16mm in KB und bis 20cm über OK Bodenplatte, darüber Verfüllung.

Inhalte der Sanierungsmaßnahmen zur Betonsanierung und zur
Sicherstellung des Brandschutzes

• Ausarbeiten der Bewehrung in Bereichen mit deutlichen Querschnittsreduzierungen im 
Mittelflugel 3 sowie im Mittelflugel 5

• Ausarbeiten der Bewehrung an vorhandenen Haustechnikdurchbrüchen mit zerstörter 
Bewehrung

• Ausarbeiten von Fremdkörpern, wie Holzdübel, Stahlteile o.ä. 
• Ausarbeiten von Lunkern im Beton zur späteren Herstellung eines homogenen 

Betongefüges.
• Untergrundvorbereitung mittels Druckluftstrahlen mit festem Strahlmittel 
• mineralischer Korrosionsschutz der Bewehrung
• Zulage neuer Bewehrungen in Bereichen mit deutlichen Querschnittsreduzierungen sowie in 

Bereichen mit zerstorter Bewehrung
• Ergänzung von Fehlstellen im Beton bis Oberfläche der vorhandenen Betondeckung
• Flächige Ergänzung der Betondeckung mit 25mm Dicke zur Sicherstellung des 

Brandschutzes F90 
• Ggf. temporäre Abstützung der Unterzüge im Tiefkeller 4 während der Sanierung der 

Endbereiche auf L~1,25m
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Innenwand MW d = 24cmaus VZ NF, SFK6, MG IIAnschlüsse an Bestand mitMW-Ankern,
oberer Anschluss an UZform- und kraftschlüssig mitMörtel ausgestopft,

über Streifenfundament StB C25/3050 cm breit / 50 cm tiefOK = OKFB

Treppenabgang erschütterungsarm abbrechen(mit Sägeschnitten)
inkl. zugehöriger Wände und Deckenfelder

(R)EI 90

Verschluss Deckenöffnung über TK, Raum -2/003Rückbau d. Abdeckung aus Stahlblech + unterseitige Stahlprofile
neue Decke StB d = 18 cm, OK neue Decke = OK Randträger
Auflager : KB Ø 10 cm, alle 30 cm in Beton der Randträger einbringen
(bis zum Steg d.Trägers)
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Decke über TK
Abbruch Trägerrost + Blechauflage 53,0 m²Verschluss Deckenöffnung : neue Decke StB C25/30, d = 18 cm,
glatt abgezogene OF + staubbindende Beschichtung3 UZ (B/H) 30/40, 3,15m lang / 1 UZ (B/H) 30/40, 2,10m langWandauflager mind. 20 cm tief
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Deckenstreifen über TKAbbruch Trägerrost + BlechauflageVerschluss Deckenöffnung mitStB- Hohldielen 1,00 x 33,3 x 8 + Aufbeton,glatt abgezogene OF + staubbindende Beschichtungbeidseitiges Auflager, Aufmauerung 12,5 cm ausVZ NF, SFK6, MG II, Anschlüsse an Bestand mit MW-Ankern

4mal Innenstütze MW 24 / 24 cm
aus VZ NF, SFK6, MG II
oberer Anschluss an UZ
form- und kraftschlüssig mit
Mörtel ausgestopft 
Punktfundament 50/50/50, OK = OKFB
aus StB C25/30
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Stütze MW
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50x50x50 (BxLxH)
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6mal Innenstütze MW 24 / 24 cm
aus VZ NF, SFK6, MG II
oberer Anschluss an UZ
form- und kraftschlüssig mit
Mörtel ausgestopft 
Punktfundament 50/50/50, OK = OKFB
aus StB C25/30
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FL

BT

LWL

F

F

D +0,00

S +0,00

K +0,00

(D) = UK Decke Bestand

(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand

(K) = Höhe Kämpfer Bestand

UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)

RC3/RC2/RC1

P4A

EI2 30-SaC5 T30-D

EI2 30-S200C5 T30-RS

EI2 60-SaC5 T60-D

EI2 60-S200C5 T60-RS

EI2 90-SaC5 T90-D

EI2 90-S200C5 T90-RS

SaC5 DS

S200C5 RS

(R) EI90 nbr F90 AB

REI90-Mnbr F90-A+(M)

(R) EI30 F30

NA

RF

DTÜ

RWA

VSG

F

FSA

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Tür (DIN EN 13501-2)

feuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)

dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min,
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständige Wand, mind. 90 min,
mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

Notausgang

Rettungsfenster

brandschutztechn. Ertüchtigung Decke

Rauch u. Wärmeabzugsanlage

Verbundsicherheitsglas

Festverglasung

Tür mit Feststellanlage

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand

Stahlbeton (StB) Neu

WU-Beton

Beton (unbewehrt) Neu

Dämmung Neu

Gipskarton- Ständerwand Neu

abzubrechende Bauteile

Feuerlöscher (in Einbauschrank)

Bodentank (BT)

Bodenablauf (BA)

Mauerwerk Neu

Glaswand Neu

OKFF OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)

LH Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR Lichte Raumhöhe
LHUD Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ Lichte Höhe Unterzug
RRH Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH Höhe fertige Brüstung über OKFFB

GK Gipskarton (-wand/-decke)
UHD Unterhangdecke
RR DN... Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ Freier Lüftungsquerschnitt

+0,00
+0,00

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Deckendurchbruch (DD)

Bodendurchbruch (BD)

Kernbohrung (KB)

OKRB OK Rohboden

OKFF OK Fertigfußboden

DD L 75/35

BD L 75/35

Wandöffnung Rohbaumaß
Sturz gerade

Wandöffnung Rohbaumaß
Bogen Kämpfer/Stich

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

± 0,00

-0,14

OKF über/unter ±0,00

OKR über/unter ±0,00

DURCHBRÜCHE

Putz Neu

Wandhydrant

Feuerlöscher

Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß
DIN VENV 1627-30

Sicherheitsverglasung gem.
DIN EN 356 durchwurfhemmend

Heizkörper (HK)

Regenfallrohr (RR)

Fassadensanierung im MB 3

Bodenklappe (BK)BK

AUSSTATTUNG

•
•
•
•
•

•
•
•

Teeküchen

ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
Kühlschrank ohne Frostfach
Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC ‐Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für
Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
Wasserspender
Mikrowelle
Wasserkocher in kleinen Teeküchen

Möbel neu

Möbel neu als Option

2,135
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2,135 / 2,50
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1,08 32

Bereich um ca. 50 cm anheben

Aufschüttung über bestehender Decke: Floormix B550

14,15 m²

-1/014c
Lager

6,81 m²

-1/014a
Aufzug

24,76 m²

-1/014
Lager

36,05 m²

-1/015
Lager35,97 m²

-1/016
Lager

108,06 m²

-1/017
Fahrräder

84,77 m²

-1/023b
Flur

22,10 m²

-1/019
Fahrräder

43,40 m²

-1/021
Fahrräder

22,90 m²

-1/022
Fahrräder

32,42 m²

-1/042
Fahrräder

17,28 m²

-1/043
Fahrräder

17,23 m²

-1/044
Fahrräder

18,21 m²

-1/045
Fahrräder

17,98 m²

-1/045a
Elt./DV

17,81 m²

-1/046
HAR TW

12,92 m²

-1/047
Lager

35,54 m²

-1/048
Lager

104,25 m²

-1/040
Flur

8,73 m²

-1/051a
Lager ZBV

13,15 m²

-1/050b
Treppenhaus 3

117,94 m²

-1/023
Flur

167,21 m²

-1/120
Garderobe

27,91 m²

-1/120a
Flur/Treppenhaus 2

31,82 m²

-1/080
Treppenhaus 2

27,57 m²

-1/125b
Flur/Treppenhaus 1

4,87 m²

-1/A1
Aufzug 1

31,67 m²

-1/119
Treppenhaus 1

4,40 m²

-1/121b
Elt./DV

5,24 m²

-1/121
WC-D

19,95 m²

-1/122
Umkleide D

20,01 m²

-1/084a
Umkleide H.

19,96 m²

-1/084b
Umkleide H.

92,18 m²

-1/124
Papier/Aktenlager

20,01 m²

-1/123
Umkleide D

24,26 m²

-1/084
Reservefläche

20,03 m²

-1/085
Technik Elt

144,62 m²

-1/083a
Technikzentrale Lüftunge / RLT 16

455,75 m²

-1/083c
Reservefläche

4,87 m²

-1/A2
Aufzug 2

94,81 m²

-1/125
Flur

46,21 m²

-1/086
Reservefläche

19,93 m²

-1/020
Fahrräder

37,95 m²

-1/050c
Flur

41,80 m²

-1/061
Lager ZBV

19,23 m²

-1/063a
Lager

21,02 m²

-1/063
Lager ZBV

19,94 m²

-1/064
Lager ZBV

20,01 m²

-1/065
Elt./DV

42,80 m²

-1/066
Lager Bürgerbüro

12,49 m²

-1/071
Treppe TRH7

7,05 m²

-1/070
Lager

3,87 m²

-1/070a
Treppe

56,96 m²

-1/087e
Flur

60,06 m²

-1/040a
Flur

75,90 m²

-1/055
Lager

42,22 m²

-1/058
Fernwärme

18,72 m²

-1/062
Lager ZBV

42,42 m²

-1/067
Lager Bürgerbüro

59,72 m²

-1/068
Lager Bürgerbüro

42,26 m²

-1/160a
Lager Bürgerbüro

18,72 m²

-1/160b
Technik RLT G1

61,94 m²

-1/161a
Reservefläche

57,94 m²

-1/162b
Reservefläche

22,06 m²

-1/164
RLT-Zentrale

21,88 m²

-1/166
UV Heizung

22,45 m²

-1/167
HAR TW

21,86 m²

-1/168
Lager ZBV

20,95 m²

-1/171
Elt./DV

22,85 m²

-1/172
Lager ZBV

19,07 m²

-1/173
Lager ZBV

12,83 m²

-1/174
Technik RLT G3

5,80 m²

-1/174a
LWL-Knoten DREWAG

19,24 m²

-1/175
Technik RLT G3

19,07 m²

-1/176
Technik RLT G4

63,98 m²

-1/158b
Flur

88,72 m²

-1/158
Flur

45,92 m²

-1/140
Flur/Treppenhaus 5

46,24 m²

-1/095a
Flur/Treppenhaus 4

60,33 m²

-1/158a
Flur

33,79 m²

-1/095
Flur

18,82 m²

-1/094
Lager

8,84 m²

-1/094a
WC-D/Vorr.

9,60 m²

-1/094b
WC-D

104,47 m²

-1/135
Flur

42,69 m²

-1/133
Werkstatt Handwerker

14,45 m²

-1/069
ZBV Freianlagen

44,02 m²
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Fensterflügelmit geschlossenenPaneelen,
keine Verglasung!

R
C

2/
P

4A

R
C

2

R
C

2

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

B
R

H
 9

6

B
R

H
 9

4

B
R

H
 9

4

B
R

H
 9

9

B
R

H
 9

6

B
R

H
 9

6

B
R

H
 9

6

B
R

H
 9

9

B
R

H
 9

9

B
R

H
 9

7

B
R

H
 9

7

FB
 1

FB
 1

FB
 1

FB
 1

FB
 1

FB
 1

FB
 1

FB
 1

FB
 1

FB
 1

FB
 1

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

R
C

2/
P

4A

B
R

H
 1

,1
5

B
R

H
 1

,1
4

B
R

H
 1

,1
4

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

22
F0

2

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

42
F0

1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

42
F0

2

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

43
F0

1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

44
F0

1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

45
F0

1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

45
a

F0
1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

46
F0

1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

47
F0

1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

48
F0

1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

48
F0

2

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

55
F0

1

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

55
F0

2

Ra
um

 N
r .

F e
ns

te
r N

r .

-1
/0

55
F0

3

Ra
um

 N
r .

Fe
ns

te
r N

r.-1
/06

0
F0

1

Raum Nr.

Fenster  Nr.

-1/060

F02

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

61
F0

1

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

61
F0

2

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.

-1
/0

63
a

F0
1

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

63
F0

1

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

64
F0

1

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

66
F0

1

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

66
F0

2

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

67
F0

1

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

67
F0

2

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

68
F0

1

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

68
F0

2

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.-1
/0

65
F0

1

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

G
itt

er

BR
H 

1,
64

BRH 1,68

BR
H 

1,
70

BR
H 

1,
69

BR
H

 9
9

BR
H

 9
7

BR
H

 9
8

BR
H

 9
8

BR
H 

1,
00

BR
H

 9
9

BR
H

 9
7

BR
H 

1,
00

BR
H

 9
3

BR
H 

1,
05

RC
2/

P4
A

RC2/P4A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

R
C

2/
P4

A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

RC2/P4A

BRH 1,05

BRH 1,00

BRH 1,00

BRH 1,01

BRH 1,02

BRH 1,03

BRH 1,00

BRH 1,10

BRH 1,18

BRH 1,02

BRH 1,02

BRH 1,00

BRH 1,14

BRH 1,12

BRH 1,14

BRH 1,15

BRH 1,19

BRH 1,14

BRH 1,12

BRH 1,22

RC2/P4A

BR
H 

3,
30

BR
H 

3,
01

BR
H 

3,
03

BR
H 

73

BR
H 

74

B
R

H
 1

,0
4

B
R

H
 1

,0
7

B
R

H
 1

,0
5

B
R

H
 1

,0
5

B
R

H
 1

,4
6

B
R

H
 1

,4
6

B
R

H
 2

,3
6

BRH 98

BRH 96

B
R

H
 1

,0
1

B
R

H
 1

,0
1

B
R

H
 9

8

B
R

H
 9

9

B
R

H
 1

,7
0

B
R

H
 1

,7
0

BRH 1,60

B
R

H
 1

,1
4

B
R

H
 1

,1
4

BRH 1,75

BRH 1,29

B
R

H
 1

,0
5

B
R

H
 1

,0
5

B
R

H
 1

,3
4

B
R

H
 1

,0
5

B
R

H
 1

,0
6

B
R

H
 1

,0
8

B
R

H
 1

,0
6

BRH 95

BR
H 

3,
12

BRH 2,74

BRH 2,74

BRH 2,44

BRH 2,39

BRH 2,46

BR
H

 2
,5

3

BR
H

 2
,5

3

BR
H

 2
,5

3

BR
H

 2
,5

3

BR
H

 2
,6

3

BR
H

 8
1

BR
H

 2
,5

1

BRH 1,09

BRH 1,03

BRH 1,14

BRH 1,03

BR
H 

1,
00

BR
H

 9
9

BR
H

 8
5

BR
H 

1,
63

BR
H 

1,
61

BR
H

 7
5

BR
H 

1,
13

BR
H

 1
,5

7

BR
H

 1
,6

9

BR
H

 1
,9

4

BR
H

 1
,6

3

BRH 72

BRH 72

BR
H 

94

BR
H 

2,
57

BR
H 

1,
68

BRH 1,29

BRH 1,28

BRH 1,20

BRH 1,29

BRH 1,29

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

R
C

2 /
P

4A

15,905

2,05

1,40
3,0152,05

1,40
2,982,05

1,40
2,982,01

1,42
2,962,04

1,40
2,992,04

1,41
2,9852,04

1,40
2,11

41

1,05
3,97

82
3,57

81
3,71

53
3,84

55
3,83

55
3,85

55
3,61

82

12,33

93 845

46,165

1,
07

3,
36

4,
43

3,165

2,05

1,40
2,61

2,05

1,40
2,60

2,05

1,40
2,60

2,04

1,40
2,575

2,04

1,40
1,11

1,005

4,255

53

7,47

52
3,43

65
3,54

21,66

4,
69

1,
501,
40

2,
14

1,
501,
40

2,
12

1,
501,
40

2,
12

1,
501,
40

2,
14

1,
501,
40

2,
12

5

1,
501,
40

2,
11

1,
501,
40

2,
12

5

1,
501,
40

2,
14

1,
501,
40

2,
11

5

1,
501,
40

2,
13

5

1,
501,
40

5,
67

5

1,
251,
40

2,
13

1,
251,
40

2,
13

5

1,
261,
40

6,
42

5

1,
35

5

5,
83

5

93
5

5,
84

5

54

2,
98

54

2,
97

56

6,
48

56

3,
07

41

3,
04

54

3,
03

55

2,
88

59

2,
99

55

2,
98

54

2,
94

68

2,
84

68

3,
77

1,
25

61
, 9

3

1,25

5,80

79

3,34

81

10,865

85

'1,00

85

'99

68
5

861,
40

2,
43

861,
40

6,
33

5

2,
001,

40

2,
45

2,
001,

40

2,
47

2,
011,

40

2,
46

5

2,
011,

40

2,
46

2,
011,

40

2,
47

2,
011,

40

2,
46

5

1,
251,

40

2,
44

5

1,
251,

40

2,
48

1,
251,

40

2,
46

5

1,
251,

40

3,
22

1,
75

5

80

3,
28

67

3,
95

5

3,
17

5

3,
93

55

3,
37

42

3,
38

54

3,
39

41

7,
25

5

50

3,
29

5

67

3,
26

55

3,
25

66

6,
37

5

91
5

0

53
,4

0

3,00

1,82 5

2,82 5

1,26

1,40

2,52

1,25

1,40

2,51

1,25

1,40

2,53 5

1,25

1,40

6,43 5

1,25

1,40

2,51

1,25

1,40

1,27

3,00

0
95 5

5,92 5

79

3,22

67

3,27

67

3,25

67

3,23

67

3,28

66

3,39

30,22 5

60 5

1,66 5

1,25

1,40

77

1,76 5

1,27

1,40

2,61 5

1,12

1,40

2,59 5

1,26

1,40

2,58

1,24

1,40

2,61

1,26

1,40

6,61

1,26

1,40

2,61 5

1,27

1,40

2,59

1,26

1,40

2,58 5

1,26

1,40

2,60 5

82

1,39

1,83 5

76

78

1,39

2,59

88

1,39

6,58

1,26

88

1,26

3,40

69

3,30

67

3,28

67

3,40

68

3,31

67

3,33

67

3,33

68

3,34

67

3,32

68

3,36

66

3,28

69

3,30

68

3,31

68

3,32

66

3,34

68

3,31

71

3,83 5

44,99

15,80

8,03 5

11,54 5

19,58 5

31
,8

05

2,105

5,975

8,08

74
2,

03

1,
40

2,
54

5
2,

02

1,
40

2,
58

5
1,

99

1,
40

2,
54

2,
03

1,
40

6,
53

1,
99

1,
40

2,
28

1,
59

1,
05

20
1,

59

1,
05

6,
14

ø 
1,

6 8

ø 
1,

15
1,

21
5

7,
33

80
3,

34
69

3,
28

67
3,

29
67

3,
30

67
3,

28
67

3,
31

67
3,

46

35
, 0

3

36
2,76

56
1,805

1,68

1,40

3,241,68

1,40

3,341,68

1,40

3,365

1,40

9,63

56
2,76

36

3,68

78
2,

04

1,
40

2,
56

5
2,

01

1,
40

2,
58

1,
68

1,
40

2,
56

5
2,

02

1,
40

2,
57

2,
02

1,
40

2,
54

2,
02

1,
40

2,
30

2,
02

1,
07

16
2,

02

1,
06

93

7,
32

81
3,

26
79

3,
26

66
3,

26
69

3,
30

67
3,

29
67

3,
28

68
3,

49

1,125

2,00

1,40
2,66

80

1,40
2,51

79

1,82

9,6520,565

1,
07

2,
031,
40

2,
14

2,
031,
40

2,
14

2,
021,
40

2,
06

5

2,
021,
40

35
5

13
, 3

7

1,11

2,93

16
1,32

5,20

2,
09

1,
371,
05

2,
50

1,
351,
05

5,
43

12
, 1

2

4,01

55

1,00
19 5,20

1,
10

2,
98

2,
09

42

4,
31

1,
22

1,
37

1,
261,
40

5,
67

5

1,
251,
40

31

9,
51

70

1,40

1,41
2,115

1,40

1,40
2,08

1,41

1,40
2,115

1,40

1,40

4,50

3,45
68

2,81
68

2,81
68

2,84
68

3,47

17,12

79
5

1,
261,

43

2,
45

1,
271,

43

6,
30

5

1,
051,

40

4,
28

18
,0

9

4,00

50

1,00

42

1,24

4,17

5,42

2,
35

1,
441,

06

1,
99

1,
441,

06

2,
63

1,
441,

06

2,
24

1,
21

3,
07

41

2,
65

68

3,
32

1,
05

12
,3

9

3,92

2,23

1,10

40

1,08

4,49

5,42

1,
01

5

1,
271,

41

2,
43

5

1,
271,

40

2,
46

2,
251,

05

1,
22

10
,9

85

1,60

62

80

2,82 5

1,26

1,40

6,84

80

62

2,80 5

1,27

1,40

91 5

19,20 5

1,
31

1,
401,

40

2,
18

5

1,
401,

40

2,
21

5

1,
401,

40

2,
18

1,
401,

40

6,
14

5

95

75

2,
07

5

2,
201,

06

20

1,
441,

06

5,
30

1,
991,

06

20

1,
991,

06

4,
05

5

6,
62

56

13
,7

2

68

2,
93

68

2,
94

67

3,
06

24
5

3,
81

5

36
,4

6

93

1,40

1,40
2,19

1,40

1,40
1,905

1,46

2,00
1,915

1,38

1,40
2,195

1,38

1,42
2,445

2,00

89

54
3,21

29

6,85

4,12

2,94
53

3,72

1,
40

5,
61

2,
021,

40

1,
27

5

38

2,
60

39

1,
19

2,
021,

40

5,
90

5

2,
021,

41

1,
29

5

1,
06

5

2,
041,

41

80

11,91

2,76

5,12

19,79

2,
041,

41

2,
58

5

1,
321,

41

6,
60

5

2,
031,

41

2,
36

2,
201,

06

19
5

1,
051,

06

3,
79

5

1,
11

65

3,
34

65

3,
36

68

3,
33

67

3,
39

55

3,
37

3,
54

2,89

16

10

2,
13

5

88
5

2,
07

5

24
5

68
5

2,
251,

85

68
5

53
5

2,
251,

85

55
5

52

2,15

1,85

83

32

2,
151,

85

32

26 5
17 5

88

33

2,
151,

85

33

45

2,15

1,85

45

1,
12

58
24

51

1,10 24 39

56

2,
25

1,
85

56

0
3,06

0

3,32

2,
13

5

1,
01

2,
13

5

1,
01

2,
13

5

1,
01

1,30
2,905

91512590

90
1,

49
90

90
1,

48
90

4,82

1251,20

3,005
2,135

1,01
2,125

2,
21

5
12

5
1,

00

1,705
1252,20

1251,99

2,
35

5

2,
13

5

88
5

10

637958651258951,2651251,99

6,18

92
3,31

1,05 795

2,53
91

3,48
91

3,49
91

3,465

91
2,54

80 1,05
3,32

95

6,14

78
2,

33
91

3,
07

33
5

24
33

5
3,

04
91

3,
06

91
3,

05
91

3,
05

91
3,

06
91

2,
31

91
1,

05
2,

97
1,

33

3,
71

60
2,

69
28

6,
85

56

2,
25

1,
85

56

73
2,15

1,85
73

7210
2,135

765735125
2,175

125901251,13

1,
27

5
86

12
5

1,
00

22
1,

89
20

2,
13

5

85
10

3,355

2,135

1,03
1,795

3,325

2,19

1,06
1,80

1,24125

4,82

90
1,

46
90

1,24125

4,82

90
1,

46
90

14

4,
27

5

25
3,

29
25

4,
38

3,
49

5,
21

15

5,
24

16
3,

78

4,82

15
2,66

15

5,10

3,205

77
2,00

1,06
83

2,66

3,
78

3,
78

16
3,

35
82

6,
43

4,
04

82
91

4,
00

90

1,
44

59
1,

75

945

33
5

24

3,
10 ( 985 )2,15

1,25

( 985 )

1,
66

20
2,

26

1,
13

5
55

38

23
5

295

22
5

3,22

91

2,
15

1,
25

91

36
5

2,
13

5

1,
25

36
5

1,
00

2,
0188

5

10

96

3,06

81

5,90

35
10

2,
0188

5

1,
00

1,
03

5

2,
98

2,93

79

2,15

1,25

79

2,72

15

1,46

25
2,

13
5

88
5

1,
51

5

3,
07 15

88 5

1,77 5

1,30

6

1,
33

1,
08

112,13 5

76
10

3,25

17 5

7,65 5

55

2,
001,

85

55

61 5

2,15

1,85

75 5

68
5

2,
151,

85

68
5

55

2,
151,

85

55

1,98

1,05

11
5

2,
13

5

1,
10

11
5

2,
0490

10
2,16

1,22
1,10

10

2,
15

1,
85

88

61

2,
15

1,
85

61

2,135

8851,00

3,
21

5

11
5

2,125

( 3,43 5 )

11 5

2,25

37 5

27
5

1,48

3,05

3,21
29

6,85

3,44
15

4,00
15

2,23
1,095245

1,
11

2,
13

5

88
5

2,135

885
65

245
1,045

5
2,23

15
2,165

1,835
15

1,
17

3,
35

32

1,
9782

1,
11

1,
9782

33
2,135

1,85
33

2,
13

5

1,
01

56

11
5

1,
59

5
11

5
2,

26
5

115
2,41

26 5

2,69 5

11 5

2,13 5

88 5

12 5

2,135

8851,155

2,
13

5

88
5

84

2,135

88512

5,67

26 5

24
3,32

24

2,
15

1,
50

24

24

24

24

33
5

24
33

5

33
5

24
33

5

33
5

24
33

5

33
5

24
33

5

33
5

24
33

5

-4,52

-4,04

-4,03

-3,72

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-3,98 -3,99

-3,98

-4,00

-4,32

-4,00

-4,01

-4,00

-4,00

-4,00

-4,02

-4,00

-3,95

-4,99

-7,83

-3,99

-4,03

-4,10

-4,10

-5,00

-4,10

-4,10

-4,66

-4,65

-4,09

-4,11

-4,10

-4,10

-4,31

-4,10

-4,10

-4,10

-4,10

-4,10

-4,10

-4,01

-4,10-4,01

-4,01

-4,03

-7,86

-4,01

-4,03

-4,05

-4,01

-4,01

-4,03

-4,01

-5,54

-5,57

-5,55

-5,55

-5,56
-5,56

-4,05

-4,05

-4,05

-5,55

-5,55

-4,03

-4,02

-4,04

-4,02

-4,02
-4,04

-4,04

-4,04

-4,02

-3,31

-4,02

-5,56

-5,54

-5,54

-5,56

-5,54

-5,54

-5,56

-5,54

-5,53

-5,53

-5,52

-5,52

-5,52

-5,52

-5,51

-5,54

-5,53

-5,54

-5,54

-5,52

-5,54

-5,54

-5,53

-5,53

-5,53

-5,52

-5,51

-5,51

-3,22

-5,53

-5,45

-4,05

-4,06

-5,45

-5,51

-4,02

-3,70
-3,69

-3,68

-3,68

-4,95

-3,57

-5,00

-5,00

-5,04

-5,04

-4,71

-5,05

-3,31

-5,52

-5,53

-5,53

-4,95

-4,91

-4,91

-4,95

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-4,00

-5,54

-5,72

-3,70

-3,70

-4,02

-3,68

-5,04

-4,95

-5,52

16 Stg. 18/28

10 Stg. 
21/18

10 Stg. 
21/18

Deckenöffnung
schließen (StB)

Deckenöffnung
schließen (StB)

14 Stg. 18/26

9 Stg. 17/27

9 Stg. 17/29

15
 S

t g
.  2

1/
25

9 
St

g.
 1

7/
25

9 
St

g.
 1

7/
25

9 
St

g.
 1

7/
31

9 
St

g.
 1

7/
31

9 Stg. 17/28

4 
St

g.
 2

0/
25

4 
St

g.
 1

8/
28

7 
St

g.
 1

8/
25

9 Stg. 17/30

2  
S t

g.
 

16
, 5

/ 2
9

De
ck

en
lo

ch
 s

ch
lie

ße
n

De
ck

en
st

re
ife

n 
ne

u

Fussb
ode

n ab
bre

ch
en

DD-ELT Ø20

DD-ELT Ø20

DD-L Ø22,5

DD-L Ø30

DD-E Ø10

KB-E Ø10

KB-LT Ø60

KB-LT Ø60

K
B

-L
T

 Ø
30

K
B

- L
T

 Ø
30

K
B

-L
 Ø

35
R

A
 U

K
R

D
 -

17
,5

K
B

-L
 Ø

35
R

A
 U

K
R

D
 -

17
,5

KB-L Ø30

KB-L Ø30

DD-L Ø25

DD-L Ø25

W
D

- L
T

 1
, 1

0/
9

0
O

K
 =

 -
1,

85
m

 U
K

R
D

W
D

-L
T

 8
0/

60

WD-L 40/30
OK=UKRD

DD-ELT30/15 DD-ELT30/15

BD/DD-ELT
30/15

BD/DD-ELT
30/15

BD-L
70/70

D
D

- E
LT

60
/1

5

D
D

- E
LT

60
/1

5

DD-LT

50/50

D
D

-L
T

60
/4

0
D

D
-L

T
60

/4
0

DD-LT80/50

DD-LT80/50

D
D

-L
T

70
/5

0

D
D

-L
T

70
/5

0

DD-ELT60/15

DD-ELT60/15

D
D

-L
T

50
/4

0
D

D
-L

T
50

/4
0

D
D

-E
LT

60
/1

5

D
D

-E
LT

60
/1

5

BD-ELT
20/20

DD-ELT
40/20

DD-ELT
40/20DD-LT

160/100

BD
30/20

1 2
 S

tg
. 2

0/
23

E
I2

 3
0 -

S
20

0C
5 

F S
A

(R)EI 90-M

(R
)E

I 9
0-

M

(R)EI 90

(R)EI 90

(R)EI 90

(R
)E

I 9
0

(R
)E

I 9
0

E
I 9

0-
M

(R
)E

I 9
0-

M

(R
)E

I 9
0-

M

(R
)E

I 9
0

(R
)E

I 9
0

(R)EI 90

E
I 3

0

E
I 3

0

EI 30

EI 30

(R
)E

I 9
0-

M

(R
)E

I 9
0-

M

(R
)E

I 9
0-

M

(R)EI 90

(R)EI 90

(R)EI 90-M

(R)EI 90-M

(R
)E

I 9
0-

M

(R)EI 90-M

(R)EI 90

(R)EI 90

E
I 9

0-
M

(R
)E

I 9
0

(R)EI 90

(R
)E

I 9
0

(R)EI 90

(R
)E

I  9
0

(R)EI 90

(R
)E

I 9
0-

M

(R)EI 90-M

(R)EI 90

(R
)E

I 9
0

EI
 9

0

(R
)E

I 9
0-

M

(R)EI 90-M

(R
)E

I 9
0-

M

(R
)E

I 9
0

(R)EI 90

(R)EI 90

(R)EI 90-M

(R
)E

I 9
0-

M

(R
)E

I 9
0

(R)EI 90

(R
)E

I 9
0

(R)EI 90

(R)EI 90
(R)EI 90

(R)EI 90

(R)EI 90

(R
)E

I 9
0

(R
)E

I 9
0

(R)EI 90-M

(R
)E

I 9
0-

M

(R)EI 90-M

(R
)E

I 9
0

E
I 9

0-
M

(R)EI 90

E
I 9

0-
M

EI2 30-S200C5 FSA

E
I2

 3
0 -

S
20

0C
5

EI2 30-S200C5 FSA

E
I2

 3
0 -

S
20

0C
5

EI2 30-SaC5

E
I2

 3
0 -

S
20

0C
5

EI2 30-S200C5

E
I2

 3
0 -

S
20

0C
5

EI2 30-S200C5 FSA

EI2 30-S200C5 FSA

E
I2

 3
0 -

S
20

0C
5 

F S
A

E
I2

 3
0 -

S
20

0C
5 

F S
A

EI2 30-S200C5 FSA

EI
2 

30
-S

20
0C

5 
FS

A

EI
2 

30
-S

20
0C

5 
FS

A

EI2 30-S200C5 FSA

EI2 30-S200C5 FSA

EI
2 

30
-S

20
0C

5 
FS

A

EI
2 

30
-S

20
0C

5 
FS

A

EI2 30-SaC5

EI2 30-SaC5

EI
2 

30
-S

20
0C

5 
FS

A

EI2 30-S200C5 FSA

Rev.

Rev.

DTÜ (R)EI 90

DT
Ü 

(R
)E

I 9
0

RC1

RC2

RC3

RC1

RC1

R
C2

R
C

1

65
2,32

2,02
65

EI2 30-S200C5 FSA

RC3

BRH 52

BRH 50

Lüftungskanal DN500

Angabe Haustechnik
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T 
Ø

60

Lüftungskanal DN500
Angabe Haustechnik
Grabenbreite mind. 1,50m

Lüftungskanal
Grabenbreite
nach Angabe
Haustechnik

1 0
00

 x
 8

00
 (B

 x
 H

)  

Lüftungsgerät nach
Angabe Haustechnik

Treppe auf Decke
querspannend

neue Tür
mit Oberlicht

neue Decke StB. h=18cm

(R
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I 9
0

(R
)E

I 9
0

U
H

D
 G

K

UHD GK

UHD GK

UHD GK

UHD G
K

UH
D 

G
K

6,77 m²

-1/121a
WC-D/Vorr.Du.

U
HD

 G
K

E
nt

w
äs

se
ru

n g
sr

in
ne

Hausanschluss
Telekom

HOF D

HOF F
-
Ziegeldecke mit
Stahlträgern 
(Breite: 88-90mm)
Achsabstand ca. 1m
OK Ziegel = OK Träger + 5cm
vermutlich 25cm Deckenstärke
(Begehung: 13.08.2019)

HOF F

HOF A

HOF C

HOF E

E
I2

 3
0 -

S
aC

5

EI2 30-S200C5

165,83 m²

-1/041b
ohne Nutzung

13,02 m²

-1/041a
Flur

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,15 m² 15,06

-1/014c Lager

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,81 m² 10,78

-1/014a Aufzug

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,76 m² 20,56

-1/014 Lager

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

36,05 m² 33,16

-1/015 Lager

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

35,97 m² 31,78

-1/016 Lager

Fliesen, Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

108,06 m² 73,2925

-1/017 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

84,77 m² 53,425

-1/023b Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,10 m² 20,06

-1/019 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

43,40 m² 26,56

-1/021 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,90 m² 19,635

-1/022 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

32,42 m² 22,80

-1/042 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

17,28 m² 17,56

-1/043 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

17,23 m² 17,54

-1/044 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,21 m² 17,88

-1/045 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

17,98 m² 17,80

-1/045a Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

17,81 m² 17,74

-1/046 HAR TW

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,92 m² 14,58

-1/047 Lager

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

35,54 m² 31,43

-1/048 Lager

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

104,25 m² 66,285

-1/040 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum, Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,73 m² 11,82

-1/051a Lager ZBV

Fliesen, Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

117,94 m² 107,02

-1/023 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

167,21 m² 65,935

-1/120 Garderobe

Anstrich

Anstrich
Ziegel, Fliesen,
Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,91 m² 23,9475

-1/120a Flur/Treppenhaus 2

Anstrich

Anstrich
Ziegel, Fliesen,
Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

31,82 m² 43,93

-1/080 Treppenhaus 2

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,57 m² 23,3925

-1/125b Flur/Treppenhaus 1

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

4,87 m² 9,00

-1/A1 Aufzug 1

Beton

-

-

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

31,67 m² 43,38

-1/119 Treppenhaus 1

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

4,40 m² 8,40

-1/121b Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,24 m² 9,555

-1/121 WC-D

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,95 m² 18,84

-1/122 Umkleide D

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,01 m² 18,905

-1/084a Umkleide H.

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,96 m² 18,88

-1/084b Umkleide H.

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

92,18 m² 58,95

-1/124 Papier/Aktenlager

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,01 m² 18,86

-1/123 Umkleide D

Anstrich

Beton

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,26 m² 20,905

-1/084 Reservefläche

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,03 m² 18,94

-1/085 Technik Elt

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

144,62 m² 60,5925

-1/083a Technikzentrale Lüftunge / RLT 16

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

455,75 m² 90,9075

-1/083c Reservefläche

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

4,87 m² 9,00

-1/A2 Aufzug 2

Beton

-

-

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

94,81 m² 65,155

-1/125 Flur

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

46,21 m² 32,52

-1/086 Reservefläche

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,93 m² 18,48

-1/020 Fahrräder

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

37,95 m² 34,1525

-1/050c Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

41,80 m² 30,955

-1/061 Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,23 m² 18,3175

-1/063a Lager

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,02 m² 19,6825

-1/063 Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,94 m² 18,56

-1/064 Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,01 m² 18,5825

-1/065 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

42,80 m² 26,3075

-1/066 Lager Bürgerbüro

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,49 m² 14,48

-1/071 Treppe TRH7

Anstrich

Anstrich

Fliesen;Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,05 m² 10,7425

-1/070 Lager

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,87 m² 8,2175

-1/070a Treppe

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

56,96 m² 44,7375

-1/087e Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel, Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

75,90 m² 51,04

-1/055 Lager

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

42,22 m² 35,645

-1/058 Fernwärme

Anstrich

Anstrich

Ziegel, Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,72 m² 18,145

-1/062 Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

42,42 m² 31,565

-1/067 Lager Bürgerbüro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

59,72 m² 36,8875

-1/068 Lager Bürgerbüro

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

42,26 m² 29,675

-1/160a Lager Bürgerbüro

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,72 m² 18,02

-1/160b Technik RLT G1

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

61,94 m² 41,0475

-1/161a Reservefläche

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

57,94 m² 45,045

-1/162b Reservefläche

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,06 m² 30,04

-1/164 RLT-Zentrale

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,88 m² 19,80

-1/166 UV Heizung

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,45 m² 20,60

-1/167 HAR TW

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,86 m² 19,82

-1/168 Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,95 m² 21,225

-1/171 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,85 m² 21,385

-1/172 Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,07 m² 18,14

-1/173 Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,83 m² 14,3675

-1/174 Technik RLT G3

Anstrich

Anstrich

Ziegel F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,80 m² 10,135

-1/174a LWL-Knoten DREWAG

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,24 m² 18,20

-1/175 Technik RLT G3

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,07 m² 18,14

-1/176 Technik RLT G4

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

63,98 m² 48,2775

-1/158b Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

88,72 m² 64,86

-1/158 Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

45,92 m² 39,2775

-1/140 Flur/Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

46,24 m² 39,0075

-1/095a Flur/Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

60,33 m² 48,425

-1/158a Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

33,79 m² 28,675

-1/095 Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,82 m² 18,40

-1/094 Lager

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,84 m² 11,895

-1/094a WC-D/Vorr.

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,60 m² 12,735

-1/094b WC-D

Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

104,47 m² 75,7825

-1/135 Flur

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

42,69 m² 30,4775

-1/133 Werkstatt Handwerker

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,45 m² 15,84

-1/069 ZBV Freianlagen

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

44,02 m² 31,4175

-1/088 Warmwasseraufbereitung

Anstrich

Anstrich

Ziegel, Fliesen
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

66,52 m² 42,36

-1/089 Wärmeübertragung

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

56,75 m² 44,24

-1/090 Abstellraum

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,65 m² 12,7875

-1/090a Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

83,23 m² 49,9975

-1/091 Möbellager (Lichthof EG)

Anstrich

Anstrich

Doppelbodenkonstruktion

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

55,00 m² 49,63

-1/095b Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

45,59 m² 37,8075

-1/087d Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,22 m² 18,74

-1/134 Werkstatt Handwerker

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,27 m² 20,56

-1/165 Elt/Server

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,55 m² 18,555

-1/127b WC-H

Fliesen, Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,67 m² 15,2725

-1/127 WC-H/Vorr.

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,23 m² 13,4675

-1/127a Pumi

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,30 m² 8,48

-1/127c WC-H/Du.

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,96 m² 19,82

-1/126 Garderobe

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

40,83 m² 30,0525

-1/128 Teeküche/Pausenraum

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,97 m² 18,68

-1/087a Flur

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,49 m² 10,385

-1/132e Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen, Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,84 m² 8,005

-1/132d Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Fliesen, Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,99 m² 11,41

-1/132a WC-D/Vorr.

Anstrich

Anstrich

Fliesen, Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

41,53 m² 29,6775

-1/132 Teeküche / Pausenraum

Anstrich

Anstrich

Fliesen, Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,79 m² 12,67

-1/132b WC-D

Anstrich

Anstrich

Fliesen, Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

17,10 m² 17,58

-1/093 Lager Hof F

Anstrich

Anstrich

Estrich, Gitter

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

80,55 m² 60,71

-1/168b Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,81 m² 19,78

-1/169 Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,08 m² 19,86

-1/170a Lager ZBV

Anstrich

Anstrich

Ziegel

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,77 m² 10,55

-1/121a WC-D/Vorr.Du.

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

165,83 m² 70,9925

-1/041b ohne Nutzung

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,02 m² 25,495

-1/041a Flur

Anstrich

Anstrich

Estrich

3,63 m²

-1/051
Lager ZBV

107,43 m²

-1/168a
Flur

7,27 m²

-1/162a
Reservefläche
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Fenster +
motor. Antrieb
90° öffnend
brandfallgesteuert
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motor. Antrieb
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brandfallgesteuert

Fenster +
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Decke:freiliegende
Stahlträger,

EI90 verkleiden!

2,13 5

1,23

4,60

2,90 m²

-1/013d
Umkl./WC-D

2,90 m²

-1/013g
Umkl./WC-H

2,91 m²

-1/013f
Umkl./WC-H/Vorraum

2,14 m²

-1/013h
Umkl./WC-H/Du.

22,68 m²

-1/013b
Umkl. Catering m.

2,15 m²

-1/013e
Umkl./WC-D/Du.

2,87 m²

-1/023a
Pumi

2,91 m²

-1/013c
Umkl./WC-D/Vorraum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,90 m² 7,04

-1/013d Umkl./WC-D

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,90 m² 7,05

-1/013g Umkl./WC-HF U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,91 m² 7,145

-1/013f Umkl./WC-H/VorraumF U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,14 m² 7,00

-1/013h Umkl./WC-H/Du.

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,68 m² 21,34

-1/013b Umkl. Catering m.

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,15 m² 6,99

-1/013e Umkl./WC-D/Du.

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,87 m² 7,6425

-1/023a Pumi

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,91 m² 7,135

-1/013c Umkl./WC-D/Vorraum
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-1/013g-T01

-1/013d-T01
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Decke:freiliegende
Stahlträger,

EI90 verkleiden!

Decke:freiliegende
Stahlträger,

EI90 verkleiden!

Decke:freiliegende
Stahlträger,

EI90 verkleiden!

Decke:freiliegende
Stahlträger,

EI90 verkleiden!

Decke:freiliegende
Stahlträger,

EI90 verkleiden!

L9
0-

Ka
na

l (
Pr

om
at

)

optional neue Decke

h=18cm

Innenseiten der
Außenwände:

Sanierputz

Innenseiten der
Außenwände:

Sanierputz

Innenseiten der
Außenwände:

Sanierputz
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neue Treppe
Ortbeton
h=18cm

WD-LT 1,10/90

2,50

2,
73

5

3,01
51,355225

(R
)E

I 3
0

EI2 30-S200C5

EI2 30-S200C5

beidseitig neuer Handlaufh = 0,90 m
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se
i t i
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a n
dl
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90

 m

beidseitig neuer Handlaufh = 0,90 m

DD-L 1,60/0

DD-ELT
40/20 DD-ELT

40/20
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u t
zw

an
d

H
= 2
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0

S i
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t s
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u t
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d

H
= 2
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Fenster +
motor. Antrieb
90° öffnend
brandfallgesteuert

Fenster +
motor. Antrieb
90° öffnend
brandfallgesteuert

Fenster +
motor. Antrieb
90° öffnend
brandfallgesteuert

Fenster +
motor. Antrieb
90° öffnend
brandfallgesteuert

Fenster +
motor. Antrieb
90° öffnend
brandfallgesteuert

Fenster +
motor. Antrieb
90° öffnend
brandfallgesteuert

1,002,01

1,01

RC1

EI2 30-S200C5

22,24 m²

-1/013a
Umkl. Catering w.

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,24 m² 22,42

-1/013a Umkl. Catering w.

Anstrich

Anstrich

Linoleum

-2,735 (Podest
abbrechen)

UHD G
K

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,63 m² 10,90

-1/051 Lager ZBV

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

Rückbau bis auf
vorhandenen
Rundbogen,
Mauerschale
entfernen neue Decke StB

(Auflager für neue
Treppe im EG)

2,39

1,67
125

3,13
1251,13
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-4,00

92,24 m²
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Flur
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C
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5

alle DD nur mittels KB
und Schutzrohr!
Abstimmung zur Lage
vor Ort notwendig

185
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1,01 185

-1/090-T02

EI2 30-S200C5
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40

15,05 m²

-1/018
Elt./DV

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,05 m² 25,0775

-1/018 Elt./DV
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Wand MW Vollziegel

NF SFK6 MGII

Wand MW Vollziegel
NF SFK6 MGII

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

69,65 m² 36,85

-1/060 Technikzentrale Lüftung RLT19

Anstrich

Anstrich

Fliesen; Ziegel

-4,05
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s g
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 n
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h
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 H
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69,65 m²

-1/060
Technikzentrale Lüftung RLT19

neue Ziegeldecke (F90) m
it E

infeldträgern

Typ 2 (17 cm + 5 cm Aufbeton)

Trägerenden mit 1
5 cm Auflager in

 vorh. M
W

DD Lüftung 2.225/30

2x Wandpfeiler MW 36,5

KS 20-2,0 DM raumhoch

Auflager für Deckenwechsel

Abfangträger Ziegelträgerdecke

Betonbalken (C25/30) 17,5 / 25

2x Gründung Wandschäfte

Fundament (LxBxH) 200/80/60

vorh. Wandpfeiler über vollen Querschnitt
aufmauern bis UK UZ

Randstreifen Decke:
Ortbeton + Bewehrung d = 22 cm
gemäß Angabe TPL
(mit Auflagern in vorh. MW) 36 5

2,22 5

36 5

1,59 5

47
5

HEB 220 ?

HEB 220 ?

Höhenlage?

TPL Auflagentiefe prüfen!
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?

G
er

ät
ef

un
da

m
en

t?

R
am

pe
 1

0%

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

60,06 m² 45,235

-1/040a Flur

Anstrich

Anstrich

Ziegel

33 x 3 = 99 Locker

12 Fahrradstellplätze
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Verschluss Türöffnung MW d = 24cm
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oberer Anschluss an UZ form- und kraftschlüssig
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seitlicher Wandanschluss mit Randdämmstreifen des Systemherstellers,
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Drucker

Standgerät

UHD GK  UK +0,35m

LRH 2,80 m

UHD GK Trockenbau

UK +0,55m / LRH = 3,00

Korrosionsschutz an Stahlträgern + F90-Ummantelung an Trägern gemäß DIN 4102 Tabelle 7.1

Neuverputz am gesamten Deckenfeld

UHD GK mit Akustiklochung

UK +0,55m / LRH = 2.90
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Decke Bestand: IPE 140 / IPE 160

Decke Bestand: IPE 140 / IPE 160

Decke Bestand: IPE 140 / IPE 160

Träger Decke

Träger Decke

Träger Decke

Luftraum Sockelgeschoss

1,50 x 1,50

1,50 x 1,50

1,50 x 1,50

Luftraum

Luftraum

Lu
ftra

um

Lu
ftra

um

Luftraum

Bodenvertiefung auffüllen

D-0,17 5m

D-0,01 5m

D-0,01m

D-0,01m

UK
+2

,1
2

5 mD+1,875m

UK
+1

,9
0

5 m

K-0,37 5m

S+0,83 5m

K-0,41 5m

K-
0,

41
m

S+
0,

80
m

K-
0,

32
m

D+0,83 5m

D+0,84m

D+0,845m

D+0,835m

D+0,845m

D+0,84m

D+0,845m

K+2,49m

S+4,09m

K+2,43m

K+2,57m

S+4,08 5m

K+2,64m

K+2,66m

S+4,10m

K+2,44 5m

K+2,365m

S+4,10m

K+2,26 5m

S+
3,

95
m

S-0,17m

K-0,32m

S-0,19 5m

K-0,33m

D-1,00 5m

D-0,51 5m

K-0,34m

S-0,19 5m

K-0,34 5m

S-0,16m

K-0,33m

K-0,35 5m

S-0,19 5m

S-0,19 5m

K-0,33 5m

K-0,33 5m

S-0,17 5m

K-0,33 5m

S-0,20m

D3,755m

D+4,075m

D+3,94m

D+4,085m

D+2,56 5m

D+4,09m

D+2,76m

D-
0,

30
5 m

D-
0,

29
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D-
0,

15
m
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D-
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D-
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m

D-
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m

D-
0,

30
m
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mD-
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m
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D-
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D-
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m

D-
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D-
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D-
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m

D-
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D-
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m
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S-
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m

S-
0,

26
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m

K-
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m
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0,

38
m

D-0,99 5m

UK-1,13 5m

D-1,01m

UK-1,13 5m

UK
-0

,9
2m

D-0,83m

D-0,84 5m

K-0,35 5m

K-0,36m

S-0,31m

S-0,29m

K-0,38 5m

S-0,26m

K-0,38m

S-0,27m

S-0,25 5m

K-0,37 5m

S-0,25m

K-0,36 5m

D+1,29m

D+1,29m

D+1,285m

D+1,285m

D+1,29m

D+0,365m

D+0,365mD+0,365m

D+0,365m

D+0,37m

D+0,365m

D+0,36m

D+0,365m

D+0,365m

D+0,365m

D+0,36m

D+0,36m

D+1,04m

D+1,04m

D+0,365m

D+0,365m

D+0,36m

D+0,36m

D+0,355m

D+0,365m

UK+0,09 5mUK-0,13 5m

D+0,365m

D+0,37m

D+0,36m

D+0,365m

D+0,365m

D+0,36m

D+0,36m

D1,045m

D+1,03m

K+2,31m

S+4,05m

K+2,48m

K+2,44 5m

S+4,04m

S+3,93 5m

K+2.40m

S+4,06m

K+2,40m

D+1,315m

D+1,31m

D+1,32m

D-0,80m

D-0,83 5m

D-
0,

74
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D1,26 5m

D1
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5 m

D+0,82m

D+0,84m

D+0,35 5m

D+0,37m
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m
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0,
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m

D-0,57m

D1,26 5m

D+0,75m

D+0,75m

D+0,755m

D+0,75m

D+0,755m

D+0,755m

D+0,75m

D+0,75m

D+0,75m

D+0,755m

D+0,755m

D+0,755m

D+0,76m

D+0,755m

D+
0,
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m

D+
0,
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m

UK+0,31m

UK
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,0
5

5 m
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UK+0,30 5m

D+1,34m

D+1,34m

D+1,335m

D+1,32m

D1,315m

D+0,35 5
m

D+0,385m

D+0,34m

D+0,375m

D+0,375m

D+0,37 5m

D+0,385m

D+0,385m

D+1,31m

D+1,315m

D+1,34m

D+1,315m
D+1,305m

D+1,31m

D+1,30m

D+1,305m

D+1,29m

D+1,295m

D+0,175m

D+0,17m

D+0,17mD+0,175m

D+0,175m

D+1,295m

D-0,53 5m

D+0,735m

D+2,64m

D+4,085m

D+2,60m

S+3,95 5
m

D1,265m

D1,28m

K+2,45 5m

S+4,09m

K+2,46 5m

D+0,735m

D+0,735m

D+0,735m

D+0,745m

D+0,745m

D+0,555m

D+0,565m

D+0,555m

D+0,74m

D+0,74m

D+0,515m

D+0,52m

D+0,515m

D+0,51m

D+0,525m

D+0,01m

D+0,52 5m

D+0,535m

D+0,525m

D+0,53m

D+0,535m

D+0,75m

D+0,285m

D+0,28m

D+0,27m

D+0,28m

D+0,27m

D-0,19m

D-0,19m

D-0,24m

D-0,21m

D-0,20 5m

D-0,51m

D-0,53m

D+0,50m

D+0,50m

D+0,51m

D+0,505m

D+0,50m

D-0,32m

D+0,49 5m

D+0,49m

D+0,485m

D+0,495m

D+0,485m

D-0,34 5m
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D-0,29 5m

S+4,06 5m

S+4,07m
S+3,92 5m
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D+1,79m
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D-0,27m

D-0.22m

D-0.19m

D-0.21m

D-0.20m

D-0.21m

D+4,23m

D-0,14 5m
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14
m

S-
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D+1,29m

D+1,285m

D+1,29m

D+1,28m

UK-0,33m

D+1,295m

D+1,30m

D+1,325m

D+1,305m

D+1,305m

D+1,31m

D+1,33m

D+1,335m

D+1,32m

D+1,345m

D+1,325m
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+0

,7
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S+0,96m
K-0,13m

D+1,295m

D+1,295m

D+1,305m

D+1,29m

D+1,30m

D+1,31m

UK+1,21m

UK+1,20m

S+0,90 5m

K-0,31m

D+0,24m

D+0,24m

D+0,375m

D+0,375m

D+0,375m

UK+0,33m

UK+0,36m

UK+0,36m

D+1,32 5m

D+1,295m

D+0,375m

D+1,29m

D+0,24m
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5 m

D+4,33m

D+0,95m

D+0,95m

D+0,72m

D-0,58m

D+1,28m

D+0,38m

D+0,38m

K-0,13m

S+0,92 5m

D+0,28m

D+1,305m

D+1,30m
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Einfügepunkt
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Y = 0,00
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Decke abbrechen und Raum verfüllen
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FL

BT

LWL

F

F

D +0,00

S +0,00

K +0,00

(D) = UK Decke Bestand

(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand

(K) = Höhe Kämpfer Bestand

UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)

RC3/RC2/RC1

P4A

EI2 30-SaC5 T30-D

EI2 30-S200C5 T30-RS

EI2 60-SaC5 T60-D

EI2 60-S200C5 T60-RS

EI2 90-SaC5 T90-D

EI2 90-S200C5 T90-RS

SaC5 DS

S200C5 RS

(R) EI90 nbr F90 AB

REI90-Mnbr F90-A+(M)

(R) EI30 F30

NA

RF

DTÜ

RWA

VSG

F

FSA

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Tür (DIN EN 13501-2)

feuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)

dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min,
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständige Wand, mind. 90 min,
mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

Notausgang

Rettungsfenster

brandschutztechn. Ertüchtigung Decke

Rauch u. Wärmeabzugsanlage

Verbundsicherheitsglas

Festverglasung

Tür mit Feststellanlage

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand

Stahlbeton (StB) Neu

WU-Beton

Beton (unbewehrt) Neu

Dämmung Neu

Gipskarton- Ständerwand Neu

abzubrechende Bauteile

Feuerlöscher (in Einbauschrank)

Bodentank (BT)

Bodenablauf (BA)

Mauerwerk Neu

Glaswand Neu

OKFF OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)

LH Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR Lichte Raumhöhe
LHUD Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ Lichte Höhe Unterzug
RRH Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH Höhe fertige Brüstung über OKFFB

GK Gipskarton (-wand/-decke)
UHD Unterhangdecke
RR DN... Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ Freier Lüftungsquerschnitt

+0,00
+0,00

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Deckendurchbruch (DD)

Bodendurchbruch (BD)

Kernbohrung (KB)

OKRB OK Rohboden

OKFF OK Fertigfußboden

DD L 75/35

BD L 75/35

Wandöffnung Rohbaumaß
Sturz gerade

Wandöffnung Rohbaumaß
Bogen Kämpfer/Stich

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

± 0,00

-0,14

OKF über/unter ±0,00

OKR über/unter ±0,00

DURCHBRÜCHE

Putz Neu

Wandhydrant

Feuerlöscher

Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß
DIN VENV 1627-30

Sicherheitsverglasung gem.
DIN EN 356 durchwurfhemmend

Heizkörper (HK)

Regenfallrohr (RR)

Fassadensanierung im MB 3

Bodenklappe (BK)BK

AUSSTATTUNG

•
•
•
•
•

•
•
•

Teeküchen

ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
Kühlschrank ohne Frostfach
Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC ‐Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für
Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
Wasserspender
Mikrowelle
Wasserkocher in kleinen Teeküchen

Möbel neu

Möbel neu als Option

2,135

755

2,135 / 2,50

76

A1

A1

A2

A2

A3

A3

D1

D1

D2

D2

D3

D3

D4

D4

D5

D5

D6

D6

D7

D7

1B

1B

1C

1C

1D

1D

1E

1E

1F

1F

1G

1H

1J

1A

1A

2A

2B

2C

2D

2E

A4

3A

3B

3C

3D

3E

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

E1

E2

4F

4E

4D

4A

4B

4C

4G

5A

5B

D8

D9

D10

HOF D

HOF F

HOF A

HOF B

HOF C

HOF E
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UHD GK

UHD GK

UHD GK

U
H

D
 G

K

UHD GK

UHD GK

UHD GK

Aktionsfläche, flexibel möblierbar

Aktionsfläche, flexibel möblierbar
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Planungsbereich Freiflä
chenplaner

9,10 m²

Z1/187
WC-Vorraum

1,47 m²

Z1/189
WC

1,98 m²

Z1/188
WC

11,92 m²

Z1/186
Treppenhaus (G3)

13,31 m²

Z1/184
Teeküche

11,91 m²

Z1/183
Büro

33,88 m²

Z1/D001
Durchfahrt

66,57 m²

Z1/181
Büro/Front Office

18,58 m²

Z1/180
Flur

11,90 m²

Z1/178
Teeküche

12,61 m²

Z1/177
Treppenhaus

11,51 m²

Z1/174
WC-barrierefrei unisex

19,63 m²

Z1/173
Flur

19,13 m²

Z1/172
Büro/Unterricht

88,31 m²

Z1/170a
Büro/Institut Francais

22,47 m²

Z1/170b
Treppenhaus

15,90 m²

Z1/002
Lager

36,29 m²

Z1/E001
Durchfahrt

41,93 m²

Z1/067b
Bürgerlabor/Co-Working

26,49 m²

Z1/159a
Flur

107,52 m²

Z1/160a
Bürgerlabor/Ausstellung

11,25 m²

Z1/159b
WC-barrierefrei unisex 16,78 m²

Z1/159c
TH

34,28 m²

Z1/F001
Durchfahrt

51,93 m²

Z1/060
Lager

28,99 m²

Z1/EF01
Durchfahrt

10,24 m²

Z1/137b
Treppenhaus 5

9,90 m²

Z1/094
Treppenhaus 4

166,51 m²

Z1/163b
Büroeinheit

10,51 m²

Z1/163c
WC-barrierefrei

21,62 m²

Z1/001
Garage

21,49 m²

Z1/163e
Besprechung

4,55 m²

Z1/163a
Windfang

12,15 m²

Z1/164a
Teeküche 1

34,56 m²

Z1/E002
Durchfahrt

10,63 m²

Z1/003
Lager

7,05 m²

-1/070
Lager

14,45 m²

-1/069
ZBV Freianlagen

3,87 m²

-1/070a
Treppe

12,49 m²

-1/071
Treppe TRH7

58,42 m²

Z1/067d
Luftraum Sockelgeschoss

7,80 m²

Z1/003a
Treppenhaus

-2,43

-2,41

-2,42

-2,38

-2,40

-2,43

-2,48

-2,50

-2,41

-2,43

-2,42

-2,43

-2,29

-2,41

-2,42

-2,43

-2,39

-2,42

-2,43

-2,43

-2,37

-2,45

-2,36

-2,35

-2,45

-2,37

-2,45

-2,45

-2,60?

-2,45

-2,45

-2,465

-2,465

-2,45

-2,52

-2,40

-2,40

-2,51

-2,51

-2,51

-2,50

-2,56

-3,31

-4,04

-4,02
-2,333

-1,500

-4,04

-2,51

-2,58

-2,38-2,36

-2,37

-2,37

-2,37

-2,37

-2,38

-2,53
-2,37

-2,39

-2,47

-2,30
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502,135

885

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,10 m² 12,36

Z1/187 WC-Vorraum

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

1,47 m² 4,86

Z1/189 WC

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

1,98 m² 8,86

Z1/188 WC

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,92 m² 13,875

Z1/186 Treppenhaus (G3)

NF

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,31 m² 15,13

Z1/184 Teeküche

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,91 m² 17,82

Z1/183 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

33,88 m² 26,58

Z1/D001 Durchfahrt

Anstrich/Naturstein

Anstrich

Beton

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

66,57 m² 39,0775

Z1/181 Büro/Front Office

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,58 m² 23,02

Z1/180 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,90 m² 15,165

Z1/178 Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,61 m² 14,465

Z1/177 Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,51 m² 13,895

Z1/174 WC-barrierefrei unisex

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,63 m² 22,5175

Z1/173 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,13 m² 21,525

Z1/172 Büro/Unterricht

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

88,31 m² 52,9575

Z1/170a Büro/Institut Francais

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,47 m² 20,595

Z1/170b Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Platten

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,90 m² 16,3075

Z1/002 Lager

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

36,29 m² 28,10

Z1/E001 Durchfahrt

Anstrich

Anstrich

Beton

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

41,93 m² 28,285

Z1/067b Bürgerlabor/Co-Working

Anstrich

Anstrich

Platten

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,49 m² 32,2375

Z1/159a Flur

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

107,52 m² 54,775

Z1/160a Bürgerlabor/Ausstellung

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,25 m² 14,705

Z1/159b WC-barrierefrei unisex

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

16,78 m² 18,2825

Z1/159c TH

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

34,28 m² 26,725

Z1/F001 Durchfahrt

Anstrich/Naturstein

Anstrich

Beton

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

51,93 m² 40,3425

Z1/060 Lager

Anstrich

Anstrich

Platten

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

28,99 m² 25,92

Z1/EF01 Durchfahrt

Anstrich/Naturstein

Anstrich

Beton

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,90 m² 13,335

Z1/094 Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

166,51 m² 111,165

Z1/163b Büroeinheit

P1/GK_S1 + A2

Akustik Baffeln

Lino

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

10,51 m² 13,38

Z1/163c WC-barrierefrei

P1 + A2 / FSZ

UHD GK + A1

Anst

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,62 m² 19,8475

Z1/001 Garage

P1 + A2

P1 + A1

Ze

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,49 m² 19,3475

Z1/163e Besprechung

P1/GK_S1 + A2

UD GK2 + A1

Tex

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

4,55 m² 8,69

Z1/163a Windfang

P1/GK_S1 + A2

UD GK1 + A1

SLZ

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,15 m² 15,41

Z1/164a Teeküche 1

P1/GK_S1 + A2

UD GK1 + A1

Lino

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

34,56 m² 26,82

Z1/E002 Durchfahrt

Anstrich/Naturstein

Anstrich

Beton

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

10,63 m² 15,6025

Z1/003 Lager

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,05 m² 10,7425

-1/070 Lager

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,45 m² 15,84

-1/069 ZBV Freianlagen

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,87 m² 8,2175

-1/070a Treppe

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,49 m² 14,48

-1/071 Treppe TRH7

Anstrich

Anstrich

Fliesen;Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

58,42 m² 45,595

Z1/067d Luftraum Sockelgeschoss

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,80 m² 12,995

Z1/003a Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Platten

historischer Poller (Sandstein)

historischer Poller (Sandstein)

historischer Poller (Sandstein)

historischer Poller (Sandstein)
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Außentreppe abbauen,Stufen einlagern undnach Sanierung Innenhofwieder aufbauen undergänzen
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EI2 30-S200C5

versenkbarer Poller

historische Außentreppe
instandsetzen + ertüchtigen
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Umwehrung ergänzen
(Stabgeländer)
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FL

BT

LWL

F

F

D +0,00

S +0,00

K +0,00

(D) = UK Decke Bestand

(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand

(K) = Höhe Kämpfer Bestand

UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)

RC3/RC2/RC1

P4A

EI2 30-SaC5 T30-D

EI2 30-S200C5 T30-RS

EI2 60-SaC5 T60-D

EI2 60-S200C5 T60-RS

EI2 90-SaC5 T90-D

EI2 90-S200C5 T90-RS

SaC5 DS

S200C5 RS

(R) EI90 nbr F90 AB

REI90-Mnbr F90-A+(M)

(R) EI30 F30

NA

RF

DTÜ

RWA

VSG

F

FSA

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Tür (DIN EN 13501-2)

feuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)

dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min,
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständige Wand, mind. 90 min,
mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

Notausgang

Rettungsfenster

brandschutztechn. Ertüchtigung Decke

Rauch u. Wärmeabzugsanlage

Verbundsicherheitsglas

Festverglasung

Tür mit Feststellanlage

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand

Stahlbeton (StB) Neu

WU-Beton

Beton (unbewehrt) Neu

Dämmung Neu

Gipskarton- Ständerwand Neu

abzubrechende Bauteile

Feuerlöscher (in Einbauschrank)

Bodentank (BT)

Bodenablauf (BA)

Mauerwerk Neu

Glaswand Neu

OKFF OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)

LH Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR Lichte Raumhöhe
LHUD Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ Lichte Höhe Unterzug
RRH Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH Höhe fertige Brüstung über OKFFB

GK Gipskarton (-wand/-decke)
UHD Unterhangdecke
RR DN... Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ Freier Lüftungsquerschnitt

+0,00
+0,00

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Deckendurchbruch (DD)

Bodendurchbruch (BD)

Kernbohrung (KB)

OKRB OK Rohboden

OKFF OK Fertigfußboden

DD L 75/35

BD L 75/35

Wandöffnung Rohbaumaß
Sturz gerade

Wandöffnung Rohbaumaß
Bogen Kämpfer/Stich

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

± 0,00

-0,14

OKF über/unter ±0,00

OKR über/unter ±0,00

DURCHBRÜCHE

Putz Neu

Wandhydrant

Feuerlöscher

Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß
DIN VENV 1627-30

Sicherheitsverglasung gem.
DIN EN 356 durchwurfhemmend

Heizkörper (HK)

Regenfallrohr (RR)

Fassadensanierung im MB 3

Bodenklappe (BK)BK

AUSSTATTUNG

•
•
•
•
•

•
•
•

Teeküchen

ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
Kühlschrank ohne Frostfach
Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC ‐Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für
Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
Wasserspender
Mikrowelle
Wasserkocher in kleinen Teeküchen

Möbel neu

Möbel neu als Option
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2,135 / 2,50
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WC-H/Vorr.-öfftl.

22,96 m²

E/081
WC-H öfftl.

13,00 m²

E/082
WC-barrierefrei

15,98 m²

E/090b
Drucker/Kopierer

56,27 m²

E/MF4b
Flur

48,72 m²

E/MF4a
Flur

9,08 m²

E/120
Elt./DV

24,06 m²

E/121
WC-D öfftl.

5,99 m²

E/099
WC-D/Vorraum

11,73 m²

E/099a
WC-D

9,39 m²

E/131a
Drucker/Kopierer

6,52 m²

E/131b
Elt./DV

6,35 m²

E/131
Teeküche

20,85 m²

E/135
Tablet-AP für Handwerker

20,48 m²

E/136
Tablet-AP für Handwerker

21,21 m²

E/133
Umkleide Fahrdienst

21,47 m²

E/061
Büro

5,28 m²

E/070b
Vorraum WC-H/D20,12 m²

E/067
Elt./DV

25,93 m²

E/098a
Treppenraum

24,69 m²

E/098b
Handaktenlager

17,83 m²

E/049
Ruheraum

24,42 m²

E/MF6a
Vorraum/WB+Gard

34,79 m²

E/TH1
Treppenhaus 1

29,66 m²

E/MF2a
Flur/Treppenhaus

35,10 m²

E/TH2
Treppenhaus 2

19,76 m²

E/TH4
Treppenhaus 4

61,17 m²

E/091a
Schulungsraum / Vitalraum

27,97 m²

E/132
Aufenthalt Fahrdienst

8,31 m²

E/090a
Elt./DV

97,12 m²

E/MF2
Flur

18,23 m²

E/MF1b
Eingang/Treppe

12,35 m²

E/013
Büro

8,04 m²

E/012
Küche, BMZ

26,36 m²

E/017
Wartebereich

22,94 m²

E/123
Teeküche

46,06 m²

E/125
Besprechung/Backstage

61,31 m²

E/128
Besprechung

20,69 m²

E/065
Büro

20,51 m²

E/066
Büro

20,68 m²

E/068
Büro

22,96 m²

E/124
Cateringküche

7,29 m²

E/121a
WC-D/Vorr.-öfftl.

22,21 m²

E/068a
Büro

97,47 m²

E/MF1
Flur

11,43 m²

E/MF6b
Flur/Treppenhaus 5

99,32 m²

E/WF3b
Flur

15,31 m²

E/014
Aufzug-Beh.

124,79 m²

E/MF5
Flur

12,91 m²

E/040
Locker

50,20 m²

E/WF3
Flur

19,28 m²

E/063
Büro

12,16 m²

E/MF5a
Flur/Treppenhaus 4

39,08 m²

E/WF3a
Flur

60,95 m²

E/091
Schulungsraum I

43,14 m²

E/087
Vervielfältigung

46,18 m²

E/127
Besprechung

29,66 m²

E/MF1a
Flur/Treppenhaus

372,65 m²

E/SF2
Flur

156,07 m²

E/SF2a
Flur

39,63 m²

E/161a
Büro / Beratung

20,92 m²

E/160
ZBV

15,90 m²

E/161b
Büro

14,73 m²

E/163c
Büro

19,55 m²

E/163d
Teeküche/Pausenraum

16,95 m²

E/164e
TH

5,49 m²

E/163a
WC-D

6,01 m²

E/163b
WC-D/Vorraum

11,11 m²

E/162
Flur

26,92 m²

E/162c
Flur

24,18 m²

E/164
Besprechung

4,93 m²

E/165
WC-D/Vorr.

5,65 m²

E/165a
WC-D.

7,02 m²

E/165b
WC-H.

1,33 m²

E/165c
Pumi

11,24 m²

E/166a
Vorflur

11,77 m²

E/166b
Teeküche 2

8,32 m²

E/167c
Kubus (Büro)

24,00 m²

E/167b
KombiBüro

23,19 m²

E/168
Treppenhaus

EI
2 
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19,38 m²

E/170a
Büro

24,85 m²

E/171
Bibliothek

14,38 m²

E/177
Büro

11,70 m²

E/178
Schulung

11,85 m²

E/172
Treppenhaus

30,68 m²

E/170b
Bibliothek

18,71 m²

E/172a
Flur

11,50 m²

E/173
Besprechung

13,12 m²

E/174
Büro

13,49 m²

E/175
Büro

14,50 m²

E/176
Büro

15,05 m²

E/182
Flur

12,04 m²

E/180
Treppenhaus (intern)

25,58 m²

E/179
Büro

16,03 m²

E/172b
Flur

7,38 m²

E/172c
Flur

7,53 m²

E/176a
Flur

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

17,83 m² 17,98

E/049 Ruheraum

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,07 m² 18,06

E/048 Personalärztl. Dienst

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,86 m² 18,24

E/044 Büro

Tapeten

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,80 m² 18,22

E/042 Büro

Tapeten

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,36 m² 29,22

E/017 Wartebereich

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,63 m² 20,2525

E/041a Büro barrierefrei

Tapeten

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,59 m² 19,22

E/022 Büro

Tapeten

Anstrich

Textil
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,55 m² 19,54

E/021 Büro

Tapeten

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,20 m² 19,94

E/086 Bürgerbüro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,58 m² 20,06

E/085 Bürgerbüro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,26 m² 19,96

E/084 Bürgerbüro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,76 m² 20,12

E/083 Bürgerbüro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,32 m² 19,1275

E/090 Auftragsannahme

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

39,83 m² 25,27

E/089 Besprechung

Anstrich/Textil
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,95 m² 14,30

E/070 Teeküche

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,21 m² 19,12

E/133 Umkleide Fahrdienst

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,97 m² 18,7375

E/TH5 Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,85 m² 19,00

E/135 Tablet-AP für Handwerker

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,31 m² 13,6375

E/090a Elt./DV

Textilbekleidung
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,98 m² 18,3775

E/090b Drucker/Kopierer

Textilbekleidung
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,92 m² 19,355

E/130 Fahrdienst

Anstrich/Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,39 m² 12,705

E/131a Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

30,68 m² 24,6925

E/170b Bibliothek

Anstrich

Anstrich

PVC

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,00 m² 21,015

E/023 Büro barrierefrei

Tapeten

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,20 m² 18,5225

E/WF1a Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,71 m² 19,1325

E/041 Büro barrierefrei

Tapeten

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,96 m² 11,875

E/041b Drucker/Kopierer

Tapeten

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,08 m² 13,94

E/120 Elt./DV

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,48 m² 19,04

E/136 Tablet-AP für Handwerker

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,35 m² 10,2725

E/131 Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,29 m² 20,80

E/121a WC-D/Vorr.-öfftl.

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,60 m² 21,26

E/016 Wartebereich

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,25 m² 13,685

E/023b Teeküche barrierefrei

Tapeten

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,32 m² 14,75

E/080 Elt./DV

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,72 m² 10,82

E/080a Pumi

Anstrich/Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,08 m² 11,82

E/081a WC-H/Vorr.-öfftl.

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,96 m² 25,17

E/081 WC-H öfftl.

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,99 m² 10,52

E/099 WC-D/Vorraum

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,92 m² 21,30

E/MF6 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,28 m² 9,24

E/070b Vorraum WC-H/D

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

68,52 m² 34,33

E/060 Besprechung (Schutzraum)

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,59 m² 14,99

E/018b Sanitärbereich Kinder

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,77 m² 14,33

E/166b Teeküche 2

TB GK / Putz +
Anstrich
Akustiksegel GK +
Anstrich

Anst

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,18 m² 21,4575

E/164 Besprechung

Putz + Anstrich
Akustiksegel GK +
Anstrich

Tex

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,55 m² 18,18

E/163d Teeküche/Pausenraum

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,73 m² 15,52

E/163c Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,90 m² 16,105

E/161b Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,50 m² 13,86

E/173 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,85 m² 23,45

E/171 Bibliothek

Anstrich

Anstrich

PVC

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,38 m² 18,0675

E/170a Büro

Anstrich

Anstrich

PVC

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

47,28 m² 47,245

E/170 Flur

Anstrich

Anstrich

PVC

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,99 m² 20,735

E/169 Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,00 m² 21,24

E/167b KombiBüro

Putz + Anstrich / UHD
GK

UHD GK + Anstrich

Tex

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,70 m² 13,705

E/178 Schulung

Anstrich

Anstrich

PVC

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

56,27 m² 40,9175

E/MF4b Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,00 m² 14,47

E/082 WC-barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,52 m² 12,14

E/131b Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,97 m² 21,34

E/132 Aufenthalt Fahrdienst

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,76 m² 18,605

E/TH4 Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

97,47 m² 61,77

E/MF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

124,79 m² 91,7825

E/MF5 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

46,18 m² 41,47

E/127 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,69 m² 22,81

E/065 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

61,31 m² 53,4525

E/128 Besprechung

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,96 m² 19,88

E/124 Cateringküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

46,06 m² 31,79

E/125 Besprechung/Backstage

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,94 m² 27,9325

E/123 Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,23 m² 21,18

E/MF1b Eingang/Treppe

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

34,79 m² 43,41

E/TH1 Treppenhaus 1

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,92 m² 28,05

E/160 ZBV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

156,07 m² 61,7975

E/SF2a Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

125,92 m² 80,67

E/WF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,73 m² 13,76

E/099a WC-D

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

61,17 m² 32,46

E/091a Schulungsraum / Vitalraum

Anstrich/Dämmung
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Holz

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

60,95 m² 32,4225

E/091 Schulungsraum I

Anstrich/Dämmung
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Holz

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,47 m² 18,9375

E/061 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,24 m² 19,04

E/062 Büro

Anstrich auf Dämmung
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,28 m² 18,44

E/063 Büro

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,74 m² 18,68

E/064 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,51 m² 22,6625

E/066 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,21 m² 20,6975

E/068a Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,68 m² 22,55

E/068 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

40,81 m² 36,0375

E/069 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,12 m² 18,9675

E/067 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

46,52 m² 30,60

E/019 Kinderbetreuung

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

35,10 m² 43,4025

E/TH2 Treppenhaus 2

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

97,12 m² 61,71

E/MF2 Flur

Anstrich

Anstrich
Fliesen, unglasiert/
Feinsteinzeug

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,66 m² 24,14

E/MF2a Flur/Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

43,14 m² 26,30

E/087 Vervielfältigung

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,48 m² 19,74

E/049a Wartebereich

Tapeten

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,06 m² 33,725

E/121 WC-D öfftl.

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,16 m² 13,8575

E/MF5a Flur/Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,94 m² 21,52

E/049b Treppenhaus 3

Anstrich

Anstrich

Terrazzo/Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,43 m² 13,5375

E/MF6b Flur/Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,72 m² 15,02

E/070a Treppe TRH7

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

99,32 m² 67,81

E/WF3b Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,12 m² 14,525

E/174 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,66 m² 24,14

E/MF2a Flur/Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,66 m² 24,2125

E/MF1a Flur/Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

50,20 m² 42,88

E/WF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

85,61 m² 58,485

E/MF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,35 m² 17,0175

E/013 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,04 m² 14,1775

E/012 Küche, BMZ

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

2,24 m² 6,00

E/014a Aufzug

sonstige
Innenwandbekleidungen
Oberflächenbehandlung,
sonstiges

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,28 m² 21,30

E/015 Wartebereich/Garderobe

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,31 m² 15,6925

E/014 Aufzug-Beh.

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,45 m² 14,27

E/018a Stillzimmer

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,90 m² 14,60

E/019a Elt./DV

Putz

Putz

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,61 m² 18,24

E/046 Personalärztl. Dienst / Verwaltung

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,61 m² 18,24

E/047a Personalärztl. Dienst

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

37,23 m² 29,46

E/MF3 Flur

Anstrich

Anstrich
Fliesen, unglasiert/
Feinsteinzeug

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

39,08 m² 30,34

E/WF3a Flur

Anstrich

Anstrich
Fliesen, unglasiert/
Feinsteinzeug

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

48,72 m² 37,545

E/MF4a Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

654,88 m² 104,36

E/031 Veranstaltungssaal

Putz

Glas auf Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

16,95 m² 18,32

E/164e TH

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,49 m² 9,6675

E/163a WC-D

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,01 m² 14,9025

E/163b WC-D/Vorraum

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,11 m² 21,4125

E/162 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,92 m² 28,575

E/162c Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

39,63 m² 25,3075

E/161a Büro / Beratung

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

4,93 m² 9,285

E/165 WC-D/Vorr.

Putz + Anstrich / FSZ

UHD GK + Anstrich

Anst

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,65 m² 10,6725

E/165a WC-D.

TB GK + FSZ / Putz +
Anstrich

UHD GK + Anstrich

Anst

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,02 m² 11,7125

E/165b WC-H.

TB GK + FSZ / Putz +
Anstrich

UHD GK + Anstrich

Anst
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

1,33 m² 4,62

E/165c Pumi

Putz + Anstrich / FSZ

UHD GK + Anstrich

Anst

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,19 m² 20,8525

E/168 Treppenhaus

Putz + Anstrich

Putz + Anstrich

Lino

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,93 m² 22,8175

E/098a Treppenraum

Putz + Anstrich

Putz + Anstrich

Lino

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,69 m² 22,31

E/098b Handaktenlager

Anstrich

Anstrich

Lino

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,24 m² 16,18

E/166a Vorflur

TB GK / Putz +
Anstrich

UHD GK + Anstrich

Anst

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,42 m² 21,61

E/MF6a Vorraum/WB+Gard

Anstrich

Anstrich

Linoleum

51,61 m²

E/136b
Werkstatt

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

51,61 m² 38,0975

E/136b Werkstatt

Anstrich

Anstrich

Linoleum

115,52 m²

E/167a
Büroeinheit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

115,52 m² 81,0825

E/167a Büroeinheit

Putz + Anstrich / TB
GK
Akustiksegel GK +
Anstrich

Tex

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,32 m² 12,0575

E/167c Kubus (Büro)

TB GK / Glas

UHD GK + Anstrich

Tex

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,49 m² 14,745

E/175 Büro

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,50 m² 15,4025

E/176 Büro

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,05 m² 15,7725

E/182 Flur

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,04 m² 13,92

E/180 Treppenhaus (intern)

Anstrich

Anstrich

Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,58 m² 22,5875

E/179 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

16,03 m² 29,955

E/172b Flur

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,38 m² 14,0075

E/172c Flur

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,53 m² 16,315

E/176a Flur

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,38 m² 17,145

E/177 Büro

Anstrich

Anstrich

PVC

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,85 m² 13,80

E/172 Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,71 m² 22,97

E/172a Flur

Anstrich

Anstrich

PVC
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E/MF4
Flur

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,86 m² 18,24

E/043 Büro

Tapeten

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,86 m² 18,24
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Linoleum
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FL

BT

LWL

F

F

D +0,00

S +0,00

K +0,00

(D) = UK Decke Bestand

(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand

(K) = Höhe Kämpfer Bestand

UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)

RC3/RC2/RC1

P4A

EI2 30-SaC5 T30-D

EI2 30-S200C5 T30-RS

EI2 60-SaC5 T60-D

EI2 60-S200C5 T60-RS

EI2 90-SaC5 T90-D

EI2 90-S200C5 T90-RS

SaC5 DS

S200C5 RS

(R) EI90 nbr F90 AB

REI90-Mnbr F90-A+(M)

(R) EI30 F30

NA

RF

DTÜ

RWA

VSG

F

FSA

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Tür (DIN EN 13501-2)

feuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)

dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min,
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständige Wand, mind. 90 min,
mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

Notausgang

Rettungsfenster

brandschutztechn. Ertüchtigung Decke

Rauch u. Wärmeabzugsanlage

Verbundsicherheitsglas

Festverglasung

Tür mit Feststellanlage

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand

Stahlbeton (StB) Neu

WU-Beton

Beton (unbewehrt) Neu

Dämmung Neu

Gipskarton- Ständerwand Neu

abzubrechende Bauteile

Feuerlöscher (in Einbauschrank)

Bodentank (BT)

Bodenablauf (BA)

Mauerwerk Neu

Glaswand Neu

OKFF OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)

LH Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR Lichte Raumhöhe
LHUD Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ Lichte Höhe Unterzug
RRH Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH Höhe fertige Brüstung über OKFFB

GK Gipskarton (-wand/-decke)
UHD Unterhangdecke
RR DN... Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ Freier Lüftungsquerschnitt

+0,00
+0,00

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Deckendurchbruch (DD)

Bodendurchbruch (BD)

Kernbohrung (KB)

OKRB OK Rohboden

OKFF OK Fertigfußboden

DD L 75/35

BD L 75/35

Wandöffnung Rohbaumaß
Sturz gerade

Wandöffnung Rohbaumaß
Bogen Kämpfer/Stich

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

± 0,00

-0,14

OKF über/unter ±0,00

OKR über/unter ±0,00

DURCHBRÜCHE

Putz Neu

Wandhydrant

Feuerlöscher

Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß
DIN VENV 1627-30

Sicherheitsverglasung gem.
DIN EN 356 durchwurfhemmend

Heizkörper (HK)

Regenfallrohr (RR)

Fassadensanierung im MB 3

Bodenklappe (BK)BK

AUSSTATTUNG

•
•
•
•
•

•
•
•

Teeküchen

ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
Kühlschrank ohne Frostfach
Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC ‐Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für
Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
Wasserspender
Mikrowelle
Wasserkocher in kleinen Teeküchen

Möbel neu

Möbel neu als Option
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2,135 / 2,50
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DT
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FB1
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P2A

P2A

P2A

P2A

P2A

P2A

P2A

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

BRH 96

BRH 0

BRH 0

BRH 95

FB1
P2A

RC3/P5A

RC3/P5A

BRH 95

BRH 0

BRH 0

BRH 0

BRH 95

BRH 95

BRH 0

BRH 0

BRH 94

BRH 95

BRH 95

BRH 94

BRH 1,00

P2A

P2A

RC3/P5A

RC3/P5A

RC3/P5A

P2A

P2A

FB1

FB1

FB1

FB1

FB1

FB1

FB1

FB1

BD/DD-ELT
60/15

BD/DD-ELT
60/15

RC3/P5A

RC3/P5A

P2A

P2A

P2A

P2A

P2A

BRH 1,03

BRH 1,03

BRH 1,03

BRH 1,03

BRH 1,03

BRH 1,03

(R)EI 90
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FB2
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FB2

FB2

FB2

DT

DT

DT

DT
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C5 DT
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EI2 90-S200C5

BRH 1,04

BRH 1,04

BRH 1,04

BRH 1,05

BRH 1,05
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H
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,0

2

BRH 1,02

BRH 1,02

BRH 1,04

BRH 1,03

BRH 1,04

FB2

FB2

FB2

FB2

(R)EI 90

(R)EI 90

RC* / P4A

S2
00

C5

S200C5

EI2 90-S200C5

FB2

(R)EI 90

(R)EI 90

FB2

FB2

FB2

FB2

(R)EI 90

DT

Wandöffnung:
schräge Brüstungsmauer

auf volle Wandstärke verbreitern,

neuer Raumabschluss - Festverglasung

Wandöffnung:
schräge Brüstungsmauer

auf volle Wandstärke verbreitern,

neuer Raumabschluss - Festverglasg.

Einbau von Stahlträgern

zur Deckenabfangung

(HEA100 / IPE 100)

gemäß Pos.plan TPL
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D
T
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D
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DT

DD-ELT20/10
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T
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T
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T

DT
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T
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EI 90 (nb)
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0

(R)EI 90

DT
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P2A
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P2A

P2A

P2A

E I
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30
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0C

5
-

BRH 1,07

Schacht: DachentwässerungRathausturm)
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Einbau von Stahlträgern

zur Deckenabfangung

(HEA100 / IPE 100)

gemäß Pos.plan TPL
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Wandflächen Hoffassade:Akustikputzsystem BASWAphon base(Oberfläche gemäß Bemusterung mit Denkmalpflege)
hier mit Kapillarkühlmatte?)
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D
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D
T

D
T

215,48 m²

1/SF2
Flur

78,96 m²

1/NF1
Flur

22,34 m²

1/166
Büro

14,34 m²

1/060a
Locker

12,36 m²

1/060
Kopierer/Locker

24,34 m²

1/044a
Treppenhaus 3

18,37 m²

1/047
Büro

18,97 m²

1/049
Büro Ankerzentrum

18,55 m²

1/045
Büro

39,59 m²

1/044
Besprechung

18,85 m²

1/042
Büro

19,86 m²

1/042a
Büro

24,35 m²

1/041a
Besprechung barrierefrei

21,75 m²

1/021
Büro

22,65 m²

1/020
Büro

27,02 m²

1/016
Büro

24,70 m²

1/083
Büro

24,51 m²

1/084
Büro

24,77 m²

1/085
Büro

25,09 m²

1/086
Büro

24,51 m²

1/082
Teeküche

19,53 m²

1/089
Büro

21,31 m²

1/090
Büro

20,46 m²

1/128a
Büro

19,98 m²

1/135
Treppenhaus 5

22,96 m²

1/132
Büro

21,11 m²

1/161
Büro

21,87 m²

1/162
Büro

21,28 m²

1/163
Büro

20,86 m²

1/164
Büro

21,46 m²

1/169
Büro

24,76 m²

1/175
Büro

24,95 m²

1/176
Büro

22,20 m²

1/178
Büro

22,13 m²

1/179
Büro

22,37 m²

1/180
Büro

22,37 m²

1/181
Büro

21,71 m²

1/182
Büro

22,13 m²

1/168
Büro

24,89 m²

1/171
Büro

24,89 m²

1/172
Büro

51,86 m²

1/173
Besprechung

21,59 m²

1/167
Büro

94,63 m²

1/MF2
Flur

38,98 m²

1/080b
Treppenhaus 2

19,79 m²

1/096
Büro

19,44 m²

1/095
Büro

19,42 m²

1/094
Büro

19,85 m²

1/093
Büro

19,58 m²

1/092
Büro

18,60 m²

1/098
Büro

21,05 m²

1/183
Kopierer/Locker

7,91 m²

1/080
Drucker/Kopierer

7,60 m²

1/081
WC-H/Vorr.

13,29 m²

1/081a
WC-H

22,50 m²

1/091
Büro (Option: Besprechung)

12,55 m²

1/091c
Elt./DV

7,09 m²

1/091b
Drucker/Kopierer

6,02 m²

1/099
WC-D/Vorr.

12,85 m²

1/MF6a
Flur/Treppenhaus 5

5,88 m²

1/134
WC-H/Vorr.

22,97 m²

1/133
Büro

22,51 m²

1/131
Büro

11,96 m²

1/129a
Kopierer/Locker

5,89 m²

1/129b
Teeküche

106,18 m²

1/MF6
Flur

72,16 m²

1/MF4
Flur

13,66 m²

1/121a
WC-D

8,35 m²

1/120a
ELA-SAA

25,35 m²

1/015
Büro

22,58 m²

1/017
Büro

22,86 m²

1/018
Büro

6,26 m²

1/019a
Teeküche

26,63 m²

1/022a
Büro barrierefrei

11,14 m²

1/022b
Teeküche barrierefrei

12,23 m²

1/WF1a
Flur

18,79 m²

1/041b
Büro barrierefrei

7,98 m²

1/041
Drucker/Kopierer

19,74 m²

1/043
Büro

18,91 m²

1/043a
Elt./DV

23,45 m²

1/051
Büro barrierefrei

18,53 m²

1/046
Büro

18,34 m²

1/048
Büro Ankerzentrum

45,16 m²

1/050
Büro Ankerzentrum

14,74 m²

1/060b
Teeküche

21,53 m²

1/177
Elt./DV

12,49 m²

1/134a
WC-H

53,63 m²

1/019b
Flur

3,32 m²

1/014a
Waschbereich

74,14 m²

1/014
Büro

21,44 m²

1/129
Büro

25,50 m²

1/130
Büro (Option: Besprechung)

5,74 m²

1/091a
Teeküche94,55 m²

1/WF3a
Flur

79,05 m²

1/WF4
Flur

103,22 m²

1/MF3
Flur

109,47 m²

1/MF5
Flur

24,58 m²

1/064
Büro

45,02 m²

1/160
Büro

10,98 m²

1/120
Elt./DV

37,99 m²

1/119
Treppenhaus 1

20,73 m²

1/053
Büro (Option: Besprechung)

20,33 m²

1/054
Büro

19,94 m²

1/055
Büro

19,90 m²

1/056
Büro

20,38 m²

1/057
Büro

20,28 m²

1/058
Büro

20,85 m²

1/062
Büro

20,31 m²

1/063
Büro

19,29 m²

1/097
Büro

19,54 m²

1/127
Büro

20,78 m²

1/128
Büro

24,24 m²

1/125
Büro

22,89 m²

1/124
Büro

23,43 m²

1/123
Büro

23,35 m²

1/125a
Büro

1,79 m²

1/122b
Pumi

6,61 m²

1/121
WC-D/Vorr.

21,64 m²

1/061
Büro

21,74 m²

1/059
Büro

30,88 m²

1/MF1a
Flur/Treppenhaus

117,54 m²

1/013
Beratungssaal

20,08 m²

1/100
Treppenhaus 4

11,86 m²

1/099a
WC-D

94,28 m²

1/NF3
Flur

91,56 m²

1/SF3
Flur

26,27 m²

1/140
Hochzeitszimmer

28,44 m²

1/019
Büro

97,86 m²

1/MF1
Flur

?

?
?

20,96 m²

1/059b
Elt./DV

19,84 m²

1/088
Büro

102,36 m²

1/WF3
Flur

44,27 m²

1/087
Büro (Option: Besprechung)

7,11 m²

1/129c
Elt./DV

84,04 m²

1/WF2
Flur

13,86 m²

1/040
Locker

105,17 m²

1/WF1
Flur

8,32 m²

1/019c
Elt./DV

24,09 m²

1/170
Büro

21,34 m²

1/165
Büro

12,77 m²

1/MF5a
Flur/Treppenhaus 4

94,51 m²

1/NF2
Flur

31,11 m²

1/MF2a
Flur/Treppenhaus

EI 30-F

A1

A1

A2

A2

A3

A3

D1

D1

D2

D2

D3

D3

D4

D4

D5

D5

D6

D6

D7

D7

1B

1B

1C

1C

1D

1D

1E

1E

1F

1F

1G

1H

1J

1A

1A

2A

2B

2C

2D

2E

A4

3A

3B

3C

3D

3E

B1

B2

B3

B4

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

E1

E2

4F

4E

4D

4A

4B

4C

4G

5A

5B

D8

D10

UHD

UHD

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

45,16 m² 27,07

1/050 Büro Ankerzentrum

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,97 m² 18,29

1/049 Büro Ankerzentrum

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,34 m² 18,15

1/048 Büro Ankerzentrum

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,37 m² 18,09

1/047 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,53 m² 18,17

1/046 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,55 m² 18,15

1/045 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

39,59 m² 25,2025

1/044 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,74 m² 18,55

1/043 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,85 m² 18,25

1/042 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,86 m² 18,59

1/042a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,02 m² 23,015

1/016 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,35 m² 20,1225

1/041a Besprechung barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,75 m² 19,23

1/021 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,65 m² 19,53

1/020 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,09 m² 20,68

1/086 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,77 m² 20,58

1/085 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,51 m² 20,50

1/084 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,70 m² 20,56

1/083 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,31 m² 19,255

1/090 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,53 m² 18,68

1/089 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,84 m² 18,78

1/088 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,36 m² 14,48

1/060 Kopierer/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,96 m² 19,80

1/132 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,51 m² 19,68

1/131 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,98 m² 18,835

1/135 Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,97 m² 19,84

1/133 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

117,54 m² 44,3525

1/013 Beratungssaal

sonst.
Innenwandbekleidung
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,50 m² 19,6175

1/091 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,55 m² 16,64

1/091c Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,09 m² 10,8725

1/091b Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,44 m² 19,30

1/129 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,96 m² 14,175

1/129a Kopierer/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,53 m² 19,15

1/177 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,63 m² 20,865

1/022a Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,79 m² 19,1275

1/041b Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,98 m² 11,8275

1/041 Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,91 m² 18,27

1/043a Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

10,98 m² 14,4475

1/120 Elt./DV

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,88 m² 10,585

1/134 WC-H/Vorr.

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,49 m² 14,215

1/134a WC-H

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,89 m² 9,9225

1/129b Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,61 m² 10,535

1/121 WC-D/Vorr.

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,35 m² 22,3425

1/015 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,14 m² 13,595

1/022b Teeküche barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,91 m² 11,60

1/080 Drucker/Kopierer

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,60 m² 11,20

1/081 WC-H/Vorr.

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,29 m² 14,66

1/081a WC-H

sonst.
Innenwandbekleidung

Oberflächenbehandlung,sonst.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,74 m² 10,0875

1/091a Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,02 m² 10,4425

1/099 WC-D/Vorr.

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

106,18 m² 70,4725

1/MF6 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,74 m² 15,93

1/060b Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

66,42 m² 36,715

1/052 Besprechung (Schutzraum)

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,58 m² 21,7125

1/017 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,32 m² 8,09

1/014a Waschbereich

Anstrich/Tapete
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,34 m² 19,4175

1/166 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,34 m² 19,08

1/165 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,86 m² 18,92

1/164 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,28 m² 19,06

1/163 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,87 m² 19,26

1/162 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,11 m² 19,0025

1/161 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,71 m² 19,21

1/182 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,37 m² 19,43

1/181 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,37 m² 19,43

1/180 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,13 m² 19,35

1/179 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,95 m² 20,8575

1/176 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,76 m² 20,7975

1/175 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

51,86 m² 28,8775

1/173 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,89 m² 20,8375

1/172 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,46 m² 19,125

1/169 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,13 m² 19,35

1/168 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,59 m² 19,1775

1/167 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

94,28 m² 62,525

1/NF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

72,16 m² 49,72

1/MF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

74,14 m² 42,38

1/014 Büro

Holz

Anstrich/Trockenbau

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,51 m² 20,50

1/082 Teeküche

sonst.
Innenwandbekleidung

Oberflächenbehandlung,sonst.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,11 m² 12,5575

1/129c Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,50 m² 20,62

1/130 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,08 m² 18,8025

1/100 Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

94,51 m² 62,7375

1/NF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

97,86 m² 62,1825

1/MF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

109,47 m² 73,055

1/MF5 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,45 m² 20,2475

1/051 Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,20 m² 19,3725

1/178 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

47,84 m² 36,1175

1/126 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,38 m² 22,475

1/057 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,46 m² 18,98

1/128a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,78 m² 24,98

1/128 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,54 m² 23,925

1/127 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,89 m² 27,60

1/124 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,24 m² 28,52

1/125 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,43 m² 27,96

1/123 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,95 m² 14,405

1/122a WC-barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,35 m² 20,315

1/125a Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

37,99 m² 28,015

1/119 Treppenhaus 1

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,26 m² 10,0575

1/019a Teeküche

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,58 m² 23,6975

1/064 Büro

Tapete/Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

45,02 m² 28,8775

1/160 Büro

Tapete/Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

91,56 m² 62,365

1/SF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

105,17 m² 66,55

1/WF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,42 m² 18,455

1/094 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,85 m² 18,60

1/093 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,86 m² 16,105

1/099a WC-D

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,27 m² 20,625

1/140 Hochzeitszimmer

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,58 m² 18,5075

1/092 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,44 m² 18,46

1/095 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,79 m² 18,58

1/096 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,29 m² 20,6625

1/097 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,73 m² 22,445

1/053 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,33 m² 22,545

1/054 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,94 m² 18,78

1/055 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,90 m² 18,76

1/056 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,28 m² 22,5325

1/058 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,74 m² 19,205

1/059 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,64 m² 22,8875

1/061 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,85 m² 26,5425

1/062 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,31 m² 22,52

1/063 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,96 m² 18,945

1/059b Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

28,44 m² 24,72

1/019 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

38,98 m² 28,0075

1/080b Treppenhaus 2

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

94,63 m² 60,54

1/MF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

31,11 m² 24,7425

1/MF2a Flur/Treppenhaus

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

53,63 m² 51,1075

1/019b Flur

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

79,05 m² 54,0875

1/WF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

84,04 m² 57,465

1/WF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,35 m² 11,6975

1/120a ELA-SAA

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

78,96 m² 52,965

1/NF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,34 m² 21,72

1/044a Treppenhaus 3

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,85 m² 14,37

1/MF6a Flur/Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,09 m² 20,5975

1/170 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,86 m² 21,7625

1/018 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,32 m² 11,62

1/019c Elt./DV

-

-

-

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,86 m² 15,3525

1/040 Locker

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,34 m² 15,36

1/060a Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

102,36 m² 68,3025

1/WF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,05 m² 19,00

1/183 Kopierer/Locker

Anstrich?

Anstrich?

Linoleum?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

31,11 m² 24,7425

1/MF2a Flur/Treppenhaus

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,89 m² 20,8375

1/171 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

215,48 m² 82,785

1/SF2 Flur

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Linoleum
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

30,88 m² 24,81

1/MF1a Flur/Treppenhaus

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

1,79 m² 5,6575

1/122b Pumi

Putz

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

94,55 m² 63,1975

1/WF3a Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

103,22 m² 68,1825

1/MF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,60 m² 18,52

1/098 Büro

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Linoleum

5,145
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FL

BT

LWL

F

F

D +0,00

S +0,00

K +0,00

(D) = UK Decke Bestand

(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand

(K) = Höhe Kämpfer Bestand

UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)

RC3/RC2/RC1

P4A

EI2 30-SaC5 T30-D

EI2 30-S200C5 T30-RS

EI2 60-SaC5 T60-D

EI2 60-S200C5 T60-RS

EI2 90-SaC5 T90-D

EI2 90-S200C5 T90-RS

SaC5 DS

S200C5 RS

(R) EI90 nbr F90 AB

REI90-Mnbr F90-A+(M)

(R) EI30 F30

NA

RF

DTÜ

RWA

VSG

F

FSA

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Tür (DIN EN 13501-2)

feuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)

dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min,
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständige Wand, mind. 90 min,
mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

Notausgang

Rettungsfenster

brandschutztechn. Ertüchtigung Decke

Rauch u. Wärmeabzugsanlage

Verbundsicherheitsglas

Festverglasung

Tür mit Feststellanlage

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand

Stahlbeton (StB) Neu

WU-Beton

Beton (unbewehrt) Neu

Dämmung Neu

Gipskarton- Ständerwand Neu

abzubrechende Bauteile

Feuerlöscher (in Einbauschrank)

Bodentank (BT)

Bodenablauf (BA)

Mauerwerk Neu

Glaswand Neu

OKFF OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)

LH Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR Lichte Raumhöhe
LHUD Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ Lichte Höhe Unterzug
RRH Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH Höhe fertige Brüstung über OKFFB

GK Gipskarton (-wand/-decke)
UHD Unterhangdecke
RR DN... Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ Freier Lüftungsquerschnitt

+0,00
+0,00

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Deckendurchbruch (DD)

Bodendurchbruch (BD)

Kernbohrung (KB)

OKRB OK Rohboden

OKFF OK Fertigfußboden

DD L 75/35

BD L 75/35

Wandöffnung Rohbaumaß
Sturz gerade

Wandöffnung Rohbaumaß
Bogen Kämpfer/Stich

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

± 0,00

-0,14

OKF über/unter ±0,00

OKR über/unter ±0,00

DURCHBRÜCHE

Putz Neu

Wandhydrant

Feuerlöscher

Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß
DIN VENV 1627-30

Sicherheitsverglasung gem.
DIN EN 356 durchwurfhemmend

Heizkörper (HK)

Regenfallrohr (RR)

Fassadensanierung im MB 3

Bodenklappe (BK)BK

AUSSTATTUNG

•
•
•
•
•

•
•
•

Teeküchen

ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
Kühlschrank ohne Frostfach
Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC ‐Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für
Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
Wasserspender
Mikrowelle
Wasserkocher in kleinen Teeküchen

Möbel neu

Möbel neu als Option
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Wandöffnung:
schräge Brüstungsmauer

auf volle Wandstärke verbreitern,

neuer Raumabschluss - Festverglasg.

Einbau von Stahlträgern
zur Deckenabfangung
(HEA100 / IPE 100)
gemäß Pos.plan TPL
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Rathausturm)

Historischen
Plattenbelag

erhalten

Historischen
Plattenbelag

erhalten

historische
Anrichte

historischer 
Sitzungstisch

historischer Kreisratssaal

historische Raumhülle erhalten/schützen!

BD/DD-teilw. schließen
310/48

B
D

/D
D

-E
LT

60
/1

5

B
D

/D
D

-E
LT

60
/1

5

B
D

/D
D

-L
10

0/
40

BRH 9

BRH 11

BRH 11

+8,48

+8,48

+8,48+8,49

+8,47

+8,44

+8,47

+8,46

+8,47

+8,48

+8,51

+8,51

+8,51

+8,51

+8,52

+8,52

+8,53

+8,51

+8,51

+8,50

+8,50

+8,50

+8,50

+8,48

+9,25

+8,46

+8,50

+8,49

+8,50

+8,49

+8,51

+8,52

+8,51

+8,49

+8,48

+8,48
+8,47

+8,47

+8,48

+8,47

+8,46

+8,46

+8,47

+8,47

+8,46

+8,46

+8,47

+8,48

+8,46

+8,46

+8,47

+8,46

+8,46

+8,46

+8,46

+8,45

+8,46

+8,46

+8,48

+8,48

+8,48

+8,48

+8,48

+8,49

+8,50

+8,50

+8,49

+8,50

+8,48

+8,50

+8,51

+8,50

+8,50

+8,50

+8,51

+8,50

+8,50

+8,49

+8,50

+8,48

+8,48

+8,50

+6,50

+8,48

+8,49

+8,46

+8,48

+8,50

+8,48

+8,47

+8,46

+8,50

+8,51

+8,46

+8,46

+8,48

+8,46+8,46

+8,46

+8,45

+8,46

+8,49

+8,49

+8,48

+8,48

+8,48

+8,49

+8,49

+8,47

+8,47

+8,49

+8,48

+8,48

+8,48

+8,47

+8,47

+8,47

+8,47

+8,47

+8,48

+8,48

+8,48

+8,48

+8,47

+8,48

+8,48

+8,46

+8,50

W
D

- L
 4

5
/ 5

0
O

K
=

U
K

U
Z

W
D

- L
 4

5/
50

O
K

=
U

K
U

Z

0,
25

 K
B

-L
 Ø

22
, 5

O
K

=
U

K
U

Z

0,
25

 K
B

-L
 Ø

22
, 5

O
K

=
U

K
U

Z

0,
2 

K
B

-L
 Ø

20
O

K
=

U
K

U
Z

0,
2 

K
B

-L
 Ø

20
O

K
=

U
K

U
Z

0,2 KB-L Ø22,5
OK=UKUZ

0,2 KB-L Ø22,5
OK=UKUZ

0,2 KB-L Ø22,5
OK=UKUZ

FB1

BR
H

 9
4

BR
H

 9
4

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.2/
06

5
Fe

1+
2

Ra
um

 N
r.

Fe
ns

te
r N

r.2/
16

0
Fe

1+
2

98,21 m²

2/WF3a
Flur

47,25 m²

2/051
Büro Amtsleiter

19,52 m²

2/050
Büro

18,91 m²

2/049
Büro

19,03 m²

2/048
Büro

19,03 m²

2/047
Büro

18,97 m²

2/046
Büro

40,55 m²

2/045
Besprechung

19,46 m²

2/043
Büro

19,95 m²

2/042
Büro

19,71 m²

2/042a
Büro

26,48 m²

2/016
Wartebereich

26,09 m²

2/041b
Besprechung barrierefrei

22,83 m²

2/021
Büro

23,55 m²

2/020
Büro

24,90 m²

2/086
Büro

24,64 m²

2/085
Büro

24,81 m²

2/084
Büro

24,48 m²

2/083
Besprechung

21,29 m²

2/091
Büro

19,56 m²

2/090
Büro

19,83 m²

2/089
Büro

12,36 m²

2/060
Kopierer/Locker

23,44 m²

2/132
Büro

23,17 m²

2/131
Büro

19,98 m²

2/135
Treppenhaus 5

23,15 m²

2/133
Büro

119,26 m²

2/013
Beratungssaal

22,53 m²

2/092
Büro (Option: Besprechung)

12,55 m²

2/092c
Elt./DV

7,09 m²

2/092b
Drucker/Kopierer

21,39 m²

2/129
Büro

11,94 m²

2/129a
Kopierer/Locker

22,17 m²

2/174
Elt./DV

27,68 m²

2/022a
Büro barrierefrei

12,14 m²

2/WF1a
Flur

19,26 m²

2/041a
Büro barrierefrei

8,73 m²

2/041
Drucker/Kopierer

19,40 m²

2/044
Elt./DV

7,42 m²

2/120
Drucker/Kopierer

5,63 m²

2/134
WC-H/Vorr.

12,89 m²

2/134a
WC-H

5,97 m²

2/129b
Teeküche

6,93 m²

2/122
Vorraum

11,90 m²

2/022b
Teeküche barrierefrei

7,03 m²

2/081
WC-H/Vorr.

13,87 m²

2/081a
WC-H

5,86 m²

2/092a
Teeküche

109,14 m²

2/MF6
Flur

14,74 m²

2/060b
Teeküche/Locker

22,58 m²

2/017
Büro

3,20 m²

2/014a
Waschbereich

23,19 m²

2/166
Büro

21,82 m²

2/165
Büro

21,54 m²

2/164
Büro

22,21 m²

2/163
Büro

23,20 m²

2/162
Büro

22,88 m²

2/161
Büro

22,38 m²

2/178
Büro

22,98 m²

2/177
Büro

22,98 m²

2/176
Büro

22,80 m²

2/176a
Büro

25,19 m²

2/173a
Büro

25,47 m²

2/173
Büro

25,60 m²

2/172
Büro

79,39 m²

2/171
Besprechung

22,09 m²

2/169
Büro

22,76 m²

2/168
Büro

22,80 m²

2/167
Büro

98,12 m²

2/NF3
Flur

75,68 m²

2/MF4
Flur

75,08 m²

2/014
Büro

24,33 m²

2/082
Teeküche

6,99 m²

2/129c
Elt./DV

26,05 m²

2/130
Büro (Option: Besprechung)

20,08 m²

2/101
Treppenhaus 4

97,75 m²

2/NF2
Flur

102,74 m²

2/MF1
Flur

106,12 m²

2/MF3
Flur

113,72 m²

2/MF5
Flur

24,86 m²

2/052
Büro barrierefrei

23,51 m²

2/175
Büro

20,84 m²

2/058
Büro

20,29 m²

2/128
Büro

20,07 m²

2/127
Büro

20,31 m²

2/127a
Büro

22,76 m²

2/124
Büro

24,67 m²

2/125
Büro

23,10 m²

2/123
Büro

22,20 m²

2/125a
Büro

37,92 m²

2/118
Treppenhaus 1

6,20 m²

2/019a
Teeküche

25,12 m²

2/065
Büro

45,15 m²

2/160
Büro Amtsleiter

93,00 m²

2/SF3
Flur/Locker

107,08 m²

2/WF1
Flur

20,02 m²

2/095
Büro

20,43 m²

2/094
Büro

12,13 m²

2/100a
WC-D

26,72 m²

2/140
Besprechung

20,11 m²

2/093
Büro

19,94 m²

2/096
Büro

20,37 m²

2/097
Büro

21,49 m²

2/054
Büro (Option: Besprechung)

20,88 m²

2/055
Büro

20,64 m²

2/056
Büro

20,59 m²

2/057
Büro

20,95 m²

2/059
Büro

21,77 m²

2/062
Besprechung

21,76 m²

2/062a
Büro

21,25 m²

2/063
Büro

20,93 m²

2/064
Büro

21,49 m²

2/061
Elt./DV

29,39 m²

2/019
Büro

37,99 m²

2/079
Treppenhaus 2

101,47 m²

2/MF2
Flur

55,81 m²

2/017a
Flur

44,14 m²

2/088
Büro (Option: Besprechung)

83,13 m²

2/WF4
Flur

88,25 m²

2/WF2
Flur

82,08 m²

2/NF1
Flur

13,05 m²

2/MF5a
Flur/Treppenhaus 4

24,41 m²

2/025
Treppenhaus 3

13,22 m²

2/MF6a
Flur/Treppenhaus 5

24,65 m²

2/170
Büro

22,50 m²

2/018
Büro

8,27 m²

2/017b
Elt./DV

13,54 m²

2/040
Locker

14,33 m²

2/060a
Locker

108,55 m²

2/WF3
Flur

20,68 m²

2/179
Kopierer/Locker
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F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

98,21 m² 63,36

2/WF3a Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

47,25 m² 27,68

2/051 Büro Amtsleiter

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,52 m² 18,62

2/050 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,91 m² 18,42

2/049 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,03 m² 18,46

2/048 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,03 m² 18,46

2/047 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,97 m² 18,44

2/046 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

40,55 m² 25,4925

2/045 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,46 m² 18,60

2/043 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,95 m² 18,76

2/042 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,71 m² 18,68

2/042a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,48 m² 22,835

2/016 Wartebereich

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,09 m² 20,8525

2/041b Besprechung barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,83 m² 19,7825

2/021 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,55 m² 20,0125

2/020 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,90 m² 20,6275

2/086 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,64 m² 20,5475

2/085 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,81 m² 20,60

2/084 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,48 m² 20,4975

2/083 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,29 m² 19,2525

2/091 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,56 m² 18,69

2/090 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,83 m² 18,78

2/089 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,36 m² 14,48

2/060 Kopierer/Locker

Anstrich

-

Anstrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,44 m² 19,9525

2/132 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,17 m² 19,865

2/131 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,98 m² 18,835

2/135 Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,15 m² 19,86

2/133 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

119,26 m² 44,0025

2/013 Beratungssaal

Marmor
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,53 m² 19,6275

2/092 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,55 m² 16,64

2/092c Elt./DV

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,09 m² 10,8725

2/092b Drucker/Kopierer

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,39 m² 19,2825

2/129 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,94 m² 14,165

2/129a Kopierer/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,17 m² 19,4925

2/174 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,68 m² 21,34

2/022a Büro barrierefrei

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,14 m² 18,76

2/WF1a Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,26 m² 19,44

2/041a Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,73 m² 12,435

2/041 Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,40 m² 18,58

2/044 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,42 m² 11,1625

2/120 Drucker/Kopierer

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,63 m² 10,4825

2/134 WC-H/Vorr.

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,89 m² 14,4625

2/134a WC-H

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,97 m² 9,99

2/129b Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,93 m² 10,5325

2/122 Vorraum

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,90 m² 14,125

2/022b Teeküche barrierefrei

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,39 m² 11,8675

2/080 Drucker/Kopierer

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,03 m² 10,8525

2/081 WC-H/Vorr.

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,87 m² 15,0125

2/081a WC-H

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,86 m² 10,0875

2/092a Teeküche

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

109,14 m² 70,2075

2/MF6 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,74 m² 15,93

2/060b Teeküche/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

68,23 m² 34,3975

2/053 Besprechung (Schutzraum)

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,58 m² 21,645

2/017 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,20 m² 7,9375

2/014a Waschbereich

Anstrich/Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,19 m² 19,8175

2/166 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,82 m² 19,3725

2/165 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,54 m² 19,2775

2/164 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,21 m² 19,4975

2/163 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,20 m² 19,82

2/162 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,88 m² 19,7175

2/161 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,38 m² 19,56

2/178 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,98 m² 19,7575

2/177 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,98 m² 19,7575

2/176 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,80 m² 19,6975

2/176a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,19 m² 21,0175

2/173a Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,47 m² 21,0975

2/173 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,60 m² 21,1375

2/172 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

79,39 m² 36,9375

2/171 Besprechung

Anstrich/Holz

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,09 m² 19,465

2/169 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,76 m² 19,6825

2/168 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,80 m² 19,695

2/167 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

98,12 m² 62,7275

2/NF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

75,68 m² 50,3475

2/MF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

75,08 m² 35,2475

2/014 Büro

Bekleid. auf
Unterkonstr./Holz
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,33 m² 20,4525

2/082 Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,99 m² 12,6825

2/129c Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,05 m² 20,7975

2/130 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,08 m² 18,83

2/101 Treppenhaus 4

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

97,75 m² 62,7775

2/NF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

102,74 m² 62,5225

2/MF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

106,12 m² 71,605

2/MF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

113,72 m² 72,34

2/MF5 Flur

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,86 m² 21,01

2/052 Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,51 m² 20,24

2/175 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,84 m² 22,7825

2/058 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,29 m² 22,54

2/128 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,07 m² 24,6625

2/127 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,31 m² 28,46

2/127a Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,76 m² 27,55

2/124 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,67 m² 28,8575

2/125 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,10 m² 27,765

2/123 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,20 m² 32,7875

2/125a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

37,92 m² 35,5775

2/118 Treppenhaus 1

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,20 m² 10,2325

2/019a Teeküche

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,12 m² 22,3775

2/065 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

45,15 m² 28,9425

2/160 Büro Amtsleiter

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

93,00 m² 54,53

2/SF3 Flur/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

107,08 m² 64,0975

2/WF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,02 m² 18,8125

2/095 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,43 m² 18,9425

2/094 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,13 m² 24,4975

2/100a WC-D

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,72 m² 20,7775

2/140 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,11 m² 18,8375

2/093 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,94 m² 18,785

2/096 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,37 m² 18,925

2/097 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,49 m² 23,1275

2/054 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,88 m² 26,4975

2/055 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,64 m² 26,1175

2/056 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,59 m² 26,21

2/057 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,95 m² 26,4825

2/059 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,77 m² 27,17

2/062 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,76 m² 20,76

2/062a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,25 m² 26,52

2/063 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,93 m² 26,455

2/064 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,49 m² 19,235

2/061 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,39 m² 23,7125

2/019 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

37,99 m² 28,01

2/079 Treppenhaus 2

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

101,47 m² 62,405

2/MF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

30,47 m² 24,4825

2/MF2a Flur/Treppenhaus

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

55,81 m² 49,0925

2/017a Flur

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

44,14 m² 26,5675

2/088 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

83,13 m² 54,4325

2/WF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

88,25 m² 58,35

2/WF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

82,08 m² 53,395

2/NF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,05 m² 21,7175

2/MF5a Flur/Treppenhaus 4

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,41 m² 21,78

2/025 Treppenhaus 3

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,22 m² 14,5575

2/MF6a Flur/Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,65 m² 20,8575

2/170 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,50 m² 21,61

2/018 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,27 m² 11,585

2/017b Elt./DV

-

-

-

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,54 m² 15,1525

2/040 Locker

Fliesen/Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,33 m² 15,355

2/060a Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

108,55 m² 68,90

2/WF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,68 m² 19,64

2/179 Kopierer/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

30,47 m² 24,4825

2/MF2a Flur/Treppenhaus

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Linoleum
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gemäß DIN EN1522
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FL

BT

LWL

F

F

D +0,00

S +0,00

K +0,00

(D) = UK Decke Bestand

(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand

(K) = Höhe Kämpfer Bestand

UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)

RC3/RC2/RC1

P4A

EI2 30-SaC5 T30-D

EI2 30-S200C5 T30-RS

EI2 60-SaC5 T60-D

EI2 60-S200C5 T60-RS

EI2 90-SaC5 T90-D

EI2 90-S200C5 T90-RS

SaC5 DS

S200C5 RS

(R) EI90 nbr F90 AB

REI90-Mnbr F90-A+(M)

(R) EI30 F30

NA

RF

DTÜ

RWA

VSG

F

FSA

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Tür (DIN EN 13501-2)

feuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)

dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min,
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständige Wand, mind. 90 min,
mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

Notausgang

Rettungsfenster

brandschutztechn. Ertüchtigung Decke

Rauch u. Wärmeabzugsanlage

Verbundsicherheitsglas

Festverglasung

Tür mit Feststellanlage

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand

Stahlbeton (StB) Neu

WU-Beton

Beton (unbewehrt) Neu

Dämmung Neu

Gipskarton- Ständerwand Neu

abzubrechende Bauteile

Feuerlöscher (in Einbauschrank)

Bodentank (BT)

Bodenablauf (BA)

Mauerwerk Neu

Glaswand Neu

OKFF OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)

LH Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR Lichte Raumhöhe
LHUD Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ Lichte Höhe Unterzug
RRH Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH Höhe fertige Brüstung über OKFFB

GK Gipskarton (-wand/-decke)
UHD Unterhangdecke
RR DN... Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ Freier Lüftungsquerschnitt

+0,00
+0,00

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Deckendurchbruch (DD)

Bodendurchbruch (BD)

Kernbohrung (KB)

OKRB OK Rohboden

OKFF OK Fertigfußboden

DD L 75/35

BD L 75/35

Wandöffnung Rohbaumaß
Sturz gerade

Wandöffnung Rohbaumaß
Bogen Kämpfer/Stich

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

± 0,00

-0,14

OKF über/unter ±0,00

OKR über/unter ±0,00

DURCHBRÜCHE

Putz Neu

Wandhydrant

Feuerlöscher

Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß
DIN VENV 1627-30

Sicherheitsverglasung gem.
DIN EN 356 durchwurfhemmend

Heizkörper (HK)

Regenfallrohr (RR)

Fassadensanierung im MB 3

Bodenklappe (BK)BK

AUSSTATTUNG

•
•
•
•
•

•
•
•

Teeküchen

ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
Kühlschrank ohne Frostfach
Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC ‐Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für
Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
Wasserspender
Mikrowelle
Wasserkocher in kleinen Teeküchen

Möbel neu

Möbel neu als Option
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12,36 m²

3/060
Kopierer/Locker

118,22 m²

3/013
Beratungssaal

24,75 m²

3/052
Büro barrierefrei

22,46 m²

3/161
Büro

22,46 m²

3/162
Büro

22,34 m²

3/163
Büro

22,09 m²

3/164
Büro

22,34 m²

3/165
Büro

23,11 m²

3/166
Büro

25,33 m²

3/174
Büro

25,54 m²

3/175
Büro

25,61 m²

3/176
Büro

23,23 m²

3/179
Büro

23,17 m²

3/180
Büro

23,17 m²

3/181
Büro

22,68 m²

3/182
Büro

20,38 m²

3/042a
Büro

19,83 m²

3/042
Büro

20,01 m²

3/043
Büro

20,69 m²

3/047
Büro

20,69 m²

3/048
Büro

19,71 m²

3/049a
Büro

20,99 m²

3/049
Büro

19,77 m²

3/050
Büro

47,12 m²

3/051
Büro

23,74 m²

3/085
Büro

24,38 m²

3/086
Büro

21,01 m²

3/089
Büro

23,34 m²

3/136
Büro

23,27 m²

3/135
Büro

19,74 m²

3/096
Büro

20,56 m²

3/045
Büro

19,83 m²

3/046
Büro

14,51 m²

3/032
Büro

14,65 m²

3/033
Büro

14,69 m²

3/034
Büro

14,78 m²

3/035
Büro

30,07 m²

3/MF1a
Flur/Treppenhaus

22,82 m²

3/090
Büro (Option: Besprechung)

22,75 m²

3/168
Büro

23,49 m²

3/169
Büro

24,38 m²

3/170
Büro

47,52 m²

3/160
Büro

24,34 m²

3/065
Büro

44,13 m²

3/062
Büro

20,30 m²

3/139
Treppenhaus 5

25,33 m²

3/171
Büro

23,74 m²

3/083
Büro

101,05 m²

3/MF1
Flur

100,58 m²

3/MF2
Flur

52,51 m²

3/172
Besprechung

23,11 m²

3/178
Büro

20,23 m²

3/092
Büro

23,42 m²

3/021
Büro

24,02 m²

3/020
Büro

3,03 m²

3/014a
Umkleide

8,23 m²

3/017b
Elt./DV

55,58 m²

3/017a
Flur

28,10 m²

3/022a
Büro barrierefrei

12,34 m²

3/022b
Teeküche barrierefrei

26,75 m²

3/041a
Besprechung barrierefrei

11,87 m²

3/WF1a
Flur

18,63 m²

3/041
Büro barrierefrei

9,85 m²

3/041b
Drucker/Kopierer

20,01 m²

3/044
Elt./DV

130,53 m²

3/SF2
Flur

38,42 m²

3/079
Treppenhaus 2

93,53 m²

3/SF3
Flur/Locker

14,73 m²

3/060b
Teeküche

83,19 m²

3/WF4
Flur

20,08 m²

3/098
Treppenhaus 4

13,03 m²

3/MF5a
Flur/Treppenhaus 4

82,65 m²

3/NF1
Flur

7,09 m²

3/089b
Drucker/Kopierer

5,86 m²

3/089a
Teeküche13,27 m²

3/089c
Elt./DV

20,52 m²

3/088a
Büro

19,96 m²

3/088
Büro

107,44 m²

3/WF1
Flur

22,66 m²

3/167
Büro

38,31 m²

3/122
Treppenhaus 1

13,82 m²

3/124a
WC-D

13,92 m²

3/081
WC-H

23,74 m²

3/082
Teeküche

14,66 m²

3/031
Büro

29,92 m²

3/MF2a
Flur/Treppenhaus

15,17 m²

3/084
Stadtkasse

8,26 m²

3/084a
Wartebereich

21,31 m²

3/133
Büro

11,93 m²

3/133b
Drucker/Kopierer

5,97 m²

3/133a
Teeküche

5,49 m²

3/138
WC-H/Vorr.

112,12 m²

3/MF6
Flur

97,90 m²

3/NF3
Flur

100,24 m²

3/MF3
Flur

22,07 m²

3/183
Kopierer/Locker

13,22 m²

3/MF6a
Flur/Treppenhaus 5

22,25 m²

3/177
Elt./DV

23,58 m²

3/137
Büro

20,36 m²

3/094
Büro

20,05 m²

3/095
Büro

20,15 m²

3/132
Büro

20,42 m²

3/093
Büro

6,88 m²

3/124
WC-D/Vorr.

7,02 m²

3/081a
WC-H/Vorr.

20,42 m²

3/091
Büro

97,58 m²

3/NF2
Flur

24,33 m²

3/038
Treppenhaus 3

87,69 m²

3/WF2
Flur

21,84 m²

3/061
Elt./DV

14,34 m²

3/060a
Locker

6,03 m²

3/097
WC-D/Vorr.

12,36 m²

3/097a
WC-D

108,96 m²

3/WF3
Flur

8,38 m²

3/080
Drucker/Kopierer

11,89 m²

3/123a
Elt./DV

7,52 m²

3/123
Drucker/Kopierer

22,97 m²

3/018
Büro

22,90 m²

3/017
Büro

27,63 m²

3/016
Büro

25,93 m²

3/015
Büro

23,75 m²

3/128a
Büro

23,52 m²

3/128
Büro

24,00 m²

3/127
Büro

24,01 m²

3/126
Büro

6,89 m²

3/125
Vorraum

20,21 m²

3/130
Büro

112,34 m²

3/MF5
Flur

21,38 m²

3/131
Büro

21,35 m²

3/054
Büro (Option: Besprechung)

21,30 m²

3/056
Büro

21,21 m²

3/057
Büro

21,25 m²

3/063
Büro

21,13 m²

3/064
Büro

19,74 m²

3/093a
Büro

21,22 m²

3/058
Büro

21,12 m²

3/059
Büro

21,23 m²

3/055
Büro

77,99 m²

3/014
Büro

29,54 m²

3/019
Büro

26,06 m²

3/134
Büro (Option: Besprechung)

13,31 m²

3/040
Locker

6,19 m²

3/019a
Teeküche

101,97 m²

3/WF3a
Flur

44,41 m²

3/087
Büro (Option: Besprechung)

13,20 m²

3/138a
WC-H

27,14 m²

3/140
Besprechung

48,73 m²

3/129
Büro (Option: Besprechung)

72,11 m²

3/MF4
Flur

6,99 m²

3/133c
Elt./DV
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F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,36 m² 14,48

3/060 Kopierer/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

118,22 m² 44,25

3/013 Beratungssaal

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,75 m² 20,95

3/052 Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,46 m² 19,58

3/161 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,46 m² 19,58

3/162 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,34 m² 19,54

3/163 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,09 m² 19,46

3/164 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,34 m² 19,54

3/165 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,11 m² 19,7925

3/166 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,33 m² 21,06

3/174 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,54 m² 21,12

3/175 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,61 m² 21,14

3/176 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,23 m² 19,84

3/179 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,17 m² 19,82

3/180 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,17 m² 19,82

3/181 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,68 m² 19,66

3/182 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,38 m² 18,90

3/042a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,83 m² 18,72

3/042 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,01 m² 18,78

3/043 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,69 m² 19,00

3/047 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,69 m² 19,00

3/048 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,71 m² 18,68

3/049a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,99 m² 19,10

3/049 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,77 m² 18,70

3/050 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

47,12 m² 27,64

3/051 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,74 m² 20,26

3/085 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,38 m² 20,46

3/086 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,01 m² 19,16

3/089 Büro

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,34 m² 19,92

3/136 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,27 m² 19,90

3/135 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,74 m² 18,72

3/096 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,56 m² 18,96

3/045 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,83 m² 18,72

3/046 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,51 m² 16,2625

3/032 Büro

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,65 m² 16,36

3/033 Büro

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,69 m² 16,375

3/034 Büro

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,78 m² 16,00

3/035 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

30,07 m² 24,5175

3/MF1a Flur/Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,82 m² 19,72

3/090 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,75 m² 19,66

3/168 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,49 m² 19,90

3/169 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,38 m² 20,78

3/170 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

47,52 m² 29,27

3/160 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,34 m² 21,90

3/065 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

44,13 m² 42,2275

3/062 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,30 m² 18,9375

3/139 Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Terrazzo/Granit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,33 m² 21,06

3/171 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,74 m² 20,26

3/083 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

101,05 m² 63,1225

3/MF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

100,58 m² 63,1525

3/MF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

52,51 m² 29,04

3/172 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,11 m² 19,80

3/178 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,23 m² 18,88

3/092 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,42 m² 19,98

3/021 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,02 m² 20,1725

3/020 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,03 m² 7,7875

3/014a Umkleide

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,23 m² 11,56

3/017b Elt./DV

-

-

-

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

55,58 m² 49,2325

3/017a Flur

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

28,10 m² 21,48

3/022a Büro barrierefrei

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,34 m² 14,37

3/022b Teeküche barrierefrei

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,75 m² 21,0725

3/041a Besprechung barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,87 m² 18,545

3/WF1a Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,63 m² 18,98

3/041 Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,85 m² 12,99

3/041b Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,01 m² 18,78

3/044 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

130,53 m² 70,58

3/SF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

38,42 m² 28,14

3/079 Treppenhaus 2

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Terrazzo/Granit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

93,53 m² 53,0525

3/SF3 Flur/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

68,82 m² 34,0675

3/053 Besprechung (Schutzraum)

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,73 m² 15,92

3/060b Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

83,19 m² 54,4925

3/WF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,08 m² 18,8325

3/098 Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Terrazzo/Granit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,03 m² 14,4475

3/MF5a Flur/Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

82,65 m² 53,6125

3/NF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,09 m² 10,8725

3/089b Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,86 m² 10,0875

3/089a Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,27 m² 16,925

3/089c Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,52 m² 19,00

3/088a Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,96 m² 18,82

3/088 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

107,44 m² 64,89

3/WF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Feinsteinzeugfliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,66 m² 19,6425

3/167 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

38,31 m² 28,5725

3/122 Treppenhaus 1

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Terrazzo/Granit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,82 m² 14,9875

3/124a WC-D

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,92 m² 15,035

3/081 WC-H

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,74 m² 20,26

3/082 Teeküche

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,66 m² 16,145

3/031 Büro

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,92 m² 25,0925

3/MF2a Flur/Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,17 m² 15,605

3/084 Stadtkasse

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,26 m² 11,855

3/084a Wartebereich

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,31 m² 19,2575

3/133 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,93 m² 14,1625

3/133b Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,97 m² 9,9875

3/133a Teeküche

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,49 m² 10,28

3/138 WC-H/Vorr.

Fliesen/Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

112,12 m² 71,93

3/MF6 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

97,90 m² 62,72

3/NF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

100,24 m² 64,6775

3/MF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,07 m² 23,75

3/183 Kopierer/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,22 m² 14,5575

3/MF6a Flur/Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,25 m² 19,52

3/177 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,58 m² 20,00

3/137 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,36 m² 18,92

3/094 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,05 m² 18,82

3/095 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,15 m² 18,88

3/132 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,42 m² 18,94

3/093 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,88 m² 10,7475

3/124 WC-D/Vorr.

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,02 m² 10,855

3/081a WC-H/Vorr.

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,42 m² 18,94

3/091 Büro

Anstrich

Anstrich

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

97,58 m² 62,76

3/NF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,33 m² 21,72

3/038 Treppenhaus 3

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Naturstein

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

87,69 m² 58,2475

3/WF2 Flur

Anstrich

Anstrich
Fliesen, unglasiert/
Feinsteinzeug

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,84 m² 19,3525

3/061 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,34 m² 15,36

3/060a Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,03 m² 10,5075

3/097 WC-D/Vorr.

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,36 m² 21,22

3/097a WC-D

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen/Anstrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

108,96 m² 72,2625

3/WF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,38 m² 11,86

3/080 Drucker/Kopierer

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

11,89 m² 16,20

3/123a Elt./DV

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,52 m² 11,16

3/123 Drucker/Kopierer

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,97 m² 21,94

3/018 Büro

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,90 m² 21,92

3/017 Büro

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,63 m² 23,50

3/016 Büro

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,93 m² 22,7425

3/015 Büro

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,75 m² 29,8825

3/128a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,52 m² 28,0475

3/128 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,00 m² 28,35

3/127 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,01 m² 28,33

3/126 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,21 m² 26,1825

3/130 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

112,34 m² 71,525

3/MF5 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,38 m² 25,465

3/131 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,35 m² 22,88

3/054 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,30 m² 26,82

3/056 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,21 m² 26,78

3/057 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,25 m² 26,84

3/063 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,13 m² 26,70

3/064 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,74 m² 18,86

3/093a Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Parkett

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,22 m² 26,76

3/058 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,12 m² 26,6875

3/059 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,23 m² 26,78

3/055 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

77,99 m² 56,60

3/014 Büro

Holz

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,54 m² 25,52

3/019 Büro

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,99 m² 12,68

3/133c Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,06 m² 20,80

3/134 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,31 m² 14,98

3/040 Locker

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,19 m² 10,1925

3/019a Teeküche

Anstrich/Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

101,97 m² 65,5925

3/WF3a Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

44,41 m² 26,5875

3/087 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,20 m² 14,86

3/138a WC-H

Fliesen/Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,14 m² 20,925

3/140 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

48,73 m² 46,1525

3/129 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

72,11 m² 48,6225

3/MF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo
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DD/BD Lüftung 2.225/30
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68,82 m²

3/053
Besprechung (Schutzraum)

Hörschleife

DD/BD Lüftung 2.225/30
17 5

2,22 5

17 5

1,85 5
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2x Wandpfeiler MW 17,5

KS 20-2,0 DM raumhoch

Auflager für Deckenwechsel

Abfangträger Decke
HEA 160; S235

UZ Stahlbeton

(BxH) 29x40cm

UZ Stahlbeton

(BxH) 29x40cm

Hinweis an Fachplaner Lüftung:
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FL

BT

LWL

F

F

D +0,00

S +0,00

K +0,00

(D) = UK Decke Bestand

(S) = Höhe Scheitelpunkt Bogen Bestand

(K) = Höhe Kämpfer Bestand

UK +0,00 (UK) = UK Bauteil Bestand (Deckenkoffer Unterzug o.ä.)

RC3/RC2/RC1

P4A

EI2 30-SaC5 T30-D

EI2 30-S200C5 T30-RS

EI2 60-SaC5 T60-D

EI2 60-S200C5 T60-RS

EI2 90-SaC5 T90-D

EI2 90-S200C5 T90-RS

SaC5 DS

S200C5 RS

(R) EI90 nbr F90 AB

REI90-Mnbr F90-A+(M)

(R) EI30 F30

NA

RF

DTÜ

RWA

VSG

F

FSA

ALLE MASZE SIND AM BAU ZU PRÜFEN !
DIE PLÄNE SIND NUR GÜLTIG MIT DER GEPRÜFTEN STATIK UND IM ZUSAMMENHANG MIT DEN
ZEICHNUNGEN DER EINZELNEN FACHPLANER.

R'w = bewertetes Schalldämmmaß in dB mit Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw = bewertetes Schalldämmmaß in dB ohne Schallübertragung über flankierende Bauteile
Rw,P = bewertetes Schalldämmmaß im Prüfstand
Rw,R = bewertetes Schalldämmmaß - Rechenwert (Fenster und -türen: Rw,R = Rw,P - 2dB / Türen: Rw,R = Rw,P - 5dB
Rw,B = bewertetes Schalldämmmaß - gemessen am Bau

SCHALLSCHUTZ

BRANDSCHUTZ

feuerhemmende, dicht- und selbstschließende
Tür (DIN EN 13501-2)

feuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

hochfeuerhemmende, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, dicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

feuerbeständige, rauchdicht- und selbst-
schließende Tür (DIN EN 13501-2)

Rauchschutztür (DIN EN 13501-2)

dicht- und selbstschließende Tür

feuerbeständiges Bauteil, mind. 90 min,
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständige Wand, mind. 90 min,
mech. Anforderung, nicht brennbar

feuerbeständiges Bauteil, feuerhemmend
ohne mech. Anforderung, nicht brennbar

Notausgang

Rettungsfenster

brandschutztechn. Ertüchtigung Decke

Rauch u. Wärmeabzugsanlage

Verbundsicherheitsglas

Festverglasung

Tür mit Feststellanlage

MATERIALIEN / WÄNDE

Bestand

Stahlbeton (StB) Neu

WU-Beton

Beton (unbewehrt) Neu

Dämmung Neu

Gipskarton- Ständerwand Neu

abzubrechende Bauteile

Feuerlöscher (in Einbauschrank)

Bodentank (BT)

Bodenablauf (BA)

Mauerwerk Neu

Glaswand Neu

OKFF OK Fertigfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)
OKRB OK Rohfußboden in Bezug auf Höhe 0,00 (=Bezugshöhe)

LH Lichte Höhe von OK Fertigfußboden bis UK Element
LHR Lichte Raumhöhe
LHUD Lichte Höhe Unterhangdecke
LHUZ Lichte Höhe Unterzug
RRH Raumhöhe von OKFF bis UK Rohbau
BRH Höhe fertige Brüstung über OKFFB

GK Gipskarton (-wand/-decke)
UHD Unterhangdecke
RR DN... Regefallrohr mit Nenndurchmesser ...
FLQ Freier Lüftungsquerschnitt

+0,00
+0,00

Wandschlitz (WS)

Wanddurchbruch (WD)

Deckendurchbruch (DD)

Bodendurchbruch (BD)

Kernbohrung (KB)

OKRB OK Rohboden

OKFF OK Fertigfußboden

DD L 75/35

BD L 75/35

Wandöffnung Rohbaumaß
Sturz gerade

Wandöffnung Rohbaumaß
Bogen Kämpfer/Stich

BESCHRIFTUNG / BEMASSUNG

± 0,00

-0,14

OKF über/unter ±0,00

OKR über/unter ±0,00

DURCHBRÜCHE

Putz Neu

Wandhydrant

Feuerlöscher

Widerstandsklasse 3 / 2 / 1 gemäß
DIN VENV 1627-30

Sicherheitsverglasung gem.
DIN EN 356 durchwurfhemmend

Heizkörper (HK)

Regenfallrohr (RR)

Fassadensanierung im MB 3

Bodenklappe (BK)BK

AUSSTATTUNG

•
•
•
•
•

•
•
•

Teeküchen

ohne Geschirrspüler, jedoch mit vorbereiteten Anschlüssen ,
Stellfläche für Geschirrwagen (Reinigung erfolgt durch Dienstleister)
Spüle mit Untertisch-Speicher 5 Liter
Kühlschrank ohne Frostfach
Vollkaffeeautomat mit Direktwasseranschluss, Datenport für EC ‐Zahlung, Stromanschluss (in großen Teeküchen) Flexibilität für
Gastrofilterkaffeemaschine vorsehen
Wasserspender
Mikrowelle
Wasserkocher in kleinen Teeküchen

Möbel neu

Möbel neu als Option
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BD/DD-L
25/30

114,30 m²

4/WF3
Flur

98,63 m²

4/MF2
Flur

136,89 m²

4/SF2
Flur

99,39 m²

4/MF1
Flur

14,34 m²

4/063a
Locker

12,36 m²

4/063
Kopierer/Locker

14,33 m²

4/031
Büro

14,32 m²

4/032
Büro

14,11 m²

4/033
Büro

37,95 m²

4/122
Treppenhaus 1

6,61 m²

4/047b
Treppe

28,55 m²

4/068
Büro

25,59 m²

4/167
Büro

26,41 m²

4/171
Büro

26,55 m²

4/172
Büro

25,10 m²

4/173
Büro

26,48 m²

4/168
Büro

26,27 m²

4/169
Büro

26,62 m²

4/170
Büro

19,81 m²

4/103
Treppenhaus 4

20,74 m²

4/092
Büro

46,50 m²

4/088
Büro

20,74 m²

4/090
Büro

20,48 m²

4/091
Büro

20,79 m²

4/140
Treppenhaus 5

23,92 m²

4/137
Büro

24,84 m²

4/136
Büro

24,83 m²

4/086
Büro

24,63 m²

4/085
Büro

24,63 m²

4/084
Büro

24,60 m²

4/020
Büro

23,27 m²

4/021
Büro

23,15 m²

4/022
Büro

26,36 m²

4/054
Büro barrierefrei

20,49 m²

4/051
Büro

20,43 m²

4/050
Büro

20,55 m²

4/049
Besprechung

13,21 m²

4/047a
Büro

20,09 m²

4/045
Büro

19,97 m²

4/044
Büro

19,97 m²

4/043
Büro barrierefrei

19,97 m²

4/042
Büro barrierefrei

26,43 m²

4/024
Besprechung barrierefrei

21,40 m²

4/066
Büro

20,66 m²

4/064
Büro

20,50 m²

4/061
Büro

20,82 m²

4/060
Büro

20,58 m²

4/059
Büro

20,40 m²

4/058
Büro

20,87 m²

4/057
Büro

21,01 m²

4/181
Büro

22,91 m²

4/180
Kopierer/Locker

22,91 m²

4/179
Büro

22,85 m²

4/178
Büro

22,96 m²

4/177
Büro

22,85 m²

4/176
Büro

22,79 m²

4/175
Büro

22,73 m²

4/165
Büro

22,00 m²

4/166
Büro

23,00 m²

4/164
Büro

22,05 m²

4/163
Büro

16,80 m²

4/138
Büro

9,00 m²

4/138a
Treppe

18,05 m²

4/034
Büro

10,12 m²

4/035
Treppe

9,52 m²

4/WF1b
Flur

8,81 m²

4/041
Drucker/Kopierer

20,09 m²

4/046
Elt./DV

25,15 m²

4/040a
Treppenhaus 3

7,14 m²

4/093
Drucker/Kopierer

5,44 m²

4/093a
Teeküche

20,80 m²

4/062
Elt./DV

13,90 m²

4/MF5a
Flur/Treppenhaus 4

13,20 m²

4/102
WC-D

6,35 m²

4/102a
WC-D/Vorr.

12,44 m²

4/135b
Kopierer/Locker

6,91 m²

4/135a
Teeküche

7,64 m²

4/135c
Elt./DV

6,97 m²

4/139
WC-H/Vorr.

15,30 m²

4/063b
Teeküche

22,62 m²

4/174
Elt./DV

12,18 m²

4/139a
WC-H

13,07 m²

4/123
Elt./DV

7,62 m²

4/123a
Drucker/Kopierer

6,78 m²

4/082a
WC-H/Vorr.

14,32 m²

4/082
WC-H

23,45 m²

4/083
Teeküche

19,71 m²

4/047
Büro

20,53 m²

4/048
Büro

20,26 m²

4/052
Büro

21,66 m²

4/065
Büro

38,58 m²

4/157
Büro

109,14 m²

4/MF5
Flur

103,21 m²

4/MF3
Flur

12,93 m²

4/093c
Elt./DV

15,23 m²

4/124a
WC-D7,11 m²

4/124
WC-D/Vorr.

123,29 m²

4/MF6
Flur

73,30 m²

4/MF4
Flur

45,87 m²

4/053
Büro

20,53 m²

4/056
Büro (Option: Besprechung)

21,61 m²

4/067
Büro

22,62 m²

4/158
Büro

21,99 m²

4/159
Büro

21,86 m²

4/162
Büro

22,54 m²

4/133
Büro

22,22 m²

4/134
Büro

24,48 m²

4/128
Büro

23,42 m²

4/129
Büro

24,47 m²

4/127
Büro

24,73 m²

4/126
Büro

21,50 m²

4/101
Büro

21,75 m²

4/099
Büro

21,62 m²

4/095
Büro

21,76 m²

4/096
Büro

21,63 m²

4/097
Büro

26,38 m²

4/087
Büro

21,76 m²

4/160
Büro

21,71 m²

4/161
Büro

21,69 m²

4/098
Büro

21,75 m²

4/100
Büro

29,22 m²

4/MF1a
Flur/Treppenhaus

29,20 m²

4/MF2a
Flur/Treppenhaus

13,49 m²

4/040b
Locker

105,99 m²

4/NF2
Flur

18,51 m²

4/023
Teeküche barrierefrei

38,85 m²

4/079
Treppenhaus 2

27,97 m²

4/135
Büro (Option: Besprechung)

12,51 m²

4/081
Elt./DV

8,27 m²

4/081a
Drucker/Kopierer

97,62 m²

4/SF3
Flur

118,65 m²

4/NF3
Flur

14,04 m²

4/MF6a
Flur/Treppenhaus 5

111,70 m²

4/WF1a
Flur

92,88 m²

4/WF2
Flur

105,16 m²

4/WF3a
Flur

27,95 m²

4/019
Büro

21,56 m²

4/018
Büro

21,60 m²

4/017
Büro

58,49 m²

4/017a
Flur

6,66 m²

4/019a
Teeküche

26,13 m²

4/016
Büro

24,52 m²

4/015
Büro

73,07 m²

4/014
Büro

3,23 m²

4/014a
Waschbereich

80,68 m²

4/013
Beratungssaal

13,29 m²

4/013a
Stuhllager

7,22 m²

4/013b
Flur

13,73 m²

4/013c
Garderobe

8,36 m²

4/017b
Elt./DV

29,58 m²

4/130
Büro

24,09 m²

4/131
Büro

41,75 m²

4/132
Büro (Option: Besprechung)

89,40 m²

4/WF4
Flur

88,48 m²

4/NF1
Flur

24,07 m²

4/094
Büro (Option: Besprechung)
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2,345

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

114,30 m² 69,0025

4/WF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo/Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

98,63 m² 62,5325

4/MF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

136,89 m² 71,3675

4/SF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

99,39 m² 62,55

4/MF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,34 m² 15,36

4/063a Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,36 m² 14,48

4/063 Kopierer/Locker

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,33 m² 15,33

4/031 Büro

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,32 m² 15,32

4/032 Büro

Tapeten

Tapeten

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,11 m² 15,18

4/033 Büro

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

37,95 m² 28,01

4/122 Treppenhaus 1

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Terrazzo/Granit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,61 m² 10,80

4/047b Treppe

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

28,55 m² 25,04

4/068 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,59 m² 21,18

4/167 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,41 m² 21,42

4/171 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,55 m² 21,46

4/172 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,10 m² 21,08

4/173 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,48 m² 21,44

4/168 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,27 m² 21,38

4/169 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,62 m² 21,48

4/170 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,81 m² 18,7425

4/103 Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Terrazzo/Granit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,74 m² 19,32

4/092 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

46,50 m² 32,0825

4/088 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,74 m² 19,32

4/090 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,48 m² 19,24

4/091 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,79 m² 19,2375

4/140 Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Terrazzo/Granit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,92 m² 20,44

4/137 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,84 m² 20,72

4/136 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,83 m² 20,84

4/086 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,63 m² 20,78

4/085 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,63 m² 20,78

4/084 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,60 m² 21,04

4/020 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,27 m² 20,60

4/021 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,15 m² 20,56

4/022 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,36 m² 22,185

4/054 Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,49 m² 19,64

4/051 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,43 m² 19,62

4/050 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,55 m² 19,66

4/049 Besprechung

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,21 m² 15,18

4/047a Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,09 m² 19,42

4/045 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,97 m² 19,38

4/044 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,97 m² 19,38

4/043 Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,97 m² 19,38

4/042 Büro barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,43 m² 22,055

4/024 Besprechung barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,40 m² 19,66

4/066 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,66 m² 19,585

4/064 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,50 m² 19,54

4/061 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,82 m² 19,62

4/060 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,58 m² 19,56

4/059 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,40 m² 19,52

4/058 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,87 m² 19,64

4/057 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,01 m² 19,815

4/181 Büro

Anstrich

Anstrich

Estrich

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,91 m² 20,49

4/180 Kopierer/Locker

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,91 m² 20,505

4/179 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,85 m² 20,6975

4/178 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,96 m² 20,7375

4/177 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,85 m² 20,6975

4/176 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,79 m² 20,6775

4/175 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,73 m² 20,6575

4/165 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,00 m² 20,3975

4/166 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,00 m² 20,7475

4/164 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,05 m² 20,4125

4/163 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

16,80 m² 17,53

4/138 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,00 m² 12,58

4/138a Treppe

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,05 m² 18,00

4/034 Büro

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

10,12 m² 12,82

4/035 Treppe

Tapeten

Tapeten

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

69,29 m² 34,11

4/055 Besprechung (Schutzraum)

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

9,52 m² 15,4775

4/WF1b Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,81 m² 12,5225

4/041 Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,09 m² 19,42

4/046 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

25,15 m² 22,0225

4/040a Treppenhaus 3

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,14 m² 10,91

4/093 Drucker/Kopierer

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

5,44 m² 9,7375

4/093a Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,80 m² 19,615

4/062 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,90 m² 15,47

4/MF5a Flur/Treppenhaus 4

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,20 m² 14,61

4/102 WC-D

Fliesen/Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,35 m² 11,3175

4/102a WC-D/Vorr.

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,44 m² 14,575

4/135b Kopierer/Locker

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,91 m² 10,7375

4/135a Teeküche

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,64 m² 13,10

4/135c Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,97 m² 11,98

4/139 WC-H/Vorr.

Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,30 m² 16,48

4/063b Teeküche

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,62 m² 20,6175

4/174 Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,18 m² 14,04

4/139a WC-H

Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,07 m² 16,80

4/123 Elt./DV

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,62 m² 11,22

4/123a Drucker/Kopierer

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,78 m² 10,625

4/082a WC-H/Vorr.

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,32 m² 15,365

4/082 WC-H

Anstrich/Fliesen

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,45 m² 20,78

4/083 Teeküche

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

19,71 m² 20,56

4/047 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,53 m² 20,92

4/048 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,26 m² 19,50

4/052 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,66 m² 21,82

4/065 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

38,58 m² 29,365

4/157 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

109,14 m² 66,8525

4/MF5 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

103,21 m² 74,0825

4/MF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,93 m² 18,185

4/093c Elt./DV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

15,23 m² 15,77

4/124a WC-D

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,11 m² 10,97

4/124 WC-D/Vorr.

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

123,29 m² 74,4025

4/MF6 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

73,30 m² 53,415

4/MF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

45,87 m² 35,17

4/053 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

20,53 m² 24,7825

4/056 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,61 m² 23,75

4/067 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,62 m² 21,9225

4/158 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,99 m² 24,33

4/159 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,86 m² 21,86

4/162 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,54 m² 19,88

4/133 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

22,22 m² 19,78

4/134 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,48 m² 29,475

4/128 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

23,42 m² 24,565

4/129 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,47 m² 29,465

4/127 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,73 m² 29,5725

4/126 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

? ?

? ?

?

?

?

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,50 m² 19,86

4/101 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,75 m² 20,28

4/099 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,62 m² 20,78

4/095 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,76 m² 20,28

4/096 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,63 m² 20,24

4/097 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,38 m² 21,30

4/087 Büro

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,76 m² 21,55

4/160 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,71 m² 20,2775

4/161 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,69 m² 20,26

4/098 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,75 m² 20,28

4/100 Büro

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,22 m² 23,59

4/MF1a Flur/Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,20 m² 23,65

4/MF2a Flur/Treppenhaus

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,49 m² 15,50

4/040b Locker

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

105,99 m² 63,765

4/NF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

18,51 m² 20,1425

4/023 Teeküche barrierefrei

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

38,85 m² 28,14

4/079 Treppenhaus 2

Anstrich/Sandstein

Anstrich

Terrazzo/Granit

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,97 m² 21,6675

4/135 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

12,51 m² 16,88

4/081 Elt./DV

Fliesen/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,27 m² 11,80

4/081a Drucker/Kopierer

Fliesen
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

97,62 m² 53,1775

4/SF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

118,65 m² 72,2825

4/NF3 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

14,04 m² 16,3525

4/MF6a Flur/Treppenhaus 5

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

111,70 m² 75,2625

4/WF1a Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum/Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

92,88 m² 62,855

4/WF2 Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

105,16 m² 72,4775

4/WF3a Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen/Terrazzo/Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

27,95 m² 24,82

4/019 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,56 m² 21,3425

4/018 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

21,60 m² 21,3175

4/017 Büro

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

58,49 m² 49,5525

4/017a Flur

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

6,66 m² 10,5125

4/019a Teeküche

Fliesen/Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Fliesen

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

26,13 m² 22,80

4/016 Büro

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,52 m² 22,02

4/015 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

73,07 m² 36,635

4/014 Büro

Holz
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

3,23 m² 8,1275

4/014a Waschbereich

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

80,68 m² 37,86

4/013 Beratungssaal

Holz/Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,29 m² 17,73

4/013a Stuhllager

Anstrich

Anstrich

Textil
F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

7,22 m² 10,76

4/013b Flur

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

13,73 m² 15,72

4/013c Garderobe

Anstrich

Anstrich

Terrazzo

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

8,36 m² 11,66

4/017b Elt./DV

Tapeten
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,58 m² 24,405

4/130 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,09 m² 20,70

4/131 Büro

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

41,75 m² 25,92

4/132 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich
Bekleidg. auf
Unterkonstr.

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

89,40 m² 59,8875

4/WF4 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

88,48 m² 56,9675

4/NF1 Flur

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

24,07 m² 21,34

4/094 Büro (Option: Besprechung)

Anstrich

Anstrich

Textil

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

155,52 m² 49,6875

4/T2 Besprechung

-

-

-

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

29,08 m² 21,8025

4/T1 ZBV

Anstrich

Anstrich

Linoleum

F U

Wände

Decke

F.boden

UKR

UKF

OKF

LRH

Boden

Decke

Decke

39,47 m² 55,7175

4/T1a Flur

Anstrich

Anstrich

Fliesen
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Einbau von Stahlträgern
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