
Allgemein
(Darstellung soweit im Plan nicht anders erwähnt)

Stahlbeton

Beton unbewehrt, Mörtel, Estrich

Stahlbeton-Fertigteil

Öffnungsflügel Fenster

Öffnungsflügel Tür

Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Schnitt

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Schnitt

0,00

- 0,10

+- Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

Höhe OK Rohdecke (OKRD), Grundriss

Schnittführung

Hauptzugang / Nebenzugang

A Gebäudeachse

Brüstungshöhe, bezogen auf OK FFBRH

UnterhangdeckeUHD

OberkanteOK

UnterkanteUK

Raumhöhe, bis UK RohdeckeRH

Raumhöhe, bis UK UHDli. RH

FertigfußbodenFF

RohdeckeRD

Änderungswolke

Putz

Gründungspolster/ Sand

Kies

Boden gewachsen

Grundstücksgrenzen

KS-Mauerwerk

Gipskartonwand mit Mineralwolle

Dämmung EPS

Dämmung XPS

Dämmung Mineralwolle

MW-Ziegel

feuerbeständig = F90
hochfeuerhemmend = F60
feuerhemmend = F30

Brandschutz

dichtschließende TürD

Panik- / NotausgangstürP
selbstschließende TürS

rauchdichte TürRD

Spannbetonhohlplatten

Hinweis
- Tür- und Brüstungshöhen bezogen auf OKFF

Aluminium

Stahl

IT-00.FH.01 Türnummer

FE-00.SB.01 Fensternummer
Abdichtung

Beton Filigranelement

fb
hf
fh

KernbohrzoneKBZ

WanddurchbruchWD

DeckendurchbruchDD

Abbruch

Neubau

Wand in Bauart einer BrandwandBBW
BW Brandwand

nicht abschließbarn.a.

FSA Feststellanlage

Gebäudetechnik

Trinkwasser, warm

Trinkwasser, kalt

Schmutzwasser

Abluft (Aereco Ventisafe
Brandschutzkanal nach DIN 18017-3)
Regenwasser

Steigstrang HeizungH

Abluft
Zuluft
Gefällebeton (Bestand aus 1969)

Dach

AB
ZU
GB

EntlüftungsleitungEL
DE Dacheinlauf

Stoßfugen Stb.-Wandelemente

-

-

1

D

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21

C

B

A

15.A_ARC_5_STUZ_AN_O15.F_ARC_5_STUZ_AN_O15.AN_ARC_5_STUZ_AN_O

16

Dach-
ausstieg

OKFF +19,60

Verbinder
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11,69 m²
17,16 m

Einzelapartment
07.01

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.03.2

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.04.1

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.04.2

12,35 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.05

12,38 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.06

9,45 m²
14,26 m

Küche
07.10.3

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.10.2

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.11.2

9,32 m²
14,16 m

Küche
07.11.3

2,90 m²
7,60 m

Bad
07.11.4

2,82 m²
7,50 m

Bad
07.10.4

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.06.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.05.1

2,90 m²
7,60 m

Bad
07.04.4

9,30 m²
14,16 m

Küche
07.04.3

9,30 m²
14,16 m

Küche
07.03.3

9,26 m²
14,16 m

Küche
07.02.3

12,44 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.18

12,38 m²
17,41 m

Einzelapartment
07.19

12,38 m²
17,41 m

Einzelapartment
07.20

12,43 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.21

12,44 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.22

12,38 m²
17,41 m

Einzelapartment
07.23

12,38 m²
17,41 m

Einzelapartment
07.24

12,44 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.25

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.26.1

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.26.2

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.27.1

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.27.2

9,30 m²
14,16 m

Küche
07.27.3

2,90 m²
7,60 m

Bad
07.27.4

2,90 m²
7,60 m

Bad
07.26.4

9,29 m²
14,16 m

Küche
07.26.3

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.25.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.24.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.23.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.22.1

2,76 m²
7,23 m

Bad
07.21.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.20.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.19.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.18.1

2,25 m²
6,71 m

Solarthermie
07.29

3,62 m²
7,66 m

Lager
07.30

1,64 m²
5,32 m

Elt.-Vert.
07.28

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.07.1

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.07.2

12,35 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.08

12,38 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.09

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.12.1

9,32 m²
14,16 m

Küche
07.12.3

2,90 m²
7,60 m

Bad
07.12.4

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.12.2

11,64 m²
17,16 m

Einzelapartment
07.13

12,44 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.14

12,38 m²
17,41 m

Einzelapartment
07.15

12,38 m²
17,41 m

Einzelapartment
07.16

12,44 m²
17,42 m

Einzelapartment
07.17

9,29 m²
14,16 m

Küche
07.07.3

2,90 m²
7,60 m

Bad
07.07.4

16,05 m²
17,04 m

Treppenhaus 1
TH 1.07

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.13.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.14.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.15.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.16.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.17.1

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.11.1

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.10.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.09.1

2,76 m²
7,22 m

Bad
07.08.1

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.02.2

2,90 m²
7,60 m

Bad
07.02.4

2,90 m²
7,60 m

Bad
07.03.4

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.03.1

9,18 m²
12,17 m

Doppelapartment
07.02.1

2,70 m²
7,12 m

Bad
07.01.1

BRH 0
BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90 BRH 90
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3x Auflagertaschen gemäß Statik
b/t/h = 30/12/18 cm
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3x Auflagertaschen gemäß Statik
b/t/h = 30/12/18 cm

1xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

4xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

4xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F601xDB verschließen

F60

4xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

3x
DB

 ve
rsc

hli
eß

en
F6

0

4xDB verschließen
F60

4xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

4xDB verschließen
F60

4xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60

4xDB verschließen
F60

1xDB verschließen
F60 4xDB verschließen

F60

2xDB verschließen
F60 3xDB verschließen

F60
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Wandöffnung aufmauern
KS, 17.5 cm
RDK > 1,8
DM M10
F30

1,97
855

Neue Wandöffnung
herstellen

Neue Wandöffnung
herstellen

Neue Wandöffnung
herstellen

1,965
855 125 36 125

1,965
855

Neue Wandöffnung
herstellen

Neue Wandöffnung
herstellen

125

1,965
855

Neue Wandöffnung
herstellen

1,965
855 125 36 125

1,965
855

Neue Wandöffnung
herstellen

Neue Wandöffnung
herstellen

Neue Wandöffnung
herstellen
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2,275
1,225 65

Stahlrahmen Statik
Pos. xx-WA-01

OKRF

Stahlrahmen Statik
Pos. xx-WA-01

OKRF2,275
1,225

OKRF

Stahlrahmen Statik
Pos. xx-WA-01

Stahlrahmen Statik
Pos. 067-WA-01

OKRF2,275
1,225

WA
BW

WA
BW

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.12.1

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,32 m²

14,16 m

4,485 m

Küche
07.12.3

FB_2

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,90 m²

7,60 m

4,485 m

Bad
07.12.4

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.12.2

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

11,64 m²

17,16 m

4,485 m

Einzelapartment
07.13

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.13.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

18,78 m²

18,99 m

4,485 m

Treppenhaus 2
TH 2.07

FB_4 / FB_5

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,44 m²

17,42 m

4,485 m

Einzelapartment
07.14

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.14.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.15.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,38 m²

17,41 m

4,485 m

Einzelapartment
07.15

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.16.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,38 m²

17,41 m

4,485 m

Einzelapartment
07.16

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.17.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,44 m²

17,42 m

4,485 m

Einzelapartment
07.17

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,44 m²

17,42 m

4,485 m

Einzelapartment
07.18

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.18.1

FB_1

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,38 m²

17,41 m

4,485 m

Einzelapartment
07.19

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.19.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.20.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,38 m²

17,41 m

4,485 m

Einzelapartment
07.20

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,43 m²

17,42 m

4,485 m

Einzelapartment
07.21

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,225 m

4,485 m

Bad
07.21.1

FB_1

D2

A 
=

U 
=

RH
 =

FBLR
H 

=

DA
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D1

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,44 m²

17,42 m

4,485 m

Einzelapartment
07.22

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,38 m²

17,41 m

4,485 m

Einzelapartment
07.23

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.23.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.22.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.24.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,38 m²

17,41 m

4,485 m

Einzelapartment
07.24

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,44 m²

17,42 m

4,485 m

Einzelapartment
07.25

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.25.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.26.1

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,29 m²

14,16 m

4,485 m

Küche
07.26.3

FB_2

D1

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.26.2

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,90 m²

7,60 m

4,485 m

Bad
07.26.4

FB_1

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.27.2

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.27.1

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,90 m²

7,60 m

4,485 m

Bad
07.27.4

FB_1

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,30 m²

14,16 m

4,485 m

Küche
07.27.3

FB_2

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

39,03 m²

41,525 m

4,485 m

Flur 1
07.101

FB_7

D1 / D3

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

1,64 m²

5,32 m

4,485 m

Elt.-Vert.
07.28

FB_7

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,25 m²

6,71 m

4,485 m

Solarthermie
07.29

FB_7

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

3,62 m²

7,66 m

4,485 m

Lager
07.30

FB_7

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,70 m²

7,12 m

4,485 m

Bad
07.01.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

11,69 m²

17,16 m

4,485 m

Einzelapartment
07.01

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

81,78 m²

39,235 m

4,485 m

Lesecafé
07.

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

5,54 m²

9,46 m

4,485 m

Aufzug 7.OG
07.04

-

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

16,05 m²

17,04 m

4,485 m

Treppenhaus 1
TH 1.07

-

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.02.1

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.02.2

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,26 m²

14,16 m

4,485 m

Küche
07.02.3

FB_2

D1

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,90 m²

7,60 m

4,485 m

Bad
07.02.4

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,90 m²

7,60 m

4,485 m

Bad
07.03.4

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.03.1

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.03.2

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,30 m²

14,16 m

4,485 m

Küche
07.03.3

FB_2

D1

A 
=

U 
=

RH
 =

FBLR
H 

=

DA

20
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30
,2
55
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4,
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 2
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D1

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,29 m²

14,16 m

4,485 m

Küche
07.07.3

FB_2

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.07.1

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

9,18 m²

12,17 m

4,485 m

Doppelapartment
07.07.2

FB_3

D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,90 m²

7,60 m

4,485 m

Bad
07.07.4

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

2,76 m²

7,22 m

4,485 m

Bad
07.08.1

FB_1

D2

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,35 m²

17,42 m

4,485 m

Einzelapartment
07.08

FB_2 / FB_3

D1 / D4

A =

U =

RH =

FB

LRH =

DA

12,38 m²

17,42 m

4,485 m
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AF_Typ4-1_07.02.1 ALD FL2 AF_Typ4-2_07.01 ALD FL2

Putzträgerplatte, zementgebunden
verputzt und gestrichen
Farbe:????

DECKENTYPEN

Führungsschiene Blendschutz

Parkposition Blendschutz, Vertikal-Lamellen

Revisionsöffnung

Holzwerkstoffplatte als Unterkonstruktion
für Einbauleuchten/Auslässe

..../....

Quadratrasterdecke
Muster: ????
Farbe: ?????

Quadratrasterdecke mit Dämmung
Muster: ????
Farbe: ????

Decke D1:
• 1 x 12,5 GKB
• freitragend an CW50

Zugrichtung

Decke D2:
• 1 x 12,5 GKBI
• freitragend an CW50

Decke D3:
• 1 x 12,5 GKB
• freitragend an 2xCW50

Decke D4:
Rohdecke (Beton), gespachtelt,
gestrichen
Farbe: in Klärung

Decke D5 - Trockenbaukofffer:
zweiseitig
• horizontal 1 x 12,5 GKB an UK aus
Metallprofilen
• vertikal 1 x 12,5 GKB an UK aus
Metallprofilen

W
ir 

w
ei

se
n 

da
ra

uf
 h

in
, d

as
s 

sä
m

tli
ch

e 
Pl

än
e,

 Z
ei

ch
nu

ng
en

 e
tc

., 
di

e 
fü

r d
ie

se
s

Ba
uv

or
ha

be
n 

vo
n 

un
s 

ge
fe

rti
gt

 w
ur

de
n,

 g
ei

st
ig

es
 E

ig
en

tu
m

 d
er

 S
&P

 S
ah

lm
an

n
Pl

an
un

gs
ge

se
lls

ch
af

t f
ür

 B
au

w
es

en
 m

bH
 s

in
d 

un
d 

oh
ne

 v
or

he
rig

e 
G

en
eh

m
ig

un
g 

w
ed

er
ve

rö
ffe

nt
lic

ht
, v

er
vie

lfä
lti

gt
, g

eä
nd

er
t n

oc
h 

fü
r e

in
en

 a
nd

er
en

 a
ls

 d
en

 in
 d

ie
se

m
 V

er
tra

g
ve

re
in

ba
rte

n 
Zw

ec
k 

ge
nu

tz
t w

er
de

n 
dü

rfe
n.

 D
ie

 V
er

w
en

du
ng

 d
ie

se
r U

nt
er

la
ge

n 
fü

r e
in

an
de

re
s 

Ba
uv

or
ha

be
n 

be
da

rf 
eb

en
fa

lls
 e

in
er

 s
ch

rif
tli

ch
en

 G
en

eh
m

ig
un

g.

Bauherr (AG)

Vorhaben

Planbezeichnung

Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. AG

Auftrag-Nr. Entwurfsverfasser

Auftrag-Nr. Fachplaner

Ersteller

Bearbeiter

Projektleiter

HOAI-Leistungsbild/-phase

Einheiten

Maßstab

Index

Alle Maßangaben auf den Plänen sind vor Beginn der jeweiligen Arbeiten am Bau zu prüfen.
Bei Nichtübereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten ist die Bauleitung unverzüglich zu informieren.
Dies gilt auch bei Widersprüchen in den Planungsunterlagen und/oder erkennbaren Planungsfehlern.
Planungsänderungen bleiben vorbehalten.
Für den Einbau von Bauteilen gelten, neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik, die Einbau- und
Montagevorschriften des Herstellers.
Diese Planungsunterlagen gelten nur in Verbindung mit den Ausführungszeichnungen der Fachplaner.

Freigabe Fachplaner

Zur Ausführung dürfen nur vollständig freigegebene Pläne verwendet werden!

Freigabe Entwurfsverfasser Freigabe Bauherr Registratur-Nr. AG

Datum Datum DatumUnterschrift Unterschrift Unterschrift

Übersichtsplan

Plan-Nr.:

Blattgröße

Erstelldatum

Fachplaner:

LPH

1782 x 841

S&P Sahlmann Planungsgesellschaft
für Bauwesen mbH Zwickau
Äußere Schneeberger Str. 152 Tel
08056 Zwickau Fax
zwickau@sup-sahlmann.com

+49 375/81890-0
+49 375/81890-12

10
.N

_A
R

C
_5

_S
TU

Z_
G

R
_0

7
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