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Teppichboden abbrechen
Boden für Neueinbau vorbereiten
Bodenbelag Linoleum B1 
einbauen

Türen zu an Treppenraum 
angrenzender Räume ausbauen
Neue Türen T30 - Rs mit FSA 
einbauen

Tür in Brandwand 
ausbauen
Neue Tür T90 - RS mit 
FSA einbauen

Abbruch Trockenbausturz
Neueinbau Trockenbau in 
T90 BW

Küchentür ausbauen
Neue Tür T30 - RS mit 
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Küchentür ausbauen
Neue Tür T30 - RS mit 
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Küchentür ausbauen
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angrenzender Räume ausbauen
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Neue Tür T90 - RS mit 
FSA einbauen
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Neueinbau Trockenbau in 
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Neue Tür T30 - RS mit 
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Neue Tür T30 - RS mit 
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Abbruch Wand
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Türen zu an Treppenraum 
angrenzender Räume 
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Brandschutztechnische 
ertüchtigung der Promat-
Kanäle in der Unterdecke 
und Schottung der elektr. 
Zuleitungen für die 
Wohnungen

Leitungsführung der 
Unterdecke im 
notwendigen Flur ist 
nach Vorgaben des 
BSK zu schotten

Pendeltüren zu 
Drehtüren umbauen

18,11 m²
Wohnen/Schlafen
302

12,90 m²
Wohnen/Schlafen
332

11,97 m²
Wohnen/Schlafen
334

13,89 m²
Wohnen/Schlafen
335 14,24 m²

Wohnen/Schlafen
337

15,25 m²
Wohnen/Schlafen
338

10,78 m²
Wohnen/Schlafen
339

14,70 m²
Wohnen/Schlafen
344 21,82 m²

Wohnen/Schlafen
345

15,13 m²
Wohnen/Schlafen
346

14,24 m²
Wohnen/Schlafen
379

14,87 m²
Wohnen/Schlafen
378

24,73 m²
Wohnen/Schlafen
377

10,60 m²
Wohnen/Schlafen
376

24,52 m²
Wohnen/Schlafen
375

14,15 m²
Wohnen/Schlafen
374

10,56 m²
Wohnen/Schlafen
373

10,01 m²
Wohnen/Schlafen
372 11,39 m²

Wohnen/Schlafen
365

10,01 m²
Wohnen/Schlafen
371

9,91 m²
Wohnen/Schlafen
368 10,13 m²

Wohnen/Schlafen
367

9,69 m²
Wohnen/Schlafen
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9,87 m²
Wohnen/Schlafen
370 9,87 m²

Wohnen/Schlafen
369

11,13 m²
Wohnen/Schlafen
352 13,88 m²

Wohnen/Schlafen
353

11,32 m²
Küche
348

15,81 m²
Wohnen/Schlafen
347

32,26 m²
Wohnen/Schlafen
364.1

14,94 m²
Wohnen/Schlafen
363.1

25,68 m²
Wohnen/Schlafen
362.1

10,02 m²
Wohnen/Schlafen
357

20,11 m²
Wohnen/Schlafen
354.1

10,60 m²
Wohnen/Schlafen
355

10,00 m²
Wohnen/Schlafen
356
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Wohnen/Schlafen
359

14,73 m²
Wohnen/Schlafen
358

21,22 m²
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316.1
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Wohnen/Schlafen/Küche
317.1

13,39 m²
Wohnen/Schlafen/Küche
318.1

23,63 m²
Wohnen/Schlafen/Küche
319.1

24,46 m²
Wohnen/Küche
321.1

29,65 m²
Wohnen/Küche
320.1

15,97 m²
Wohnen/Schlafen/Küche
312.1

17,11 m²
Wohnen/Schlafen/Küche
311.113,65 m²

Wohnen/Schlafen/Küche
314.1

17,00 m²
Wohnen/Schlafen/Küche
313.1

15,61 m²
Wohnen/Schlafen
322

21,77 m²
Wohnen/Schlafen
323

14,75 m²
Wohnen/Schlafen
324

10,59 m²
Wohnen/Schlafen
327

14,88 m²
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14,24 m²
Wohnen/Schlafen
331

10,80 m²
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308

24,84 m²
Wohnen/Schlafen
307

14,53 m²
Wohnen/Schlafen
306

13,55 m²
Wohnen/Schlafen
310

24,83 m²
Wohnen/Schlafen
309

14,60 m²
Wohnen/Schlafen
305

11,51 m²
Wohnen/Schlafen
363.3

17,83 m²
Wohnen/Schlafen/Küche
315.1

14,26 m²
Wohnen/Schlafen
333

11,67 m²
Wohnen/Schlafen
336

13,11 m²
Küche
304

51,35 m²
Flur
35

10,49 m²
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303

38,08 m²
Flur
34

12,26 m²
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341
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Flur
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10,76 m²
Küche
325

11,71 m²
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11,55 m²
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328

11,14 m²
Küche
329

54,63 m²
Flur
37 9,27 m²

Flur
363.5

51,37 m²
Flur
33

13,34 m²
Treppenhaus
TR 3

63,66 m²
Treppenhaus
TR 5

57,55 m²
Treppenhaus
TR 2

38,17 m²
Treppenhaus
TR 1 57,30 m²

Treppenhaus
TR 4

Li.RH = 2,96 m

UHD in F30 - UK 2,50 m
(keine Rasterdecke)

UHD 
UK 2,82 m
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18,3 / 33

18
 S

tg.
18

,3 
/ 3

2,5

2,42 m²
WC/ DU
311.2

2,42 m²
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Legende

Phase, Bestand
Phase, neu
Phase, Abbruch

Tür mit Anforderung an den Brandschutz

anleiterbare Stelle

RauchschutztürRS
Dichtschließende TürD
Selbstschließende TürS
Dicht- und selbstschließende TürDS

Erster Rettungsweg

Zweiter Rettungsweg

Überwachungsumfang automatischer Rauchmelder
BMA

Handauslösetaster Brandmeldeanlage (Hausalarm)HA

Handauslösetaster Rauch- und WärmeabzugsanlageRWA

FeststellanlageFSA
feuerhemmende TürT30
feuerbeständige TürT90

± 0,00 Höhe OK Fertigfußboden (OKFF), Grundriss

T-00-001 Türnummer
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