BMZ

Schemasymbol

Raum Raum
Raum Raum Raum Raum Raum Raum 00.01 01.01 Raum
01.04 01.04 01.04 01.05 01.03 01.03 Stéll Stall 01.03
— 1 ] —
e D e e ) = e Y SO s VY e Y
Raum Raum Raum Raum Raum
01.01 01.01 01.02 01.02 01.02
e =
Raum Raum Raum Raum Raum Raum Raum Raum
00.08 00.08 00.07 00.07 00.05 00.04 00.04 00.04
,—/‘ y—/‘ V—/‘ )
e e — I B ™ g SOW
R R Raum Raum Raum Raum R R
08_%5“ 08_%2? 00.02 00.02 00.01 00.01 o_%m o%m
— ~ Al 1
N I I o S e

Harzstr. 3

Stadt Blankenburg (Harz)

38889 Blankenburg

BMA Rauchmelder

< BMA Linearer Rauchmelder

= BMA Druckknopfmelder

o BMA Signalgeber, akustisch
Auftraggeber Bauvorhaben

Sanierung "Kleines Schloss" Blankenburg

Harzstralde 3
38889 Blankenburg

Datei: 22_06901

Stand 07.07.2025

Index Anderungen geandert am geandert von
Blatt: 1 Projekt: 22 064
GroRe: A2 Sanierung Kleines Schlof3 Blankenburg
Urspr. Zeichnung: AUSFUHRUNGSPLANUNG

Schema Brandmeldeanlage
A-22064-SC-BMA-500

Datum

Bearb.| 07.07.2025

Gepr. |25.07.2025

Name Gewerk:

ELEKTROTECHNIK MaRstab:




